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[bookmark: _Toc212111621]Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа
В составе Пермского муниципального округа в 72 населенных пунктах имеются системы центрального водоснабжения. Перечень населенных пунктов, в том числе с подвозом воды и централизованным водоснабжением приведены ниже (Таблица 1.1).

[bookmark: _Ref202258378][bookmark: _Toc212111698]Таблица 1.1 Перечень населенных пунктов с централизованным водоснабжением, в том числе с индивидуальными источниками водоснабжения
	№ п
	№ п/п
	ТУ администрации Пермского муниципального округа Пермского края
	Населенные пункты
	Кол-во человек на 2025 год.
	Централизованное водоснабжение
	Индивидуальные источники водоснабжения (автономные)

	1
	1
	Гамовское ТУ
	Д. Березник
	71
	Нет
	Да

	2
	2
	
	Д. Гусята
	6
	Нет
	Да

	3
	3
	
	Д. Ермаши
	133
	Да
	Да 

	4
	4
	
	Д. Осенцы
	95
	Да
	 Да

	5
	5
	
	Д. Заречная
	189
	Да
	Да 

	6
	6
	
	Д. Паны
	52
	Нет
	Да

	7
	7
	
	Д. Савенки
	36
	Нет
	Да

	8
	8
	
	Д. Сакмары
	241
	Нет
	Да

	9
	9
	
	Д. Страшная
	25
	Нет
	Да

	10
	10
	
	Д. Шульгино
	89
	Да
	Да

	11
	11
	
	С. Гамово
	1063
	Да
	Да

	12
	12
	
	Д. Малое Савино
	33
	Да
	Да

	13
	13
	
	Д. Большое Савино
	892
	Да
	Да

	14
	14
	
	Д. Ясыри
	409
	Да
	Да

	15
	15
	
	Д. Ванюки
	830
	Да
	Да

	16
	16
	
	Д. Крохово
	499
	Да
	Да

	17
	17
	
	Д. Песьянка
	2516
	Да
	Да

	18
	18
	
	Д. Сокол
	1254
	Да
	Да

	19
	19
	
	Д. Хмели
	551
	Да
	Да

	 
	1
	ИТОГО по Гамовскому ТУ:
	19
	8984
	13
	6

	20
	1
	Кондратовское ТУ
	д. Кондратово
	14730
	Да
	 Да

	21
	2
	
	д. Берег Камы
	170
	Нет
	Да

	22
	3
	
	д. Заосиново
	30
	Нет
	Да

	23
	4
	
	д. Карасье
	14
	Нет
	Да

	24
	5
	
	д. Мишурна
	16
	Нет
	Да

	25
	6
	
	д. Мысы
	72
	Нет
	Да

	26
	7
	
	д. Сибирь
	16
	Нет
	Да

	27
	8
	
	д. Сухая
	10
	Нет
	Да

	28
	9
	
	д. Гари
	12
	Нет
	Да

	29
	10
	
	д. Гора
	32
	Нет
	Да

	30
	11
	
	д. Верхняя Хохловка
	10
	Нет
	Да

	31
	12
	
	д. Хохловка
	23
	Нет
	Да

	32
	13
	
	д. Ширпы
	10
	Нет
	Да

	33
	14
	
	Д. Заозерье
	110
	Нет
	Да

	34
	15
	
	д. Глушата
	39
	Нет
	Да

	35
	16
	
	д. Тупица
	5
	Нет
	Да

	36
	17
	
	д. Христофорока
	27
	Нет
	Да

	37
	18
	
	д. Загришинксое
	51
	Да 
	 Да

	38
	19
	
	д. Скобелевка
	1005
	Да
	Да 

	 
	2
	ИТОГО по Кондратовскому ТУ:
	19
	16382
	3
	16

	39
	1
	Кукуштанское ТУ
	п. Кукуштан
	5887
	Да 
	Да

	40
	2
	
	с. Платошино
	2373
	Да 
	Да

	41
	3
	
	с. Курашим
	2416
	Да 
	Да

	42
	4
	
	с. Нижний Пальник
	742
	Да 
	Да

	43
	5
	
	д. Зайково
	49
	Нет
	Да 

	44
	6
	
	д. Усть-Курашим
	33
	Нет
	Да 

	45
	7
	
	д. Аннинск
	118
	Да
	 

	46
	8
	
	п. Бырма
	159
	Нет
	Да 

	47
	9
	
	Кордон Бессоновский 
	5
	Нет
	Да 

	48
	10
	
	п. Сухобизярка
	194
	Нет
	Да 

	49
	11
	
	с. Бизяр
	36
	Нет
	Да 

	50
	12
	
	п. Октябрьский 
	142
	Да
	 Да

	51
	13
	
	д. Сухо-Платошино
	14
	Нет
	Да 

	52
	14
	
	д. Сыро-Платошино
	25
	Нет
	Да 

	53
	15
	
	д. Челяба
	84
	Да
	 Да

	54
	16
	
	д. Малые Ключики
	66
	Нет
	Да 

	55
	17
	
	д. Байболовка
	672
	Нет
	 Да

	 
	3
	ИТОГО по Кукуштанскому ТУ
	17
	13015
	8
	9

	56
	1
	Култаевское ТУ
	С. Култаево
	8476
	Да
	Да

	57
	2
	
	Д. Аникино
	159
	Да
	Да

	58
	3
	
	С. Баш-Култаево
	1039
	Да
	Да

	59
	4
	
	Д. Болгары
	293
	Да
	Да

	60
	5
	
	Д. Болдино
	174
	Нет
	Да

	61
	6
	
	Д. Валевая
	25
	Нет
	Да

	62
	7
	
	Д. Денисята
	11
	Нет
	Да

	63
	8
	
	Д. Дикая Гарь
	183
	Нет
	Да

	64
	9
	
	Д. Ежи
	217
	Нет
	Да

	65
	10
	
	Д. Заполье
	92
	Нет
	Да

	66
	11
	
	Д. Капидоны
	69
	Нет
	Да

	67
	12
	
	Д. Кеты
	62
	Нет
	Да

	68
	13
	
	Д. Кичаново
	855
	Да
	 Да

	69
	14
	
	Д.Ключики
	72
	Нет
	Да

	70
	15
	
	Д. Косотуриха
	607
	Да
	 Да

	71
	16
	
	Д. Ложки
	8
	Нет
	Да

	72
	17
	
	Д. Мокино
	1438
	Да
	 Да

	73
	18
	
	Д. Москвята
	5
	Нет
	Да

	74
	19
	
	Д. Мураши
	84
	Нет
	Да

	75
	20
	
	С. Нижние Муллы
	1326
	Да
	 Да

	76
	21
	
	П. Объект КРП
	138
	Нет
	Да

	77
	22
	
	Д. Петровка
	1354
	Да
	 Да

	78
	23
	
	Д. Пищальниково
	217
	Нет
	Да

	79
	24
	
	Д. Полюдово
	50
	Нет
	Да

	80
	25
	
	П. Протасы
	693
	Да
	 Да

	81
	26
	
	Д. Севастьяны
	16
	Нет
	Да

	82
	27
	
	Д. Степаново
	23
	Нет
	Да

	83
	28
	
	Д. Усть-Тары
	280
	Да
	 Да

	84
	29
	
	Д. Федотово
	43
	Нет
	Да

	85
	30
	
	Д. Чуваки
	255
	Да
	Да

	86
	31
	
	Д. Шилово
	299
	Нет
	Да

	87
	32
	
	Д. Шумки
	48
	Да
	Да

	 
	4
	 ИТОГО по Култаевскому ТУ
	32
	18611
	13
	19

	88
	1
	Лобановское ТУ
	с. Лобаново
	6289
	Да
	Да

	89
	2
	
	д. Мостовая
	950
	Да
	Да

	90
	3
	
	п. Мулянка
	2700
	Да
	Да

	91
	4
	
	д. Касимово
	366
	Да
	Да

	92
	5
	
	д. Горный
	154
	Да
	Да

	93
	6
	
	д.  Баландино
	15
	Нет
	Да

	94
	7
	
	д. Баские
	6
	Нет
	Да

	95
	8
	
	д. Березники
	161
	Нет
	Да

	96
	9
	
	д. Большой Буртым
	90
	Нет
	Да

	97
	10
	
	д. Горбуново
	317
	Нет
	Да

	98
	11
	
	д. Грибаново
	11
	Нет
	Да

	99
	12
	
	д. Клестята
	205
	Нет
	Да

	100
	13
	
	д. Ключи
	30
	Нет
	Да

	101
	14
	
	д. Козыбаево
	103
	Нет
	Да

	102
	15
	
	д. Малые Клестята
	43
	Нет
	Да

	103
	16
	
	д. Малый Буртым
	83
	Нет
	Да

	104
	17
	
	д. Меркушево
	48
	Нет
	Да

	105
	18
	
	с. Кольцово
	101
	Нет
	Да

	106
	19
	
	с. Кочкино
	121
	Нет
	Да

	107
	20
	
	д. Чебаки
	8
	Нет
	Да

	108
	21
	
	д. Верхняя Рассольная
	12
	Нет
	Да

	109
	22
	
	д. Гарюшки
	231
	Нет
	Да

	110
	23
	
	д. Грузди 
	208
	Нет
	Да

	111
	24
	
	д. Дуброво
	116
	Нет
	Да

	112
	25
	
	д. Заборье
	130
	Нет
	Да

	113
	26
	
	д. Каморово
	234
	Нет
	Да

	114
	27
	
	д. Назарово
	40
	Нет
	Да

	115
	28
	
	д. Рассольная
	61
	Нет
	Да

	116
	29
	
	д. Соловьево
	17
	Нет
	Да

	117
	30
	
	д. Староверово
	5
	Нет
	Да

	 
	5
	ИТОГО по Лобановскому ТУ 
	30
	12855
	5
	25

	118
	1
	Сылвенское ТУ
	д. Алебастрово
	20
	Нет
	Да

	119
	2
	
	д. Быковка
	10
	Нет
	Да

	120
	3
	
	д. Булканки
	33
	Нет
	Да

	121
	4
	
	д. Ерепеты
	46
	Нет
	Да

	122
	5
	
	д. Мостовая
	130
	Нет
	Да

	123
	6
	
	д. Верх-Речки
	23
	Нет
	Да

	124
	7
	
	д. Горская
	17
	Нет
	Да

	125
	8
	
	п. Сылва
	8290
	Да
	Да

	126
	9
	
	д. Малая
	474
	Да
	Да

	127
	10
	
	с. Троица
	650
	Да
	Да

	128
	11
	
	с. Ляды
	1057
	Да
	Да

	129
	12
	
	с. Заведение
	0
	Нет
	Да

	 
	6
	ИТОГО по Сылвенскому ТУ
	12
	10750
	4
	8

	130
	1
	Усть-Качкинское ТУ
	п. Усть-Качка
	3992
	Да
	Да

	131
	2
	
	п. Красный Восход
	1522
	Да
	Да

	132
	3
	
	п. Горшки
	744
	Да
	Да

	133
	4
	
	д. Луговая
	220
	Да
	Да

	134
	5
	
	д. Гамы
	338
	Нет
	Да

	135
	6
	
	д. Дворцовая Слудка
	11
	Нет
	Да

	136
	7
	
	д. Качка
	97
	Нет
	Да

	137
	8
	
	д. Одина
	65
	Нет
	Да

	138
	9
	
	д. Ольховка
	39
	Нет
	Да

	139
	10
	
	д. Большакино
	241
	Да
	 Да

	140
	11
	
	д. Шугуровка
	28
	Нет
	Да

	141
	12
	
	д. Буланки
	2
	Нет
	Да

	142
	13
	
	д. Демино
	11
	Нет
	Да

	143
	14
	
	д. Заболото
	26
	Нет
	Да

	144
	15
	
	д. Трухинята
	3
	Нет
	Да

	145
	16
	
	д. Кулики
	5
	Нет
	Да

	146
	17
	
	с. Новоильинское
	125
	Нет
	Да

	147
	18
	
	д. Суздалы
	238
	Да
	 Да

	148
	19
	
	д. Хмелевка
	8
	Нет
	Да

	149
	20
	
	д. Васильевка
	3
	Нет
	Да

	150
	21
	
	д. Верх-Речка
	17
	Нет
	Да

	151
	22
	
	д. Коммуна
	14
	Нет
	Да

	152
	23
	
	д. Зубки
	8
	Нет
	Да

	153
	24
	
	д. Заозерье
	34
	Да 
	Да 

	154
	25
	
	д. Моргали
	5
	Нет
	Да

	155
	26
	
	д. Алексики
	24
	Нет
	Да

	156
	27
	
	д. Ванькино
	3
	Нет
	Да

	157
	28
	
	д. Коляды
	3
	Нет
	Да

	158
	29
	
	д. Петряхино
	42
	Нет
	Да

	159
	30
	
	д. Растягаево
	149
	Да
	 Да

	160
	31
	
	д. Тишкино
	10
	Нет
	Да

	161
	32
	
	п. Серяк
	2
	Нет
	Да

	 
	7
	ИТОГО по Усть-Качкинскому ТУ:
	32
	8029
	8
	24

	162
	1
	Фроловское ТУ
	д. Фомичи
	9
	Нет
	Да

	163
	2
	
	д. Жебреи
	465
	Да
	Да

	164
	3
	
	д. Няшино
	246
	Да
	Да

	165
	4
	
	д. Бахаревка
	140
	Нет
	Да

	166
	5
	
	д. Большая Мось
	1224
	Нет
	Да

	167
	6
	
	д. Броды
	182
	Нет
	Да

	168
	7
	
	д. Вазелята
	38
	Нет
	Да

	169
	8
	
	д. Вашуры
	60
	Нет
	Да

	170
	9
	
	д. Дерибы
	65
	Нет
	Да

	171
	10
	
	д. Замараево
	324
	Нет
	Да

	172
	11
	
	д. Замулянка
	416
	Нет
	Да

	173
	12
	
	д. Канабеково
	43
	Нет
	Да

	174
	13
	
	д. Косогоры
	13
	Нет
	Да

	175
	14
	
	д. Костарята
	94
	Нет
	Да

	176
	15
	
	д. Красава
	60
	Нет
	Да

	177
	16
	
	д. Липаки
	96
	Нет
	Да

	178
	17
	
	д. Мартьяново
	700
	Нет
	Да

	179
	18
	
	д. Молоково
	65
	Нет
	Да

	180
	19
	
	д. Никулино
	1
	Нет
	Да

	181
	20
	
	д. Огрызково
	15
	Нет
	Да

	182
	21
	
	д. Паздерино
	156
	Нет
	Да

	183
	22
	
	д. Плишки
	42
	Нет
	Да

	184
	23
	
	д. Симонки
	70
	Нет
	Да

	185
	24
	
	д. Таранки
	3
	Нет
	Да

	186
	25
	
	д. Шуваята
	94
	Нет
	Да

	187
	26
	
	д. Якунчики
	22
	Нет
	Да

	188
	27
	
	п. Лесоучасток 831
	124
	Нет
	Да

	189
	28
	
	с. Фролы
	5990
	Да
	 Да

	190
	29
	
	хутор Русское Поле
	16
	Нет
	Да

	191
	30
	
	п. Ферма
	4431
	Да
	Да

	192
	31
	
	д. Устиново
	987
	Да
	Да

	193
	32
	
	д. Софроны
	50
	Нет
	Да

	194
	33
	
	д. Нестюково
	1527
	Да
	Да

	195
	34
	
	п. Горный
	4088
	Да
	Да

	196
	35
	
	д. Вверх-Сыра
	4
	Нет
	Да

	 
	8
	ИТОГО по Фроловскому ТУ:
	35
	21857
	7
	28

	197
	1
	Юговское ТУ
	П. Юг
	3625
	Да
	Да

	198
	2
	
	С. Бершеть
	3462
	Да
	Да

	199
	3
	
	С. Кояново
	1573
	Да
	Да

	200
	4
	
	С. Янычи 
	568
	Да
	Да

	201
	5
	
	п. Рассолино
	23
	Нет
	Да

	202
	6
	
	усадьба МТС
	1
	Нет
	Да

	 
	9
	ИТОГО по Юговскому ТУ:
	6
	9252
	4
	2

	203
	1
	Юго-Камское ТУ
	П. Юго-Камский
	9310
	Да
	Да

	204
	2
	
	П. Новый
	365
	Да
	Да

	205
	3
	
	С. Рождественское
	268
	Да
	Да

	206
	4
	
	П. Усть-Пизя
	129
	Да
	Да

	207
	5
	
	С. Сташково
	78
	Да
	Да

	208
	6
	
	С. Ольховка
	11
	Нет
	Да

	209
	7
	
	П. Таежный
	10
	Да
	 Да

	210
	8
	
	Д. Берег Камы
	12
	Нет
	Да

	211
	9
	
	Д. Верх-Юг
	0
	Нет
	Да

	212
	10
	
	Д. Еловая
	8
	Нет
	Да

	213
	11
	
	Д. Ермозы
	2
	Нет
	Да

	214
	12
	
	Д. Жилья
	5
	Нет
	Да

	215
	13
	
	Д. Заречная
	4
	Нет
	Да

	216
	14
	
	Д. Казанцы
	1
	Нет
	Да

	217
	15
	
	Д. Кашино
	11
	Нет
	Да

	218
	16
	
	Д. Луговая
	63
	Нет
	Да

	219
	17
	
	Д. Пашня
	113
	Нет
	Да

	220
	18
	
	Д. Петушки
	4
	Нет
	Да

	221
	19
	
	Д. Полуденная
	95
	Да
	 Да

	222
	20
	
	Д. Черная
	16
	Нет
	Да

	223
	21
	
	Д. Шондиха
	5
	Нет
	Да

	 
	10
	ИТОГО по Юго-Камскому ТУ:
	21
	10510
	7
	14

	 
	 
	Итого по Пермскому МО
	223
	130245
	72
	151



[bookmark: _Toc212111622]Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны
[bookmark: _Toc212111623]Гамовское территориальное управление
[bookmark: _Hlk210369165]В состав Гамовского территориального управления входит 19 населенных пунктов, централизованное водоснабжение осуществляется в 13 населенных пунктах. Водоснабжение осуществляется от подземных источников. Источники водоснабжения и водопроводные сети частично находятся в собственности Пермского муниципального округа. Эксплуатацию объектов водоснабжения осуществляет:
1. ООО «Аква-Сервис» в том числе:
· д. Заречная,
· д. Шульгино,
· с. Гамово,
· д. Малое Савино,
· д. Большое Савино,
· д. Ясыри,
· д. Ванюки,
· д. Крохово,
· д. Песьянка,
· д. Сокол,
· д. Хмели.
2. МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа» в том числе:
· д. Ермаши,
· д. Осенцы.
Часть источников водоснабжения и водопроводных сетей находится в собственности ФКУ Пермская ВК ГУФСИН России по Пермскому краю, в том числе:
· с. Гамово.
В с. Гамово, от котельной, расположенной по адресу: с. Гамово, ул. 50 лет Октября, 12А; и в д. Песьянка от котельной, расположенной по адресу: д. Песьянка, улица Мелиораторов, дом 1Б; осуществляется горячее водоснабжение части потребителей населенного пункта. Источники (котельные) и сети ГВС находятся в хозяйственном ведении Муниципального унитарного предприятия Пермского муниципального округа Пермского края «ДВУРЕЧЬЕ» (МУП «ДВУРЕЧЬЕ»).
В с. Гамово, часть потребителей получает горячую воду от котельной расположенной по адресу: Гамово, ул. Свободы 1. Источник (котельная) и сети ГВС находятся в собственности ФКУ Пермская ВК ГУФСИН России по Пермскому краю.
В остальных населенных пунктах централизованное горячее водоснабжение отсутствует.
Месторасположение населенных пунктов с централизованным холодным водоснабжением приведены ниже (Рисунок 1.2).
Эксплуатационные зоны водоснабжения расположены на территориях населенных пунктов. Каждая эксплуатационная зона ограничена территорией 1 населенного пункта (Рисунок 1.1).
[bookmark: _Toc212111624]Кондратовское территориальное управление
В состав Кондратовского территориального управления входит 19 населенных пунктов, централизованное водоснабжение осуществляется в 3 населенных пунктах. Источники водоснабжения и водопроводные сети находятся в собственности Пермского муниципального округа. Часть источников водоснабжения и водопроводных сетей находится в частной собственности. Эксплуатацию объектов водоснабжения осуществляют:
1. МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа» в том числе:
· д. Кондратово,
· д. Скобелевка,
· д. Загришинское.
Водоснабжение д. Кондратово организовано от 2-х источников водоснабжения: водовод, идущий из г. Перми, из водозабора БКВ. Ответвление водовода на деревню Кондратово находится в г. Перми в микрорайоне «Парковый»; Нижнемулянское месторождение подземных находящегося на территории г. Перми (4 муниципальные скважины, 3 частные скважины). Водоснабжение от источников поступает по водоводам диаметром 300 мм. и 200 мм. на ВНС второго подъёма, расположенной по адресу ул. Камская, 2Г и далее до потребителей д. Кондратово.
В д. Скобелевка и д. Загришинское общая система водоснабжения. В настоящее время водоснабжение осуществляется от каптажей в количестве 2 шт, расположенных в д. Скобелевка. Вода от каптажных сооружений поступает непосредственно в разводящую сеть. Сети водоснабжения тупиковые. В состав водопроводных сооружений входит водонапорная башня с объемом резервуара 50м3. Месторасположение башни: д. Скобелевка ул. Хохловская.
В д. Кондратово осуществляется централизованное горячее водоснабжение. Эксплуатацию ЦТП осуществляет: Пермские тепловые сети филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс», район тепловых сетей №2. В эксплуатации находятся: ЦТП-01Н, ЦТП-02Н, ЦТП-04Н, ЦТП-05Н. Сети горячего водоснабжения находятся в эксплуатационной ответственности МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа».
В д. Скобелевка и д. Загришинское централизованное горячее водоснабжение отсутствует.
Месторасположение населенных пунктов с централизованным холодным водоснабжением приведены ниже (Рисунок 1.2).
Эксплуатационные зоны водоснабжения расположены на территориях населенных пунктов. Каждая эксплуатационная зона ограничена территорией 1 населенного пункта (Рисунок 1.1).

[bookmark: _Toc212111625]Кукуштанское территориальное управление
В состав Кукуштанского территориального управления входит 17 населенных пунктов, централизованное водоснабжение осуществляется в 7 населенных пунктах. Источники водоснабжения и водопроводные сети находятся в собственности Пермского муниципального округа. Эксплуатацию объектов водоснабжения осуществляют:
1. МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа», в том числе:
· п. Кукуштан,
· с. Платошино,
· с. Курашим,
· с. Нижний Пальник,
· д. Аннинск,
· п. Октябрьский,
· д. Челяба.
2. ОАО «РЖД, в том числе:
· п. Кукуштан (станция Кукуштан),
Централизованное горячее водоснабжение в вышеперечисленных населенных пунктах отсутствует.
Месторасположение населенных пунктов с централизованным холодным водоснабжением приведены ниже (Рисунок 1.2).
Эксплуатационные зоны водоснабжения расположены на территориях населенных пунктов. Каждая эксплуатационная зона ограничена территорией 1 населенного пункта (Рисунок 1.1).
[bookmark: _Toc212111626]Култаевское территориальное управление
В состав Култаевского территориального управления входит 32 населенных пунктов, централизованное водоснабжение осуществляется в 13 населенных пунктах. Источники водоснабжения и водопроводные сети находятся в собственности Пермского муниципального округа. Эксплуатацию объектов водоснабжения осуществляет ООО «Гидромастер», в том числе:
· с. Култаево,
· д. Аникино,
· с. Баш-Култаево,
· д. Болгары,
· д. Кичаново,
· д. Косотуриха,
· д. Мокино,
· с. Нижние Муллы,
· д. Петровка,
· п. Протасы,
· д. Усть-Тары,
· д. Чуваки,
· д. Шумки.
Кроме этого, в состав с. Култаево входит д. Копылы как ул. Нагорная. Скважины № 2423 и № 2476 входят в систему водоснабжения с. Култаево.
В с. Култаево, от ЦТП осуществляется горячее водоснабжение части потребителей населенного пункта. Источники (ЦТП) и сети ГВС находятся в хозяйственном ведении Муниципального унитарного предприятия Пермского муниципального округа Пермского края «ДВУРЕЧЬЕ» (МУП «ДВУРЕЧЬЕ»).
В остальных населенных пунктах централизованное горячее водоснабжение отсутствует.
Месторасположение населенных пунктов с централизованным холодным водоснабжением приведены ниже (Рисунок 1.2).
Эксплуатационные зоны водоснабжения расположены на территориях населенных пунктов. Каждая эксплуатационная зона ограничена территорией 1 населенного пункта (Рисунок 1.1).
[bookmark: _Toc212111627]Лобановское территориальное управление
В состав Лобановского территориального управления входит 30 населенных пунктов, централизованное водоснабжение осуществляется в 5 населенных пунктах. Источники водоснабжения и водопроводные сети находятся в собственности Пермского муниципального округа. Эксплуатацию объектов водоснабжения осуществляют:
1. МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа», в том числе:
· с. Лобаново,
· д. Касимово.
2. ООО «Юг-Сервис», в том числе:
· д. Мостовая,
· п. Мулянка,
· д. Горный.
В с. Лобаново есть ЦГВС в 5 МКД.
В остальных населенных пунктах централизованное горячее водоснабжение отсутствует.
Месторасположение населенных пунктов с централизованным холодным водоснабжением приведены ниже (Рисунок 1.2).
Эксплуатационные зоны водоснабжения расположены на территориях населенных пунктов. Каждая эксплуатационная зона ограничена территорией 1 населенного пункта (Рисунок 1.1). 

[bookmark: _Toc212111628]Сылвенское территориальное управление
В состав Сылвенского территориального управления входит 12 населенных пунктов, централизованное водоснабжение осуществляется в 4 населенных пунктах. Источники водоснабжения и водопроводные сети находятся в собственности Пермского муниципального округа. Эксплуатацию объектов водоснабжения осуществляют:
1. МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа», в том числе:
· п. Сылва,
· с. Троица,
· с. Ляды,
· д. Малая.
Централизованное горячее водоснабжение в населенных пунктах отсутствует.
Месторасположение населенных пунктов с централизованным холодным водоснабжением приведены ниже (Рисунок 1.2).
Эксплуатационные зоны водоснабжения расположены на территориях населенных пунктов. Каждая эксплуатационная зона ограничена территорией 1 населенного пункта (Рисунок 1.1).
[bookmark: _Toc212111629]Усть-Качкинское территориальное управление
В состав Усть-Качкинского территориального управления входит 32 населенных пунктов, централизованное водоснабжение осуществляется в 8 населенных пунктах. Источники водоснабжения и водопроводные сети находятся в собственности Пермского муниципального округа. Эксплуатацию объектов водоснабжения осуществляют:
1. ЗАО «Курорт Усть-Качка», в том числе:
· п. Усть-Качка.
2 МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа», в том числе:
· п. Усть-Качка (только ул. Луговая),
· п. Красный Восход,
· п. Горшки,
· д. Большакино,
· д. Суздалы,
· д. Растягаево.
3 Усть-Качкинское территориальное управление, в том числе:
· д. Луговая,
· д. Заозерье.
Централизованное горячее водоснабжение осуществляется в п. Усть-Качка. Подачу горячей воды осуществляют 2 организации:
1. ЗАО «Курорт Усть-Качка»,
2. ООО "Усть-Качкинская тепловая компания".
В собственности ЗАО «Курорт Усть-Качка» находятся  7 ЦТП и сети ГВС после них.
В собственности ООО "Усть-Качкинская тепловая компания" – 4 ЦТП и сети ГВС после них.
В остальных населенных пунктах централизованное горячее водоснабжение отсутствует.
Месторасположение населенных пунктов с централизованным холодным водоснабжением приведены ниже (Рисунок 1.2).
Эксплуатационные зоны водоснабжения расположены на территориях населенных пунктов. Каждая эксплуатационная зона ограничена территорией 1 населенного пункта (Рисунок 1.1).

[bookmark: _Toc212111630]Фроловское территориальное управление
В состав Фроловского территориального управления входит 35 населенных пунктов, централизованное водоснабжение осуществляется в 7 населенных пунктах. Источники водоснабжения и водопроводные сети находятся в собственности Пермского муниципального округа. Эксплуатацию объектов водоснабжения осуществляют:
1. МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа», в том числе:
· д. Жебреи.
2. ООО «Юг Сервис», в том числе:
· д. Няшино,
· с. Фролы,
· п. Ферма,
· д. Устиново,
· д. Нестюково,
· п. Горный.
Для с. Няшино, с. Фролы и частично для п. Горный – источником водоснабжения является водопровод ООО «Новогор-Прикамье».
Вода в остальные населенные пункты подается от местных источников воды. 
В с. Фролы осуществляется централизованное горячее водоснабжение от котельной расположенной по адресу с. Фролы ул. Садовая, 18. Котельная и сети ГВС от нее находятся в собственности Пермского муниципального округа. Эксплуатацию котельной и сетей ГВС осуществляет ООО «Поток».
В остальных населенных пунктах централизованное горячее водоснабжение отсутствует.
Месторасположение населенных пунктов с централизованным холодным водоснабжением приведены ниже (Рисунок 1.2).
Эксплуатационные зоны водоснабжения расположены на территориях населенных пунктов. Каждая эксплуатационная зона ограничена территорией 1 населенного пункта (Рисунок 1.1). 
[bookmark: _Toc212111631]Юговское территориальное управление
В состав Юговского территориального управления входит 6 населенных пунктов, централизованное водоснабжение осуществляется в 4 населенных пунктах. Источники водоснабжения и водопроводные сети находятся в собственности Пермского муниципального округа. Эксплуатацию объектов водоснабжения осуществляют:
1. ООО «Стройсервисюг», в том числе:
· п. Юг.
2. ООО «Юг-Сервис», в том числе:
· с. Кояново.
3. МКУ «Управление инфраструктурой и благоустройством Юговского территориального органа», в том числе:
· п. Юг (87 м),
· с. Бершеть,
· с. Янычи.
Централизованное горячее водоснабжение в населенных пунктах отсутствует.
Месторасположение населенных пунктов с централизованным холодным водоснабжением приведены ниже (Рисунок 1.2).
Эксплуатационные зоны водоснабжения расположены на территориях населенных пунктов. Каждая эксплуатационная зона ограничена территорией 1 населенного пункта (Рисунок 1.1). 

[bookmark: _Toc212111632]Юго-Камское территориальное управление
В состав Юго-Камское территориального управления входит 21 населенный пункт, централизованное водоснабжение осуществляется в 7 населенных пунктах. Источники водоснабжения и водопроводные сети находятся в собственности Пермского муниципального округа. Эксплуатацию объектов водоснабжения осуществляют:
1. МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа», в том числе:
· п. Юго-Камский,
· п. Новый,
· с. Рождественское,
· п. Усть-Пизя,
· с. Сташково,
· п. Таежный,
· д. Полуденная.
Централизованное горячее водоснабжение в населенных пунктах отсутствует.
Месторасположение населенных пунктов с централизованным холодным водоснабжением приведены ниже (Рисунок 1.2).
Эксплуатационные зоны водоснабжения расположены на территориях населенных пунктов. Каждая эксплуатационная зона ограничена территорией 1 населенного пункта (Рисунок 1.1).


[image: ]
[bookmark: _Ref206745455][bookmark: _Toc207279922]Рисунок 1.1 Эксплуатационные зоны водоснабжения Пермского МО 

[bookmark: _Toc212111633]Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения
[bookmark: _Toc212111634]Гамовское территориальное управление
Централизованное холодное водоснабжение отсутствует в 6 населенных пунктах, в том числе: 
· д. Березник, 
· д. Гусята, 
· д. Паны, 
· д. Савенки, 
· д. Сакмары, 
· д. Страшная. 
Водоснабжение территорий неохваченных централизованными системами водоснабжения осуществляется от колодцев и индивидуальных скважин.
[bookmark: _Toc212111635]Кондратовское территориальное управление
Централизованное холодное водоснабжение отсутствует в 16 населенных пунктах, в том числе: 
· д. Берег Камы,
· д. Заосиново,
· д. Карасье,
· д. Мишурна,
· д. Мысы,
· д. Сибирь,
· д. Сухая,
· д. Гари,
· д. Гора,
· д. Верхняя Хохловка,
· д. Хохловка,
· д. Ширпы,
· Д. Заозерье,
· д. Глушата,
· д. Тупица,
· д. Христофоровка.
Водоснабжение территорий неохваченных централизованными системами водоснабжения осуществляется от индивидуальных скважин.
[bookmark: _Toc212111636]Кукуштанское территориальное управление
Централизованное холодное водоснабжение отсутствует в 9 населенных пунктах, в том числе: 
· д. Зайково,
· д. Усть-Курашим,
· п. Бырма,
· Кордон Бессоновский,
· п. Сухобизярка,
· с. Бизяр,
· д. Сухо-Платошино,
· д. Сыро-Платошино,
· д. Малые Ключики.
Водоснабжение территорий неохваченных централизованными системами водоснабжения осуществляется от индивидуальных скважин.
[bookmark: _Toc212111637]Култаевское территориальное управление
Централизованное холодное водоснабжение отсутствует в 19 населенных пунктах, в том числе: 
· д. Болдино,
· д. Валевая,
· д. Денисята,
· д. Дикая Гарь,
· д. Ежи,
· д. Заполье,
· д. Капидоны,
· Д. Кеты,
· д. Ключики,
· д. Ложки,
· д. Москвята,
· д. Мураши,
· п. Объект КРП,
· д. Пищальниково,
· д. Полюдово,
· д. Севастьяны,
· д. Степаново,
· д. Федотово,
· д. Шилово.
Водоснабжение территорий неохваченных централизованными системами водоснабжения осуществляется от индивидуальных скважин.
[bookmark: _Toc212111638]Лобановское территориальное управление
Централизованное холодное водоснабжение отсутствует в 25 населенных пунктах, в том числе: 
· д. Баландино,
· д. Баские,
· д. Березники,
· д. Большой Буртым,
· д. Горбуново,
· д. Грибаново,
· д. Клестята,
· д. Ключи,
· д. Козыбаево,
· д. Малые Клестята,
· д. Малый Буртым,
· д. Меркушево,
· с. Кочкино,
· д. Чебаки,
· д. Верхняя Рассольная,
· д. Гарюшки,
· д. Грузди,
· д. Дуброво,
· д. Заборье,
· д. Каморово,
· д. Назарово,
· д. Рассольная,
· д. Соловьево,
· д. Староверово.
Водоснабжение территорий неохваченных централизованными системами водоснабжения осуществляется от колодцев и индивидуальных скважин.
[bookmark: _Toc212111639]Сылвенское территориальное управление
Централизованное холодное водоснабжение отсутствует в 8 населенных пунктах, в том числе: 
· д. Алебастрово,
· д. Быковка,
· д. Булканки,
· д. Ерепеты,
· д. Мостовая,
· д. Верх-Речки,
· д. Горская,
· с. Заведение.
Водоснабжение территорий неохваченных централизованными системами водоснабжения осуществляется от колодцев и индивидуальных скважин.
[bookmark: _Toc212111640]Усть-Качкинское территориальное управление
Централизованное холодное водоснабжение отсутствует в 24 населенных пунктах, в том числе: 
· д. Гамы,
· д. Дворцовая Слудка,
· д. Качка,
· д. Одина,
· д. Ольховка,
· д. Шугуровка,
· д. Буланки,
· д. Демино,
· д. Заболото,
· д. Трухинята,
· д. Кулики,
· с. Новоильинское,
· д. Хмелевка,
· д. Васильевка,
· д. Верх-Речка,
· д. Коммуна,
· д. Зубки,
· д. Моргали,
· д. Алексики,
· д. Ванькино,
· д. Коляды,
· д. Петряхино,
· д. Тишкино,
· п. Серяк.
Водоснабжение территорий неохваченных централизованными системами водоснабжения осуществляется от колодцев и индивидуальных скважин.
[bookmark: _Toc212111641]Фроловское территориальное управление
Централизованное холодное водоснабжение отсутствует в 28 населенных пунктах, в том числе: 
· д. Фомичи,
· д. Бахаревка,
· д. Большая Мось,
· д. Броды,
· д. Вазелята,
· д. Вашуры,
· д. Дерибы,
· д. Замараево,
· д. Замулянка,
· д. Канабеково,
· д. Косогоры,
· д. Костарята,
· д. Красава,
· д. Липаки,
· д. Мартьяново,
· д. Молоково,
· д. Никулино,
· д. Огрызково,
· д. Паздерино,
· д. Плишки,
· д. Симонки,
· д. Таранки,
· д. Шуваята,
· д. Якунчики,
· п. Лесоучасток 831,
· хутор Русское Поле,
· д. Софроны,
· д. Вверх-Сыра.
Водоснабжение территорий неохваченных централизованными системами водоснабжения осуществляется от колодцев и индивидуальных скважин.
[bookmark: _Toc212111642]Юговское территориальное управление
Централизованное холодное водоснабжение отсутствует в 2 населенных пунктах, в том числе: 
· п. Рассолино,
· усадьба МТС.
Водоснабжение территорий неохваченных централизованными системами водоснабжения осуществляется от колодцев и индивидуальных скважин.
[bookmark: _Toc212111643]Юго-Камское территориальное управление
Централизованное холодное водоснабжение отсутствует в 14 населенных пунктах, в том числе: 
· с. Ольховка,
· д. Берег Камы,
· д. Верх-Юг,
· д. Еловая,
· д. Ермозы,
· д. Жилья,
· д. Заречная,
· д. Казанцы,
· д. Кашино,
· д. Луговая,
· д. Пашня,
· д. Петушки,
· д. Черная,
· д. Шондиха.
Водоснабжение территорий неохваченных централизованными системами водоснабжения осуществляется от колодцев и индивидуальных скважин.

[image: Изображение выглядит как карта, текст, атлас

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]
[bookmark: _Ref206745417][bookmark: _Toc207279923]Рисунок 1.2 Централизованные и нецентрализованные зоны водоснабжения Пермского МО


[bookmark: _Toc212111644]Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
Технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.
На территории Пермского муниципального округа, водозабор и транспорт холодной и горячей воды осуществляют несколько организаций (Таблица 1.4, Таблица 1.5). Как правило, границы технологических зон водоснабжения совпадают с границами территорий населенных пунктов. В некоторых населенных пунктах, в основном являющихся центрами территориальных управлений, существует несколько технологических зон в границах одного поселения. Выше (Рисунок 1.1) представлены технологические зоны водоснабжения Пермского МО.

[bookmark: _Toc212111645]Описание централизованных систем водоснабжения
Всего централизованным водоснабжением в Пермском МО охвачено 71 населенных пункта в которых проживает большая часть населения.
Процент охвата населения Пермского МО централизованной системой водоснабжения составляет 91%.
Ниже приведен перечень населенных пунктов с централизованным водоснабжением (Таблица 1.2).

[bookmark: _Ref203470982][bookmark: _Toc212111699]Таблица 1.2 Перечень населенных пунктов с централизованным водоснабжением
	№ п
	№ п/п
	ТУ администрации Пермского муниципального округа Пермского края
	Населенные пункты
	Кол-во человек на 2025 год.
	Централизованное водоснабжение

	1
	1
	Гамовское ТУ
	Д. Ермаши
	133
	Да

	2
	2
	
	Д. Осенцы
	95
	Да

	3
	3
	
	Д. Заречная
	189
	Да

	4
	4
	
	Д. Шульгино
	89
	Да

	5
	5
	
	С. Гамово
	1063
	Да

	6
	6
	
	Д. Малое Савино
	33
	Да

	7
	7
	
	Д. Большое Савино
	892
	Да

	8
	8
	
	Д. Ясыри
	409
	Да

	9
	9
	
	Д. Ванюки
	830
	Да

	10
	10
	
	Д. Крохово
	499
	Да

	11
	11
	
	Д. Песьянка
	2516
	Да

	12
	12
	
	Д. Сокол
	1254
	Да

	13
	13
	
	Д. Хмели
	551
	Да

	 
	
	ИТОГО по Гамовскому ТУ:
	 
	8553
	13

	14
	1
	Кондратовское ТУ
	д. Кондратово
	14730
	Да

	15
	2
	
	д. Загришинксое
	51
	Да 

	16
	3
	
	д. Скобелевка
	1005
	Да

	 
	
	ИТОГО по Кондратовскому ТУ:
	 
	15786
	3

	17
	1
	Кукуштанское ТУ
	п. Кукуштан
	5887
	Да 

	18
	2
	
	с. Платошино
	2373
	Да 

	19
	3
	
	с. Курашим
	2416
	Да 

	20
	4
	
	с. Нижний Пальник
	742
	Да 

	21
	5
	
	д. Аннинск
	118
	Да

	22
	6
	
	п. Октябрьский 
	142
	Да

	23
	7
	
	д. Челяба
	84
	Да

	 
	
	ИТОГО по Кукуштанскому ТУ
	 
	11762
	7

	25
	1
	Култаевское ТУ
	С. Култаево
	8476
	Да

	26
	2
	
	Д. Аникино
	159
	Да

	27
	3
	
	С. Баш-Култаево
	1039
	Да

	28
	4
	
	Д. Болгары
	293
	Да

	29
	5
	
	Д. Кичаново
	855
	Да

	30
	6
	
	Д. Косотуриха
	607
	Да

	31
	7
	
	Д. Мокино
	1438
	Да

	32
	8
	
	С. Нижние Муллы
	1326
	Да

	33
	9
	
	Д. Петровка
	1354
	Да

	34
	10
	
	П. Протасы
	693
	Да

	35
	11
	
	Д. Усть-Тары
	280
	Да

	36
	12
	
	Д. Чуваки
	255
	Да

	37
	13
	
	Д. Шумки
	48
	Да

	 
	
	ИТОГО по Култаевскому ТУ
	 
	16823
	13

	38
	1
	Лобановское ТУ
	с. Лобаново
	6289
	Да

	39
	2
	
	д. Мостовая
	950
	Да

	40
	3
	
	п. Мулянка
	2700
	Да

	41
	4
	
	д. Касимово
	366
	Да

	42
	5
	
	д. Горный
	154
	Да

	 
	
	ИТОГО по Лобановскому ТУ
	 
	10459
	5

	43
	1
	Сылвенское ТУ
	п. Сылва
	8290
	Да

	44
	2
	
	д. Малая
	474
	Да

	45
	3
	
	с. Троица
	650
	Да

	46
	4
	
	с. Ляды
	1057
	Да

	 
	
	ИТОГО по Сылвенскому ТУ
	 
	10471
	4

	47
	1
	Усть-Качкинское ТУ
	п. Усть-Качка
	3992
	Да

	48
	2
	
	п. Красный Восход
	1522
	Да

	49
	3
	
	п. Горшки
	744
	Да

	50
	4
	
	д. Луговая
	220
	Да

	51
	5
	
	д. Большакино
	241
	Да

	52
	6
	
	д. Суздалы
	238
	Да

	53
	7
	
	д. Заозерье
	34
	Да 

	54
	8
	
	д. Растягаево
	149
	Да

	 
	
	ИТОГО по Усть-Качкинскому ТУ:
	 
	7140
	8

	55
	1
	Фроловское ТУ
	д. Жебреи
	465
	Да

	56
	2
	
	д. Няшино
	246
	Да

	57
	3
	
	с. Фролы
	5990
	Да

	58
	4
	
	п. Ферма
	4431
	Да

	59
	5
	
	д. Устиново
	987
	Да

	60
	6
	
	д. Нестюково
	1527
	Да

	61
	7
	
	п. Горный
	4088
	Да

	 
	
	ИТОГО по Фроловскому ТУ:
	 
	17734
	7

	62
	1
	Юговское ТУ
	П. Юг
	3625
	Да

	63
	2
	
	С. Бершеть
	3462
	Да

	64
	3
	
	С. Кояново
	1573
	Да

	65
	4
	
	С. Янычи 
	568
	Да

	 
	
	ИТОГО по Юговскому ТУ:
	 
	9228
	4

	66
	1
	Юго-Камское ТУ
	П. Юго-Камский
	9310
	Да

	67
	2
	
	П. Новый
	365
	Да

	68
	3
	
	С. Рождественское
	268
	Да

	69
	4
	
	П. Усть-Пизя
	129
	Да

	70
	5
	
	С. Сташково
	78
	Да

	71
	6
	
	П. Таежный
	10
	Да

	72
	7
	
	Д. Полуденная
	95
	Да

	 
	
	ИТОГО по Юго-Камскому ТУ:
	 
	10255
	7

	 
	 
	Итого по Пермскому МО
	 
	118211
	71



Водоснабжение населенных пунктов Пермского МО осуществляется от подземных и надземных источников.  Населенные пункты как правило имеют одну или несколько систем водоснабжения. Часть населенных пунктов объединена общими системами (Таблица 1.3).

[bookmark: _Ref203469370][bookmark: _Toc212111700]Таблица 1.3 Перечень населенных пунктов с общей системой водоснабжения
	Система
	Населённый пункт

	
	

	1
	д. Большое Савино

	
	д. Сокол

	
	д. Крохово

	
	д. Ясыри

	
	д. Песьянка

	
	д. Хмели

	
	д. Ванюки

	2
	п. Горошки

	
	д. Растягаево

	3
	д. Ермаши

	
	д. Осенцы

	4
	д. Заречная

	
	с. Гамово

	
	д. Шульгино

	5
	с. Нижние Муллы

	
	д. Петровка

	6
	п. Юго-Камский

	
	д. Полуденная

	7
	д. Луговая

	
	д. Заозерье

	8
	д. Скобелевка

	
	д. Загришинское

	9
	п. Ферма

	
	п. Горный



[bookmark: _Toc212111646]Описание нецентрализованных систем водоснабжения
Без централизованного водоснабжения в Пермском МО - 151 населенный пункт в каждом из которых в основном проживает менее 100 человек.
Процент населения Пермского МО без централизованной системы водоснабжения составляет 8,8 %.
Для водоснабжения население Пермского МО без централизованной системы водоснабжения использует колодцы и индивидуальные скважины.
[bookmark: _Toc212111647]Перечень централизованных систем водоснабжения
Ниже (Таблица 1.4, Таблица 1.5) приведен перечень централизованных систем водоснабжения.

[bookmark: _Ref203469061][bookmark: _Toc212111701]Таблица 1.4 Перечень централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах Пермского МО
	№ п
	№ п/п
	РСО по ВС 
	ТУ администрации Пермского муниципального округа Пермского края
	Населенные пункты

	1
	1
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Гамовское ТУ
	д. Ермаши

	2
	2
	
	
	д. Осенцы

	3
	3
	
	Кондратовское ТУ
	д. Кондратово

	4
	4
	
	
	д. Загришинксое

	5
	5
	
	
	д. Скобелевка

	6
	6
	
	Кукуштанское ТУ
	п. Кукуштан

	7
	7
	
	
	с. Платошино

	8
	8
	
	
	с. Курашим

	10
	10
	
	
	с. Нижний Пальник

	11
	11
	
	
	д. Аннинск

	12
	12
	
	
	п. Октябрьский 

	13
	13
	
	
	д. Челяба

	14
	14
	
	Лобановское ТУ
	с. Лобаново

	15
	15
	
	
	д. Касимово

	16
	16
	
	Сылвенское ТУ
	п. Сылва

	17
	17
	
	
	с. Троица

	18
	18
	
	
	с. Ляды

	19
	19
	
	
	д. Малая

	20
	20
	
	Усть-Качкинское ТУ

	п. Красный Восход

	21
	21
	
	
	п. Горшки

	22
	22
	
	
	д. Большакино

	23
	23
	
	
	д. Суздалы

	24
	24
	
	
	д. Растягаево

	25
	25
	
	
	д. Луговая

	26
	26
	
	
	д. Заозерье

	27
	27
	
	Фроловское ТУ
	д. Жебреи

	28
	28
	
	Юго-Камское ТУ
	П. Юго-Камский

	29
	29
	
	
	П. Новый

	30
	30
	
	
	С. Рождественское

	31
	31
	
	
	П. Усть-Пизя

	32
	32
	
	
	С. Сташково

	33
	33
	
	
	П. Таежный

	34
	34
	
	
	Д. Полуденная

	35
	35
	
	Юговское ТУ

	п. Юг (87м)

	36
	36
	
	
	С. Бершеть

	37
	37
	
	
	С. Янычи 

	38
	1
	ООО "Аква-Сервис"

	Гамовское ТУ

	Д. Заречная

	39
	2
	
	
	д. Шульгино

	40
	3
	
	
	С. Гамово

	41
	4
	
	
	Д. Малое Савино

	42
	5
	
	
	Д. Большое Савино

	43
	6
	
	
	Д. Ясыри

	44
	7
	
	
	Д. Ванюки

	45
	8
	
	
	Д. Крохово

	46
	9
	
	
	Д. Песьянка

	47
	10
	
	
	Д. Сокол

	48
	11
	
	
	Д. Хмели

	49
	1
	ФКУ Пермская ВК ГУФСИН России по Пермскому краю
	Гамовское ТУ
	С. Гамово

	50
	1
	ОАО "РЖД"
	Кукуштанское ТУ
	станция Кукуштан (п. Кукуштан)

	51
	2
	
	Лобановское ТУ
	станция Мулянка (п. Мулянка)

	52
	1
	ООО "Гидромастер"
	Култаевское ТУ
	с. Култаево

	53
	2
	
	Култаевское ТУ
	д. Аникино

	54
	3
	
	
	с. Баш-Култаево

	55
	4
	
	
	д. Болгары

	56
	5
	
	
	д. Кичаново

	57
	6
	
	
	д. Косотуриха

	58
	7
	
	
	д. Мокино

	59
	8
	
	
	с. Нижние Муллы

	60
	9
	
	
	д. Петровка

	61
	10
	
	
	п. Протасы

	62
	11
	
	
	д. Усть-Тары

	63
	12
	
	
	д. Чуваки

	64
	13
	
	
	д. Шумки

	65
	1
	ООО "Юг-сервис"

	Лобановское ТУ

	д. Мостовая

	67
	2
	
	
	п. Мулянка

	68
	3
	
	
	д. Горный

	69
	4
	
	Фроловское ТУ
	д. Няшино

	70
	5
	
	
	с. Фролы

	71
	6
	
	
	п. Ферма

	72
	7
	
	
	д. Устиново

	73
	8
	
	
	д. Нестюково

	74
	9
	
	
	п. Горный

	75
	10
	
	Юговское ТУ
	д. Кояново

	76
	1
	ЗАО "Курот Усть-Качка
	Усть-Качкинское ТУ
	п. Усть-Качка

	77
	1
	ООО "Стройсервис-Юг"
	Юговское ТУ
	п. Юг


[bookmark: _Ref203469053][bookmark: _Toc212111702]
Таблица 1.5 Перечень централизованных систем горячего водоснабжения в населенных пунктах Пермского МО
	№ п
	№ п/п
	РСО по ГВС
	ТУ администрации Пермского муниципального округа Пермского края
	Населенные пункты

	1
	1
	ФКУ Пермская ВК ГУФСИН России по Пермскому краю
	Гамовское ТУ
	С. Гамово

	2
	1
	МУП "Двуречье"
	Гамовское ТУ
	С. Гамово

	3
	2
	
	
	Д. Песьянка

	4
	3
	
	Култаевское ТУ
	С. Култаево

	5
	1
	Пермские тепловые сети филиал "Пермский" ПАО "Т Плюс", РТС №2
	Кондратовское ТУ
	д. Кондратово

	6
	1
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа" (транспорт ГВС)
	Кондратовское ТУ
	д. Кондратово

	7
	2
	
	Лобановское ТУ
	с. Лобаново

	8
	1
	ООО "Поток"
	Фроловское ТУ
	с. Фролы

	9
	1
	ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	Усть-Качкинское ТУ
	п. Усть-Качка

	10
	1
	ООО "Усть-Качкинская тепловая компания"
	Усть-Качкинское ТУ
	п. Усть-Качка
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	№ п
	ТУ администрации Пермского муниципального округа Пермского края
	Населенные пункты
	Наименование водозабора
	Целевое назначение
	Разрешенный водоотбор, м3/сут.
	Ресурсоснабжающая организация  (пользователь недр), ИНН
	Реквизиты лицензии

	1
	 
	д. Осенцы, д. Ермаши
	скважина №5552 д. Осенцы
	П
	100
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Отсутствует

	2
	
	Д. Заречная, С. Гамово, д. Шульгино
	скважина № 3097 (аренда) д.Шульгино,  скважина № 3076 (аренда) д.Шульгино, скважина № 3097-р (аренда) д.Шульгино, 
	П
	1470
	ООО "Аква-Сервис" 5948026312
	ПЕМ 01754 ВЭ от 21.02.2007

	3
	
	
	скважина № 173 д. Шульгино (собственность)
	П
	900
	ООО "Аква-Сервис" 5948026312
	ПЕМ 02813 ВР от 10.12.2021

	4
	
	Д. Ясыри
	 скважина № 50850 (аренда) п.Сокол, скважина № 76548 (аренда) п.Сокол
	П
	1850
	ООО "Аква-Сервис" 5948026312
	ПЕМ 01959 ВЭ от 08.09.2009

	5
	
	Д. Ванюки
	скважина № 58727 (аренда) п.Сокол, скважина № 2б (аренда) п. Сокол
	
	
	
	

	6
	
	Д. Песьянка
	скважина № 76547 (аренда) п.Сокол, скважина № 1б (аренда) п.Сокол     
	
	
	
	

	7
	
	Д. Сокол
	скважина № 1235 (аренда) п.Сокол 
	
	
	
	

	8
	
	Д. Хмели
	
	
	
	
	

	9
	
	Д. Большое Савино
	скважина № 1-00 (аренда) д.Б.Савино,  скважина № 1-00р (аренда) д.Б.Савино
	П
	330
	ООО "Аква-Сервис" 5948026312
	ПЕМ 81340 ВР от 19.09.2019

	10
	
	Д. Крохово
	
	
	
	
	

	11
	Кондратовское ТУ
	д. Кондратово
	Скважины: 50830(7), 50829(12), 50831(13), 14 г. Пермь
	П
	1642
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	ПЕМ 014265 ВЭ (до 08.02.2032

	12
	
	
	Скважина 6653 г. Пермь
	П
	505
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	ПЕМ 019055 ВР (до 01.06.2040)

	13
	
	
	Скважины 3, 4, 6 г. Пермь
	П
	нет данных
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	ПЕМ 009215 ВЭ

	14
	
	
	Павильон г. Пермь, ул. Встречная, 36 от РКС «Новогор-Прикамье»
	П
	-
	-
	-

	15
	
	
	Скважина 2 д. Кондратово
	П
	0,096
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	ПЕМ 008526 ВР

	16
	
	
	Скважины 5, 8, 9
	П
	0,6
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Отсутствует

	17
	
	д. Скобелевка
	Каптированный родник №1 и 2
	П
	150
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Отсутствует

	18
	Кукуштанское ТУ
	п. Кукуштан
	Скважина № 1, скважина № 2 п. Кукуштан
	П
	450
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	ПЕМ 010299 ВР (до 13.09.2042)

	19
	
	п. Кукуштан (станция Кукуштан)
	614540
	П
	243
	ОАО "РЖД"
	ПЕМ 01347 ВЭ от 05.05.2006 г., срок действия до 05.05.2031 г.

	20
	
	с. Платошино
	Скважины: 2077 н/р, 3160, 4548, 4590, 4549 с. Платошино
	П
	нет данных
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Отсутствует

	21
	
	с. Курашим
	Скважины: 4494, 4583, 5254, 39600, 43651, 43652 с. Курашим
	П
	604
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	ПЕМ 014264 ВЭ (до 24.03.2036)

	22
	
	д. Байболовка
	Скважины: Наблюдательная № 1, скважина Эксплуатационная № 2 д. Байболовка
	П
	нет данных
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	ПЕМ 010300 ВЭ (до 08.10.2046)

	23
	
	с. Нижний Пальник
	Скважины 2916, 4260, 2268
	П
	189
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Отсутствует

	24
	
	д. Аннинск
	Скважины 4804, 4803
	П
	нет данных
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Отсутствует

	25
	
	п. Октябрьский 
	Скважина 5782
	П
	нет данных
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Отсутствует

	26
	
	д. Челяба
	Скважина 4445, 4446
	П
	нет данных
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Отсутствует

	27
	Култаевское ТУ
	д. Аникино
	скважина № 5468 (аренда)  д.Аникино, скважина № 5469 (аренда)  д.Аникино             
	П
	991
	ООО "Гидромастер", 5948026337
	ПЕМ 01739 ВЭ от 06.02.2007

	28
	
	д. Косотуриха
	 скважина № 5952 (аренда) д.Косатуриха, скважина № 5953 (аренда) д.Косатуриха
	
	
	
	

	29
	
	с. Култаево
	   скважина № 2423 (аренда),
  скважина 
№ 2476 (аренда) 
	
	
	
	

	30
	
	д. Косотуриха
	скважина №276 (собственность) д. Косотуриха
	П
	240
	ООО "Гидромастер", 5948026337
	ПЕМ 010455 ВР от 12.12.2022

	31
	
	д. Шумки
	скважина № 3230 (аренда) д.Шумки,          скважина № 3231 (аренда) д.Шумки
	П
	596
	ООО "Гидромастер", 5948026337
	ПЕМ 02245 ВЭ от 14.09.2012

	32
	
	д. Косотуриха
	скважина  № 905 (аренда) д.Косатуриха
	П
	50
	ООО "Гидромастер", 5948026337
	ПЕМ 01743 ВЭ от 06.02.2007

	33
	
	д. Болгары
	скважина № 1047 (аренда) д.Болгары
	П
	11
	ООО "Гидромастер", 5948026337
	ПЕМ 01742 ВЭ от 06.02.2007

	34
	
	д. Болгары
	Скважины №№ 6,7,8,13 
	П
	нет данных
	ООО "Гидромастер", 5948026337
	ПЕМ 01665 ВЭ от 11.07.2006 г.

	35
	
	д. Кичаново
	скважина № 1381 (аренда) д.Кичаново 
	Т
	33,7
	ООО "Гидромастер", 5948026337
	ПЕМ 01736 ВЭ от 19.01.2007

	36
	
	д. Мокино
	скважина № 6443 (аренда) д.Мокино
	П
	80
	ООО "Гидромастер", 5948026337
	ПЕМ 01831 ВЭ 06.02.2008

	37
	
	д. Чуваки
	скважина № 1 (аренда) усл д.Чуваки
	Т
	66
	ООО "Гидромастер", 5948026337
	ПЕМ 01829 ВЭ от 05.02.2008

	38
	
	с. Баш-Култаево
	скважина № 83 с.БашКултаево,             скважина № 84 с.БашКултаево
	П
	120
	ООО "Гидромастер", 5948026337
	ПЕМ 01830 ВЭ от 05.02.2008

	39
	
	п. Протасы
	скважина № 6 (аренда) д.Болгары,  скважина № 6379/7 (аренда) д.Болгары, скважина № 8 (аренда) д.Болгары ,      скважина № 13 (аренда) д.Болгары  
	П
	167
	ООО "Гидромастер", 5948026337
	ПЕМ 01665 ВЭ от 11.07.2006

	40
	
	
	  скважина № 15 (собственность) п.Протасы
	П
	300
	ООО "Гидромастер", 5948026337
	ПЕМ 81119 ВР 26.12.2016

	41
	
	
	  скважина № 91 (собственность) п.Протасы
	П
	240
	ООО "Гидромастер", 5948026337
	ПЕМ 81552 ВР 12.05.2021

	42
	
	д. Петровка
	скважина №4050 д. Петровка
	Т
	130
	ООО "Гидромастер", 5948026337
	ПЕМ 01749 ВЭ 16.02.2007

	43
	
	
	Каптированный родник №1
	П
	134
	ООО "Гидромастер", 5948026337
	договор водопользования № 59-10.01.01.010-Р-ДХИО-С2009-00301/00 от 13.11.2009

	44
	
	с. Нижние Муллы
	Каптированный родник №1
	П
	288
	ООО "Гидромастер", 5948026337
	Отсутствует

	45
	
	д. Усть-Тары
	Каптированный родник б/н
	П
	67
	ООО "Гидромастер", 5948026337
	Отсутствует

	46
	Лобановское ТУ
	с. Лобаново
	Скважины № 249, 456, 18536, 18538, 4-а, 4-б, 1-п, 2-п
	П
	2088
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Отсутствует

	47
	
	д. Козыбаево
	Скважина №4067, №4068
	П
	нет данных
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Отсутствует

	48
	
	д. Касимово
	Каптированный родник
	П
	нет данных
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Отсутствует

	49
	
	д. Мостовая
	скважина № 5692 (аренда) д.Мостовая, скважина № 4392 (аренда) д.Мостовая
	П
	123
	ООО "Юг-Сервис", 5948026320
	ПЕМ 01745 ВЭ от 16.02.2007

	50
	
	
	Каптированный родник п. Горный (Мостовая)
	П
	33
	ООО "Юг-Сервис", 5948026320
	Договор водопользования №59-10.01.01-009-В-ДЗХО-С-2024-42219/00 от 02.05.2024г.

	51
	
	п. Мулянка
	скважина № 58785 (аренда) п.Мулянка,        скважинка № 58747 (аренда) п.Мулянка,            скважина № 58748 (аренда) п.Мулянка,      
	П
	227
	ООО "Юг-Сервис", 5948026320
	ПЕМ 01746 ВЭ от 16.02.2007

	52
	
	
	  скважина № 74876 (аренда) п.Мулянка
	П
	100
	ООО "Юг-Сервис", 5948026320
	ПЕМ 02449 ВЭ от 24.02.2014

	53
	
	п. Мулянка (станция Мулянка)
	614535
	П
	0,01
	ОАО "РЖД"
	ПЕМ номер 01357 от 5 мая 2006 года

	54
	
	п. Мулянка
	скважина "Воинская №1"
	П
	нет данных
	ООО "Юг-Сервис", 5948026320
	ПЕМ 02449 ВЭ от 24.02.2014

	55
	Сылвенское ТУ
	п. Сылва
	Скважина б/н п. Сылва
	П
	2,67
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	ПЕМ 014488 ВЭ (до 14.04.2047)

	56
	
	
	Скважины: 1206, 1207 п. Сылва
	П
	295
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Отсутствует

	57
	
	
	Скважина 2538 н/р (необходима замена насосного оборудования) п. Сылва
	П
	100
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Отсутствует

	58
	
	
	Скважина 3062 н/р п. Сылва
	П
	100
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	

	59
	
	
	Скважина 3371 п. Сылва
	П
	100
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	

	60
	
	
	Скважина 3372 н/р (необходима замена насосного оборудования) п. Сылва
	П
	295
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Отсутствует

	61
	
	с. Троица
	Скважины: 620/1, 4578 н/р с. Троица
	П
	60
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Отсутствует

	62
	
	с. Ляды
	Скважина 3832 н/р с. Ляды
	П
	0
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Отсутствует

	63
	
	
	Скважина 3833 с. Ляды
	П
	110
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	

	64
	
	д. Малая
	Скважины: 5320, 5321 д. Малая
	П
	80
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Отсутствует

	65
	Усть-Качкинское ТУ
	п. Усть-Качка
	Скважины: 3, 5, 5а, 6, 10, 11а, 12, 12а, 12б, 12в, 15, 16, 17, 18 п. Усть-Качка
	П
	1848
	ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	Отсутствует

	66
	
	п. Красный Восход
	Скважины 4403, 4297, 4400
	П
	нет данных
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Отсутствует

	67
	
	п. Горшки
	Скважина 3545
	П
	384
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Отсутствует

	68
	
	д. Луговая
	Скважины 1 и 2
	П
	нет данных
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Отсутствует

	69
	
	д. Большакино
	Скважина 4783
	П
	240
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Отсутствует

	70
	
	д. Суздалы
	Скважина 4420
	П
	30
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Отсутствует

	71
	Фроловское ТУ
	д. Жебреи
	Скважина 4479
	П
	33
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Отсутствует

	72
	
	д. Устиново
	скважина № 5589 (аренда) д.Устиново
	П
	63
	ООО "Юг-Сервис", 5948026320
	ПЕМ 01748 ВЭ от 16.02.2007

	73
	
	д. Нестюково
	скважина № 4023 (аренда) в 0,3 км западнее д.Нестюково,   скажина № 4024 (аренда) в 0,3 км западнее д.Нестюково
	П
	290
	ООО "Юг-Сервис", 5948026320
	ПЕМ 02446 ВЭ от 21.02.2014

	74
	
	п. Горный
	каптаж №1, №2, №3
	П
	1030
	ООО "Юг-Сервис", 5948026320
	Отсутствует

	75
	Юговское ТУ
	п. Юг
	скважины:  3478, 3479, 6370, 85/03 п. Юг
	П
	463
	ООО "Стройсервис-Юг"
	ПЕМ 8125 ВЭ с 15.12.2015 по 15.12.2040

	76
	
	
	Скважина 85/02 п. Юг
	П
	57
	ООО "Стройсервис-Юг"
	Отсутствует

	77
	
	д. Кояново
	скважина № 72254 (аренда) с.Кояново
	П
	380
	ООО "Юг-Сервис", 5948026320
	ПЕМ 01747 ВЭ от 16.02.2007

	78
	
	С. Бершеть
	Скважины: 1082, 2843, 3613, 2000, 745 С. Бершеть
	П
	302
	МКУ «Управление инфраструктурой и благоустройством Юговского территориального органа»
	Отсутствует

	79
	
	С. Янычи 
	Скважина 731 С. Янычи 
	П
	40
	МКУ «Управление инфраструктурой и благоустройством Юговского территориального органа»
	Отсутствует

	80
	Юго-Камское ТУ
	П. Юго-Камский
	Пруд на реке Северка
	П
	1677
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Отсутствует

	81
	
	с. Рождественское
	Каптированный родник
	П
	нет данных
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Отсутствует

	82
	
	П. Усть-Пизя
	скважина № 3101
	П
	нет данных
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Отсутствует

	83
	
	С. Сташково
	скважина № 4369
	П
	100
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Отсутствует

	84
	
	П. Таежный
	Скважина б/н 
	П
	нет данных
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Отсутствует

	85
	
	Д. Полуденная
	Поверхностный водозабор
	П
	1400
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Отсутствует



Гамовское ТУ
В Гамовском ТУ источники водоснабжения расположены в 4 населенных пунктах:
· Д. Осенцы;
· с. Гамово;
· д. Шульгино;
· д. Большое Савино;
· п. Сокол.
Характеристика источников водоснабжения и ресурсоснабжающие организации приведены ниже (Таблица 1.7).

Кондратовское ТУ
В Кондратовском ТУ источники водоснабжения расположены в д. Скобелевка.
Источники водоснабжения д. Кондратово расположены в г. Пермь (скважины по ул. Встречная, 36 г. Пермь).
Для обеспечения перспективных потребителей восточнее д. Кондратово построены 4 скважины: №№2, 5, 8, 9.
Характеристика источников водоснабжения и ресурсоснабжающие организации приведены ниже (Таблица 1.7).

Кукуштанское ТУ
В Кукуштанском ТУ источники водоснабжения расположены в 8 населенных пунктах:
· п. Кукуштан;
· с. Курашим;
· д. Байболовка;
· с. Платошино;
· с. Нижний Пальник;
· д. Аннинск;
· п. Октябрьский;
· д. Челяба.
Характеристика источников водоснабжения и ресурсоснабжающие организации приведены ниже (Таблица 1.7).

Култаевское ТУ
В Култаевском ТУ источники водоснабжения расположены в 13 населенных пунктах:
· с. Култаево;
· д. Аникино;
· д. Косотуриха;
· д. Шумки;
· с. Баш-Култаево;
· д. Болгары;
· д. Протасы;
· д. Кичаново;
· д. Мокино;
· с. Нижние Муллы;
· д. Петровка;
· д. Усть-Тары;
· д. Чуваки.
Характеристика источников водоснабжения и ресурсоснабжающие организации приведены ниже (Таблица 1.7).

Лобановское ТУ
В Лобановском ТУ источники водоснабжения расположены в 5 населенных пунктах:
· с. Лобаново;
· д. Мостовая;
· п. Мулянка;
· д. Касимово.
· Д. Козыбаево.
Характеристика источников водоснабжения и ресурсоснабжающие организации приведены ниже (Таблица 1.7).

Сылвенское ТУ
В Сылвенском ТУ источники водоснабжения расположены в 4 населенных пунктах:
· п. Сылва;
· д. Малая;
· с. Троица;
· с. Ляды.
Характеристика источников водоснабжения и ресурсоснабжающие организации приведены ниже (Таблица 1.7).

Усть-Качкинское ТУ
В Усть-Качкинском ТУ источники водоснабжения расположены в 6 населенных пунктах:
· п. Усть-Качка;
· п. Красный Восход;
· п. Горшки;
· д. Луговая;
· д. Большакино;
· д. Суздалы.
Характеристика источников водоснабжения и ресурсоснабжающие организации приведены ниже (Таблица 1.7Таблица 1.6).

Фроловское ТУ
В Фроловском ТУ источники водоснабжения расположены в 4 населенных пунктах:
· д. Жебреи;
· д. Устиново;
· д. Нестюково;
· п. Горный.
Характеристика источников водоснабжения и ресурсоснабжающие организации приведены ниже (Таблица 1.7).

Юговское ТУ
В Юговском ТУ источники водоснабжения расположены в 4 населенных пунктах:
· п. Юг;
· с. Бершеть;
· с. Кояново;
· с. Янычи.
Характеристика источников водоснабжения и ресурсоснабжающие организации приведены ниже (Таблица 1.7).

Юго-Камское ТУ
В Юго-Камском ТУ источники водоснабжения расположены в 6 населенных пунктах:
· п. Юго-Камский;
· с. Рождественское;
· п. Усть-Пизя;
· с. Сташково;
· п. Таежный;
· д. Полуденная.
Характеристика источников водоснабжения,  характеристика основного оборудования установленного на водозаборах, общий расход электроэнергии потребляемой водозаборами, сведения об установленных приборах учета воды на водозаборах, количество аварийных ситуаций на водозаборах за последние 3 года, приведены ниже (Таблица 1.7 - Таблица 1.11Таблица 1.6). 

[bookmark: _Ref205481136][bookmark: _Toc212111704]Таблица 1.7 Характеристика источников водоснабжения Пермского МО
	№ п
	№ п/п
	Населенные пункты, обеспеченные централизованным водоснабжением
	Ресурсоснабжающая организация
	Наименование источника
	Адрес
	Год ввода в эксплуатацию
	Дебит, м3/час
	Глубина, м
	Износ, %
	Проектная мощность, тыс. м3/сут.
	Фактическая мощность, тыс. м3/сут.

	 
	 
	 
	Гамовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	д. Осенцы, д. Ермаши
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	5552
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Осенцы
	2022
	4,5
	53
	90
	0,1
	0,02

	2
	2
	с. Гамово
	ООО "Аква-Сервис"
	3076
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Шульгино
	1978
	31
	60
	100
	1,47
	0,731

	3
	3
	
	
	3097
	
	1978
	61
	50
	100
	
	

	4
	4
	
	
	3097-р
	
	2007
	28,8
	45
	100
	
	

	5
	5
	
	
	173
	
	2022
	38,5
	42,7
	15
	0,9
	0,54

	6
	6
	
	ФКУ Пермская ВК
	50884(3)
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Гамово
	1979
	5,4
	80
	50
	нет данных
	нет данных

	7
	7
	
	
	47877(5)
	
	1982
	6,2
	70
	50
	нет данных
	нет данных

	8
	8
	
	
	76564(6)
	
	1991
	3
	50
	50
	нет данных
	нет данных

	9
	9
	д. Большое Савино
	ООО "Аква-Сервис"
	1-00 
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Большое Савино, ул. Береговая, 7
	2000
	17,28
	40
	100
	0,33
	0,11

	10
	10
	
	
	1-00р
	
	2006
	14,4
	40
	100
	
	

	11
	11
	 п. Сокол
	
	76547
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Сокол
	1991
	27
	30
	100
	1,85
	0,98

	12
	12
	
	
	58727
	
	1991
	29,88
	30
	100
	
	

	13
	13
	
	
	76548
	
	1998
	7,92
	30
	100
	
	

	14
	14
	
	
	50850
	
	1981
	29,88
	32
	100
	
	

	15
	15
	
	
	1235
	
	1995
	21,82
	26
	100
	
	

	16
	16
	
	
	1б
	
	2012
	19,1
	27
	87
	
	

	17
	17
	
	
	2б
	
	2012
	13,7
	26
	87
	
	

	 
	 
	Кондратовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	1
	д. Кондратово
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	50831(13)
	Пермский городской округ, г. Пермь
	1981
	40
	26
	100
	1,642
	1,215

	19
	2
	
	
	14
	
	1981
	40
	26
	100
	
	

	20
	3
	
	
	50830(7)
	
	1981
	40
	26
	100
	
	

	21
	4
	
	
	50829(12)
	
	1981
	40
	24
	100
	
	

	22
	5
	
	
	6653
	
	2016
	7
	26
	36
	0,505
	нет данных

	23
	6
	
	
	3
	
	2017
	22,7
	27
	32
	нет данных
	нет данных

	24
	7
	
	
	4
	
	2017
	21,9
	27
	32
	нет данных
	нет данных

	25
	8
	
	
	6
	
	2020
	нет данных
	25
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	26
	9
	
	
	2
	Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, восточнее д. Кондратово, на правом берегу р. Мулянка
	2019
	7
	27
	20
	нет данных
	0,096

	27
	10
	
	
	5
	
	2024
	7,8
	50
	0
	нет данных
	0,187

	28
	11
	
	
	8
	
	2024
	8,7
	50
	0
	нет данных
	0,216

	29
	12
	
	
	9
	
	2024
	7,8
	40
	0
	нет данных
	0,187

	30
	13
	д. Загришинксое, д. Скобелевка
	
	Каптированный родник №1
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Скобелевка
	-
	6
	-
	-
	0,075
	-

	31
	14
	
	
	Каптированный родник №2
	
	-
	6
	-
	-
	0,075
	-

	 
	 
	Кукуштанское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	1
	п. Кукуштан
	ОАО "РЖД"
	614540
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, ст. Кукуштан
	1973
	288
	50
	83,3
	0,243
	0,243

	33
	2
	
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	1
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Кукуштан
	2022
	6
	36
	90
	0,45
	0,268

	34
	3
	
	
	2
	
	2022
	6
	51
	90
	
	

	35
	4
	с. Курашим
	
	4494
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Курашим
	1981
	750
	75
	80
	0,604
	

	36
	5
	
	
	4583
	
	1982
	
	75
	80
	
	

	37
	6
	
	
	5254
	
	1986
	
	107
	80
	
	

	38
	7
	
	
	39600
	
	1977
	
	90
	80
	
	

	39
	8
	
	
	43651
	
	1977
	
	90
	80
	
	

	40
	9
	
	
	43652
	
	1977
	
	90
	80
	
	

	41
	10
	д. Байболовка
	
	Наблюдательная №1
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Байболовка
	1997
	6
	78
	80
	нет данных
	

	42
	11
	
	
	Эксплуатационная №2
	
	1997
	6
	78
	80
	нет данных
	

	43
	12
	с. Платошино
	
	2077 н/р
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Платошино
	1969
	нет данных
	60
	80
	нет данных
	нет данных

	44
	13
	
	
	3160
	
	1974
	нет данных
	57
	80
	нет данных
	нет данных

	45
	14
	
	
	4548
	
	1982
	нет данных
	70
	80
	нет данных
	нет данных

	46
	15
	
	
	4590
	
	нет данных
	нет данных
	60
	80
	нет данных
	нет данных

	47
	16
	
	
	4549
	
	1982
	нет данных
	51
	80
	нет данных
	нет данных

	48
	17
	
	
	поверхностный (резервный) водозабор н/р
	
	2013
	нет данных
	-
	80
	нет данных
	нет данных

	49
	18
	с. Нижний Пальник
	
	2916
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Нижний Пальник
	1980
	10
	90
	87
	0,189
	нет данных

	50
	19
	
	
	4260
	
	1973
	10
	88
	92
	
	нет данных

	51
	20
	
	
	2268
	
	1972
	10
	88
	92
	
	нет данных

	52
	21
	д. Аннинск
	
	4803
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Аннинск
	1972
	нет данных
	60
	нет данных
	не эксплуатируется

	53
	22
	
	
	4804
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Аннинск
	1983
	10
	60
	85
	нет данных
	нет данных

	54
	23
	п. Октябрьский 
	
	5782
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Октябрьский
	1975
	10
	60
	90
	нет данных
	нет данных

	55
	24
	д. Челяба
	
	4445
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Челяба
	1983
	10
	90
	85
	нет данных
	нет данных

	56
	25
	
	
	4446
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Челяба
	1972
	нет данных
	90
	нет данных
	не эксплуатируется

	 
	 
	Култаевское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	1
	с. Култаево, д. Аникино,  д. Косотуриха, д. Шумки
	ООО "Гидромастер"
	5468
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Аникино
	1986
	14,4
	16
	90
	0,991
	0,8

	58
	2
	
	
	5469
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Аникино
	1986
	14,4
	16
	90
	
	

	59
	3
	
	
	5952
	Пермский край, Пермский муниципальный округ,  д. Косотуриха
	1963
	17
	40
	90
	
	

	60
	4
	
	
	5953
	Пермский край, Пермский муниципальный округ,  д. Косотуриха
	1963
	17
	40
	90
	
	

	61
	5
	
	
	2473
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Култаево
	1978
	8,5
	40
	90
	
	

	62
	6
	
	
	2476
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Култаево
	1978
	4,8
	40
	90
	
	

	63
	7
	
	
	276
	Пермский край, Пермский муниципальный округ,  д. Косотуриха
	2024
	10
	40
	10
	0,24
	 

	64
	8
	
	
	3230
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Шумки
	2012
	20,5
	40
	90
	0,596
	0,537

	65
	9
	
	
	3231
	
	2012
	20,5
	40
	90
	
	

	66
	10
	с. Баш-Култаево
	
	83
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Башкултаево
	2003
	5
	75
	90
	0,12
	0,007

	67
	11
	
	
	84
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Башкултаево
	2003
	5
	75
	90
	
	

	68
	12
	д. Болгары
	
	1047
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Болгары
	1964
	17
	60,5
	90
	0,011
	0,09

	69
	13
	д. Протасы, д. Болгары
	
	6
	
	1994
	9,1
	45
	90
	 
	 

	70
	14
	
	
	7
	
	1994
	4,8
	55
	90
	
	

	71
	15
	
	
	8
	
	1994
	7,6
	50
	90
	
	

	72
	16
	
	
	13
	
	1994
	9,6
	57
	90
	
	

	73
	17
	
	
	91
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Протасы
	2024
	10
	52
	10
	0,24
	 

	74
	18
	
	
	15
	
	2012
	13
	51
	50
	0,3
	0,15

	75
	19
	д. Кичаново
	
	1381
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Кичаново
	1966
	4,5
	80
	90
	0,0337
	0,01

	76
	20
	 д. Косотуриха
	
	905
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Косотуриха
	1963
	3
	65
	90
	0,05
	0,02

	77
	21
	д. Мокино
	
	6443
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Мокино
	1996
	3,6
	30
	90
	0,08
	0,02

	78
	22
	с. Нижние Муллы
	
	Каптированный родник №1
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Нижние Муллы
	1979
	12
	 
	90
	0,288
	0,17

	79
	23
	д. Петровка
	
	4050
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Петровка
	1980
	6,1
	40
	90
	0,13
	0,113

	80
	24
	
	
	Каптированный родник №2
	
	1979
	6
	 
	90
	0,134
	0,05

	81
	25
	д. Усть-Тары
	
	Каптированный родник б/н
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Усть-Тары
	1979
	4
	 
	90
	0,067
	0,015

	82
	26
	д. Чуваки
	
	1 усл.
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Чуваки
	1968
	16
	90
	90
	0,066
	0,012

	 
	 
	Лобановское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83
	1
	с. Лобаново
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	249
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Лобаново
	нет данных
	10
	98
	80
	0,24
	нет данных

	84
	2
	
	
	456
	
	нет данных
	10
	100
	80
	0,24
	нет данных

	85
	3
	
	
	18536
	
	нет данных
	25
	85
	80
	0,6
	нет данных

	86
	4
	
	
	18538
	
	нет данных
	16
	80
	80
	0,384
	нет данных

	87
	5
	
	
	4-а
	
	нет данных
	10
	80
	80
	0,24
	нет данных

	88
	6
	
	
	4-б
	
	нет данных
	16
	80
	80
	0,384
	нет данных

	89
	7
	
	
	1-П
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	90
	8
	
	
	2-П
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	91
	9
	
	
	4067
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Козыбаево
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	92
	10
	
	
	4068
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	93
	11
	д. Мостовая
	ООО "Юг-сервис"
	5692
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Мостовая
	1989
	5
	75
	100
	0,123
	0,072

	94
	12
	
	
	4392
	
	1980
	12
	84
	100
	
	

	95
	13
	
	
	Каптированный родник б/н
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Горный (Мостовая)
	2006
	2,5
	-
	100
	0,033
	0,016

	96
	14
	п. Мулянка
	
	58747
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Мулянка
	1988
	10
	75
	100
	0,227
	0,12

	97
	15
	
	
	58748
	
	1988
	10
	75
	100
	
	

	98
	16
	
	
	58785
	
	1988
	10
	75
	100
	
	

	99
	17
	
	
	74876
	
	1963
	10
	70
	100
	0,1
	0,04

	100
	18
	
	
	Воинская №1
	
	1963
	4,1
	70
	99
	нет данных
	нет данных

	101
	19
	
	ОАО "РЖД"
	614535
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, ст. Мулянка
	1959
	384
	90
	22,8
	0,009
	0,009

	102
	20
	д. Касимово
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Каптированный родник 
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Касимово
	нет данных
	10
	-
	80
	0,24
	нет данных

	 
	 
	Сылвенское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	103
	1
	п. Сылва
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Б/Н
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Сылва
	1969
	6
	70
	40
	0,00267
	0,473

	104
	2
	
	
	1206
	
	2022
	30
	52
	60
	0,295
	

	105
	3
	
	
	1207
	
	2022
	30
	52
	60
	
	

	106
	4
	
	
	2538 н/р 
	
	2022
	30
	50
	60
	0,1
	

	107
	5
	
	
	3062 н/р
	
	2022
	30
	45
	60
	0
	

	108
	6
	
	
	3371
	
	2022
	30
	50
	60
	0,1
	

	109
	7
	
	
	3372 н/р 
	
	2022
	30
	52
	60
	0,295
	

	110
	8
	д. Малая
	
	5320
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Малая
	2022
	30
	55
	60
	0,08
	

	111
	9
	
	
	5321 н/р
	
	2022
	30
	55
	60
	
	

	112
	10
	с. Троица
	
	620/1
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Троица
	2022
	30
	60
	60
	0,06
	

	113
	11
	
	
	4578 н/р
	
	2022
	30
	69
	60
	
	

	114
	12
	с. Ляды
	
	3832 н/р
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Ляды
	насос отсутствует
	 
	 
	 
	 
	

	115
	13
	
	
	3833
	
	2022
	нет данных
	62
	нет данных
	0,11
	

	 
	 
	Усть-Качкинское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	116
	1
	п. Усть-Качка
	ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	3
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	2003, кап. Ремонт в 2023
	10
	20
	8
	1,848
	1,81

	117
	2
	
	
	5
	
	2006, кап. Ремонт в 2023
	10
	20
	8
	
	

	118
	3
	
	
	5а
	
	2007, кап. Ремонт в 2023
	10
	20
	8
	
	

	119
	4
	
	
	6
	
	2008
	0
	18
	68
	
	

	120
	5
	
	
	10
	
	2003
	11,25
	19,1
	88
	
	

	121
	6
	
	
	11а
	
	2006
	0
	16,4
	76
	
	

	122
	7
	
	
	12
	
	2008
	10
	17,8
	68
	
	

	123
	8
	
	
	12а
	
	2007
	8,6
	16,2
	72
	
	

	124
	9
	
	
	12б
	
	1980
	12
	16,1
	100
	
	

	125
	10
	
	
	12в
	
	2009
	2
	17,8
	64
	
	

	126
	11
	
	
	15
	
	1995
	0
	16,5
	100
	
	

	127
	12
	
	
	16
	
	1995
	9
	15,9
	100
	
	

	128
	13
	
	
	17
	
	1995
	10,5
	15,2
	100
	
	

	129
	14
	
	
	18
	
	1995
	0
	15,8
	100
	
	

	130
	15
	п. Красный Восход
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	4403
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Красный Восход
	нет данных
	10
	26,5
	65
	 
	 

	131
	16
	
	
	4297
	
	нет данных
	10
	26,5
	60
	 
	 

	132
	17
	
	
	4400
	
	нет данных
	10
	25,5
	68
	 
	 

	133
	18
	п. Горшки, д. Растягаево
	
	3545
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Горшки
	1981
	нет данных
	29
	80
	0,384
	нет данных

	134
	19
	д. Луговая, д. Заозерье
	
	1
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Луговая
	нет данных
	10
	25
	90
	нет данных
	нет данных

	135
	20
	
	
	2
	
	В неработоспособном состоянии
	 
	 
	 
	 
	 

	136
	21
	д. Большакино
	
	4783
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ,д. Большакино
	1981
	нет данных
	48
	80
	0,24
	нет данных

	137
	22
	д. Суздалы
	
	4420
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Суздалы
	1981
	нет данных
	27
	80
	0,078
	0,03

	 
	 
	Фроловское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	138
	1
	д. Жебреи
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	4799
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Жебреи
	нет данных
	10
	62
	70
	0,033
	нет данных

	139
	2
	д. Няшино
	ООО "Юг-сервис"
	Водопровод ООО «Новогор – Прикамье»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	140
	3
	с. Фролы
	
	Водопровод ООО «Новогор – Прикамье»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	141
	4
	д. Устиново
	
	5589
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Устиново
	1988
	7,2
	65
	100
	0,063
	0,063

	142
	5
	д. Нестюково
	
	4023
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Нестюково
	2007
	15
	45
	100
	0,29
	0,081

	143
	6
	
	
	4024
	
	2007
	12
	45
	100
	
	

	144
	7
	п. Горный
	
	Каптированный родник №1
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Горный 
	1982
	20
	-
	100
	0,132
	0,13

	145
	8
	
	
	Каптированный родник №2
	
	1982
	50
	-
	100
	0,658
	0,435

	146
	9
	
	
	Каптированный родник №3
	
	1982
	10
	-
	100
	0,24
	0,188

	147
	10
	
	
	Водопровод ООО «Новогор – Прикамье»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	Юговское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	148
	1
	п. Юг
	ООО "Стройсервис-Юг"
	6370
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Юг
	1992
	0,68
	90
	нет данных
	0,005
	нет данных

	149
	2
	
	
	85/02
	
	2011
	7,2
	70
	нет данных
	0,057
	нет данных

	150
	3
	
	
	85/03
	
	2003
	5
	80
	нет данных
	0,056
	нет данных

	151
	4
	
	
	3478
	
	1987
	нет данных
	65
	нет данных
	0,15
	нет данных

	152
	5
	
	
	3479
	
	1993
	нет данных
	65
	нет данных
	0,15
	нет данных

	153
	6
	с. Бершеть
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	1082
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Бершеть
	1964
	4,8
	91
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	154
	7
	
	
	2843
	
	1972
	10,4
	90
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	155
	8
	
	
	3613
	
	1977
	7,2
	80
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	156
	9
	
	
	2000
	
	1969
	10,4
	84
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	157
	10
	
	
	745
	
	1961
	5
	50
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	158
	11
	с. Кояново
	ООО "Юг-Сервис"
	72254
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Кояново
	1990
	7
	90
	100
	0,38
	0,17

	159
	12
	с. Янычи 
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"»
	731
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Янычи 
	1961
	5
	70
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	 
	 
	Юго-Камское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	160
	1
	п. Юго-Камский
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Пруд на реке Северка
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Полуденная
	1974
	100
	-
	90
	1,677
	нет данных

	161
	2
	с. Рождественское
	
	Каптированный родник
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Рождественское
	нет данных
	10
	-
	80
	нет данных
	нет данных

	162
	3
	п. Усть-Пизя
	
	3101
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Усть-Пизя
	нет данных
	10
	50
	80
	нет данных
	нет данных

	163
	4
	с. Сташково
	
	4369
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Сташково
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	0,1
	нет данных

	164
	5
	п. Таежный
	
	б/н
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Таежный
	нет данных
	10
	80
	80
	нет данных
	нет данных

	165
	6
	д. Полуденная
	
	Поверхностный водозабор
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, пд. Полуденная
	1985
	100
	-
	80
	1,4
	нет данных




[bookmark: _Ref205481877][bookmark: _Toc212111705]Таблица 1.8 Характеристика основного и вспомогательного оборудования, установленного на водозаборных сооружениях
	№ п
	№ п/п
	Населенные пункты, обеспеченные централизованным водоснабжением
	Ресурсоснабжающая организация
	№ скважины
	Адрес
	Тип оборудования
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Производительность, м3/час
	Напор, м
	Мощность двигателя, кВт
	Износ, %

	 
	 
	Гамовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	д. Осенцы, д. Ермаши
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	5552
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Осенцы
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	нет данных
	10
	80
	4
	80

	2
	2
	с. Гамово
	ООО "Аква-Сервис"
	3076
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Шульгино
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-16-140
	1978
	16
	140
	11
	90

	3
	3
	
	
	3097
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-16-110
	1978
	16
	110
	7,5
	90

	4
	4
	
	
	3097-р
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 8-25-125
	2007
	25
	125
	11
	90

	5
	5
	
	
	173
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 8-25-125
	2022
	25
	125
	11
	50

	6
	6
	
	ФКУ Пермская ВК
	50884(3)
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Гамово
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-120
	1979
	10
	120
	5,5
	50

	7
	7
	
	
	47877(5)
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-120
	1982
	10
	120
	5,5
	50

	8
	8
	
	
	76564(6)
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-120
	1991
	10
	120
	5,5
	50

	9
	9
	д. Большое Савино
	ООО "Аква-Сервис"
	1-00 
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Большое Савино, ул. Береговая, 7
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-6,5-120
	2000
	6,5
	120
	4
	90

	10
	10
	
	
	1-00р
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	2006
	10
	80
	4
	90

	11
	11
	 п. Сокол
	
	76547
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Сокол
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	1991
	10
	80
	4
	90

	12
	12
	
	
	58727
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	1991
	10
	80
	4
	90

	13
	13
	
	
	76548
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	1998
	10
	80
	4
	90

	14
	14
	
	
	50850
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-16-140
	1981
	16
	140
	11
	90

	15
	15
	
	
	1235
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	1995
	10
	80
	4
	90

	16
	16
	
	
	1б
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	2012
	10
	80
	4
	90

	17
	17
	
	
	2б
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	2012
	10
	80
	4
	90

	 
	 
	Кондратовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	1
	д. Кондратово
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	50831(13)
	Пермский городской округ, г. Пермь
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-16-110
	нет данных
	16
	110
	7,5
	нет данных

	19
	2
	
	
	14
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-16-110
	нет данных
	16
	110
	7,5
	нет данных

	20
	3
	
	
	50830(7)
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-110
	нет данных
	10
	110
	5,5
	нет данных

	21
	4
	
	
	50829(12)
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-16-110
	нет данных
	16
	110
	7,5
	нет данных

	22
	5
	
	
	6653
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-16-110
	нет данных
	16
	110
	7,5
	нет данных

	23
	6
	
	
	3
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-16-110
	нет данных
	16
	110
	7,5
	нет данных

	24
	7
	
	
	4
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-16-110
	нет данных
	16
	110
	7,5
	нет данных

	25
	8
	
	
	6
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	26
	9
	
	
	2
	Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, восточнее д. Кондратово, на правом берегу р. Мулянка
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-16-75
	2019
	16
	75
	5,5
	20

	27
	10
	
	
	5
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 4-6,5-70
	2024
	6,5
	70
	2,2
	0

	28
	11
	
	
	8
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 4-6,5-70
	2024
	6,5
	70
	2,2
	0

	29
	12
	
	
	9
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 4-6,5-70
	2024
	6,5
	70
	2,2
	0

	30
	13
	д. Загришинксое, д. Скобелевка
	
	Каптированный родник №1
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Скобелевка
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	нет данных
	10
	80
	5,5
	нет данных

	31
	14
	
	
	Каптированный родник №2
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	нет данных
	10
	80
	5,5
	нет данных

	 
	 
	Кукуштанское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	1
	п. Кукуштан
	ОАО "РЖД"
	614540
	Пермский край, 
ст. Кукуштан
	Насос погружной
	ЭЦВ-6-10-110
	2023
	10
	110
	5,5
	30

	33
	2
	
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	1
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Кукуштан
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-110
	2022
	10
	110
	5,5
	30

	34
	3
	
	
	2
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-110
	2022
	10
	110
	5,5
	30

	35
	4
	с. Курашим
	
	4494
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Курашим
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-110
	1981
	10
	110
	5,5
	80

	36
	5
	
	
	4583
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-110
	1982
	10
	110
	5,5
	80

	37
	6
	
	
	5254
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-110
	1986
	10
	110
	5,5
	80

	38
	7
	
	
	39600
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-110
	1977
	10
	110
	5,5
	80

	39
	8
	
	
	43651
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-110
	1977
	10
	110
	5,5
	80

	40
	9
	
	
	43652
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-110
	1977
	10
	110
	5,5
	80

	41
	10
	д. Байболовка
	
	Наблюдательная №1
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Байболовка
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-110
	1997
	10
	110
	5,5
	80

	42
	11
	
	
	Эксплуатационная №2
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-110
	1997
	10
	110
	5,5
	80

	43
	12
	с. Платошино
	
	2077 н/р
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Платошино
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-110
	1969
	10
	110
	5,5
	80

	44
	13
	
	
	3160
	
	Насос погружной
	6-6,3-125
	1974
	6,3
	125
	4
	80

	45
	14
	
	
	4548
	
	Насос погружной
	6-6,3-125
	1982
	6,3
	125
	4
	80

	46
	15
	
	
	4590
	
	Насос погружной
	6-10-110
	нет данных
	10
	110
	5,5
	80

	47
	16
	
	
	4549
	
	Насос погружной
	6-6,3-125
	1982
	6,3
	125
	4
	80

	48
	17
	
	
	поверхностный (резервный) водозабор н/р
	
	Насос погружной
	Wilo TWI5-903DM
	2013
	15,8
	36
	1,4
	80

	49
	18
	с. Нижний Пальник
	
	2916
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Нижний Пальник
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	2020
	10
	80
	5,5
	20

	50
	19
	
	
	4260
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	2013
	10
	80
	5,5
	70

	51
	20
	
	
	4960
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 5-6,5-80     
	2009
	6,5
	80
	4,5
	80

	52
	21
	д. Аннинск
	
	4803
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Аннинск
	Не эксплуатируется
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	22
	
	
	4804
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Аннинск
	Насос погружной
	 БЦМ 0,5-63
	2025
	1,8
	63
	1,6
	0

	54
	23
	п. Октябрьский 
	
	5782
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Октябрьский
	Насос погружной
	БЦМ 0,5-63
	2020
	1,8
	63
	1,6
	100

	55
	24
	д. Челяба
	
	4445
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Челяба
	Насос погружной
	БЦМ 0,5-63
	2023
	1,8
	63
	1,6
	40

	56
	25
	
	
	4446
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Челяба
	Насос отсутствует
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Култаевское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	1
	с. Култаево, д. Аникино,  д. Косотуриха, д. Шумки
	ООО "Гидромастер"
	5468
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Аникино
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	1986
	10
	80
	5
	90

	58
	2
	
	
	5469
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	1986
	10
	80
	5
	90

	59
	3
	
	
	5952
	Пермский край, Пермский муниципальный округ,  д. Косотуриха
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	1963
	10
	80
	5
	90

	60
	4
	
	
	5953
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	1963
	10
	80
	5
	90

	61
	5
	
	
	2423
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Култаево
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	1978
	10
	80
	5
	90

	62
	6
	
	
	2476
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Култаево
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	1978
	10
	80
	5
	90

	63
	7
	
	
	276
	Пермский край, Пермский муниципальный округ,  д. Косотуриха
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	2024
	10
	80
	5
	нет данных

	64
	8
	
	
	3230
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Шумки
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-16-140
	2012
	16
	140
	11
	90

	65
	9
	
	
	3231
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-16-140
	2012
	16
	140
	11
	90

	66
	10
	с. Баш-Култаево
	
	83
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Башкултаево
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	2003
	10
	80
	5
	90

	67
	11
	
	
	84
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Башкултаево
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	2003
	10
	80
	5
	90

	68
	12
	д. Болгары
	
	1047
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Болгары
	Насос погружной
	ЭЦВ 5-6,5-80
	1964
	45783
	80
	4
	90

	69
	13
	д. Протасы, д. Болгары
	
	6
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 5-6,5-120
	1994
	6,5
	120
	4
	90

	70
	14
	
	
	7
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 5-6,5-120
	1994
	6,5
	120
	4
	90

	71
	15
	
	
	8
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-110
	1994
	10
	110
	7,5
	90

	72
	16
	
	
	13
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-140
	1994
	10
	140
	7,5
	90

	73
	17
	
	
	91
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Протасы
	Насос погружной
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	74
	18
	
	
	15
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	2012
	10
	80
	5
	30

	75
	19
	д. Кичаново
	
	1381
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Кичаново
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	1966
	10
	80
	5
	90

	76
	20
	 д. Косотуриха
	
	905
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Косотуриха
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	1963
	10
	80
	5
	90

	77
	21
	д. Мокино
	
	6443
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Мокино
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	1996
	10
	80
	5
	90

	78
	22
	с. Нижние Муллы
	
	Каптированный родник №1
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Нижние Муллы
	Насос погружной
	БЦПЭ-100-2,8-120М-4
	1979
	2,8
	120
	4
	90

	79
	23
	д. Петровка
	
	4050
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Петровка
	Насос погружной
	ЭЦВ 5-6,5-80
	1980
	6,5
	80
	4
	90

	80
	24
	
	
	Каптированный родник №2
	
	Насос погружной
	БЦПЭ-100-1,2-120М-4
	1979
	1,2
	120
	4
	90

	81
	25
	д. Усть-Тары
	
	Каптированный родник б/н
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Усть-Тары
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	1979
	10
	80
	4
	90

	82
	26
	д. Чуваки
	
	1 усл.
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Чуваки
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	1968
	10
	80
	5
	90

	 
	 
	Лобановское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83
	1
	с. Лобаново
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	249
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Лобаново
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	нет данных
	10
	80
	5
	80

	84
	2
	
	
	456
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	нет данных
	10
	80
	5
	80

	85
	3
	
	
	18536
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 8-25-100
	нет данных
	25
	100
	11
	80

	86
	4
	
	
	18538
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-16-140
	нет данных
	16
	140
	11
	80

	87
	5
	
	
	4-а
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	нет данных
	10
	80
	5
	80

	88
	6
	
	
	4-б
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-16-140
	нет данных
	16
	140
	11
	80

	89
	7
	
	
	1-П
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	90
	8
	
	
	2-П
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	91
	9
	
	
	4067
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Козыбаево
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-16-140
	нет данных
	16
	140
	11
	80

	92
	10
	
	
	4068
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-16-140
	нет данных
	16
	140
	11
	80

	93
	11
	д. Мостовая
	ООО "Юг-сервис"
	5692
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Мостовая
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	1989
	10
	80
	4
	75

	94
	12
	
	
	4392
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-140
	1980
	10
	140
	11
	75

	95
	13
	
	
	Каптированный родник б/н
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Горный (Мостовая)
	Насос погружной
	Беламос TF-120
	2006
	5
	120
	1,5
	75

	96
	14
	п. Мулянка
	
	58747
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Мулянка
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	1988
	10
	80
	4
	75

	97
	15
	
	
	58748
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	1988
	10
	80
	4
	75

	98
	16
	
	
	58785
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	1988
	10
	80
	4
	75

	99
	17
	
	
	74876
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 4-2,5-80
	1963
	2,5
	80
	4
	75

	100
	18
	
	
	Воинская №1
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	101
	19
	
	ОАО "РЖД"
	614535
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, ст. Мулянка
	Насос погружной
	ЭЦВ-6-16-110
	2018
	16
	110
	7,5
	70

	102
	20
	д. Касимово
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Каптированный родник 
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Касимово
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	нет данных
	10
	80
	5
	80

	 
	 
	Сылвенское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	103
	1
	п. Сылва
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Б/Н
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Сылва
	Насос погружной
	Belamos TF3-80
	нет данных
	2,7
	85
	1
	нет данных

	104
	2
	
	
	1206
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 8-25-110
	2022
	25
	110
	11
	20

	105
	3
	
	
	1207
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-120
	2022
	10
	120
	5,5
	20

	106
	4
	
	
	2538 н/р 
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-110
	2022
	10
	110
	5,5
	20

	107
	5
	
	
	3062 н/р
	
	Насос погружной
	ЭЦВ
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	108
	6
	
	
	3371
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 8-16-140
	2022
	16
	140
	11
	20

	109
	7
	
	
	3372 н/р 
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	110
	8
	д. Малая
	
	5320
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Малая
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-120
	нет данных
	10
	120
	5,5
	80

	111
	9
	
	
	5321 н/р
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-6,5-120
	2000
	6,5
	120
	4
	80

	112
	10
	с. Троица
	
	620/1
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Троица
	Насос погружной
	ЭЦВ-5-6,5-100
	2022
	6,5
	80
	4
	60

	113
	11
	
	
	4578 н/р
	
	Насос погружной
	ЭЦВ-5-10-120
	2022
	10
	120
	5,5
	60

	114
	12
	с. Ляды
	
	3832 н/р
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Ляды
	Не установлен
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	115
	13
	
	
	3833
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-110
	2025
	10
	110
	5,5
	0

	 
	 
	Усть-Качкинское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	116
	1
	п. Усть-Качка
	ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	3
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-6,5-85
	2024-2025
	10
	85
	3
	0

	117
	2
	
	
	5
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-6,5-85
	2024-2025
	10
	85
	3
	0

	118
	3
	
	
	5а
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-6,5-85
	2024-2025
	10
	85
	3
	0

	119
	4
	
	
	6
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-6,5-85
	2024-2025
	10
	85
	3
	0

	120
	5
	
	
	10
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-6,5-85
	2024-2025
	10
	85
	3
	0

	121
	6
	
	
	11а
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-6,5-85
	2024-2025
	10
	85
	3
	0

	122
	7
	
	
	12
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-6,5-85
	2024-2025
	10
	85
	3
	0

	123
	8
	
	
	12а
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-6,5-85
	2024-2025
	10
	85
	3
	0

	124
	9
	
	
	12б
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-6,5-85
	2024-2025
	10
	85
	3
	0

	125
	10
	
	
	12в
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-6,5-85
	2024-2025
	10
	85
	3
	0

	126
	11
	
	
	15
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-6,5-85
	2024-2025
	10
	85
	3
	0

	127
	12
	
	
	16
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-6,5-85
	2024-2025
	10
	85
	3
	0

	128
	13
	
	
	17
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-6,5-85
	2024-2025
	10
	85
	3
	0

	129
	14
	
	
	18
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-6,5-85
	2024-2025
	10
	85
	3
	0

	130
	15
	п. Красный Восход
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	4403
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Красный Восход
	Насос погружной
	БЦПЭ-100-1,7-100м-Ч
	2025
	7,2
	60
	3,7
	0

	131
	16
	
	
	4297
	
	Насос погружной
	ЕСО 4-104
	2022
	6,7
	50
	2,2
	10

	132
	17
	
	
	4400
	
	Насос погружной
	БЦПЭ-100-1,7-90м-Ч
	2024
	7,2
	60
	3,2
	0

	133
	18
	п. Горшки, д. Растягаево
	
	3545
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Горшки
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	2021
	10
	80
	4
	15

	134
	19
	д. Луговая, д. Заозерье
	
	1
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Луговая
	Насос погружной
	Поток 4-1.2.-7
	нет данных
	1,5
	55
	0,37
	90

	135
	20
	
	
	2
	
	В неработоспособном состоянии
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	136
	21
	д. Большакино
	
	4783
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ,д. Большакино
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	2020
	10
	80
	4
	20

	137
	22
	д. Суздалы
	
	4420
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Суздалы
	Насос погружной
	ЭЦВ 5-6,5-80
	2024
	6,5
	80
	3
	0

	 
	 
	Фроловское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	138
	1
	д. Жебреи
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	4799
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Жебреи
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	139
	2
	д. Няшино
	 
 
ООО "Юг-сервис"
	Водопровод ООО «Новогор – Прикамье»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	140
	3
	с. Фролы
	
	Водопровод ООО «Новогор – Прикамье»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	141
	4
	д. Устиново
	
	5589
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Устиново
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	1988
	10
	80
	4
	75

	142
	5
	д. Нестюково
	
	4023
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Нестюково
	Насос погружной
	ЭЦВ 5-6,5-120
	2007
	6,5
	120
	4
	75

	143
	6
	
	
	4024
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 5-6,5-120
	2007
	6,5
	120
	4
	75

	144
	7
	п. Горный
	
	Каптированный родник №1
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Горный 
	Насос погружной
	ЭЦВ 8-25-55
	1982
	25
	55
	 
	75

	145
	8
	
	
	Каптированный родник №2
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	1982
	10
	80
	4
	75

	146
	9
	
	
	Каптированный родник №3
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 8-25-50
	1982
	25
	50
	4
	75

	147
	10
	
	
	Водопровод ООО «Новогор – Прикамье»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	Юговское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	148
	1
	п. Юг
	ООО "Стройсервис-Юг"
	6370
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Юг
	Насос погружной (преобразователь частоты)
	ЭЦВ 5-6,5-80 (Schneider Electric 320)
	2024
	6,5
	3,2
	3 (5,5)
	нет данных

	149
	2
	
	
	85/02
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	нет данных
	10
	2,4
	4
	нет данных

	150
	3
	
	
	85/03
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 5-6,5-80 
	2019
	6,5
	2,6
	3
	нет данных

	151
	4
	
	
	3478
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	нет данных
	10
	2,2
	4
	нет данных

	152
	5
	
	
	3479
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-80
	нет данных
	10
	2,4
	4
	нет данных

	153
	6
	с. Бершеть
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	1082
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Бершеть
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-110
	2025
	10
	110
	5,5
	нет данных

	154
	7
	
	
	2843
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-110
	2024
	10
	110
	5,5
	нет данных

	155
	8
	
	
	3613
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-110
	2020
	10
	110
	5,5
	нет данных

	156
	9
	
	
	2000
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-110
	2024
	10
	110
	5,5
	нет данных

	157
	10
	
	
	745
	
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-110
	2019
	10
	110
	5,5
	нет данных

	158
	11
	с. Кояново
	ООО "Юг-сервис"
	72254
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Кояново
	Насос погружной
	ЭЦВ5-6,5-140
	1990
	6,5
	140
	4
	75

	159
	12
	с. Янычи 
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	731
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Янычи 
	Насос погружной
	ЭЦВ 6-10-110
	2022
	10
	110
	5,5
	нет данных

	 
	 
	Юго-Камское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	160
	1
	п. Юго-Камский
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Пруд на реке Северка
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Полуденная
	Насос
	КМ 100
	нет данных
	100
	32
	15
	 

	161
	2
	
	
	
	
	Насос
	К 80
	нет данных
	50
	50
	15
	 

	162
	3
	
	
	
	
	Насос
	К 100
	нет данных
	100
	50
	30
	 

	163
	4
	с. Рождественское
	
	Каптированный родник 
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Рождественское
	Насос погружной
	ЭЦВ 5-6,5-100
	нет данных
	6,5
	80
	4
	80

	164
	5
	п. Усть-Пизя
	
	3101
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Усть-Пизя
	Насос погружной
	 ЭЦВ 5-6,5-80
	нет данных
	6,5
	2,6
	3
	80

	165
	6
	с. Сташково
	
	4369
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Сташково
	Насос погружной
	 ЭЦВ 5-6,5-80
	нет данных
	6,5
	2,6
	3
	80

	166
	7
	п. Таежный
	
	б/н
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Таежный
	Насос погружной
	 ЭЦВ 5-6,5-80
	нет данных
	6,5
	2,6
	3
	80

	167
	8
	д. Полуденная
	
	Поверхностный водозабор
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Полуденная
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных




[bookmark: _Ref205481942][bookmark: _Toc212111706]Таблица 1.9 Общий расход электрической энергии, потребляемой водозаборами (с разбивкой по каждому водозабору/кусту скважин)
	№ п
	№ п/п
	Населенные пункты, обеспеченные централизованным водоснабжением
	Ресурсоснабжающая организация
	Наименование водозабора
	Адрес
	Общее потребление электрической энергии, тыс. кВт*ч

	
	
	
	
	
	
	2022
	2023
	2024

	 
	 
	 
	Гамовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	д. Осенцы, д. Ермаши
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	5552
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Осенцы
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	2
	2
	с. Гамово
	ООО "Аква-Сервис"
	Водозабор Шульгино
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Шульгино
	230,497
	240,431
	234,898

	3
	3
	
	ФКУ Пермская ВК
	Водозабор ФКУ Пермская ВК
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Гамово
	24,09
	24,09
	24,09

	4
	4
	д. Большое Савино
	ООО "Аква-Сервис"
	Водозабор Большое Савино
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Большое Савино, ул. Береговая, 7
	33,634
	37,072
	28,505

	5
	5
	 п. Сокол
	
	Водозабор Сокол
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Сокол
	169,757
	171,78
	168,945

	 
	 
	 
	Кондратовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	1
	д. Кондратово
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	50831(13)
	Пермский городской округ, г. Пермь
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	7
	2
	
	
	14
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	8
	3
	
	
	50830(7)
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	9
	4
	
	
	50829(12)
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	10
	5
	
	
	6653
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	11
	6
	
	
	3
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	12
	7
	
	
	4
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	13
	8
	
	
	6
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	14
	9
	д. Загришинксое, д. Скобелевка
	
	Водозабор Скобелевка
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Скобелевка
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	 
	 
	 
	Кукуштанское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	1
	п. Кукуштан
	ОАО "РЖД"
	Водозабор ст. Кукуштан
	Пермский край, 
ст. Кукуштан
	50,06
	42,87
	45,21

	16
	2
	
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Водозабор п. Кукуштан
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Кукуштан
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	17
	3
	с. Курашим
	
	Водозабор Курашим
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Курашим
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	18
	4
	д. Байболовка
	
	Водозабор Байболовка
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Байболовка
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	19
	5
	с. Платошино
	
	Водозабор Платошино
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Платошино
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	20
	6
	с. Нижний Пальник
	
	Водозабор  Нижний Пальник
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Нижний Пальник
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	21
	7
	д. Аннинск
	
	Водозабор  Аннинск
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Аннинск
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	22
	8
	п. Октябрьский 
	
	Водозабор  Октябрьский 
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Октябрьский
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	23
	9
	д. Челяба
	
	Водозабор  Челяба
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Челяба
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	 
	 
	 
	Култаевское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	1
	с. Култаево, д. Аникино,  д. Косотуриха, д. Шумки
	ООО "Гидромастер"
	Водозабор Аникино
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Аникино
	16,688
	17,206
	21,685

	25
	2
	
	
	Водозабор Косотуриха
	Пермский край, Пермский муниципальный округ,  д. Косотуриха
	80,034
	75,242
	77,04

	26
	3
	
	
	Водозабор Култаево
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Култаево
	10,925
	13,122
	22,846

	27
	4
	
	
	Водозабор Шумки
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Шумки
	123,057
	144,689
	127,287

	28
	5
	с. Баш-Култаево
	
	Водозабор Баш-Култаево
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Башкултаево
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	29
	6
	д. Болгары
	
	Водозабор Болгары
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Болгары
	9,475
	10,927
	7,82

	30
	7
	д. Протасы, д. Болгары
	
	Водозабор Болгары на Протасы
	
	40,936
	50,43
	34,584

	31
	8
	
	
	Водозабор Протасы
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Протасы
	36,228
	41,149
	44,304

	32
	9
	д. Кичаново
	
	Водозабор Кичаново
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Кичаново
	32,101
	24,298
	19,195

	33
	10
	д. Мокино
	
	Водозабор Мокино
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Мокино
	3,54
	4,432
	4,573

	34
	11
	с. Нижние Муллы
	
	Водозабор Нижние Муллы
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Нижние Муллы
	45,773
	51,956
	48,627

	35
	12
	д. Петровка
	
	Водозабор Петровка
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Петровка
	47,41
	38,652
	33,237

	36
	13
	д. Усть-Тары
	
	Водозабор Усть-Тары
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Усть-Тары
	9,962
	10,721
	10,779

	37
	14
	д. Чуваки
	
	Водозабор Чуваки
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Чуваки
	5,917
	4,496
	7,56

	 
	 
	Лобановское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	1
	с. Лобаново
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Водозабор Лобаново
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Лобаново
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	39
	2
	д. Мостовая
	ООО "Юг-Сервис"
	Водозабор д. Мостовая
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Мостовая
	25,207
	20,93
	20,516

	40
	3
	
	
	Водозабор Горный (Мостовая)
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Горный (Мостовая)
	11,077
	10,512
	7,89

	41
	4
	п. Мулянка
	
	Водозабор с. Мулянка
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Мулянка
	33,046
	27,421
	27,34

	42
	5
	
	ОАО "РЖД"
	Водозабор Мулянка
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, ст. Мулянка
	10,17
	17,47
	11,96

	43
	6
	д. Касимово
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Водозабор Касимово
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Касимово
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	 
	 
	 
	 
	Сылвенское ТУ
	 
	 
	 
	 

	44
	1
	п. Сылва
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Водозабор Сылва
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Сылва
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	45
	2
	д. Малая
	
	Водозабор  Малая
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Малая
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	46
	3
	с. Троица
	
	Водозабор  Троица
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Троица
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	47
	4
	с. Ляды
	
	Водозабор  Ляды
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Ляды
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	 
	 
	Усть-Качкинское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	1
	п. Усть-Качка
	ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	Водозабор хозяйственно-питьевых вод, используемый для водоснабжения села и курорта
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	125,97
	113,64
	82,38

	49
	2
	п. Красный Восход
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Водозабор Красный Восход
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Красный Восход
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	50
	3
	п. Горшки, д. Растягаево
	
	Водозабор Горшки
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Горшки
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	51
	4
	д. Луговая, д. Заозерье
	
	Водозабор Луговая
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Луговая
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	52
	5
	д. Большакино
	
	Водозабор Большакино
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ,д. Большакино
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	53
	6
	д. Суздалы
	
	Водозабор Суздалы
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Суздалы
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	 
	 
	Фроловское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	1
	д. Жебреи
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Водозабор Жебреи
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Жебреи
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	55
	2
	д. Устиново
	ООО "Юг-Сервис"
	Водозабор Устиново
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Устиново
	7,981
	11,932
	17,053

	56
	3
	д. Нестюково
	
	Водозабор Нестюково
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Нестюково
	13,688
	15,341
	11,412

	57
	4
	п. Горный
	
	Водозабор Горный
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Горный 
	88,365
	95,603
	78,559

	 
	 
	Юговское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	1
	п. Юг
	ООО "Стройсервис-Юг"
	Скважина: 6370
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Юг
	32,7
	22,3
	19,8

	59
	2
	
	
	Скважины: 85/02, 85/03, 3478, 3479
	
	31,05
	52,7
	53,2

	60
	3
	с. Бершеть
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Водозабор с. Бершеть
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Бершеть
	195,31
	168,064
	143,173

	61
	4
	с. Кояново
	ООО "Юг-сервис"
	Водозабор Кояново
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Кояново
	54,332
	53,872
	47,97

	62
	5
	с. Янычи 
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Водозабор с. Янычи
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Янычи 
	0
	0
	10,341

	 
	 
	Юго-Камское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	1
	п. Юго-Камский
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Водозабор Юго-Камский
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Полуденная
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	64
	2
	с. Рождественское
	
	Водозабор Новый
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Рождественское
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	65
	3
	п. Усть-Пизя
	
	Водозабор Усть-Пизя
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Усть-Пизя
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	66
	4
	с. Сташково
	
	Водозабор Сташково
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Сташково
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	67
	5
	п. Таежный
	
	Водозабор Таежный
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Таежный
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	68
	6
	д. Полуденная
	
	Водозабор д. Полуденная
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Полуденная
	нет данных
	нет данных
	нет данных




[bookmark: _Toc212111707]Таблица 1.10 Сведения об установленных приборах учета воды на водозаборах
	№ п
	№ п/п
	Населенные пункты, обеспеченные централизованным водоснабжением
	Ресурсоснабжающая организация
	Наименование водозабора, № скважины
	Адрес
	Тип прибора учета ХВ
	№ прибора по паспорту
	Год установки
	Год последний проверки

	 
	 
	Гамовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	д. Осенцы
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	5552
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Осенцы
	Отсутствует
	 
	 
	 

	2
	2
	с. Гамово
	ООО "Аква-сервис"
	3076
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Шульгино
	СТВХ-50
	31310198
	01.12.2021
	04.05.2021

	3
	3
	
	
	3097
	
	СТВХ-50
	31310223
	01.12.2021
	04.05.2021

	4
	4
	
	
	3097-р
	
	СТВХ-80
	139401473
	12.09.2019
	07.08.2019

	5
	5
	
	
	173
	
	СТВХ-80
	193401401
	05.06.2024
	09.01.2024

	6
	6
	
	ФКУ Пермская ВК
	50884(3)
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Гамово
	нет данных
	 
	 
	 

	7
	7
	
	
	47877(5)
	
	нет данных
	 
	 
	 

	8
	8
	
	
	76564(6)
	
	нет данных
	 
	 
	 

	9
	9
	д. Большое Савино
	ООО "Аква-Сервис"
	1-00 
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Большое Савино, ул. Береговая, 7
	СТВХ-50
	179501202
	14.10.2019
	20.08.2019

	10
	10
	
	
	1-00р
	
	СТВХ-50
	179501215
	09.10.2019
	20.08.2019

	11
	11
	 п. Сокол
	
	76547
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Сокол
	СТВХ-50
	300318708
	26.04.2021
	11.01.2021

	12
	12
	
	
	58727
	
	СТВХ-50
	493500135
	26.11.2024
	15.05.2024

	13
	13
	
	
	76548
	
	СТВХ-50
	31310226
	25.05.2021
	04.05.2021

	14
	14
	
	
	50850
	
	СТВХ-50
	124304721
	01.11.2024
	21.07.2024

	15
	15
	
	
	1235
	
	СТВХ-50
	402302423
	26.01.2023
	09.01.2023

	16
	16
	
	
	1б
	
	СТВХ-50
	393402703
	01.04.2024
	09.01.2024

	17
	17
	
	
	2б
	
	СТВХ-50
	393402985
	01.04.2024
	09.01.2024

	 
	 
	Кондратовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	1
	д. Кондратово
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	50831(13)
	Пермский городской округ, г. Пермь
	ВМХ-80
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	19
	2
	
	
	14
	
	WPH-ZF
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	20
	3
	
	
	50830(7)
	
	ВСКМ 90-50
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	21
	4
	
	
	50829(12)
	
	ВМХ-80
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	22
	5
	
	
	6653
	
	Отсутствует
	 
	 
	 

	23
	6
	
	
	3
	
	Отсутствует
	 
	 
	 

	24
	7
	
	
	4
	
	Отсутствует
	 
	 
	 

	25
	8
	
	
	6
	
	Отсутствует
	 
	 
	 

	26
	9
	д. Загришинксое, д. Скобелевка
	
	Каптированный родник №1
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Скобелевка
	Отсутствует
	 
	 
	 

	27
	10
	
	
	Каптированный родник №2
	
	Отсутствует
	 
	 
	 

	 
	 
	Кукуштанское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	1
	п. Кукуштан
	ОАО "РЖД"
	614540
	Пермский край, 
ст. Кукуштан
	Механический
	2022001709
	2024
	2023

	29
	2
	
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	1
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Кукуштан
	Отсутствует
	 
	 
	 

	30
	3
	
	
	2
	
	Отсутствует
	 
	 
	 

	31
	4
	с. Курашим
	
	4494
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Курашим
	Отсутствует
	 
	 
	 

	32
	5
	
	
	4583
	
	Отсутствует
	 
	 
	 

	33
	6
	
	
	5254
	
	Отсутствует
	 
	 
	 

	34
	7
	
	
	39600
	
	Отсутствует
	 
	 
	 

	35
	8
	
	
	43651
	
	Отсутствует
	 
	 
	 

	36
	9
	
	
	43652
	
	Отсутствует
	 
	 
	 

	37
	10
	д. Байболовка
	
	Наблюдательная №1
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Байболовка
	Отсутствует
	 
	 
	 

	38
	11
	
	
	Эксплуатационная №2
	
	Отсутствует
	 
	 
	 

	39
	12
	с. Платошино
	
	2077 н/р
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Платошино
	Скважина законсервирована
	 
	 
	 

	40
	13
	
	
	3160
	
	Отсутствует
	 
	 
	 

	41
	14
	
	
	4548
	
	Отсутствует
	 
	 
	 

	42
	15
	
	
	4590
	
	В неработоспособном состоянии
	 
	 
	 

	43
	16
	
	
	4549
	
	Отсутствует
	 
	 
	 

	44
	17
	
	
	поверхностный (резервный) водозабор н/р
	
	Отсутствует
	 
	 
	 

	45
	18
	с. Нижний Пальник
	
	2916
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Нижний Пальник
	Отсутствует
	 
	 
	 

	46
	19
	
	
	4260
	
	Отсутствует
	 
	 
	 

	47
	20
	
	
	2268
	
	Отсутствует
	 
	 
	 

	48
	21
	д. Аннинск
	
	4804
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Аннинск
	Отсутствует
	 
	 
	 

	49
	22
	п. Октябрьский 
	
	5782
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Октябрьский
	Отсутствует
	 
	 
	 

	50
	23
	д. Челяба
	
	4645
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Челяба
	Отсутствует
	 
	 
	 

	 
	 
	Култаевское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	1
	с. Култаево, д. Аникино,  д. Косотуриха, д. Шумки
	ООО "Гидромастер"
	5468
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Аникино
	СТВХ-50
	58535
	17.09.2013
	2019

	51
	2
	
	
	5469
	
	СТВХ-50
	208406305
	01.08.2018
	2024

	52
	3
	
	
	5952
	Пермский край, Пермский муниципальный округ,  д. Косотуриха
	ВСХН-50
	4837
	21.02.2012
	2021

	53
	4
	
	
	5953
	
	СТВХ-50
	111500729
	03.11.2021
	2019

	54
	5
	
	
	2423
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Култаево
	СТВХ-50
	428504420
	20.05.2019
	2019

	55
	6
	
	
	2476
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Култаево
	ВСХН-50
	4832
	28.04.2007
	2025

	56
	7
	
	
	276
	Пермский край, Пермский муниципальный округ,  д. Косотуриха
	СТВХ-50
	63300620
	24.05.2024
	2023

	57
	8
	
	
	3230
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Шумки
	СТВХ-50
	393402630
	01.04.2024
	2024

	58
	9
	
	
	3231
	
	ВТ-50Х
	С500291012
	 
	2020

	59
	10
	с. Баш-Култаево
	
	83
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Башкултаево
	СТВХ-50
	393402743
	01.02.2024
	2024

	60
	11
	
	
	84
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Башкултаево
	ВДГ-40
	302677
	20.02.2024
	2024

	61
	12
	д. Болгары
	
	1047
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Болгары
	СТВ-50Х
	51204К20
	03.02.2021
	2020

	62
	13
	д. Протасы, д. Болгары
	
	6
	
	ВСХН-50
	ОО3516
	07.02.2007
	2025

	63
	14
	
	
	7
	
	ВДТГ-50
	13221
	01.05.2013
	2021

	64
	15
	
	
	8
	
	СТВХ-50
	473402200
	01.08.2024
	2024

	65
	16
	
	
	13
	
	ВМХ-50
	70004980
	29.03.2007
	2019

	66
	17
	
	
	91
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Протасы
	СТВХ-50
	424300603
	01.02.2025
	2025

	67
	18
	
	
	15
	
	СТВХ-50
	31310123
	01.08.2023
	2021

	68
	19
	д. Кичаново
	
	1381
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Кичаново
	СТВХ-50
	428504223
	20.03.2019
	2025

	69
	20
	 д. Косотуриха
	
	905
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Косотуриха
	СТВХ-50
	179501328
	14.11.2019
	2019

	70
	21
	д. Мокино
	
	6443
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Мокино
	СТВХ-50
	428504076
	01.01.2019
	2025

	71
	22
	с. Нижние Муллы
	
	Каптированный родник №1
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Нижние Муллы
	ОСВУ-32
	391100902
	01.10.2022
	2023

	72
	23
	д. Петровка
	
	4050
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Петровка
	ВСХН-50
	ОО6036
	13.09.2007
	2023

	73
	24
	
	
	Каптированный родник №2
	
	СТВХ-50
	63300654
	01.10.2023
	2022

	74
	25
	д. Усть-Тары
	
	Каптированный родник б/н
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Усть-Тары
	ОСВУ-40
	208104309
	12.09.2018
	2024

	75
	26
	д. Чуваки
	
	1 усл.
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Чуваки
	ОСВУ-40
	350101520
	11.05.2021
	2021

	 
	 
	Лобановское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	1
	с. Лобаново
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Водозабор Лобаново
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Лобаново
	Отсутствует
	 
	 
	 

	77
	2
	д. Мостовая
	ООО "Юг-Сервис"
	5692
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Мостовая
	СТВ-50Х
	513752К19
	08.07.2020
	03.01.2020

	78
	3
	
	
	4392
	
	ВСКМ90-50Ф
	26001656
	11.08.2016
	06.04.2022

	79
	4
	
	
	Каптированный родник б/н
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Горный (Мостовая)
	ОСВУ-32
	80100187
	01.02.2021
	11.01.2021

	80
	5
	п. Мулянка
	
	58747
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Мулянка
	ВДТГ-50
	1495
	10.03.2015
	21.09.2021

	81
	6
	
	
	58748
	
	СТВХ-50
	428504263
	23.09.2019
	07.042025

	82
	7
	
	
	58785
	
	СТВХ-50
	159308418
	01.08.2019
	01.07.2025

	83
	8
	
	
	74876
	
	ОСВУ-32
	367102811
	04.07.1905
	24.08.2024

	84
	9
	
	ОАО "РЖД"
	614535
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, ст. Мулянка
	Механический
	15304785
	2024
	2022

	85
	10
	д. Касимово
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Водозабор Касимово
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Касимово
	Отсутствует
	 
	 
	 

	 
	 
	Сылвенское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	86
	1
	п. Сылва
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Б/Н
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Сылва
	отсутствует
	 
	 
	 

	87
	2
	
	
	1206
	
	отсутствует
	 
	 
	 

	88
	3
	
	
	1207
	
	отсутствует
	 
	 
	 

	89
	4
	
	
	2538 н/р 
	
	отсутствует
	 
	 
	 

	90
	5
	
	
	3062 н/р
	
	отсутствует
	 
	 
	 

	91
	6
	
	
	3371
	
	отсутствует
	 
	 
	 

	92
	7
	
	
	3372 н/р 
	
	отсутствует
	 
	 
	 

	93
	8
	д. Малая
	
	5320
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Малая
	отсутствует
	 
	 
	 

	94
	9
	
	
	5321
	
	отсутствует
	 
	 
	 

	95
	10
	с. Троица
	
	620/1
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Троица
	отсутствует
	 
	 
	 

	96
	11
	
	
	4578 н/р
	
	нет данных, скважина в неработоспособном состоянии
	 
	 
	 

	97
	12
	с. Ляды
	
	3832 н/р
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Ляды
	нет данных, скважина в неработоспособном состоянии
	 
	 
	 

	98
	13
	
	
	3833
	
	отсутствует
	 
	 
	 

	 
	 
	Усть-Качкинское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	99
	1
	п. Усть-Качка
	ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	Водозабор хозяйственно-питьевых вод, используемый для водоснабжения села и курорта
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	Взлет ЭМ
	600381
	2006
	2024

	100
	2
	п. Красный Восход
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	4403
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Красный Восход
	Отсутствует
	 
	 
	 

	101
	3
	
	
	4297
	
	ВСХН-50
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	102
	4
	
	
	4400
	
	ВСХН-50
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	103
	5
	п. Горшки, д. Растягаево
	
	Водозабор Горшки
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Горшки
	ВСХН-50
	6034
	2002
	нет данных

	104
	6
	д. Луговая, д. Заозерье
	
	Водозабор Луговая
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Луговая
	Отсутствует
	 
	 
	 

	105
	7
	д. Большакино
	
	Водозабор Большакино
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ,д. Большакино
	СТВХ-50
	87222
	2013
	нет данных

	106
	8
	д. Суздалы
	
	Водозабор Суздалы
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Суздалы
	СТВХ-50
	179501170
	2013
	нет данных

	 
	 
	Фроловское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	107
	1
	д. Жебреи
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Водозабор Жебреи
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Жебреи
	Отсутствует
	 
	 
	 

	108
	2
	д. Устиново
	ООО "Юг-Сервис"
	5589
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Устиново
	СТВХ-50
	428504396
	 
	07.04.2025

	109
	3
	д. Нестюково
	
	4023
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Нестюково
	ВДТГ-50
	1434
	23.01.2015
	16.07.2020

	110
	4
	
	
	4024
	
	ВДТГ-50
	1492
	23.01.2015
	21.09.2020

	111
	5
	п. Горный
	
	Каптированный родник №1
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Горный 
	ВСКМ 90-50
	118103002
	25.06.2019
	05.05.2025

	112
	6
	
	
	Каптированный родник №2
	
	СТВХ-50
	300318722
	15.03.2021
	11.01.2027

	113
	7
	
	
	Каптированный родник №3
	
	ВСКМ 90-50
	118102927
	25.06.2019
	05.05.2025

	 
	 
	Юговское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	114
	1
	п. Юг
	ООО "Стройсервис-Юг"
	6370
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Юг
	СВМТ-50
	55073432
	2024
	2024

	115
	2
	
	
	85/02
	
	СВМТ-50
	59812557
	2025
	2025

	116
	3
	
	
	85/03
	
	ОСВУ-40
	219100868
	2019
	2019

	117
	4
	
	
	3478
	
	СВМТ-50
	59812517
	2025
	2025

	118
	5
	
	
	3479
	
	СТВХ-50
	389500148
	2019
	2019

	119
	6
	с. Бершеть
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	1082
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Бершеть
	СВ турбинный « Пульсар»
	4659688
	01.10.2021
	01.10.2021

	120
	7
	
	
	2843
	
	СВ турбинный « Пульсар»
	4659967
	01.10.2021
	01.10.2021

	121
	8
	
	
	3613
	
	СТ «Декаст-М»
	80401029
	12.01.2021
	12.01.2021

	122
	9
	
	
	2000
	
	СТ «Декаст-М»
	350305015
	12.01.2021
	12.01.2021

	123
	10
	
	
	745
	
	Отсутствует
	 
	 
	 

	124
	11
	с. Кояново
	ООО "Юг-сервис"
	72254
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Кояново
	СТВХ-50
	63300506
	15.09.2023
	04.04.2023

	125
	12
	с. Янычи 
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	731
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Янычи 
	Отсутствует
	 
	 
	 

	 
	 
	Юго-Камское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	126
	1
	п. Юго-Камский
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Водозабор Юго-Камский
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Полуденная
	Отсутствует
	 
	 
	 

	127
	2
	с. Рождественское
	
	Водозабор Новый
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Рождественское
	Отсутствует
	 
	 
	 

	128
	3
	п. Усть-Пизя
	
	Водозабор Усть-Пизя
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Усть-Пизя
	Отсутствует
	 
	 
	 

	129
	4
	с. Сташково
	
	Водозабор Сташково
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Сташково
	Отсутствует
	 
	 
	 

	130
	5
	п. Таежный
	
	Водозабор Таежный
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Таежный
	Отсутствует
	 
	 
	 

	131
	6
	д. Полуденная
	
	Водозабор д. Полуденная
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Полуденная
	Отсутствует
	 
	 
	 




[bookmark: _Ref205835296][bookmark: _Toc212111708]Таблица 1.11 Количество аварийных ситуаций на водозаборах за последние 3 года
	№ п
	№ п/п
	Населенные пункты, обеспеченные централизованным водоснабжением
	Ресурсоснабжающая организация
	Наименование водозабора
	Адрес
	Количество аварийных ситуаций, ед.

	
	
	
	
	
	
	2022
	2023
	2024

	 
	 
	Кондратовское ТУ
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	д. Кондратово
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	50831(13)
	Пермский городской округ, г. Пермь
	нет данных
	нет данных
	0

	2
	2
	
	
	14
	
	нет данных
	нет данных
	0

	3
	3
	
	
	50830(7)
	
	нет данных
	нет данных
	0

	4
	4
	
	
	50829(12)
	
	нет данных
	нет данных
	0

	5
	5
	
	
	6653
	
	нет данных
	нет данных
	0

	6
	6
	
	
	3
	
	нет данных
	нет данных
	0

	7
	7
	
	
	4
	
	нет данных
	нет данных
	0

	8
	8
	
	
	6
	
	нет данных
	нет данных
	0

	 
	 
	 Кукуштанское ТУ
	
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	1
	п. Кукуштан
	ОАО «РЖД»
	Водозабор Кукуштан
	Пермский край, 
ст. Кукуштан
	0
	0
	0

	10
	2
	с. Нижний Пальник
	
	2916
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Нижний Пальник
	0
	0
	0

	11
	3
	
	
	4260
	
	0
	2
	0

	12
	4
	
	
	2268
	
	0
	0
	0

	13
	5
	д. Аннинск
	
	4804
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Аннинск
	3
	4
	6

	14
	6
	п. Октябрьский 
	
	5782
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Октябрьский
	1
	0
	1

	15
	7
	д. Челяба
	
	4645
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Челяба
	2
	2
	4

	 
	
	 Лобановское ТУ
	
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	
	П. Мулянка
	ОАО «РЖД»
	Водозабор Мулянка
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, ст. Мулянка
	0
	0
	0

	 
	 
	 Сылвенское ТУ
	
	
	 
	 
	 
	 

	17
	1
	п. Сылва
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	Б/Н
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Сылва
	нет данных
	нет данных
	0

	18
	2
	
	
	1206
	
	нет данных
	нет данных
	0

	19
	3
	
	
	1207
	
	нет данных
	нет данных
	0

	20
	4
	
	
	2538 н/р 
	
	нет данных
	нет данных
	0

	21
	5
	
	
	3062 н/р
	
	нет данных
	нет данных
	0

	22
	6
	
	
	3371
	
	нет данных
	нет данных
	0

	23
	7
	
	
	3372 н/р 
	
	нет данных
	нет данных
	0

	 
	 
	Усть-Качкинское ТУ 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	1
	п. Усть-Качка
	ЗАО «Курорт Усть-Качка»
	Водозабор хозяйственно-питьевых вод, используемый для водоснабжения села и курорта
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, ЗАО «Курорт Усть-Качка»
	0
	0
	0

	25
	2
	п. Красный Восход
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	Водозабор Красный Восход
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Красный Восход
	нет данных
	нет данных
	0

	26
	3
	п. Горшки, д. Растягаево
	
	Водозабор Горшки
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Горшки
	нет данных
	нет данных
	0

	27
	4
	д. Луговая, д. Заозерье
	
	Водозабор Луговая
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Луговая
	нет данных
	нет данных
	0

	28
	5
	д. Большакино
	
	Водозабор Большакино
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ,д. Большакино
	нет данных
	нет данных
	0

	29
	6
	д. Суздалы
	
	Водозабор Суздалы
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Суздалы
	нет данных
	нет данных
	0

	 
	 
	Юговское ТУ
	
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	1
	п. Юг
	ООО «Стройсервис-Юг»
	Скважина: 6370
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Юг
	нет данных
	нет данных
	0

	31
	2
	
	
	Скважины: 85/02, 85/03, 3478, 3479
	
	нет данных
	нет данных
	0

	32
	3
	с. Бершеть
	МКУ «Управление инфраструктурой и благоустройством Юговского ТО»
	Водозабор с. Бершеть
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Бершеть
	0
	0
	2

	33
	4
	с. Янычи 
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Водозабор с. Янычи
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Янычи 
	1
	1
	0


Примечание: В Таблице отражены только представленные данные по аварийным ситуациям. По остальным водозаборам данные не предоставлены.


[bookmark: _Toc212111650]Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Кукуштанское ТУ
Водоочистные сооружения с. Платошино
Для очистки воды, на водозаборе смонтирована установка умягчения воды и ультрафиолетового обеззараживания.

Усть-Качкинское ТУ
Водоочистные сооружения п. Усть-Качка
Ультрафиолетовые установки серии А предназначены для обеззараживания питьевой воды. Эти установки широко используются для обеззараживания воды в системах водоснабжения, на водном и железнодорожном транспорте, в оборотных системах плавательных и лечебных бассейнов, аквапарков.
Данные установки комплектуются амальгамными УФ лампами мощностью до 320Вт, позволяющими сократить в 3-4 раза количество ламп в УФ системе и существенно снизить затраты на изготовление установок, монтаж, и также эксплутационные расходы.
В состав установки входит датчик УФ излучения, устройство промывки, комплект ЗИП (УФ лампы, колбы, и др.)
В установках применяются высокоэффективные амальгамные бактерицидные безозоновые УФ лампы со сроком службы 12000 часов. Давление воды на входе установки до 0,7 МПа. Гидравлическое сопротивление не более 0,005 МПа. Электропитание: однофазная сеть 220 В±10%, 50 Гц. В установках используются УФ лампы типа TUV. Установки серии А сохраняют работоспособность при вибрационных нагрузках с ускорением 0,5 g и частотой до 25 Гц. Производительность УОВ-50м-200А1-20 составляет 250 м³/час. Средний полезный отпуск воды составляет около 1900 м³.

Юго-Камское ТУ
Водоочистные сооружения п. Юго-Камский
Оголовок затопленный руслового типа, вынесен от береговой линии дамбы на расстояние 10 м и на глубине 5 м, бетонный, трубы оголовков лежат на деревянных сваях. От грунта до водозаборных окон расстояние 1,5 м, на водозаборных окнах установлены металлические решетки с провесом 5-8 мм и рыбозащитные устройства – металлические сетки из нержавеющей стали с размером ячеек 2,5 х 2,5 мм.
Вода через оголовок по двум самотечным трубопроводам Д=350 мм поступает в приемную камеру, далее насосами подается на станцию первого подъема, далее в камеру смешения с реагентами (сульфат алюминия и полиакриламид), где происходит коагуляция. После камеры смешения вода поступает в контактные осветлители (4 шт.; длина – 3 м; ширина – 2,24 м; высота – 3,5 м.), проходит через слой взвешенного осадка, после очистки вода хлорируется гипохлоритом натрия. Очистка исходной воды производится до уровня требований СанПиНа 2.1.4.1074-01 норм к питьевой воде, показатели качества воды соответствуют этим нормам круглый год. После этого очищенная вода поступает в резервуар чистой воды ёмкостью 1000 м3.

Характеристика основного и вспомогательного оборудования очистных сооружений, характеристика резервуаров чистой воды (РЧВ), количество отобранных проб воды за 2024 год приведены ниже (Таблица 1.12 - Таблица 1.14).


[bookmark: _Ref205541154][bookmark: _Ref205541133][bookmark: _Toc212111709]Таблица 1.12 Характеристика основного и вспомогательного оборудования очистных сооружений
	№ п
	№ п/п
	Населенные пункты, обеспеченные централизованным водоснабжением
	Ресурсоснабжающая организация
	Наименование водозабора
	Адрес
	Тип оборудования
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние
	Износ, %

	1
	 
	 Кукуштанское ТУ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	1
	с. Платошино
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа
	поверхностный (резервный) водозабор н/р
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Платошино
	насос 
	Grundfos
	2013
	Работоспособное
	80

	3
	2
	
	
	
	
	гидроаккумуляторы 
	VAV500 – 4шт.
	2013
	Работоспособное
	80

	4
	3
	
	
	
	
	станция УФО
	 
	2013
	Работоспособное
	80

	5
	 
	Усть-Качкинское ТУ 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	1
	п. Усть-Качка
	ЗАО «Курорт Усть-Качка»
	Водозабор хозяйственно-питьевых вод, используемый для водоснабжения села и курорта
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, ЗАО «Курорт Усть-Качка»
	Установка обеззараживания воды 
	УОВ-50м-200А1-20 
	нет данных
	Работоспособное
	60


Примечание: В Таблице отражены только действующие водоочистные сооружения. На остальных водозаборах водоочистка отсутствует.


[bookmark: _Ref205541157][bookmark: _Ref205541136][bookmark: _Toc212111710]Таблица 1.13 Характеристика резервуаров чистой воды (РЧВ)
	№ п
	№ п/п
	Населенные пункты, обеспеченные централизованным водоснабжением
	Ресурсоснабжающая организация
	Наименование водозабора
	Адрес
	Наименование
	Объем, м3
	Кол-во, шт.
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние
	Износ, %

	 1
	 
	 Гамовское ТУ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	1
	д. Заречная
	ООО «Аква-Сервис»
	-
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Заречная
	Резервуар чистой воды
	200
	1
	1980
	работоспособное
	90

	3
	2
	 п. Сокол
	
	Водозабор Сокол
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Сокол
	Резервуар чистой воды
	500
	2
	2017
	работоспособное
	 20

	4
	
	Кондратовское ТУ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	д. Кондратово
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	Пермский городской округ, г. Пермь
	Пермский городской округ, г. Пермь
	Резервуар чистой воды
	850
	2
	нет данных
	Работоспособное
	60

	6
	 
	 Кукуштанское ТУ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	1
	с. Платошино
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	Водозабор Платошино
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Платошино
	Резервуар чистой воды
	60
	2
	нет данных
	работоспособное
	80

	8
	2
	
	
	
	
	Резервуар чистой воды
	50
	1
	нет данных
	работоспособное
	80

	9
	3
	
	
	
	
	Резервуар чистой воды
	40
	1
	нет данных
	работоспособное
	80

	10
	
	 Култаевское ТУ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	1
	с. Култаево, д. Аникино,  д. Косотуриха, д. Шумки
	ООО «Гидромастер»
	-
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с Култаево
	Резервуар чистой воды
	75
	8
	2014
	работоспособное
	 30

	12
	
	Лобановское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	1
	с. Лобаново
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	Водозабор Лобаново
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Лобаново
	Резервуар чистой воды
	150
	4
	Нет данных
	Удовл.
	80

	14
	
	 Сылвенское ТУ
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	1
	п. Сылва
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	Вордозабор Сылва
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Сылва
	резервуар запаса воды № 1
	200
	1
	2021
	Удовл.
	80

	16
	
	Усть-Качкинское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	1
	п. Усть-Качка
	ЗАО «Курорт Усть-Качка»
	Водозабор хозяйственно-питьевых вод
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, ЗАО «Курорт Усть-Качка»
	резервуар питьевой воды
	500
	2
	1958
	Удовл.
	 90

	18
	2
	
	
	
	
	резервуар питьевой воды
	1000
	2
	1992
	Удовл.
	80 

	19
	
	Юго-Камское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	1
	п. Юго-Камский
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	Водозабор Юго-Камский
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Полуденная
	Резервуар чистой воды
	1000
	1
	Нет данных
	Работоспособное
	80




[bookmark: _Ref205541158][bookmark: _Toc212111711]Таблица 1.14 Количество отобранных проб воды за 2024 год
	№ п
	Ресурсоснабжающая организация
	Населенные пункты
	Наименование показателя
	Количество, шт.
	Количество, %

	1
	ООО "Аква-Сервис"
	п. Сокол, д. Песьянка, д. Большое Савино, д. Ванюки, д. Крохово, д. Ясыри, д. Хмели
	Количество проб воды, отобранных на ВОС, в т.ч.:
	28
	100

	
	
	
	- количество проб воды, отобранных на ВОС, не соответствующих нормативным требованиям
	18
	64

	
	
	
	Количество проб воды, отобранных на сетях, в т.ч.:
	24
	100

	
	
	
	- количество проб воды, отобранных на сетях, не соответствующих нормативным требованиям
	8
	33

	
	
	с. Гамово, д. Осенцы, д. Шульгино, д. Заречная, д. Ермаши
	Количество проб воды, отобранных на ВОС, в т.ч.:
	20
	100

	
	
	
	- количество проб воды, отобранных на ВОС, не соответствующих нормативным требованиям
	9
	45

	
	
	
	Количество проб воды, отобранных на сетях, в т.ч.:
	24
	100

	
	
	
	- количество проб воды, отобранных на сетях, не соответствующих нормативным требованиям
	1
	4

	2
	ООО "Гидромастер"
	с. Култаево,с. Башкултаево, д. Болгары, д. Кичаново, д. Косотуриха, д. Мокино, п. Протасы, д. Чуваки, д. Аникино, д. Шумки
	Количество проб воды, отобранных на ВОС, в т.ч.:
	66
	100

	
	
	
	- количество проб воды, отобранных на ВОС, не соответствующих нормативным требованиям
	47
	71

	
	
	
	Количество проб воды, отобранных на сетях, в т.ч.:
	36
	100

	
	
	
	- количество проб воды, отобранных на сетях, не соответствующих нормативным требованиям
	27
	75

	
	
	с. Нижние Муллы, д. Петровка, д. Усть- Тары, д. Шилово, д. Мураши
	Количество проб воды, отобранных на ВОС, в т.ч.:
	18
	100

	
	
	
	- количество проб воды, отобранных на ВОС, не соответствующих нормативным требованиям
	13
	72

	
	
	
	Количество проб воды, отобранных на сетях, в т.ч.:
	4
	100

	
	
	
	- количество проб воды, отобранных на сетях, не соответствующих нормативным требованиям
	1
	25

	3
	ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	п. Усть-Качка
	Количество проб воды, отобранных на ВОС, в т.ч.:
	24
	100

	
	
	
	- количество проб воды, отобранных на ВОС, не соответствующих нормативным требованиям
	0
	0

	
	
	
	Количество проб воды, отобранных на сетях, в т.ч.:
	0
	0

	
	
	
	- количество проб воды, отобранных на сетях, не соответствующих нормативным требованиям
	0
	0

	4
	МКУ «Управление инфраструктурой и благоустройством Кондратовского ТО»
	д. Загришинксое, д. Скобелевка
	Количество проб воды, отобранных на ВОС, в т.ч.:
	5
	100

	
	
	
	- количество проб воды, отобранных на ВОС, не соответствующих нормативным требованиям
	0
	0

	
	
	
	Количество проб воды, отобранных на сетях, в т.ч.:
	2
	100

	
	
	
	- количество проб воды, отобранных на сетях, не соответствующих нормативным требованиям
	0
	0

	5
	МКУ "Управление инфраструктурой и благоустройством Юговского ТО"
	с. Бершеть
	Количество проб воды, отобранных на ВОС, в т.ч.:
	0
	0

	
	
	
	- количество проб воды, отобранных на ВОС, не соответствующих нормативным требованиям
	0
	0

	
	
	
	Количество проб воды, отобранных на сетях, в т.ч.:
	13
	100

	
	
	
	- количество проб воды, отобранных на сетях, не соответствующих нормативным требованиям
	0
	0

	
	
	с. Янычи 
	Количество проб воды, отобранных на ВОС, в т.ч.:
	0
	0

	
	
	
	- количество проб воды, отобранных на ВОС, не соответствующих нормативным требованиям
	0
	0

	
	
	
	Количество проб воды, отобранных на сетях, в т.ч.:
	0
	0

	
	
	
	- количество проб воды, отобранных на сетях, не соответствующих нормативным требованиям
	0
	0

	6
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	д. Кондратово
	Количество проб воды, отобранных на ВОС, в т.ч.:
	12
	100

	
	
	
	- количество проб воды, отобранных на ВОС, не соответствующих нормативным требованиям
	0
	0

	
	
	
	Количество проб воды, отобранных на сетях, в т.ч.:
	24
	100

	
	
	
	- количество проб воды, отобранных на сетях, не соответствующих нормативным требованиям
	0
	0

	
	
	п. Кукуштан, с. Курашим, д. Байболовка
	Количество проб воды, отобранных на ВОС, в т.ч.:
	12
	100

	
	
	
	- количество проб воды, отобранных на ВОС, не соответствующих нормативным требованиям
	0
	0

	
	
	
	Количество проб воды, отобранных на сетях, в т.ч.:
	24
	100

	
	
	
	- количество проб воды, отобранных на сетях, не соответствующих нормативным требованиям
	0
	0

	
	
	п. Сылва, д. Малая, с. Троица, с. Ляды
	Количество проб воды, отобранных на ВОС, в т.ч.:
	12
	100

	
	
	
	- количество проб воды, отобранных на ВОС, не соответствующих нормативным требованиям
	0
	0

	
	
	
	Количество проб воды, отобранных на сетях, в т.ч.:
	24
	100

	
	
	
	- количество проб воды, отобранных на сетях, не соответствующих нормативным требованиям
	0
	0

	7
	ООО "Стройсервис-Юг"
	п. Юг
	Количество проб воды, отобранных на ВОС, в т.ч.:
	20
	100

	
	
	
	- количество проб воды, отобранных на ВОС, не соответствующих нормативным требованиям
	4
	20

	
	
	
	Количество проб воды, отобранных на сетях, в т.ч.:
	26
	100

	
	
	
	- количество проб воды, отобранных на сетях, не соответствующих нормативным требованиям
	2
	8

	8
	ООО "Юг-Сервис"
	п. Ферма, п. Горный, д. Устиново, д. Нестюково
	Количество проб воды, отобранных на ВОС, в т.ч.:
	22
	100

	
	
	
	- количество проб воды, отобранных на ВОС, не соответствующих нормативным требованиям
	15
	68

	
	
	
	Количество проб воды, отобранных на сетях, в т.ч.:
	25
	100

	
	
	
	- количество проб воды, отобранных на сетях, не соответствующих нормативным требованиям
	9
	36

	
	
	д. Мостовая, п. Горный
	Количество проб воды, отобранных на ВОС, в т.ч.:
	4
	100

	
	
	
	- количество проб воды, отобранных на ВОС, не соответствующих нормативным требованиям
	4
	100

	
	
	
	Количество проб воды, отобранных на сетях, в т.ч.:
	0
	0

	
	
	
	- количество проб воды, отобранных на сетях, не соответствующих нормативным требованиям
	0
	0

	
	
	пос. Мулянка
	Количество проб воды, отобранных на ВОС, в т.ч.:
	14
	100

	
	
	
	- количество проб воды, отобранных на ВОС, не соответствующих нормативным требованиям
	6
	43

	
	
	
	Количество проб воды, отобранных на сетях, в т.ч.:
	0
	0

	
	
	
	- количество проб воды, отобранных на сетях, не соответствующих нормативным требованиям
	0
	0

	
	
	с. Кояново
	Количество проб воды, отобранных на ВОС, в т.ч.:
	4
	100

	
	
	
	- количество проб воды, отобранных на ВОС, не соответствующих нормативным требованиям
	1
	25

	
	
	
	Количество проб воды, отобранных на сетях, в т.ч.:
	0
	0

	
	
	
	- количество проб воды, отобранных на сетях, не соответствующих нормативным требованиям
	0
	0

	
	
	с. Фролы, д. Жебреи, д. Няшино, д. Плишки, д. Паздерино, д. Вашуры
	Количество проб воды, отобранных на ВОС, в т.ч.:
	3
	100

	
	
	
	- количество проб воды, отобранных на ВОС, не соответствующих нормативным требованиям
	1
	33

	
	
	
	Количество проб воды, отобранных на сетях, в т.ч.:
	12
	100

	
	
	
	- количество проб воды, отобранных на сетях, не соответствующих нормативным требованиям
	1
	8


*Примечание: Данные о пробах воды предоставлены организациями, осуществлявшими холодное водоснабжение в 2024 году. В 2025 году, оборудование и сети холодного водоснабжения этих организаций переданы в эксплуатационную ответственность МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа».

Контроль качества воды осуществляется в соответствии с утвержденными производственными программами контроля качества воды.
Производственный контроль качества воды осуществляет: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»).
На большинстве водозаборов Пермского МО отсутствует очистка воды. 
В централизованных системах водоснабжения нескольких населенных пунктов, Пермского МО качество воды частично не соответствует действующим нормам, в том числе:
· п. Сокол;
· д. Песьянка;
· д. Большое Савино;
· д. Ванюки;
· д. Крохово;
· д. Ясыри;
· д. Хмели;
· с. Гамово;
· д. Осенцы;
· д. Шульгино;
·  д. Заречная;
· д. Ермаши;
· с. Култаево;
· с. Баш-Култаево;
·  д. Болгары;
·  д. Кичаново;
· д. Косотуриха;
· д. Мокино;
· п. Протасы;
·  д. Чуваки;
·  д. Аникино;
·  д. Шумки;
· с. Нижние Муллы;
· д. Петровка;
· д. Усть- Тары;
· д. Шилово;
· д. Мураши;
· п. Юг;
· п. Ферма;
· п. Горный;
· д. Устиново;
· д. Нестюково;
· Д. Мостовая;
· П. Мулянка;
· с. Кояново;
· с. Фролы;
· д. Жебреи;
· д. Няшино;
· д. Плишки;
· д. Паздерино;
· д. Вашуры.
[bookmark: _Toc212111651]Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды
Перечень и характеристики насосных станций, характеристики насосного оборудования на станциях, потребление электрической энергии насосными станциями, сведения об установленных приборах учета воды на станциях приведены ниже (Таблица 1.15 - Таблица 1.18). 


[bookmark: _Ref205545697][bookmark: _Toc212111712]Таблица 1.15 Перечень и характеристики насосных станций
	№ п
	Ресурсоснабжающая организация
	Наименование НС
	Адрес
	Год ввода в эксплуатацию
	Проектная мощность, м3/час
	Фактическая мощность с учетом износа, м3/час
	Напор, м
	Износ, %

	 
	 
	 
	Гамовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ООО "Аква-Сервис"
	ВНС 
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Сокол
	2018
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	75

	2
	ООО "Аква-Сервис"
	ВНС 
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Заречная
	1978
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	90

	3
	ФКУ Пермская ВК
	Насосная станция
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Гамово
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	30

	 
	 
	 
	Кондратовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	ВНС
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Кондратово
	2021
	630
	350
	71
	10

	 
	 
	 
	Кукуштанское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	ВНС
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Платошино
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	 
	 
	 
	Култаевское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ООО "Гидромастер"
	ВНС 
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Култаево
	1994
	600
	нет данных
	нет данных
	75

	 
	 
	 
	Сылвенское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Станция второго уровня подъема в м-не Куликовка. 
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Сылва
	нет данных
	30
	нет данных
	нет данных
	60

	 
	 
	 
	Фроловское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ООО "Юг-Сервис"
	ВНС 
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Ферма, ул. Казанская
	1987
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	80

	 
	 
	 
	Юговское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	НС 2-го подьёма
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Бершеть
	1968
	265
	160
	32
	нет данных

	 
	 
	 
	Юго-Камское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	НС 2-го подьёма
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Полуденная
	нет данных
	300
	100
	50
	нет данных




[bookmark: _Toc212111713]Таблица 1.16 Характеристики насосного оборудования на станциях
	№ п
	Ресурсоснабжающая организация
	Наименование НС
	Адрес
	Тип оборудования
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Производительность, м3/час
	Напор, м
	Мощность двигателя, кВт
	Износ, %

	 
	 
	 
	Гамовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ООО «Аква-Сервис»
	ВНС 
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Сокол
	Насос
	Vilo v3605-5/25/E/KC/400 - 4 шт.
	2018
	50
	50
	15
	75

	2
	ООО «Аква-Сервис»
	ВНС 
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Заречная
	Насос
	КМ-80-50-200 - 2 шт
	1978
	50
	50
	15
	90

	3
	ФКУ Пермская ВК
	Насосная станция
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ,с. Гамово
	Насос
	К-65-50-160
	нет данных
	25
	32
	5,5
	30

	 
	 
	 
	Кукуштанское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	ВНС
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Платошино
	насос
	4Д315-71
	2021
	315
	71
	92,3
	10

	
	
	
	
	насос
	4Д315-71
	2021
	315
	71
	92,3
	10

	 
	 
	 
	Култаевское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	ООО «Гидромастер»
	ВНС 
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Култаево
	Насос
	Vilo
	2013
	50
	50
	15
	75

	 
	 
	 
	Сылвенское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	Станция второго уровня подъема в м-не Куликовка. 
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Сылва
	Насос
	Vilo-5 шт
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	60

	 
	 
	 
	Фроловское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	ООО «Юг-Сервис»
	ВНС 
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Ферма, ул. Казанская
	Насос
	КМ-100-80-160а
	1987
	80
	160
	11
	80

	 
	 
	 
	Юговское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	НС 2-го подьёма
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Бершеть
	Насос
	КМ 100-80-160
	1992
	100
	32
	15
	80

	
	
	
	
	Насос
	КМ 100-80-160
	2008
	100
	32
	15
	70

	
	
	
	
	Насос
	Vilo BL 65/160-11/2
	2022
	145
	32
	11
	15

	 
	 
	 
	Юго-Камское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	НС 2-го подьёма
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Полуденная
	Насос
	Д200
	нет данных
	200
	36
	35
	90

	
	
	
	
	Насос
	Д315
	нет данных
	315
	60
	62
	90

	
	
	
	
	Насос
	КМ 100
	нет данных
	100
	32
	15
	90

	
	
	
	
	Насос
	КМ 150
	нет данных
	200
	20
	18,5
	90




[bookmark: _Toc212111714]Таблица 1.17 Потребление электрической энергии насосными станциями
	№ п
	Ресурсоснабжающая организация
	Наименование НС
	Адрес
	Потребление электрической энергии, тыс. кВт*ч

	
	
	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	 
	 
	 
	Гамовское ТУ
	 
	 
	 

	1
	ООО "Аква-Сервис"
	ВНС 
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Сокол
	135,8
	153,8
	145,74

	2
	ООО "Аква-Сервис"
	ВНС 
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Заречная
	81,536
	80,871
	78,4

	3
	ФКУ Пермская ВК
	Насосная станция
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Гамово
	48,18
	48,18
	48,18

	 
	 
	 
	Кондратовское ТУ 
	 
	 
	 

	4
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа" 
	ВНС
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Кондратово
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	 
	 
	 
	Кукуштанское ТУ
	 
	 
	 

	5
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	ВНС
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Платошино
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	 
	 
	 
	Култаевское ТУ
	 
	 
	 

	6
	ООО "Гидромастер"
	ВНС 
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Култаево
	43,874
	51,666
	82,012

	 
	 
	 
	Сылвенское ТУ
	 
	 
	 

	7
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Станция второго уровня подъема в м-не Куликовка. 
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Сылва
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	 
	 
	 
	Фроловское ТУ
	 
	 
	 

	8
	ООО "Юг-Сервис"
	ВНС 
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Ферма, ул. Казанская
	8,142
	8,456
	7,255

	 
	 
	 
	Юговское ТУ
	 
	 
	 

	9
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	НС 2-го подьёма
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Бершеть
	195,31
	168,064
	153,514

	 
	 
	 
	Юго-Камское ТУ
	 
	 
	 

	10
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	НС 2-го подьёма
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Полуденная
	нет данных
	нет данных
	нет данных



[bookmark: _Ref205545702][bookmark: _Toc212111715]Таблица 1.18 Сведения об установленных приборах учета воды на станциях
	№ п
	Ресурсоснабжающая организация
	Наименование НС
	Адрес
	Тип прибора учета ХВ
	№ прибора по паспорту
	Год установки
	Год последний проверки

	 
	 
	 
	Гамовское ТУ
	 
	 
	 
	 

	1
	ООО "Аква-Сервис"
	ВНС 
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Сокол
	Отсутствует
	 
	 
	 

	2
	ООО "Аква-Сервис"
	ВНС 
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Заречная
	Отсутствует
	 
	 
	 

	3
	ФКУ Пермская ВК
	Насосная станция
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Гамово
	Отсутствует
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Кондратовское ТУ 
	 
	 
	 
	 

	4
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа" 
	ВНС
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Кондратово
	Отсутствует
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Кукуштанское ТУ
	 
	 
	 
	 

	5
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	ВНС
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Платошино
	Отсутствует
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Култаевское ТУ
	 
	 
	 
	 

	6
	ООО "Гидромастер"
	ВНС 
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Култаево
	Отсутствует
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Сылвенское ТУ
	 
	 
	 
	 

	7
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Станция второго уровня подъема в м-не Куликовка. 
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Сылва
	Отсутствует
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Фроловское ТУ
	 
	 
	 
	 

	8
	ООО "Юг-Сервис"
	ВНС 
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Ферма, ул. Казанская
	Отсутствует
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Юговское ТУ
	 
	 
	 
	 

	9
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	НС 2-го подьёма
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Бершеть
	Декаст СТВХ-100
	294322034
	2025
	2025

	 
	 
	 
	Юго-Камское ТУ
	 
	 
	 
	 

	10
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	НС 2-го подьёма
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Полуденная
	ВДТХ-150
	№ 451103
	нет данных
	нет данных



Основные проблемы на насосных станциях:
· Отсутствуют данные о необходимом давлении на выходе с ВНС,
· Отсутствует частотное регулирование на насосах,
· Высокий износ насосного оборудования.
Мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих насосных станций приведены в разделе 4.

В Пермском МО большинство населенных пунктов имеют одну изолированную от других систему водоснабжения. Часть населенных пунктов объединены общей системой водоснабжения (Таблица 1.3). Перечень водонапорных башен приведен ниже (Таблица 1.19).

[bookmark: _Ref205546539][bookmark: _Toc212111716]Таблица 1.19 Перечень и характеристика водонапорных башен и контррезервуаров
	№ п
	Ресурсоснабжающая организация
	Наименование
	Адрес
	Год ввода в эксплуатацию
	Объем, м3
	Высота опоры, м
	Износ, %

	 
	 
	 
	Гамовское ТУ
	 
	 
	 
	 

	1
	ООО "Аква-Сервис"
	ВНБ
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Большое Савино, ул. Береговая, 7
	2000
	50
	нет данных
	80

	 
	 
	 
	Кондратовское ТУ
	 
	 
	 
	 

	2
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Водонапорная башня
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Скобелевка
	нет данных
	50
	нет данных
	60

	 
	 
	 
	Кукуштанское ТУ
	 
	 
	 
	 

	3
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Башня водонапорная
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, 18Б
	нет данных
	25
	нет данных
	80

	4
	
	Башня водонапорная (в неработоспособном состоянии)
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Кукуштан, ул. Коммунистическая
	нет данных
	15
	нет данных
	100

	5
	
	Водонапорная башня 
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Курашим
	нет данных
	50
	нет данных
	80

	6
	
	Водонапорная башня
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Байболовка
	нет данных
	25
	нет данных
	80

	7
	
	Башня Рожновского
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Нижний Пальник
	2016
	15
	20
	20

	8
	
	Башня Рожновского
	
	2025
	15
	20
	0

	9
	
	Башня Рожновского
	
	1983
	15
	15
	100

	10
	
	Башня Рожновского
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Аннинск
	1983
	15
	10
	100

	11
	
	Труба диаметр 1200мм
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Челяба
	1975
	12
	10
	100

	12
	
	Водонапорная башня
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Октябрьский
	1975
	25
	15
	85

	13
	ОАО "РЖД"
	Водонапорная башня
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, ст. Кукуштан
	1949
	108
	16 (общая)
	100

	 
	 
	 
	Култаевское ТУ
	 
	 
	 
	 

	14
	ООО "Гидромастер"
	ВНБ 
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Баш-Култаево
	2003
	25
	нет данных
	75

	15
	
	ВНБ 
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Кичаново
	1972
	10
	нет данных
	90

	16
	
	ВНБ 
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Мокино
	2025
	25
	нет данных
	0

	17
	
	ВНБ 
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Петровка
	2013
	50*2
	нет данных
	75

	18
	
	РЧВ
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Протасы
	1994
	200*2
	нет данных
	75

	 
	 
	 
	Лобановское ТУ
	 
	 
	 
	 

	19
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Водонапорная башня
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Лобаново
	нет данных
	25
	нет данных
	80

	20
	ООО "Юг-Сервис"
	ВНБ
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Мостовая
	1989
	50
	нет данных
	80

	21
	
	ВНБ
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Мулянка
	2024
	50
	нет данных
	0

	22
	ОАО "РЖД"
	Водонапорная башня
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, ст. Мулянка
	1959
	97
	16 (общая)
	100

	23
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Водонапорная башня
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Касимово
	нет данных
	25
	нет данных
	85

	 
	 
	 
	Сылвенское ТУ ТУ
	 
	 
	 
	 

	24
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Водонапорная башня
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Троица
	1975
	25
	15
	50

	25
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Водонапорная башня
	Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Троица
	1975
	25
	15
	50

	 
	 
	 
	Усть-Качкинское ТУ
	 
	 
	 
	 

	26
	ЗАО «Курорт Усть-Качка»
	Водонапорная башня
	Территория ЗАО «Курорт Усть-Качка». Водозабор хозяйственно-питьевых вод
	1979
	200
	18
	90

	27
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Водонапорная башня
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Красный Восход
	2024
	25
	21
	0

	28
	
	Водонапорная башня
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Горшки
	нет данных
	25
	21
	нет данных

	29
	
	Водонапорная башня
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Луговая
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	30
	
	Подземный резервуар
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ,д. Большакино
	нет данных
	20
	-
	нет данных

	31
	
	Водонапорная башня
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Суздалы
	нет данных
	10
	8
	нет данных

	 
	 
	 
	Фроловское ТУ
	 
	 
	 
	 

	32
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Водонапорная башня
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Жебреи
	нет данных
	25
	нет данных
	нет данных

	33
	ООО "Юг-Сервис"
	ВНБ
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Устиново
	1988
	50
	нет данных
	80

	34
	
	ВНБ
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Горный
	1987
	100
	нет данных
	80

	 
	 
	 
	Юговское ТУ
	 
	 
	 
	 

	35
	ООО "Стройсервис-Юг"
	Водонапорная башня 
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, п. Юг, ул. Советская, 25
	1999
	нет данных
	26,45
	65

	36
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Водонапорная башня 
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Бершеть
	1964 (ёмкость2019)
	25
	17
	нет данных

	37
	
	Водонапорная башня
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, д. Янычи
	1965 (ёмкость2024)
	20
	15
	нет данных

	38
	ООО "Юг-Сервис"
	ВНБ
	Пермский край,  Пермский муниципальный округ, с. Кояново
	2022
	50
	нет данных
	25



[bookmark: _Toc212111652]Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Общее состояние водопроводных сетей Пермского МО характеризуется высоким износом и сложными условиями эксплуатации. Износ сетей более 70%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Применение стальных труб также представляет собой опасность снижения качества питьевой воды. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.
Общая протяженность водопроводных сетей в Пермском МО по состоянию на 01.01.2025 составляет 428,3 км (Таблица 1.20).

[bookmark: _Ref205546542][bookmark: _Toc212111717]Таблица 1.20 Характеристика существующих сетей холодного водоснабжения
	№ п
	Населенный пункт 
	Ресурсоснабжающая организация
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Величина показателя на конец года

	
	
	
	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	 
	Гамовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	д. Ермаши
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Общая протяженность
	км
	1,451
	1,451
	1,451

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	80
	80
	80

	2
	д. Осенцы
	
	Общая протяженность
	км
	0,6
	0,6
	0,6

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	80
	80
	80

	3
	д. Заречная
	ООО "Аква-Сервис"
	Общая протяженность
	км
	1,296
	1,296
	1,296

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	80
	80
	80

	4
	с Гамово
	
	Общая протяженность
	км
	12,4
	12,4
	12,4

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	75
	75
	75

	5
	
	ФКУ Пермская ВК
	Общая протяженность
	км
	1,7
	1,7
	1,7

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	50
	50
	50

	6
	д. Большое Савино
	ООО "Аква-Сервис"
	Общая протяженность
	км
	0,7735
	0,7735
	0,7735

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	7
	
	
	Общая протяженность
	км
	3,497
	3,497
	3,497

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	8
	д. Ясыри
	
	Общая протяженность
	км
	2,002
	2,002
	2,002

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	9
	д. Ванюки
	
	Общая протяженность
	км
	1,5235
	1,5235
	1,5235

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	10
	д. Крохово
	
	Общая протяженность
	км
	3,01
	3,01
	3,01

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	11
	д. Песьянка
	
	Общая протяженность
	км
	6,3403
	6,3403
	6,3403

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	12
	 п. Сокол
	
	Общая протяженность
	км
	7,5356
	7,5356
	7,5356

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	13
	д. Хмели
	
	Общая протяженность
	км
	1,798
	1,798
	1,798

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	 
	Кондратовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	д. Кондратово
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Общая протяженность
	км
	1,4762
	1,4762
	25,504

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	15
	д. Загришинское
	
	Общая протяженность
	км
	0,755
	0,755
	0,755

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	16
	 д. Скобелевка
	
	Общая протяженность
	км
	7,44
	7,44
	7,44

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	 
	Кукуштанское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	п. Кукуштан
	ОАО "РЖД"
	Общая протяженность
	км
	4,255
	4,255
	4,255

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	100
	100
	100

	18
	
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Общая протяженность
	км
	8,925
	8,925
	8,925

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	80
	80
	80

	19
	с. Курашим
	
	Общая протяженность
	км
	13
	13
	13

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	80
	80
	80

	20
	д. Байболовка
	
	Общая протяженность
	км
	0,2938
	0,2938
	0,2938

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	80
	80
	80

	21
	с. Платошино
	
	Общая протяженность
	км
	12,309
	12,309
	12,309

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	80
	80
	80

	22
	с. Нижний Пальник
	
	Общая протяженность
	км
	9,5
	9,5
	9,5

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	23
	д. Аннинск
	
	Общая протяженность
	км
	1,1
	1,1
	1,1

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	24
	п. Октябрьский 
	
	Общая протяженность
	км
	1,3
	1,3
	1,3

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	25
	д. Челяба
	
	Общая протяженность
	км
	1,32
	1,32
	1,32

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	 
	Култаевское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	с. Култаево, д. Аникино,  д. Косотуриха, д. Шумки
	ООО "Гидромастер"
	Общая протяженность
	км
	27,165
	27,165
	27,165

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	27
	с. Баш-Култаево
	
	Общая протяженность
	км
	1,285
	1,285
	1,285

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	28
	д. Болгары
	
	Общая протяженность
	км
	0,622
	0,622
	0,622

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	29
	д. Протасы, д. Болгары
	
	Общая протяженность
	км
	11,9186
	11,9186
	11,9186

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	30
	д. Протасы,
	
	Общая протяженность
	км
	6,8364
	6,8364
	6,8364

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	31
	д. Кичаново
	
	Общая протяженность
	км
	0,355
	0,355
	0,355

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	32
	 д. Косотуриха
	
	Общая протяженность
	км
	1,628
	1,628
	1,628

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	33
	д. Мокино
	
	Общая протяженность
	км
	0,731
	0,731
	0,731

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	34
	с. Нижние Муллы
	
	Общая протяженность
	км
	6,425
	6,425
	6,425

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	35
	д. Петровка
	
	Общая протяженность
	км
	6,917
	6,917
	6,917

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	36
	д. Усть-Тары
	
	Общая протяженность
	км
	0,641
	0,641
	0,641

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	37
	д. Чуваки
	
	Общая протяженность
	км
	0,572
	0,572
	0,572

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	 
	Лобановское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	с. Лобаново
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Общая протяженность
	км
	13,846
	13,846
	13,846

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	39
	д. Мостовая
	ООО "Юг-Сервис"
	Общая протяженность
	км
	11,289
	11,289
	11,289

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	40
	п. Мулянка
	
	Общая протяженность
	км
	7,327
	7,327
	7,327

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	41
	
	ОАО "РЖД"
	Общая протяженность
	км
	2,194
	2,194
	2,194

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	100
	100
	100

	42
	д. Касимово
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Общая протяженность
	км
	2,4349
	2,4349
	2,4349

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	43
	д. Горный
	ООО "Юг-Сервис"
	Общая протяженность
	км
	3,921
	3,921
	3,921

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	 
	Сылвенское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	п. Сылва
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Общая протяженность
	км
	0,1527
	0,1527
	0,1527

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	45
	п. Сылва (м/р Стрелка)
	
	Общая протяженность
	км
	8,2983
	8,2983
	8,2983

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	46
	п. Сылва (м/р Куликовка)
	
	Общая протяженность
	км
	14,8182
	14,8182
	14,8182

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	47
	д. Малая
	
	Общая протяженность
	км
	3,4606
	3,4606
	3,4606

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	48
	с. Троица
	
	Общая протяженность
	км
	6,0089
	6,0089
	6,326

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	49
	с. Ляды
	
	Общая протяженность
	км
	3,388
	3,388
	3,388

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	 
	Усть-Качкинское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	п. Усть-Качка
	ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	Общая протяженность
	км
	22,29
	22,29
	22,29

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	100
	100
	100

	51
	п. Красный Восход
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Общая протяженность
	км
	нет данных
	нет данных
	11,718

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	нет данных
	нет данных
	80

	52
	п. Горшки
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Общая протяженность
	км
	4,525
	4,525
	4,525

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	53
	д. Луговая
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Общая протяженность
	км
	1,846
	1,846
	1,846

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	54
	д. Большакино
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Общая протяженность
	км
	1,018
	1,018
	1,018

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	55
	д. Суздалы
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Общая протяженность
	км
	1,158
	1,158
	1,158

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	56
	д. Заозерье
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Общая протяженность
	км
	1,686
	1,686
	1,686

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	57
	д. Растягаево
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Общая протяженность
	км
	2,071
	2,071
	2,071

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	 
	Фроловское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	д. Жебреи
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Общая протяженность
	км
	3,559
	3,559
	3,559

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	59
	д. Няшино
	ООО "Юг-Сервис"
	Общая протяженность
	км
	0,96
	0,96
	0,96

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	60
	с. Фролы
	
	Общая протяженность
	км
	9,674
	9,674
	9,674

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	61
	п. Ферма
	
	Общая протяженность
	км
	17,015
	17,015
	17,015

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	62
	д. Устиново
	
	Общая протяженность
	км
	2,745
	2,745
	2,745

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	63
	д. Нестюково
	
	Общая протяженность
	км
	5,022
	5,022
	5,022

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	64
	п. Горный
	
	Общая протяженность
	км
	7,479
	7,479
	7,479

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	 
	Юговское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	п. Юг
	ООО "Стройсервис-Юг"
	Общая протяженность
	км
	20,85
	20,85
	20,85

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	85
	85
	85

	66
	с. Бершеть
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Общая протяженность
	км
	5,027
	5,027
	5,027

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	 85
	85
	85 

	67
	с. Кояново
	ООО "Юг-сервис"
	Общая протяженность
	км
	12,179
	12,179
	12,179

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	68
	с. Янычи 
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Общая протяженность
	км
	0,995
	0,995
	0,995

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	 
	Юго-Камское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	п. Юго-Камский
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Общая протяженность
	км
	22,664
	22,664
	22,664

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	70
	п. Новый
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Общая протяженность
	км
	0,529
	0,529
	0,529

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	71
	с. Рождественское
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Общая протяженность
	км
	6,558
	6,558
	6,558

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	72
	п. Усть-Пизя
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Общая протяженность
	км
	0,625
	0,625
	0,625

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	73
	с. Сташково
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Общая протяженность
	км
	2,571
	2,571
	2,571

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	74
	п. Таежный
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Общая протяженность
	км
	2,8
	2,8
	2,8

	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	70
	70
	70

	Итого
	392,2
	392,2
	428,3



[bookmark: _Toc212111653]Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
Высокая степень износа и технически устаревшее оборудование на большей части источников водоснабжения приводит к снижению степени надежности и безопасности работы сооружений, а также к нерациональному использованию энергоресурсов в процессе приготовления воды. В целях повышения производительности работы источников водоснабжения, повышения степени их надежности и энергоэффективности работы оборудования, требуется последовательная модернизация и техническое перевооружение с внедрением современных технологий по очистке и обеззараживанию воды в населенных пунктах, где качество воды не соответствует нормативным требованиям.
Высокая степень износа водопроводных сетей снижает степень надежности транспортировки воды потребителям, повышает на степень аварийности на сетях и утечки воды при транспортировке. В целях повышения надежности транспортировки воды, сокращения неучтенных потерь, а также создания условия для подключения новой застройки требуется масштабная перекладка действующих трубопроводов с применением современных материалов и способов производства работ, а также строительство новых разводящих сетей в районах строительства.
Данные о предписаниях органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды – отсутствуют.
[bookmark: _Toc212111654]Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Во всех населенных пунктах Пермского МО с централизованным горячим водоснабжением, система ГВС – закрытая. Нагрев воды на нужды ГВС осуществляется в котельных и центральных тепловых пунктах (ЦТП).
Краткая характеристика источников ГВС, характеристики основного оборудования источников, используемого для нужд ГВС, перечень установленных приборов учета ГВС на ЦТП с указанием ресурсоснабжающих организаций, приведены ниже (Таблица 1.21 - Таблица 1.23).

[bookmark: _Ref205799859][bookmark: _Toc212111718]Таблица 1.21 Краткая характеристика источников ГВС
	№ п
	РСО по ГВС
	Населенные пункты
	Наименование источника
	Адрес
	Год ввода в эксплуатацию
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Тип схемы ГВС

	 
	 
	Гамовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ФКУ Пермская ВК ГУФСИН России по Пермскому краю
	С. Гамово
	Котельная
	Пермский край, Пермский МО, с. Гамово, ул. Свободы 1
	2002
	6,45
	0,5
	закрытая система

	2
	МУП "Двуречье"
	С. Гамово
	Котельная
	с. Гамово, 50 лет Октября, 12 А
	2006
	0,859
	0,342
	закрытая система

	3
	
	Д. Песьянка
	Котельная
	д. Песьянка, ул. Мелиораторов, дом 1Б
	1975
	2,149
	1,368
	закрытая система

	 
	 
	Кондратовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Пермские тепловые сети филиал "Пермский" ПАО "Т Плюс", РТС №2
	д. Кондратово
	ЦТП-01Н
	д. Кондратово, Культуры,5а
	нет данных
	1,536
	1,536
	закрытая система

	
	
	
	ЦТП-02Н
	д. Кондратово, Садовое Кольцо,1а
	нет данных
	0,501
	0,501
	закрытая система

	
	
	
	ЦТП-04Н
	д. Кондратово, Культуры,4а
	нет данных
	1,669
	1,669
	закрытая система

	
	
	
	ЦТП-05Н
	д. Кондратово, Садовое Кольцо,20а
	нет данных
	1,519
	1,519
	закрытая система

	 
	 
	Култаевское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	МУП "Двуречье"
	С. Култаево
	ЦТП № 1
	с. Култаево, ул. Космонавтов
	1982
	0,42
	0,256
	закрытая система

	
	
	
	ЦТП № 2
	с. Култаево, ул. Октябрьская
	1982
	0,45
	0,336
	закрытая система

	
	
	
	ЦТП № 3
	с. Култаево, ул. Кирова
	1982
	0,812
	0,63
	закрытая система

	
	
	
	ЦТП № 4
	с. Култаево, ул. Мира
	1982
	1,12
	0,126
	закрытая система

	
	
	
	ЦТП № 5
	с. Култаево, ул. Нижнемуллинская
	1982
	1,12
	0,378
	закрытая система

	 
	 
	Фроловское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ООО "Поток"
	с. Фролы
	Котельная
	с. Фролы, ул. Садовая, 18
	нет данных
	2,394
	1,588
	закрытая система

	 
	 
	Усть-Качкинское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	п. Усть-Качка
	ЦТП "Русь"
	п. Усть-Качка, территория ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	1958
	0,88
	0,88
	закрытая система

	
	
	
	ЦТП "Бальнеолечебница"
	п. Усть-Качка, территория ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	1988
	2,297
	2,297
	закрытая система

	
	
	
	ЦТП "Прикамские Нивы"
	п. Усть-Качка, территория ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	1976
	0,657
	0,657
	закрытая система

	
	
	
	ЦТП "Кама"
	п. Усть-Качка, территория ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	1993
	0,632
	0,632
	закрытая система

	
	
	
	ЦТП "Малахит"
	п. Усть-Качка, территория ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	1979
	0,247
	0,247
	закрытая система

	
	
	
	ЦТП "Европейский"
	п. Усть-Качка, территория ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	1954
	0,228
	0,228
	закрытая система

	
	
	
	ЦТП "Уральский"
	п. Усть-Качка, территория ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	1979
	1,015
	1,015
	закрытая система

	8
	ООО "Усть-Качкинская тепловая компания"
	п. Усть-Качка
	ЦТП «ЖКО»
	С.Усть-Качка, ул.Новый поселок, д.3/1
	1961
	1,977
	1,5
	закрытая

	
	
	
	ЦТП «КНС-3»
	С.Усть-Качка, ул.Краснознаменная 30/1
	2000
	0,236
	0,2
	закрытая

	
	
	
	ЦТП «Баня»
	С.Усть-Качка, ул.Победы 10а
	1976
	2,919
	2,5
	закрытая

	
	
	
	ЦТП «Хоз.зона»
	С.Усть-Качка, ул.Стройка д.2
	1970
	0,35
	0,3
	закрытая





[bookmark: _Toc212111719]Таблица 1.22 Характеристики основного оборудования источников, используемого для нужд ГВС
	№ п
	РСО по ГВС
	Наименование источника
	Адрес
	Тип оборудования
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Производительность, м3/час
	Напор, м
	Установленная мощность, Гкал/ч

	 
	Гамовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ФКУ Пермская ВК ГУФСИН России по Пермскому краю
	Котельная
	Пермский край, Пермский МО, с. Гамово, ул. Свободы 1
	Котел
	КВ-Гс-2,5-115 ВП
	2002
	47,8
	-
	2,15

	2
	МУП "Двуречье"
	Котельная
	с. Гамово, 50 лет Октября, 12 А
	 Котел
	RSD1000
	2021
	34,4
	-
	0,859

	
	
	
	
	Насос циркуляционный ГВС № 1
	Wilo-IL-E 65/11-64 BF
	2012
	100
	55
	0,018

	
	
	
	
	Насос циркуляционный ГВС № 2
	Wilo-IL-E 65/220-22/2
	2006
	104
	62
	0,021

	3
	
	Котельная
	д. Песьянка, ул. Мелиораторов, дом 1Б
	Котел
	КСВ 2,5
	1975
	47,7
	-
	2,149

	
	
	
	
	Насос циркуляционный ГВС № 1
	Wilo-IL80/190-18,5/2
	-
	140
	38
	-

	
	
	
	
	Насос циркуляционный ГВС № 2
	Wilo-IL-Е 65/9-46 BF
	-
	100
	55
	-

	 
	Кондратовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Пермские тепловые сети филиал "Пермский" ПАО "Т Плюс", РТС №2
	ЦТП-01Н
	д. Кондратово, Культуры,5а
	Треплообменник ГВС 1ст.
	НН №42 84
	2022
	 
	0,949
	 

	
	
	
	
	Теплообменник ГВС 2ст.
	НН№19 71
	2022
	 
	0,587
	 

	
	
	
	
	Насос ГВС
	К 80-50-200 (2 шт.)
	2022
	50
	 
	50

	
	
	ЦТП-02Н
	д. Кондратово, Садовое Кольцо,1а
	Теплообменник ГВС 1ст.
	GCD-0,16-M-P-4-92
	2022
	 
	0,24
	 

	
	
	
	
	Теплообменник ГВС 2ст.
	GCD-0,16-M-P-4-98
	2022
	 
	0,261
	 

	
	
	
	
	Насос ГВС
	К 50-32-125
	2022
	12,5
	 
	22

	
	
	
	
	Насос ГВС
	К 20/30
	2022
	20
	 
	30

	
	
	ЦТП-04Н
	д. Кондратово, Культуры,4а
	Теплообменник ГВС 1ст.
	НН №21 + ТАРС 0,2-9,6-1 
	2022
	 
	0,8
	 

	
	
	
	
	Теплообменник ГВС 2ст.
	ТАРС-0,2-5,6-1 + Росвеп GXD -0,42-М5-Р-37 (2шт.) 
	2022
	 
	0,869
	 

	
	
	
	
	Насос цГВС
	L-E40/11-64BF (2 шт.) 
	2022
	40
	 
	40

	
	
	ЦТП-05Н
	д. Кондратово, Садовое Кольцо,20а
	Теплообменник ГВС 1ст.
	Н №22 (1+1)28 пл
	2022
	 
	0,75
	 

	
	
	
	
	Теплообменник ГВС 2ст.
	Н №22 (1+1)28 пл
	2022
	 
	0,769
	 

	
	
	
	
	Насос цГВС 1 оч.
	PL 32/165-3/2 (2 шт.) 
	2022
	20
	 
	25

	
	
	
	
	Насос цГВС 2 оч.
	PL 32/165-3/2 (2 шт.) 
	2022
	20
	 
	25

	 
	Култаевское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	МУП "Двуречье"
	ЦТП № 1
	с. Култаево, ул. Космонавтов
	Кожухотрубный Бойлер 
	ВВП-273- 4000
	1982
	-
	-
	0,42

	
	
	
	
	Насос циркуляционный ГВС № 1
	Wilo- VeroLine IPL32/135-1.1/2
	-
	10,3
	25
	-

	
	
	ЦТП № 2
	с. Култаево, ул. Октябрьская
	Теплообменник пластинчатый
	Серия ТО
	2023
	-
	-
	0,45

	
	
	
	
	Насос циркуляционный ГВС № 1
	Wilo- VeroLine IPL32/135-1.1/2
	-
	10,3
	25
	-

	
	
	
	
	Насос циркуляционный ГВС № 2
	Консольный 20/30
	-
	20
	30
	-

	
	
	ЦТП № 2
	ЦТП № 2
	Кожухотрубный Бойлер 
	ВВП-273- 4000
	1982
	-
	-
	0,812

	
	
	
	
	Насос циркуляционный ГВС № 1
	Wilo- VeroLine IPL40/165-4/2
	-
	37
	33
	-

	
	
	
	
	Насос циркуляционный ГВС № 2
	Консольный 20/30
	-
	20
	30
	-

	
	
	ЦТП № 4
	с. Култаево, ул. Мира
	Теплообменник пластинчатый
	Серия FT
	2022
	-
	-
	0,32

	
	
	
	
	Насос циркуляционный ГВС № 1
	Wilo- VeroLine IPL32/135-1.1/2
	-
	10,3
	25
	-

	
	
	ЦТП № 5
	с. Култаево, ул. Нижнемуллинская
	Кожухотрубный Бойлер
	ВВП-327- 4000
	1982
	-
	-
	0,412

	
	
	
	
	Теплообменник пластинчатый
	Серия FT
	2022
	-
	-
	0,45

	
	
	
	
	Насос циркуляционный ГВС № 2
	Wilo- VeroLine IPL32/135-1.1/2
	-
	10,3
	25
	-

	
	
	
	
	Насос циркуляционный ГВС № 2
	Консольный 20/30
	-
	20
	30
	-

	 
	Фроловское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ООО "Поток"
	Котельная
	с. Фролы, ул. Садовая, 18
	котел
	-
	-
	-
	-
	2,394

	 
	Усть-Качкинское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	ЦТП "Русь"
	п. Усть-Качка, территория ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	Водоподогреватель Редан ГВС
	РС-02-1
	1958
	-
	-
	0,88

	
	
	
	
	Насос ГВС
	СМ 65/550Т
	
	20
	60
	-

	
	
	ЦТП "Бальнеолечебница"
	п. Усть-Качка, территория ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	Водоподогреватель Редан ГВС
	РС-0,2-10
	1988
	-
	-
	2,297

	
	
	
	
	Водоподогреватель Редан ГВС
	РС-0,2-12
	
	-
	-
	

	
	
	
	
	Насос ГВС
	КМ 80-50-200
	
	50
	60
	-

	
	
	ЦТП "Прикамские Нивы"
	п. Усть-Качка, территория ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	Водоподогреватель Редан ГВС
	РС-0,2-6
	1976
	-
	-
	0,657

	
	
	
	
	Насос ГВС
	СМ 65/550Т
	
	20
	60
	-

	
	
	ЦТП "Кама"
	п. Усть-Качка, территория ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	Водоподогреватель Редан ГВС
	РС-0,2-10
	1993
	-
	-
	0,632

	
	
	
	
	Насос ГВС
	СМ 80/1500Т
	
	63
	60
	-

	
	
	ЦТП "Малахит"
	п. Усть-Качка, территория ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	Водоподогреватель Редан ГВС
	РС-0,2-6
	1979
	-
	-
	0,247

	
	
	
	
	Насос ГВС
	KLP 65-1200
	
	24
	60
	-

	
	
	ЦТП "Европейский"
	п. Усть-Качка, территория ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	Водоподогреватель Редан ГВС
	РС-0,2-4
	1954
	-
	-
	0,228

	
	
	
	
	Насос ГВС
	KLP 65-1200
	
	24
	60
	-

	
	
	ЦТП "Уральский"
	п. Усть-Качка, территория ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	Водоподогреватель Редан ГВС
	РС-0,2-10
	1979
	-
	-
	1,015

	
	
	
	
	Насос ГВС
	К 45/30
	
	45
	32
	-

	8
	ООО "Усть-Качкинская тепловая компания"
	ЦТП «ЖКО»
	С.Усть-Качка, ул.Новый поселок, д.3/1
	Теплообменник
	РЕДАН
	2013
	 
	 
	1,977

	
	
	
	
	ТР-50-420
	Грунфос
	2011
	50
	40
	 

	
	
	ЦТП «КНС-3»
	С.Усть-Качка, ул.Краснознаменная 30/1
	Теплообменник
	РЕДАН
	2005
	 
	 
	0,236

	
	
	
	
	ТРО-50
	Грунфос
	2015
	 
	9
	 

	
	
	ЦТП «Баня»
	С.Усть-Качка, ул.Победы 10а
	Теплообменник
	РЕДАН
	2022
	 
	 
	2,919

	
	
	
	
	СМ 100/1800Т
	Грунфос
	2010
	40
	30
	 

	
	
	ЦТП «Хоз.зона»
	С.Усть-Качка, ул.Стройка д.2
	Теплообменник
	РЕДАН
	2021
	 
	 
	0,35

	
	
	
	
	ТР-50-420
	Грунфос
	2008
	50
	40
	 




[bookmark: _Ref205799861][bookmark: _Toc212111720]Таблица 1.23 Перечень установленных приборов учета ГВС на ЦТП
	№ п
	РСО по ГВС
	Наименование источника
	Адрес
	Тип прибора учета 
	№ прибора по паспорту
	Год установки
	Год последний проверки

	 
	Гамовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ФКУ Пермская ВК ГУФСИН России по Пермскому краю
	Котельная
	Пермский край, Пермский МО, с. Гамово, ул. Свободы 1
	Отсутствуют
	 
	 
	 

	2
	МУП "Двуречье"
	Котельная
	с. Гамово, 50 лет Октября, 12 А
	ВСТ-80
	нет данных
	нет данных
	2018

	3
	
	Котельная
	д. Песьянка, ул. Мелиораторов, дом 1Б
	ВСХН-80
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	 
	Кондратовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Пермские тепловые сети филиал "Пермский" ПАО "Т Плюс", РТС №2
	ЦТП-01Н
	д. Кондратово, Культуры,5а
	ВЗЛЕТ ЭР 540ФВ
	1800501
	2018
	30.06.2022

	
	
	ЦТП-02Н
	д. Кондратово, Садовое Кольцо,1а
	ВЗЛЕТ ЭР 540ФВ
	1801785
	2018
	30.06.2022

	
	
	ЦТП-03Н
	д. Кондратово, Культуры,4а
	ВЗЛЕТ ЭР 540ФВ
	1805268
	2018
	30.06.2022

	
	
	ЦТП-04Н
	д. Кондратово, Садовое Кольцо,20а
	ВЗЛЕТ ЭР 540ФВ
	1802986
	2018
	30.06.2022

	 
	Култаевское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	МУП "Двуречье"
	ЦТП № 1
	с. Култаево, ул. Космонавтов
	ВСХН-80
	13571436
	нет данных
	2024

	
	
	ЦТП № 2
	с. Култаево, ул. Октябрьская
	ВСХН-80
	13571437
	нет данных
	2024

	
	
	ЦТП № 3
	с. Култаево, ул. Кирова
	ВСХН-80
	13571445
	нет данных
	2024

	
	
	ЦТП № 4
	с. Култаево, ул. Мира
	ВСХН-80
	13571421
	нет данных
	2024

	
	
	ЦТП № 5
	с. Култаево, ул. Нижнемуллинская
	ВСХН-80
	13564168
	нет данных
	2024

	 
	Фроловское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ООО "Поток"
	Котельная
	с. Фролы, ул. Садовая, 18
	Отсутствуют
	 
	 
	 

	 
	Усть-Качкинское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	ЦТП "Русь"
	п. Усть-Качка, территория ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	Отсутствуют
	 
	 
	 

	
	
	ЦТП "Бальнеолечебница"
	п. Усть-Качка, территория ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	Отсутствуют
	 
	 
	 

	
	
	ЦТП "Прикамские Нивы"
	п. Усть-Качка, территория ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	Отсутствуют
	 
	 
	 

	
	
	ЦТП "Кама"
	п. Усть-Качка, территория ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	Отсутствуют
	 
	 
	 

	
	
	ЦТП "Малахит"
	п. Усть-Качка, территория ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	Отсутствуют
	 
	 
	 

	
	
	ЦТП "Европейский"
	п. Усть-Качка, территория ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	Отсутствуют
	 
	 
	 

	
	
	ЦТП "Уральский"
	п. Усть-Качка, территория ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	Отсутствуют
	 
	 
	 

	8
	ООО "Усть-Качкинская тепловая компания"
	ЦТП «ЖКО»
	С.Усть-Качка, ул.Новый поселок, д.3/1
	Отсутствуют
	 
	 
	 

	
	
	ЦТП «КНС-3»
	С.Усть-Качка, ул.Краснознаменная 30/1
	Отсутствуют
	 
	 
	 

	
	
	ЦТП «Баня»
	С.Усть-Качка, ул.Победы 10а
	Отсутствуют
	 
	 
	 

	
	
	ЦТП «Хоз.зона»
	С.Усть-Качка, ул.Стройка д.2
	Отсутствуют
	 
	 
	 





Сети горячего водоснабжения
Общая протяженность сетей горячего водоснабжения составляет – 33,9 км.
Ниже представлена протяженность сетей горячего водоснабжения и оценка физического износа (Таблица 1.24). Как видно из приведенной ниже таблицы, физический износ сетей ГВС Пермского муниципального округа по состоянию на 2024 год составляет 59 %.


[bookmark: _Ref205801255][bookmark: _Toc212111721]Таблица 1.24 Характеристика существующих сетей горячего водоснабжения
	№ п
	РСО по ГВС
	Наименование источника
	Адрес
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Величина показателя на конец года

	
	
	
	
	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	 
	Гамовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ФКУ Пермская ВК ГУФСИН России по Пермскому краю
	Котельная
	Пермский край, Пермский МО, с. Гамово, ул. Свободы 1
	Общая протяженность
	км
	0,904
	0,904
	0,904

	
	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	90
	90
	90

	
	
	
	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	
	
	
	
	Количество аварий на сетях
	ед.
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	
	
	
	
	Реконструировано сетей за год
	км
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	
	
	
	
	Построено новых сетей за год
	км
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	2
	МУП "Двуречье"
	Котельная
	с. Гамово, 50 лет Октября, 12 А
	Общая протяженность
	км
	1,44306
	1,44306
	1,44306

	
	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	60,5
	60,8
	61

	
	
	
	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	0,005
	0,005
	0,005

	
	
	
	
	Количество аварий на сетях
	ед.
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Реконструировано сетей за год
	км
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Построено новых сетей за год
	км
	0
	0
	0

	3
	
	Котельная
	д. Песьянка, ул. Мелиораторов, дом 1Б
	Общая протяженность
	км
	2,03404
	2,03404
	2,03404

	
	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	90
	90
	90,5

	
	
	
	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	нет данных
	нет данных
	0,033

	
	
	
	
	Количество аварий на сетях
	ед.
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	
	Реконструировано сетей за год
	км
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	
	Построено новых сетей за год
	км
	нет данных
	нет данных
	0

	 
	Кондратовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Пермские тепловые сети филиал "Пермский" ПАО "Т Плюс", РТС №2
	ЦТП-01Н
	д. Кондратово, Культуры,5а
	Сети ГВС отсутствут
	 
	 
	 
	 

	
	
	ЦТП-02Н
	д. Кондратово, Садовое Кольцо,1а
	Сети ГВС отсутствут
	 
	 
	 
	 

	
	
	ЦТП-03Н
	д. Кондратово, Культуры,4а
	Сети ГВС отсутствут
	 
	 
	 
	 

	
	
	ЦТП-04Н
	д. Кондратово, Садовое Кольцо,20а
	Сети ГВС отсутствут
	 
	 
	 
	 

	5
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа" (транспорт ГВС)
	Пермские тепловые сети филиал "Пермский" ПАО "Т Плюс", РТС №2
	Пермский край, Пермский МО, д. Кондратово
	Общая протяженность
	км
	нет данных
	нет данных
	2,329

	
	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	нет данных
	нет данных
	80

	
	
	
	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	
	
	
	
	Количество аварий на сетях
	ед.
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	
	
	
	
	Реконструировано сетей за год
	км
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	
	
	
	
	Построено новых сетей за год
	км
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	 
	Култаевское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	МУП "Двуречье"
	ЦТП № 1, ЦТП № 2, ЦТП № 3, ЦТП № 4, ЦТП № 5
	с. Култаево
	Общая протяженность
	км
	2,71971
	2,71971
	2,71971

	
	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	85
	85
	87

	
	
	
	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	0,055
	0,055
	0,055

	
	
	
	
	Количество аварий на сетях
	ед.
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Реконструировано сетей за год
	км
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Построено новых сетей за год
	км
	0
	0
	0

	 
	Фроловское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	ООО "Поток"
	Котельная
	с. Фролы, ул. Садовая, 18
	Общая протяженность
	км
	4,862
	4,862
	4,862

	
	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	75
	75
	75

	
	
	
	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	-
	-
	нет данных

	
	
	
	
	Количество аварий на сетях
	ед.
	-
	-
	9

	
	
	
	
	Реконструировано сетей за год
	км
	-
	-
	0

	
	
	
	
	Построено новых сетей за год
	км
	-
	-
	0

	 
	Усть-Качкинское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	ЦТП "Русь", ЦТП "Бальнеолечебница", ЦТП "Прикамские Нивы", ЦТП "Кама", ЦТП "Малахит", ЦТП "Европейский", ЦТП "Уральский"
	п. Усть-Качка, территория курорта ЗАО "Усть-Качка"
	Общая протяженность
	км
	-
	-
	4,501

	
	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	-
	-
	90

	
	
	
	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	-
	-
	нет данных

	
	
	
	
	Количество аварий на сетях
	ед.
	-
	-
	0

	
	
	
	
	Реконструировано сетей за год
	км
	-
	-
	0

	
	
	
	
	Построено новых сетей за год
	км
	-
	-
	0

	9
	ООО "Усть-Качкинская тепловая компания"
	ЦТП «ЖКО», ЦТП «КНС-3», ЦТП «Баня», ЦТП «Хоз.зона»
	с.Усть-Качка
	Общая протяженность
	км
	-
	-
	15,11

	
	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	-
	-
	30

	
	
	
	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	-
	-
	0,25

	
	
	
	
	Количество аварий на сетях
	ед.
	-
	-
	3

	
	
	
	
	Реконструировано сетей за год
	км
	-
	-
	0,2

	
	
	
	
	Построено новых сетей за год
	км
	-
	-
	-

	9
	Итого
	Пермский МО
	 
	Общая протяженность
	км
	11,96281
	11,96281
	33,90281

	
	
	
	
	Фактический износ сетей
	%
	79,2
	79,2
	59,0

	
	
	
	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	0,06
	0,06
	0,343

	
	
	
	
	Количество аварий на сетях
	ед.
	0
	0
	12

	
	
	
	
	Реконструировано сетей за год
	км
	0
	0
	0,2

	
	
	
	
	Построено новых сетей за год
	км
	0
	0
	0




[bookmark: _Toc212111655]Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Территория Пермского МО расположена вне территорий вечномерзлых грунтов, по этой причине технологические решения по предотвращению замерзания воды не требуются. Данные о грунтах Пермского МО приведены в Томе 1.
Пермский МО находится на левобережье реки Камы и в большом геоморфологическом делении расположен в основном на северных отрогах Тулвинской возвышенности (Белогорский кряж), которые вклиниваются на территорию района с юга. 
Коренными породами, слагающими местность, являются отложения казанского яруса верхней Перми. Эти отложения состоят из красно-бурых и коричнево-бурых мергелистых глин, прослаивающихся серыми и зеленовато-серыми слабоизвестковыми песчаниками. Изредка в этих глинах встречаются линзы конгломератов и маломощные прослои известняков и розовато-бурых мергелей. Глины сильно уплотнены и часто служат ложем грунтовых вод.
Нормативная глубина сезонного промерзания и рекомендуемая глубина заложения труб систем водоснабжения для города Перми приведена ниже (Таблица 1.25).

[bookmark: _Ref204590912][bookmark: _Toc212111722]Таблица 1.25 Нормативная глубина сезонного промерзания и рекомендуемая глубина заложения труб систем водоснабжения для города Перми
	Вид грунта
	Нормативная глубина сезонного промерзания, м
	Глубина заложения труб систем водоснабжения, считая до низа, м

	Суглинки и глина
	1,58
	2,08

	Супесь, пески мелкие и пылеватые
	1,93
	2,43

	Пески гравелистые, крупные и средней крупности
	2,06
	2,56

	Крупнообломочные грунты
	2,34
	2,84



Фактическая глубина заложения водопроводов уточняется при проектировании.

[bookmark: _Toc212111656]Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
Объекты централизованного холодного и горячего водоснабжения в основном находятся в муниципальной собственности и переданы в эксплуатацию ресурсоснабжающим организациям. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы холодного и горячего водоснабжения приведены ниже (Таблица 1.26, Таблица 1.27).


[bookmark: _Ref205809408][bookmark: _Toc212111723]Таблица 1.26 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы холодного водоснабжения
	№ п
	№ п/п
	РСО по ВС и ВО
	ТУ администрации Пермского муниципального округа Пермского края
	Населенные пункты
	Количество источиников водоснабжения (скважин, Каптированных родников), шт
	Водоочистные сооружения, шт
	Резервуары чистой воды, шт
	Насосные станции, шт
	Водонапорные башни, шт
	Протяженность сетей холодного водоснабжения, км

	1
	1
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Гамовское ТУ
	д. Ермаши
	0
	0
	0
	0
	0
	1,451

	2
	2
	
	
	Д. Осенцы
	1
	0
	0
	0
	0
	0,6

	3
	3
	
	Кондратовское ТУ
	д. Кондратово
	8
	0
	2
	1
	0
	25,504

	4
	4
	
	
	д. Загришинское
	0
	0
	0
	0
	0
	0,755

	5
	5
	
	
	д. Скобелевка
	2
	0
	0
	0
	1
	7,44

	6
	6
	
	Кукуштанское ТУ
	п. Кукуштан
	2
	0
	0
	0
	2
	8,925

	7
	7
	
	
	с. Платошино
	4 (кроме этого, в неработоспособном состоянии - 1 скважина и 1 поверхностный источник)
	1
	4
	1
	0
	12,309

	8
	8
	
	
	с. Курашим
	6
	0
	0
	0
	1
	13

	9
	9
	
	
	д. Байболовка
	2
	0
	0
	0
	1
	0,2938

	10
	10
	
	
	с. Нижний Пальник
	3
	0
	0
	0
	3
	9,5

	11
	11
	
	
	д. Аннинск
	2 (1 в нерабочем состоянии)
	0
	0
	0
	1
	1,1

	12
	12
	
	
	п. Октябрьский 
	1
	0
	0
	0
	1
	1,3

	13
	13
	
	
	д. Челяба
	2 (1 в нерабочем состоянии)
	0
	0
	0
	1
	1,32

	14
	14
	
	Лобановское ТУ
	с. Лобаново
	10
	0
	4
	0
	1
	13,846

	15
	15
	
	
	д. Касимово
	1
	0
	0
	0
	1
	2,4349

	16
	16
	
	Сылвенское ТУ
	п. Сылва
	4 (кроме этого, в неработоспособном состоянии - 3 скважины)
	1
	1
	1
	0
	0,1527

	17
	17
	
	
	д. Малая
	2
	0
	0
	0
	0
	3,4606

	18
	18
	
	
	с. Троица
	1 (кроме этого, в неработоспособном состоянии - 1 скважина)
	0
	0
	0
	2
	6,326

	19
	19
	
	
	с. Ляды
	2 (кроме этого, в неработоспособном состоянии - 1 скважина)
	0
	0
	0
	0
	3,388

	20
	20
	
	Усть-Качкинское ТУ 
	п. Красный Восход
	3
	0
	0
	0
	2
	11,718

	21
	21
	
	
	п. Горшки
	1
	0
	0
	0
	2
	4,525

	22
	22
	
	
	д. Луговая
	1 (кроме этого, в неработоспособном состоянии - 1 скважина)
	0
	0
	0
	1
	1,846

	23
	23
	
	
	д. Большакино
	1
	0
	0
	0
	0
	1,018

	24
	24
	
	
	д. Суздалы
	1
	0
	0
	0
	1
	1,158

	25
	25
	
	
	д. Заозерье
	0
	0
	0
	0
	0
	1,686

	26
	26
	
	
	д. Растягаево
	0
	0
	0
	0
	0
	2,071

	27
	27
	
	Фроловское ТУ
	д. Жебреи
	1
	0
	0
	0
	1
	3,559

	28
	28
	
	Юговское ТУ
	п. Юг (87м)
	0
	0
	0
	0
	0
	0,087

	29
	29
	
	
	С. Бершеть
	5
	0
	0
	1
	1
	5,027

	30
	30
	
	
	С. Янычи 
	1
	0
	0
	0
	1
	0,995

	31
	31
	
	Юго-Камское ТУ
	П. Юго-Камский, д. Полуденная
	1
	0
	1
	1
	0
	22,664

	32
	32
	
	
	П. Новый
	1
	0
	0
	0
	0
	0,529

	33
	33
	
	
	С. Рождественское
	0
	0
	0
	0
	0
	6,558

	34
	34
	
	
	П. Усть-Пизя
	1
	0
	0
	0
	0
	0,625

	35
	35
	
	
	С. Сташково
	1
	0
	0
	0
	0
	2,571

	36
	36
	
	
	П. Таежный
	1
	0
	0
	0
	0
	2,8

	37
	1
	ООО "Аква-Сервис"
	Гамовское ТУ
	Д. Заречная
	0
	0
	0
	1
	0
	1,296

	38
	2
	
	
	С. Гамово
	4
	0
	0
	0
	0
	12,4

	39
	3
	
	
	Д. Большое Савино
	2
	0
	0
	0
	1
	4,2705

	40
	4
	
	
	Д. Ясыри
	0
	0
	0
	0
	0
	2,002

	41
	5
	
	
	Д. Ванюки
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5235

	42
	6
	
	
	Д. Крохово
	0
	0
	0
	0
	0
	3,01

	43
	7
	
	
	Д. Песьянка
	0
	0
	0
	0
	0
	6,3403

	44
	8
	
	
	Д. Сокол
	7
	0
	0
	1
	0
	7,5356

	45
	9
	
	
	Д. Хмели
	0
	0
	0
	0
	0
	1,798

	46
	1
	ФКУ Пермская ВК ГУФСИН России по Пермскому краю
	Гамовское ТУ
	С. Гамово
	3
	0
	0
	1
	0
	1,7

	47
	1
	ОАО "РЖД"
	Кукуштанское ТУ
	п. Кукуштан (станция Кукуштан)
	1
	0
	0
	0
	0
	4,255

	48
	2
	
	Лобановское ТУ
	п. Мулянка (станция Мулянка)
	1
	0
	0
	0
	0
	2,194

	49
	1
	ООО "Гидромастер"
	Култаевское ТУ
	с. Култаево
	0
	0
	0
	1
	0
	27,165

	50
	2
	
	
	д. Аникино
	2
	0
	0
	0
	0
	

	51
	3
	
	
	д. Косотуриха
	4
	0
	0
	0
	0
	

	52
	5
	
	
	д. Шумки
	2
	0
	0
	0
	0
	

	53
	6
	
	
	с. Баш-Култаево
	2
	0
	0
	0
	1
	1,285

	54
	7
	
	
	д. Болгары
	5
	0
	0
	0
	0
	0,622

	55
	8
	
	
	д. Кичаново
	1
	0
	0
	0
	0
	0,355

	56
	9
	
	
	д. Мокино
	1
	0
	0
	0
	0
	0,731

	57
	10
	
	
	с. Нижние Муллы
	1
	0
	0
	0
	0
	6,425

	58
	11
	
	
	д. Петровка
	2
	0
	0
	0
	0
	6,917

	59
	12
	
	
	п. Протасы
	2
	0
	0
	0
	0
	18,755

	60
	13
	
	
	д. Усть-Тары
	1
	0
	0
	0
	0
	0,641

	61
	14
	
	
	д. Чуваки
	1
	0
	0
	0
	0
	0,572

	62
	1
	ООО "Юг-Сервис"
	Лобановское ТУ
	д. Мостовая
	3
	0
	1
	0
	1
	11,289

	63
	2
	
	
	п. Мулянка
	5
	0
	0
	1
	1
	7,327

	64
	3
	
	
	д. Горный
	0
	0
	0
	0
	0
	3,921

	65
	4
	
	Фроловское ТУ
	д. Няшино
	0
	0
	0
	0
	0
	0,96

	66
	5
	
	
	с. Фролы
	0
	0
	0
	0
	0
	9,674

	67
	6
	
	
	п. Ферма
	0
	0
	0
	1
	0
	17,015

	68
	7
	
	
	д. Устиново
	1
	0
	0
	0
	1
	2,745

	69
	8
	
	
	д. Нестюково
	2
	0
	0
	0
	0
	5,022

	70
	9
	
	
	п. Горный
	3
	0
	0
	0
	1
	7,479

	71
	10
	
	Юговское ТУ
	д. Кояново
	1
	0
	0
	0
	1
	12,179

	72
	1
	ЗАО "Курот Усть-Качка"
	Усть-Качкинское ТУ
	п. Усть-Качка
	14
	1
	4
	0
	1
	22,29

	73
	1
	ООО "Стройсервис-Юг"
	Юговское ТУ
	п. Юг
	5
	0
	0
	0
	1
	20,85




[bookmark: _Ref205809410][bookmark: _Toc212111724]Таблица 1.27 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы горячего водоснабжения
	№ п
	РСО по ВС и ВО
	ТУ администрации Пермского муниципального округа Пермского края
	Населенные пункты
	Количество источиников горячего водоснабжения (Котельные, ЦТП), шт
	Протяженность сетей горячего водоснабжения, км

	1
	ФКУ Пермская ВК ГУФСИН России по Пермскому краю
	Гамовское ТУ
	С. Гамово
	1
	0,904

	2
	МУП "Двуречье"
	
	С. Гамово
	1
	1,44306

	3
	
	
	Д. Песьянка
	1
	2,03404

	4
	
	Култаевское ТУ
	с. Култаево
	5
	2,71971

	5
	Пермские тепловые сети филиал "Пермский" ПАО "Т Плюс", РТС №2
	Кондратовское ТУ
	д. Кондратово
	4
	0

	6
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа" (трубопровод ГВС)
	
	
	0
	2,329

	7
	ООО "Поток"
	Фроловское ТУ
	с. Фролово
	1
	4,862

	8
	ЗАО "Курорт Усть-Качка"
	Усть-Качкинское ТУ
	п. Усть-Качка
	7
	4,501

	9
	ООО "Усть-Качкинская тепловая компания"
	Усть-Качкинское ТУ
	п. Усть-Качка
	4
	15,11





[bookmark: _Toc212111657]Направления развития централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc212111658]Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
Для обеспечения комфортной среды проживания населения на территории Пермского МО расположено несколько централизованных систем водоснабжения.
Основным направлением развития Пермского МО является обеспечение всего населения централизованным водоснабжением, в том числе:
· осуществление устойчивого централизованного водоснабжения населения;
· повышение надёжности элементов системы водоснабжения;
· снижение себестоимости услуг и повышение их качества;
· обеспечение перспективной жилой застройки сетями водоснабжения.
Принципами развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования являются:
· снабжение питьевой водой потребителей не ниже установленных норм питьевого водообеспечения в целях удовлетворения их питьевых и бытовых потребностей и охраны их здоровья;
· обеспечение безопасности и надёжности систем питьевого водоснабжения путём выбора перспективных источников питьевого водоснабжения и соответствующих технологий подготовки питьевой воды на основе гигиенических нормативов, государственных стандартов;
· учёт количества воды, забираемой из источников питьевого водоснабжения и количества расходуемой питьевой воды;
· доступный уровень платы за пользование централизованной системой водоснабжения и количество расходуемой питьевой воды;
· постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.
В качестве организационно-административных мероприятий предлагается:
· разработка проектов оптимизации систем водоснабжения;
· организация и развитие сети мониторинга технического состояния существующих сетей водоснабжения и источников водоснабжения;
· осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации;

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к плановым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:
· показатели качества воды;
· показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения;
· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;
· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения
Для обеспечения надежности и бесперебойности водоснабжения на территории Пермского МО схемой предусматривается планомерная реконструкция участков водопроводных сетей, реконструкция и строительство водозаборных узлов. Приоритет при замене водоводов отдается магистральным трубопроводам и участкам с большими диаметрами, поскольку данные элементы вносят наибольший вклад в надежность всей системы. Расчет необходимости замены, при отсутствия данных инструментальных замеров, производится исходя из фактических и нормативных сроков службы трубопроводов различных материалов, согласно расчетному износу участков сетей. При реконструкции водозаборных узлов предусматривать в них энергоэффективные насосные агрегаты с большим КПД и частотным регулированием их производительности.

Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует
Организация централизованного водоснабжения на территориях населенных пунктов Пермского МО, где оно отсутствует.

Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки 
Организация централизованного водоснабжения объектов перспективной застройки населенных пунктов связано со строительством новых источников водоснабжения и водопроводных сетей в соответствии с действующими нормами и правилами. При необходимости может потребоваться строительство новых насосных станций.

Сокращение потерь воды при ее транспортировке
Сокращение потерь воды при ее транспортировке предполагается осуществлять в первую очередь посредством замены участков трубопроводов сетей водоснабжения. Также требуется устанавливать приборы учета потребляемой воды, в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Повышение энергоэффективности транспортировки воды
Для повышения энергоэффективности транспортировки воды требуется замена двигателей на существующих насосных станциях, а также, если необходимо строительство новых насосных станций, предусматривать в них энергоэффективные насосные агрегаты с большим КПД и частотным регулированием их производительности.
Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества
Для обеспечения подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества требуется реализация:
· реконструкции существующих водозаборных узлов и строительства новых водозаборов;
· замены участков водоводов.
Сокращение нерационального использования питьевой воды
Сокращение нерационального использования воды питьевого качества предполагается производить за счет комплекса водосберегающих мер, включающих учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Повышение качества обслуживания абонентов
Вышеперечисленные мероприятия позволят повысить качество обслуживания абонентов и максимизировать долю удовлетворенных заявок на подключение абонентов к централизованной системе водоснабжения.
Развитие системы водоснабжения предполагает также планомерное улучшение целевых показателей функционирования системы, для достижения не только соответствия требованиям нормативной документации, но и сравнимости с лучшими отечественными аналогами функционирования аналогичных систем. Следует отметить, что для осуществления, описанного выше развития централизованной системы водоснабжения требуются значительные финансовые затраты, обеспечить которые не может ежегодное повышение тарифов на услуги водоснабжения. Необходимо участие в различных федеральных целевых программах, а также поддержка из окружного и местного бюджета.
Плановые значения показателей развития представлены в разделе 7.
[bookmark: _Toc212111659]Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов
Развитие систем водоснабжения Пермского МО на расчетный период связано с развитием населенных пунктов на его территории и улучшение качества жизни населения. Развитие систем водоснабжения рассмотрено на основании решений Генерального плана и проектов планировки территорий. Подробное описание территорий застройки представлено в томе 1, перечень перспективных мероприятий представлен в разделе 4.
В большинстве населенных пунктов один источник водоснабжения, что не позволяет рассмотреть варианты с переключением на разные источники. Одновременно с эти, многие системы водоснабжения имеют высокий износ. Для решения существующих проблем водоснабжения, предлагается 2 сценария развития:
Сценарий 1:
Осуществляется только плановая реконструкция и замена водозаборных узлов и водопроводных сетей.
Сценарий 2:
Реализуются мероприятия по реконструкции сетей водоснабжения, ВНС, и артезианских скважин. Будут проводиться мероприятия по строительству сетей водоснабжения, артезианских скважин для обеспечения перспективной застройки. Будет установлена системы очистки воды. Приборами учета горячей и холодной воды будет оснащено 100% потребителей и водозаборов.


[bookmark: _Toc212111660]Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
[bookmark: _Toc212111661]Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
Общий объем поднятой воды в Пермском МО в 2024 году составил 5403,3 тыс. м3. Расходы воды на технологические нужды – 155,5 тыс. м3, 2,8 % от общего объема поднятой воды. Получено со стороны холодной воды – 843,8 тыс. м3. Получено со стороны горячей воды 130,145 тыс. м3. Потери в сетях – 719,645 тыс. м3, 14 % от реализованной воды (5089,017 тыс. м3). Общий баланс подачи и реализации воды на территории Пермского МО приведен ниже (Таблица 3.1).

[bookmark: _Ref207278521][bookmark: _Toc212111725]Таблица 3.1 Общий баланс подачи и реализации воды на территории Пермского МО
	№ п
	Ресурсоснабжающая организация
	Населенные пункты, обеспеченные централизованным водоснабжением
	Наименование показателя
	Величина показателя, тыс. м3

	
	
	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	 
	Гамовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ООО Аква-Сервис»
	д. Осенцы, с. Гамово
	Общий объем поднимаемой воды
	353,99
	361,64
	351,26

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	0
	0
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	12,2
	13,186
	14,457

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0
	0
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	341,79
	348,454
	336,803

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	23,181
	22,895
	20,383

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	318,609
	325,559
	316,42

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	318,609
	325,559
	316,42

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	0
	0
	0

	2
	
	Песьянка, Ванюки, Хмели, Сокол, Крохово, Большое Савино
	Общий объем поднимаемой воды
	392,404
	407,325
	395,25

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	0
	0
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	36,46
	33,279
	32,842

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0
	0
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	355,944
	374,046
	362,408

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	35,238
	44,689
	35,711

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	320,706
	329,357
	326,697

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	320,706
	329,357
	326,697

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	0
	0
	0

	3
	ФКУ Пермская ВК
	с. Гамово
	Общий объем поднимаемой воды
	43,8
	43,8
	43,8

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	0
	0
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0
	0
	0

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0
	0
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	43,8
	43,8
	43,8

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	0
	0
	0

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	43,8
	43,8
	43,8

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	19,752
	19,752
	19,752

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	24,048
	24,048
	24,048

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	0
	0
	0

	4
	МУП «Двуречье»
	с. Гамово
	Общий объем поднимаемой воды
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	0
	0
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0
	0
	0

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0
	0
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	16,286
	17,42
	16,025

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	1,01
	1,348
	0,93

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	15,276
	16,072
	15,095

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	15,276
	16,072
	15,095

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	0
	0
	0

	5
	
	д. Песьянка
	Общий объем поднимаемой воды
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	0
	0
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0
	0
	0

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0
	0
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	нет данных
	нет данных
	27,649

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	нет данных
	нет данных
	2,312

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	нет данных
	нет данных
	25,337

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	нет данных
	нет данных
	25,337

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	нет данных
	нет данных
	0

	6
	Итого по Гамовскому ТУ
	 
	Общий объем поднимаемой воды
	790,194
	812,765
	790,31

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	0
	0
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	48,66
	46,465
	47,299

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0
	0
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	757,82
	783,72
	786,685

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	59,429
	68,932
	59,336

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	698,391
	714,788
	727,349

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	659,067
	674,668
	662,869

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	39,324
	40,12
	64,48

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	0
	0
	0

	 
	Кондратовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	д. Кондратово
	Общий объем поднимаемой воды
	нет данных
	нет данных
	443,52

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	нет данных
	нет данных
	443,52

	
	
	
	Получено со стороны ХВС (ООО «Новогор-Прикамье)
	нет данных
	нет данных
	620,36

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	нет данных
	нет данных
	290,2

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	нет данных
	нет данных
	773,68

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	нет данных
	нет данных
	773,68

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	нет данных
	нет данных
	0

	8
	
	д. Кондратово (Транспортировка горячей воды)
	Общий объем поднимаемой воды
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	нет данных
	нет данных
	108,266

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	нет данных
	нет данных
	108,266

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	нет данных
	нет данных
	108,266

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	нет данных
	нет данных
	0

	9
	
	д. Загришинксое, д. Скобелевка
	Общий объем поднимаемой воды
	нет данных
	38,79
	38,17

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	нет данных
	0
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	нет данных
	0
	0

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	нет данных
	0
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	нет данных
	38,79
	38,17

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	нет данных
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	нет данных
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	нет данных
	17,34
	10,12

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	нет данных
	21,45
	28,05

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	нет данных
	21,45
	28,05

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	нет данных
	0
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	нет данных
	0
	0

	10
	Итого по Кондратовскому ТУ
	 
	Общий объем поднимаемой воды
	нет данных
	38,79
	481,69

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	нет данных
	0
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	нет данных
	0
	0

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	нет данных
	0
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	нет данных
	38,79
	481,69

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	нет данных
	нет данных
	620,36

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	нет данных
	0
	108,266

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	нет данных
	17,34
	300,32

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	нет данных
	21,45
	909,996

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	нет данных
	21,45
	801,73

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	нет данных
	0
	108,266

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	нет данных
	0
	0

	 
	Кукуштанское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	ОАО «РЖД»
	п. Кукуштан (станция Кукуштан)
	Общий объем поднимаемой воды
	16,851
	18,054
	17,882

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	0
	0
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0
	0
	0

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0
	0
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	16,851
	18,054
	17,882

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	0
	0
	0

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	16,851
	18,054
	17,882

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	16,851
	18,054
	17,882

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	0
	0
	0

	12
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	п. Кукуштан, с. Курашим, д. Байболовка
	Общий объем поднимаемой воды
	нет данных
	нет данных
	97,78

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	нет данных
	нет данных
	97,78

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	нет данных
	нет данных
	97,78

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	нет данных
	нет данных
	41,89

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	нет данных
	нет данных
	55,89

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	нет данных
	нет данных
	55,89

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	нет данных
	нет данных
	0

	13
	
	с. Платошино*
	Общий объем поднимаемой воды
	нет данных
	нет данных
	120,20

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	нет данных
	нет данных
	120,20

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	нет данных
	нет данных
	120,20

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	нет данных
	нет данных
	120,20

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	нет данных
	нет данных
	0

	14
	
	с. Нижний Пальник*
	Общий объем поднимаемой воды
	нет данных
	нет данных
	37,58

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	нет данных
	нет данных
	37,58

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	нет данных
	нет данных
	37,58

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	нет данных
	нет данных
	37,58

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	нет данных
	нет данных
	0

	15
	
	д. Аннинск*
	Общий объем поднимаемой воды
	нет данных
	нет данных
	5,98

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	нет данных
	нет данных
	5,98

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	нет данных
	нет данных
	5,98

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	нет данных
	нет данных
	5,98

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	нет данных
	нет данных
	0

	16
	
	п. Октябрьский *
	Общий объем поднимаемой воды
	нет данных
	нет данных
	7,19

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	нет данных
	нет данных
	7,19

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	нет данных
	нет данных
	7,19

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	нет данных
	нет данных
	7,19

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	нет данных
	нет данных
	0

	17
	
	д. Челяба*
	Общий объем поднимаемой воды
	нет данных
	нет данных
	4,25

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	нет данных
	нет данных
	4,25

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	нет данных
	нет данных
	4,25

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	нет данных
	нет данных
	4,25

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	нет данных
	нет данных
	0

	18
	Итого по  Кукуштанскому ТУ
	 
	Общий объем поднимаемой воды
	16,851
	18,054
	290,86727

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	0
	0
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0
	0
	0

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0
	0
	97,78

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	16,851
	18,054
	290,86727

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	0
	0
	41,89

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	16,851
	18,054
	248,97727

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	16,851
	18,054
	248,97727

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	0
	0
	0

	 
	Култаевское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	МУП «Двуречье»
	с. Култаево
	Общий объем поднимаемой воды
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	0
	0
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0
	0
	0

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0
	0
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	нет данных
	нет данных
	19,597

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	нет данных
	нет данных
	0,954

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	нет данных
	нет данных
	18,643

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	нет данных
	нет данных
	18,643

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	нет данных
	нет данных
	0

	20
	ООО «Гидромастер»
	Култаево, Косотуриха, Аникино,  Шумки, Мокино, Чуваки, Болгары, Кичаново, Баш-Култаево, Протасы
	Общий объем поднимаемой воды
	488,826
	504,838
	494,707

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	0
	0
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	39,4
	38,803
	39,756

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0
	0
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	449,426
	466,035
	454,951

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	81,745
	74,984
	64,689

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	367,681
	391,051
	390,262

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	367,681
	391,051
	390,262

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	0
	0
	0
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	Нижние Муллы, Петровка, Усть-Тары
	Общий объем поднимаемой воды
	90,242
	99,625
	87,658

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	0
	0
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	6
	5,941
	6,173

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0
	0
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	84,242
	93,684
	81,485

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	21,158
	27,322
	21,987

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	63,084
	66,362
	59,498

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	63,084
	66,362
	59,498

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	0
	0
	0

	22
	Итого по  Култаевскому ТУ
	 
	Общий объем поднимаемой воды
	579,068
	604,463
	582,365

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	0
	0
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	45,4
	44,744
	45,929

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0
	0
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	533,668
	559,719
	556,033

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	102,903
	102,306
	87,63

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	430,765
	457,413
	468,403

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	430,765
	457,413
	449,76

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	0
	0
	18,643

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	0
	0
	0

	 
	Лобановское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	с. Лобаново*
	Общий объем поднимаемой воды
	нет данных
	нет данных
	318,55

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	нет данных
	нет данных
	318,55

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	нет данных
	нет данных
	318,55

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	нет данных
	нет данных
	318,55

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	нет данных
	нет данных
	0

	24
	ООО «Юг-Сервис»
	Мостовая, Горный
	Общий объем поднимаемой воды
	27,997
	25,129
	29,389

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	0
	0
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	6,185
	4,308
	6,522

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0
	0
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	21,812
	20,821
	22,867

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	4,714
	3,705
	6,36

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	17,098
	17,116
	16,507

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	17,098
	17,116
	16,507

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	0
	0
	0

	25
	
	п. Мулянка
	Общий объем поднимаемой воды
	48,858
	43,293
	41,478

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	0
	0
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	1,8
	2,225
	3,912

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0
	0
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	47,058
	41,068
	37,566

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	0,614
	1,485
	1,823

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	46,444
	39,583
	35,743

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	46,444
	39,583
	35,743

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	0
	0
	0

	26
	ОАО «РЖД»
	п. Мулянка
	Общий объем поднимаемой воды
	0,074
	0,074
	0,074

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	0
	0
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0
	0
	0

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0
	0
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	0,074
	0,074
	0,074

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	0
	0
	0

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	0,074
	0,074
	0,074

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	0,074
	0,074
	0,074

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	0
	0
	0

	27
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	д. Касимово*
	Общий объем поднимаемой воды
	нет данных
	нет данных
	18,54

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	нет данных
	нет данных
	18,54

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	нет данных
	нет данных
	18,54

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	нет данных
	нет данных
	18,54

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	нет данных
	нет данных
	0

	28
	Итого по Лобановскому ТУ
	 
	Общий объем поднимаемой воды
	76,929
	68,496
	408,03006

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	0
	0
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	7,985
	6,533
	10,434

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0
	0
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	68,944
	61,963
	397,59606

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	5,328
	5,19
	8,183

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	63,616
	56,773
	389,41306

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	63,616
	56,773
	389,41306

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	0
	0
	0

	 
	Сылвенское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	п. Сылва, с. Троица, с. Ляды, д. Малая
	Общий объем поднимаемой воды
	нет данных
	нет данных
	172,68

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	нет данных
	нет данных
	172,68

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	нет данных
	нет данных
	172,68

	
	
	
	Получено со стороны  ХВС (АО «АГРОСИЛА ПТИЦЕФАБРИКА ПЕРМСКАЯ»)
	нет данных
	нет данных
	223,44

	
	
	
	Получено со стороны  ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	нет данных
	нет данных
	111,59

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	нет данных
	нет данных
	284,53

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	нет данных
	нет данных
	284,53

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	нет данных
	нет данных
	0

	30
	Итого по Сылвенскому ТУ
	 
	Общий объем поднимаемой воды
	нет данных
	нет данных
	172,68

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	нет данных
	нет данных
	172,68

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	нет данных
	нет данных
	172,68

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	нет данных
	нет данных
	223,44

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	нет данных
	нет данных
	111,59

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	нет данных
	нет данных
	284,53

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	нет данных
	нет данных
	284,53

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	нет данных
	нет данных
	0

	 
	Усть-Качкинское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	ЗАО «Курорт Усть-Качка»
	п. Усть-Качка
	Общий объем поднимаемой воды
	512,81
	565,64
	495,4

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	0
	0
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0
	0
	0

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	512,81
	565,64
	495,4

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	512,81
	565,64
	495,4

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	0
	0
	0

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч.:
	512,81
	565,64
	495,4

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	454,01
	509,96
	462,82

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	58,8
	55,68
	32,58

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	0
	0
	0

	32
	ООО «Усть-Качкинская тепловая компания»
	п. Усть-Качка
	Общий объем поднимаемой воды
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	21,879

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	21,879

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	нет данных
	нет данных
	21,879

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	нет данных
	нет данных
	0

	33
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	п. Красный Восход*
	Общий объем поднимаемой воды
	нет данных
	нет данных
	77,09

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	нет данных
	нет данных
	77,09

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	77,09

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	нет данных
	нет данных
	77,09

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	нет данных
	нет данных
	0

	34
	
	п. Горшки, д. Растягаево*
	Общий объем поднимаемой воды
	нет данных
	нет данных
	45,23

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	нет данных
	нет данных
	45,23

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	45,23

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	нет данных
	нет данных
	45,23

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	нет данных
	нет данных
	0

	35
	
	д. Луговая, д. Заозерье*
	Общий объем поднимаемой воды
	нет данных
	нет данных
	12,87

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	нет данных
	нет данных
	12,87

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	12,87

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	нет данных
	нет данных
	12,87

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	нет данных
	нет данных
	0

	36
	
	д. Большакино*
	Общий объем поднимаемой воды
	нет данных
	нет данных
	1,77

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	нет данных
	нет данных
	1,77

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	1,77

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	нет данных
	нет данных
	1,77

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	нет данных
	нет данных
	0

	37
	
	д. Суздалы*
	Общий объем поднимаемой воды
	нет данных
	нет данных
	12,06

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	нет данных
	нет данных
	12,06

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	12,06

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	нет данных
	нет данных
	12,06

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	нет данных
	нет данных
	0

	38
	Итого по Усть-Качкинскому ТУ 
	 
	Общий объем поднимаемой воды
	512,81
	565,64
	644,42

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	0
	0
	0,00

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0
	0
	0,00

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	512,81
	565,64
	495,40

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	512,81
	565,64
	644,42

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0,00

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	21,88

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	0
	0
	0,00

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	512,81
	565,64
	666,30

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	454,01
	509,96
	611,84

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	58,8
	55,68
	54,46

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	0
	0
	0,00

	 
	Фроловское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	ООО «Юг-Сервис»
	Фролы, Жебреи
	Общий объем поднимаемой воды и покупаемой воды (ООО «Новогор-Прикамье»)
	341,275
	385,154
	437,683

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	0
	0
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	9,2
	9,254
	16,063

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0
	0
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	332,075
	375,9
	421,62

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	3,223
	8,343
	48,21

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	328,852
	367,557
	373,41

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	328,852
	367,557
	373,41

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	0
	0
	0

	40
	
	Ферма, Горный, Устиново, Нестюково
	Общий объем поднимаемой воды и покупаемой воды (ООО «Новогор-Прикамье»)
	323,181
	330,497
	406,16

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	0
	0
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	21,798
	16,364
	31,502

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0
	0
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	301,383
	314,133
	374,658

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	11,561
	9,762
	56,115

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	289,822
	304,371
	318,543

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	289,822
	304,371
	318,543

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	0
	0
	0

	41
	Итого по Фроловскому ТУ 
	 
	Общий объем поднимаемой воды
	664,456
	715,651
	843,843

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	0
	0
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	30,998
	25,618
	47,565

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0
	0
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	633,458
	690,033
	796,278

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	14,784
	18,105
	104,325

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	618,674
	671,928
	691,953

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	618,674
	671,928
	691,953

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	0
	0
	0

	 
	Юговское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	ООО «Стройсервис-Юг»
	п. Юг
	Общий объем поднимаемой воды
	54,8
	60
	59,3

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	0
	0
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	4,4
	4,7
	3,22

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0
	0
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	50,4
	55,3
	56,08

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	0
	0
	0

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч.:
	50,4
	55,3
	56,08

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	50,4
	55,3
	56,08

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	0
	0
	0

	43
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа
	с. Бершеть, с. Янычи 
	Общий объем поднимаемой воды
	76,4
	77,6
	89,1

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	0
	0
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0
	0
	0

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0
	0
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	76,4
	77,6
	89,1

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	7,2
	5,7
	3,39

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч.:
	69,2
	71,9
	85,71

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	69,2
	71,9
	85,71

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	0
	0
	0

	44
	ООО «Юг-Сервис»
	с. Кояново
	Общий объем поднимаемой воды
	71
	62,963
	58,49

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	0
	0
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	1,077
	1,087
	1,062

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0
	0
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	69,923
	61,876
	57,428

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	8,948
	3,787
	2,981

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	60,975
	58,089
	54,447

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	60,975
	58,089
	54,447

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	0
	0
	0

	45
	Итого по Юговскому ТУ 
	 
	Общий объем поднимаемой воды
	202,2
	200,563
	206,89

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	0
	0
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	5,477
	5,787
	4,282

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0
	0
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	196,723
	194,776
	202,608

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	16,148
	9,487
	6,371

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	180,575
	185,289
	196,237

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	180,575
	185,289
	196,237

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	0
	0
	0

	 
	Юго-Камское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	п. Юго-Камский*, д. Полуденная*
	Общий объем поднимаемой воды
	нет данных
	нет данных
	476,38

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	нет данных
	нет данных
	476,38

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	нет данных
	нет данных
	476,38

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	нет данных
	нет данных
	476,38

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	нет данных
	нет данных
	0

	47
	
	п. Новый*
	Общий объем поднимаемой воды
	нет данных
	нет данных
	18,49

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	нет данных
	нет данных
	18,49

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	нет данных
	нет данных
	18,49

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	нет данных
	нет данных
	18,49

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	нет данных
	нет данных
	0

	48
	
	п. Усть-Пизя*
	Общий объем поднимаемой воды
	нет данных
	нет данных
	6,53

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	нет данных
	нет данных
	6,53

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	нет данных
	нет данных
	6,53

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	нет данных
	нет данных
	6,53

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	нет данных
	нет данных
	0

	49
	
	с. Сташково*
	Общий объем поднимаемой воды
	нет данных
	нет данных
	3,95

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	нет данных
	нет данных
	3,95

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	нет данных
	нет данных
	3,95

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	нет данных
	нет данных
	3,95

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	нет данных
	нет данных
	0

	50
	
	п. Таежный*
	Общий объем поднимаемой воды
	нет данных
	нет данных
	0,51

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	нет данных
	нет данных
	0,51

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	нет данных
	нет данных
	0,51

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	нет данных
	нет данных
	0,51

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	нет данных
	нет данных
	0

	51
	Итого по Юго-Камскому ТУ 
	 
	Общий объем поднимаемой воды
	нет данных
	нет данных
	505,86

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	нет данных
	нет данных
	505,86

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	нет данных
	нет данных
	505,86

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	нет данных
	нет данных
	505,86

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	нет данных
	нет данных
	0,00

	52
	Итого по Пермскому МО
	 
	Общий объем поднимаемой воды
	2842,508
	3024,422
	4926,955

	
	
	
	Потери воды при подъеме
	0
	0
	0

	
	
	
	Расход воды на технологические нужды
	138,52
	129,147
	155,509

	
	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	512,81
	565,64
	765,86

	
	
	
	Подача воды в сеть на нужды реализации
	2720,274
	2912,695
	4834,717

	
	
	
	Получено со стороны ХВС
	0
	0
	843,8

	
	
	
	Получено со стороны ГВС
	0
	0
	130,145

	
	
	
	Потери воды в сети при транспортировке
	198,592
	221,36
	719,645

	
	
	
	Реализовано воды, в т.ч. 
	2521,682
	2691,335
	5089,017

	
	
	
	Реализация услуг ХВС
	2423,558
	2595,535
	4843,169

	
	
	
	Реализация услуг ГВС
	98,124
	95,8
	245,848

	
	
	
	Реализация услуг технического водоснабжения
	0
	0
	0


*Расход воды определен расчетным путем.

[bookmark: _Toc212111662]Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения на территории Пермского МО приведен ниже (Таблица 3.2).
Суммарный объем поднятой воды водозаборами на территории Пермского МО в 2024 году составил – 4 561,892 тыс. м3. Среднесуточный объем – 12,464 тыс. м3, в сутки максимального потребления – 14,957 тыс. м3.


[bookmark: _Ref206401775][bookmark: _Toc212111726]Таблица 3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения на территории Пермского МО
	№ п
	Ресурсоснабжающая организация
	Наименование водозабора
	Подъем воды за год, тыс. м3
	Подъем воды в средние сутки, тыс. м3
	Подъем воды в сутки максимального потребления, тыс. м3

	
	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	 
	Гамовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ООО Аква-Сервис»
	Водозабор Шульгино 
	344,8
	354,68
	343,92
	0,945
	0,972
	0,940
	1,134
	1,166
	1,128

	2
	
	Водозабор Осенцы  
	9,19
	6,96
	7,34
	0,025
	0,019
	0,020
	0,030
	0,023
	0,024

	3
	
	Водозабор Сокол 
	338,341
	358,414
	354,019
	0,927
	0,982
	0,967
	1,112
	1,178
	1,161

	4
	
	Водозабор Большое Савино 
	54,063
	48,911
	41,231
	0,148
	0,134
	0,113
	0,178
	0,161
	0,135

	5
	ФКУ Пермская ВК
	Водозабор с. Гамово
	43,8
	43,8
	43,8
	0,120
	0,120
	0,120
	0,144
	0,144
	0,144

	7
	Итого по Гамовскому ТУ
	 
	790,194
	812,765
	790,31
	2,165
	2,227
	2,159
	2,598
	2,672
	2,591

	 
	Кондратовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ООО «Новогор-Прикамье»
	Водозаборд. Кондратово
	нет данных
	нет данных
	620,36
	нет данных
	нет данных
	1,695
	нет данных
	нет данных
	2,034

	9
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	
	нет данных
	нет данных
	443,52
	нет данных
	нет данных
	1,212
	нет данных
	нет данных
	1,454

	10
	
	Водозаборд. Загришинксое, д. Скобелевка
	нет данных
	38,79
	38,17
	нет данных
	0,106
	0,104
	нет данных
	0,128
	0,125

	11
	Итого по Кондратовскому ТУ
	 
	нет данных
	38,79
	1102,05
	0,000
	0,106
	3,011
	0,000
	0,128
	3,613

	 
	Кукуштанское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	ОАО «РЖД»
	Водозабор п. Кукуштан (станция Кукуштан)
	16,851
	18,054
	17,882
	0,046
	0,049
	0,049
	0,055
	0,059
	0,059

	13
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	Водозабор п. Кукуштан, с. Курашим, д. Байболовка
	нет данных
	нет данных
	97,78
	нет данных
	нет данных
	0,267
	нет данных
	нет данных
	0,321

	14
	
	Водозабор с. Платошино*
	нет данных
	нет данных
	120,20
	нет данных
	нет данных
	0,328
	нет данных
	нет данных
	0,394

	15
	
	Водозабор с. Нижний Пальник*
	нет данных
	нет данных
	37,58
	нет данных
	нет данных
	0,103
	нет данных
	нет данных
	0,123

	16
	
	Водозабор д. Аннинск*
	нет данных
	нет данных
	5,98
	нет данных
	нет данных
	0,016
	нет данных
	нет данных
	0,020

	17
	
	Водозабор п. Октябрьский *
	нет данных
	нет данных
	7,19
	нет данных
	нет данных
	0,020
	нет данных
	нет данных
	0,024

	18
	
	Водозабор д. Челяба*
	нет данных
	нет данных
	4,25
	нет данных
	нет данных
	0,012
	нет данных
	нет данных
	0,014

	19
	Итого по  Кукуштанскому ТУ
	 
	16,851
	18,054
	290,867
	0,046
	0,049
	0,795
	0,055
	0,059
	0,954

	 
	Култаевское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	ООО «Гидромастер»
	Водозабор Култаево (скважины Аникино,  Косотуриха, Шумки)
	371,264
	393,134
	414,385
	1,017
	1,077
	1,132
	1,221
	1,292
	1,359

	21
	
	ВодозаборКичаново
	5,299
	3,77
	3,664
	0,015
	0,010
	0,010
	0,017
	0,012
	0,012

	22
	
	ВодозаборЧуваки
	5,788
	2,578
	2,9
	0,016
	0,007
	0,008
	0,019
	0,008
	0,010

	23
	
	ВодозаборКосотуриха
	16,231
	8,867
	5,168
	0,044
	0,024
	0,014
	0,053
	0,029
	0,017

	24
	
	Водозабор Мокино
	4,921
	5,911
	6,308
	0,013
	0,016
	0,017
	0,016
	0,019
	0,021

	25
	
	Водозабор Болгары
	2,627
	2,242
	2,17
	0,007
	0,006
	0,006
	0,009
	0,007
	0,007

	26
	
	Водозабор Баш-Култаево
	2,048
	1,38
	2,359
	0,006
	0,004
	0,006
	0,007
	0,005
	0,008

	27
	
	Водозабор Протасы
	80,648
	86,956
	57,753
	0,221
	0,238
	0,158
	0,265
	0,286
	0,189

	28
	
	Водозабор Петровка
	20,226
	23,872
	25,584
	0,055
	0,065
	0,070
	0,066
	0,078
	0,084

	29
	
	ВодозаборНижние Муллы
	52,048
	59,378
	50,732
	0,143
	0,163
	0,139
	0,171
	0,195
	0,166

	30
	
	Водозабор Петровка
	13,88
	11,753
	7,36
	0,038
	0,032
	0,020
	0,046
	0,039
	0,024

	31
	
	Водозабор Усть-Тары
	4,088
	4,622
	3,982
	0,011
	0,013
	0,011
	0,013
	0,015
	0,013

	32
	Итого по  Култаевскому ТУ
	 
	579,068
	604,463
	582,365
	1,586
	1,656
	1,591
	1,904
	1,987
	1,909

	 
	Лобановское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	Водозабор с. Лобаново*
	нет данных
	нет данных
	318,55
	нет данных
	нет данных
	0,870
	нет данных
	нет данных
	1,044

	34
	ООО «Юг-Сервис»
	Водозабор Горный (Мостовая)
	27,997
	25,129
	29,389
	0,077
	0,069
	0,080
	0,092
	0,083
	0,096

	35
	
	Водозабор Мулянка
	48,858
	43,293
	41,478
	0,134
	0,119
	0,113
	0,161
	0,142
	0,136

	36
	ОАО «РЖД»
	Водозабор п. Мулянка
	0,074
	0,074
	0,074
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002

	37
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	Водозабор д. Касимово*
	нет данных
	нет данных
	18,54
	нет данных
	нет данных
	0,051
	нет данных
	нет данных
	0,061

	38
	Итого по Лобановскому ТУ
	 
	76,929
	68,496
	408,03
	0,2108
	0,1877
	1,1148
	0,2529
	0,2252
	1,3378

	 
	Сылвенское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	Водозабор п. Сылва, с. Троица, с. Ляды, д. Малая
	нет данных
	нет данных
	172,68
	нет данных
	нет данных
	0,472
	нет данных
	нет данных
	0,566

	40
	Итого по Сылвенскому ТУ
	 
	нет данных
	нет данных
	172,68
	0
	0
	0,472
	0
	0
	0,566

	 
	Усть-Качкинское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	ЗАО «Курорт Усть-Качка»
	Водозабор п. Усть-Качка
	512,81
	565,64
	495,4
	1,405
	1,550
	1,354
	1,686
	1,860
	1,624

	42
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	Водозабор п. Красный Восход*
	нет данных
	нет данных
	77,09
	нет данных
	нет данных
	0,211
	нет данных
	нет данных
	0,253

	43
	
	Водозабор п. Горшки, д. Растягаево*
	нет данных
	нет данных
	45,23
	нет данных
	нет данных
	0,124
	нет данных
	нет данных
	0,148

	44
	
	Водозабор д. Луговая, д. Заозерье*
	нет данных
	нет данных
	12,87
	нет данных
	нет данных
	0,035
	нет данных
	нет данных
	0,042

	45
	
	Водозабор д. Большакино*
	нет данных
	нет данных
	1,77
	нет данных
	нет данных
	0,005
	нет данных
	нет данных
	0,006

	46
	
	Водозабор д. Суздалы*
	нет данных
	нет данных
	12,06
	нет данных
	нет данных
	0,033
	нет данных
	нет данных
	0,040

	47
	Итого по Усть-Качкинскому ТУ 
	 
	512,81
	565,64
	644,42
	1,405
	1,550
	1,761
	1,686
	1,860
	2,113

	 
	Фроловское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	ООО «Юг-Сервис»
	Водозабор Жебреи
	19,319
	24,329
	15,477
	0,053
	0,067
	0,042
	0,064
	0,080
	0,051

	
	
	Водозабор Горный (Ферма)
	106,24
	93,901
	117,296
	0,291
	0,257
	0,320
	0,349
	0,309
	0,385

	
	
	Водозабор Устиново
	20,216
	19,761
	21,852
	0,055
	0,054
	0,060
	0,066
	0,065
	0,072

	
	
	Водозабор Нестюково
	29,343
	33,01
	29,491
	0,080
	0,090
	0,081
	0,096
	0,109
	0,097

	49
	Итого по Фроловскому ТУ 
	 
	175,118
	171,001
	184,116
	0,480
	0,468
	0,503
	0,576
	0,562
	0,604

	 
	Юговское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	ООО «Стройсервис-Юг»
	Водозабор п. Юг
	54,8
	60
	59,3
	0,150
	0,164
	0,162
	0,180
	0,197
	0,194

	51
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа
	Водозабор с. Бершеть, с. Янычи 
	76,4
	77,6
	89,1
	0,209
	0,213
	0,243
	0,251
	0,255
	0,292

	52
	ООО «Юг-Сервис»
	Водозабор с. Кояново
	71
	62,95
	58,49
	0,195
	0,172
	0,160
	0,233
	0,207
	0,192

	53
	Итого по Юговскому ТУ 
	 
	202,2
	200,55
	206,89
	0,554
	0,549
	0,565
	0,665
	0,659
	0,678

	 
	Юго-Камское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	Водозабор п. Юго-Камский*, д. Полуденная*
	нет данных
	нет данных
	476,38
	нет данных
	нет данных
	1,302
	нет данных
	нет данных
	1,562

	55
	
	Водозабор с. Рождественское*
	нет данных
	нет данных
	18,49
	нет данных
	нет данных
	0,051
	нет данных
	нет данных
	0,061

	56
	
	Водозабор п. Усть-Пизя*
	нет данных
	нет данных
	6,53
	нет данных
	нет данных
	0,018
	нет данных
	нет данных
	0,021

	57
	
	Водозабор с. Сташково*
	нет данных
	нет данных
	3,95
	нет данных
	нет данных
	0,011
	нет данных
	нет данных
	0,013

	58
	
	Водозабор п. Таежный*
	нет данных
	нет данных
	0,51
	нет данных
	нет данных
	0,001
	нет данных
	нет данных
	0,002

	59
	Итого по Юго-Камскому ТУ 
	 
	нет данных
	нет данных
	505,86
	0,000
	0,000
	1,382
	0,000
	0,000
	1,659

	60
	Итого по Пермскому МО
	 
	2353,17
	2479,759
	4887,588
	6,447
	6,794
	13,354
	7,736
	8,153
	16,025


*Расход воды определен расчетным путем.


[bookmark: _Toc212111663]Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)
Основными потребителями воды в пределах данной системы водоснабжения является население, на их долю приходится 71,7% от всего объема реализуемой воды. Доля потребляемой воды бюджетными организациями – 9,8%, прочими абонентами составляет 18,5% от общего объема реализации.
Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов приведен ниже (Таблица 3.3).

[bookmark: _Ref206486464][bookmark: _Toc212111727]Таблица 3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов
	№ п
	Ресурсоснабжающая организация
	Населенные пункты
	Наименование показателя
	Расход воды за год, тыс. м3

	
	
	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	 
	Гамовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ООО Аква-Сервис»
	д. Осенцы, с. Гамово
	Реализация воды, в т.ч.:
	318,609
	325,559
	316,420

	
	
	
	- по приборам учёта
	0
	0
	0

	
	
	
	- по нормативу
	318,609
	325,559
	316,420

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	191,165
	195,335
	189,852

	
	
	
	- ХВС
	191,165
	195,335
	189,852

	
	
	
	- ГВС
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	47,791
	48,834
	47,463

	
	
	
	- ХВС
	47,791
	48,834
	47,463

	
	
	
	- ГВС
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	79,652
	81,390
	79,105

	
	
	
	- ХВС
	79,652
	81,390
	79,105

	
	
	
	- ГВС
	0,000
	0,000
	0,000

	2
	
	Песьянка, Ванюки, Хмели, Сокол, Крохово, Большое Савино
	Реализация воды, в т.ч.:
	320,706
	329,357
	326,697

	
	
	
	- по приборам учёта
	0
	0
	0

	
	
	
	- по нормативу
	320,706
	329,357
	326,697

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	192,424
	197,614
	196,018

	
	
	
	- ХВС
	192,424
	197,614
	196,018

	
	
	
	- ГВС
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	48,106
	49,404
	49,005

	
	
	
	- ХВС
	48,106
	49,404
	49,005

	
	
	
	- ГВС
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	80,177
	82,339
	81,674

	
	
	
	- ХВС
	80,177
	82,339
	81,674

	
	
	
	- ГВС
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	ФКУ Пермская ВК
	с. Гамово
	Реализация воды, в т.ч.:
	43,800
	43,800
	43,800

	
	
	
	- по приборам учёта
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	- по нормативу
	43,800
	43,800
	43,800

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	- ХВС
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	- ГВС
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	43,800
	43,800
	43,800

	
	
	
	- ХВС
	19,752
	19,752
	19,752

	
	
	
	- ГВС
	24,048
	24,048
	24,048

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	- ХВС
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	- ГВС
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	МУП «Двуречье»
	с. Гамово
	Реализация воды, в т.ч.:
	15,276
	16,072
	15,095

	
	
	
	- по приборам учёта
	15,276
	16,072
	15,095

	
	
	
	- по нормативу
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	15,276
	16,072
	15,095

	
	
	
	- ХВС
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	- ГВС
	15,276
	16,072
	15,095

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	- ХВС
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	- ГВС
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	- ХВС
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	- ГВС
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	
	д. Песьянка
	Реализация воды, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	25,337

	
	
	
	- по приборам учёта
	нет данных
	нет данных
	25,337

	
	
	
	- по нормативу
	нет данных
	нет данных
	0,000

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	25,337

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	0,000

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	25,337

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	0,000

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	0,000

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,000

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	0,000

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	0,000

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,000

	6
	Итого по Гамовскому ТУ
	 
	Реализация воды, в т.ч.:
	698,391
	714,788
	727,349

	
	
	
	- по приборам учёта
	15,276
	16,072
	40,432

	
	
	
	- по нормативу
	683,115
	698,716
	686,917

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	398,865
	409,022
	426,302

	
	
	
	- ХВС
	383,589
	392,950
	385,870

	
	
	
	- ГВС
	15,276
	16,072
	40,432

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	139,697
	142,037
	140,268

	
	
	
	- ХВС
	115,649
	117,989
	116,220

	
	
	
	- ГВС
	24,048
	24,048
	24,048

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	159,829
	163,729
	160,779

	
	
	
	- ХВС
	159,829
	163,729
	160,779

	
	
	
	- ГВС
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	Кондратовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	д. Кондратово
	Реализация воды, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	773,680

	
	
	
	- по приборам учёта
	нет данных
	нет данных
	773,680

	
	
	
	- по нормативу
	нет данных
	нет данных
	0,000

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	736,560

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	736,560

	
	
	
	- ГВС
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	14,410

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	14,410

	
	
	
	- ГВС
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	22,710

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	22,710

	
	
	
	- ГВС
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	
	д. Кондратово (Транспортировка горячей воды)
	Реализация воды, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	108,266

	
	
	
	- по приборам учёта
	нет данных
	нет данных
	0,000

	
	
	
	- по нормативу
	нет данных
	нет данных
	108,266

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	75,786

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	0,000

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	75,786

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	19,488

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	0,000

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	19,488

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	12,992

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	0,000

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	12,992

	9
	
	д. Загришинксое, д. Скобелевка
	Реализация воды, в т.ч.:
	нет данных
	21,450
	28,050

	
	
	
	- по приборам учёта
	нет данных
	0
	0

	
	
	
	- по нормативу
	нет данных
	21,450
	28,050

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	нет данных
	18,450
	24,692

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	18,450
	24,692

	
	
	
	- ГВС
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	нет данных
	2,530
	2,653

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	2,530
	2,653

	
	
	
	- ГВС
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	нет данных
	0,470
	0,705

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	0,470
	0,705

	
	
	
	- ГВС
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	Итого по Кондратовскому ТУ
	 
	Реализация воды, в т.ч.:
	нет данных
	21,450
	909,996

	
	
	
	- по приборам учёта
	нет данных
	0,000
	773,680

	
	
	
	- по нормативу
	нет данных
	21,450
	136,316

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	нет данных
	18,450
	837,038

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	18,450
	761,252

	
	
	
	- ГВС
	0,000
	0,000
	75,786

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	нет данных
	2,530
	36,551

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	2,530
	17,063

	
	
	
	- ГВС
	0,000
	0,000
	19,488

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	нет данных
	0,470
	36,407

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	0,470
	23,415

	
	
	
	- ГВС
	0,000
	0,000
	12,992

	 
	Кукуштанское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	ОАО «РЖД»
	п. Кукуштан (станция Кукуштан)
	Реализация воды, в т.ч.:
	16,851
	18,054
	17,882

	
	
	
	- по приборам учёта
	0
	0
	0

	
	
	
	- по нормативу
	16,851
	18,054
	17,882

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	15,912
	16,279
	15,198

	
	
	
	- ХВС
	15,912
	16,279
	15,198

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	0,561
	0,425
	0,348

	
	
	
	- ХВС
	0,561
	0,425
	0,348

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	0,378
	1,35
	2,336

	
	
	
	- ХВС
	0,378
	1,35
	2,336

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0

	12
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	п. Кукуштан, с. Курашим, д. Байболовка
	Реализация воды, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	55,89

	
	
	
	- по приборам учёта
	нет данных
	нет данных
	55,890

	
	
	
	- по нормативу
	нет данных
	нет данных
	0,000

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	47,030

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	47,030

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,000

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	4,830

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	4,830

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,000

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	4,030

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	4,030

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,000

	13
	
	с. Платошино*
	Реализация воды, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	120,20

	
	
	
	- по приборам учёта
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	- по нормативу
	нет данных
	нет данных
	120,20

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	72,12

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	72,12

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	18,03

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	18,03

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	30,05

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	30,05

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	14
	
	с. Нижний Пальник*
	Реализация воды, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	37,58

	
	
	
	- по приборам учёта
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	- по нормативу
	нет данных
	нет данных
	37,58

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	22,55

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	22,55

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	5,64

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	5,64

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	9,40

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	9,40

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	15
	
	д. Аннинск*
	Реализация воды, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	5,98

	
	
	
	- по приборам учёта
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	- по нормативу
	нет данных
	нет данных
	5,98

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	3,59

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	3,59

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	0,90

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	0,90

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	1,49

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	1,49

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0
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	п. Октябрьский *
	Реализация воды, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	7,19

	
	
	
	- по приборам учёта
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	- по нормативу
	нет данных
	нет данных
	7,19

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	4,32

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	4,32

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	1,08

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	1,08

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	1,80

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	1,80

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	17
	
	д. Челяба*
	Реализация воды, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	4,25

	
	
	
	- по приборам учёта
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	- по нормативу
	нет данных
	нет данных
	4,25

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	2,55

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	2,55

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	0,64

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	0,64

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	1,06

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	1,06

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	18
	Итого по  Кукуштанскому ТУ
	 
	Реализация воды, в т.ч.:
	16,851
	18,054
	248,977

	
	
	
	- по приборам учёта
	0
	0
	55,890

	
	
	
	- по нормативу
	16,851
	18,054
	193,087

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	15,912
	16,279
	167,351

	
	
	
	- ХВС
	15,912
	16,279
	167,351

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0,000

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	0,561
	0,425
	31,459

	
	
	
	- ХВС
	0,561
	0,425
	31,459

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0,000

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	0,378
	1,35
	50,167

	
	
	
	- ХВС
	0,378
	1,35
	50,167

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0,000

	 
	Култаевское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	МУП «Двуречье»
	с. Култаево
	Реализация воды, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	18,643

	
	
	
	- по приборам учёта
	нет данных
	нет данных
	18,643

	
	
	
	- по нормативу
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	14,048

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	14,048

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	4,595

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	4,595

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	20
	ООО «Гидромастер»
	Култаево, Косотуриха, Аникино, Шумки, Мокино, Чуваки, Болгары, Кичаново, Баш-Култаево, Протасы
	Реализация воды, в т.ч.:
	367,681
	391,051
	390,262

	
	
	
	- по приборам учёта
	367,681
	391,051
	390,262

	
	
	
	- по нормативу
	0
	0
	0

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	282,16
	305,53
	304,741

	
	
	
	- ХВС
	282,16
	305,53
	304,741

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	46,273
	46,273
	46,273

	
	
	
	- ХВС
	46,273
	46,273
	46,273

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	39,248
	39,248
	39,248

	
	
	
	- ХВС
	39,248
	39,248
	39,248

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0
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	Нижние Муллы, Петровка, Усть-Тары
	Реализация воды, в т.ч.:
	63,084
	66,362
	59,498

	
	
	
	- по приборам учёта
	63,084
	66,362
	59,498

	
	
	
	- по нормативу
	0
	0
	0

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	56,051
	59,329
	52,465

	
	
	
	- ХВС
	56,051
	59,329
	52,465

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	3,941
	3,941
	3,941

	
	
	
	- ХВС
	3,941
	3,941
	3,941

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	3,092
	3,092
	3,092

	
	
	
	- ХВС
	3,092
	3,092
	3,092

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0

	22
	Итого по  Култаевскому ТУ
	 
	Реализация воды, в т.ч.:
	430,765
	457,413
	468,403

	
	
	
	- по приборам учёта
	430,765
	457,413
	468,403

	
	
	
	- по нормативу
	0
	0
	0

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	338,211
	364,859
	371,254

	
	
	
	- ХВС
	338,211
	364,859
	357,206

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	14,048

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	50,214
	50,214
	54,809

	
	
	
	- ХВС
	50,214
	50,214
	50,214

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	4,595

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	42,34
	42,34
	42,34

	
	
	
	- ХВС
	42,34
	42,34
	42,34

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0

	 
	Лобановское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	с. Лобаново*
	Реализация воды, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	318,55

	
	
	
	- по приборам учёта
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	- по нормативу
	нет данных
	нет данных
	318,55

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	222,99

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	222,99

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	57,34

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	57,34

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	38,23

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	38,23

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	24
	ООО «Юг-Сервис»
	д. Горный, д. Мостовая
	Реализация воды, в т.ч.:
	17,098
	17,116
	16,51

	
	
	
	- по приборам учёта
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	- по нормативу
	17,098
	17,116
	16,51

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	15,16
	15,18
	14,57

	
	
	
	- ХВС
	15,16
	15,18
	14,57

	
	
	
	- ГВС
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	1,58
	1,58
	1,58

	
	
	
	- ХВС
	1,58
	1,58
	1,58

	
	
	
	- ГВС
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	0,36
	0,36
	0,36

	
	
	
	- ХВС
	0,36
	0,36
	0,36

	
	
	
	- ГВС
	0,00
	0,00
	0,00

	25
	
	п. Мулянка
	Реализация воды, в т.ч.:
	46,444
	39,583
	35,743

	
	
	
	- по приборам учёта
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	- по нормативу
	46,444
	39,583
	35,743

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	38,23
	31,36
	27,53

	
	
	
	- ХВС
	38,23
	31,36
	27,53

	
	
	
	- ГВС
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	2,83
	2,83
	2,83

	
	
	
	- ХВС
	2,83
	2,83
	2,83

	
	
	
	- ГВС
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	5,39
	5,39
	5,38

	
	
	
	- ХВС
	5,39
	5,39
	5,38

	
	
	
	- ГВС
	0,00
	0,00
	0,00

	26
	ОАО «РЖД»
	 п. Мулянка (станция)
	Реализация воды, в т.ч.:
	0,074
	0,074
	0,074

	
	
	
	- по приборам учёта
	0
	0
	0

	
	
	
	- по нормативу
	0,074
	0,074
	0,074

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	0,074
	0,074
	0,074

	
	
	
	- ХВС
	0,074
	0,074
	0,074

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	0
	0
	0

	
	
	
	- ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	0
	0
	0

	
	
	
	- ХВС
	0
	0
	0

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0
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	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	 д. Касимово*
	Реализация воды, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	18,54

	
	
	
	- по приборам учёта
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	- по нормативу
	нет данных
	нет данных
	18,54

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	12,98

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	12,98

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	3,34

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	3,34

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	2,22

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	2,22

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	28
	Итого по Лобановскому ТУ
	 
	Реализация воды, в т.ч.:
	63,616
	56,773
	389,41

	
	
	
	- по приборам учёта
	0
	0
	0,00

	
	
	
	- по нормативу
	63,616
	56,773
	389,42

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	53,458
	46,615
	278,13

	
	
	
	- ХВС
	53,458
	46,615
	278,13

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0,00

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	4,415
	4,415
	65,09

	
	
	
	- ХВС
	4,415
	4,415
	65,09

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0,00

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	5,743
	5,743
	46,19

	
	
	
	- ХВС
	5,743
	5,743
	46,19

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0,00

	 
	Сылвенское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	п. Сылва, с. Троица, с. Ляды, д. Малая
	Реализация воды, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	284,53

	
	
	
	- по приборам учёта
	нет данных
	нет данных
	284,53

	
	
	
	- по нормативу
	нет данных
	нет данных
	 

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	256,32

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	256,32

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	8,26

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	8,26

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	19,95

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	19,95

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0
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	Итого по Сылвенскому ТУ
	 
	Реализация воды, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	284,53

	
	
	
	- по приборам учёта
	нет данных
	нет данных
	284,53

	
	
	
	- по нормативу
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	256,32

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	256,32

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	8,26

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	8,26

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	19,95

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	19,95

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0

	 
	Усть-Качкинское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	ЗАО «Курорт Усть-Качка»
	п. Усть-Качка
	Реализация воды, в т.ч.:
	512,81
	565,64
	495,4

	
	
	
	- по приборам учёта
	510,11
	562,86
	494,34

	
	
	
	- по нормативу
	2,7
	2,78
	1,06

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	151,18
	151,03
	128,11

	
	
	
	- ХВС
	94,32
	96,62
	96,97

	
	
	
	- ГВС
	56,86
	54,41
	31,14

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	16,04
	16,01
	7,29

	
	
	
	- ХВС
	14,81
	15,2
	7,03

	
	
	
	- ГВС
	1,23
	0,81
	0,26

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	345,59
	398,6
	360

	
	
	
	- ХВС
	344,88
	398,14
	358,82

	
	
	
	- ГВС
	0,71
	0,46
	1,18

	32
	ООО «Усть-Качкинская тепловая компания»
	п. Усть-Качка
	Реализация воды, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	21,879

	
	
	
	- по приборам учёта
	нет данных
	нет данных
	0,000

	
	
	
	- по нормативу
	нет данных
	нет данных
	21,879

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	15,315

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	0,000

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	15,315

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	3,938

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	0,000

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	3,938

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	2,625

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	0,000

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	2,625

	33
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	 п. Красный Восход*
	Реализация воды, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	77,09

	
	
	
	- по приборам учёта
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	- по нормативу
	нет данных
	нет данных
	77,09

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	53,96

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	53,96

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	13,88

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	13,88

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	9,25

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	9,25

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	34
	
	п. Горшки, д. Растягаево*
	Реализация воды, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	45,23

	
	
	
	- по приборам учёта
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	- по нормативу
	нет данных
	нет данных
	45,23

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	31,66

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	31,66

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	8,14

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	8,14

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	5,43

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	5,43

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	35
	
	 д. Луговая, д. Заозерье*
	Реализация воды, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	12,87

	
	
	
	- по приборам учёта
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	- по нормативу
	нет данных
	нет данных
	12,87

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	9,01

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	9,01

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	2,32

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	2,32

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	1,54

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	1,54

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	36
	
	д. Большакино*
	Реализация воды, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	1,77

	
	
	
	- по приборам учёта
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	- по нормативу
	нет данных
	нет данных
	1,77

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	1,24

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	1,24

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	0,32

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	0,32

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	0,21

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	0,21

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	37
	
	 д. Суздалы*
	Реализация воды, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	12,06

	
	
	
	- по приборам учёта
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	- по нормативу
	нет данных
	нет данных
	12,06

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	8,44

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	8,44

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	2,17

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	2,17

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	1,45

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	1,45

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00
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	Итого по Усть-Качкинскому ТУ 
	 
	Реализация воды, в т.ч.:
	512,81
	565,64
	666,297

	
	
	
	- по приборам учёта
	510,11
	562,86
	494,340

	
	
	
	- по нормативу
	2,7
	2,78
	171,957

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	151,18
	151,03
	247,738

	
	
	
	- ХВС
	94,32
	96,62
	201,283

	
	
	
	- ГВС
	56,86
	54,41
	46,455

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	16,04
	16,01
	38,051

	
	
	
	- ХВС
	14,81
	15,2
	33,853

	
	
	
	- ГВС
	1,23
	0,81
	4,198

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	345,59
	398,6
	380,508

	
	
	
	- ХВС
	344,88
	398,14
	376,702

	
	
	
	- ГВС
	0,71
	0,46
	3,805

	 
	Фроловское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	ООО «Юг-Сервис»
	с. Фролы, д.Жебреи, д.Няшино
	Реализация воды, в т.ч.:
	328,852
	367,557
	373,41

	
	
	
	- по приборам учёта
	328,852
	367,557
	373,41

	
	
	
	- по нормативу
	0
	0
	0

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	276,964
	315,669
	321,522

	
	
	
	- ХВС
	276,964
	315,669
	321,522

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	13,525
	13,525
	13,525

	
	
	
	- ХВС
	13,525
	13,525
	13,525

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	38,363
	38,363
	38,363

	
	
	
	- ХВС
	38,363
	38,363
	38,363

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0
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	п.Ферма, п.Горный, д.Устиново, д.Нестюково
	Реализация воды, в т.ч.:
	289,822
	304,371
	318,543

	
	
	
	- по приборам учёта
	289,822
	304,371
	318,543

	
	
	
	- по нормативу
	0
	0
	0

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	213,196
	227,745
	241,917

	
	
	
	- ХВС
	213,196
	227,745
	241,917

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	8,782
	8,782
	8,782

	
	
	
	- ХВС
	8,782
	8,782
	8,782

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	67,844
	67,844
	67,844

	
	
	
	- ХВС
	67,844
	67,844
	67,844

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0
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	Итого по Фроловскому ТУ 
	 
	Реализация воды, в т.ч.:
	618,674
	671,928
	691,953

	
	
	
	- по приборам учёта
	618,674
	671,928
	691,953

	
	
	
	- по нормативу
	0
	0
	0

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	490,16
	543,414
	563,439

	
	
	
	- ХВС
	490,16
	543,414
	563,439

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	22,307
	22,307
	22,307

	
	
	
	- ХВС
	22,307
	22,307
	22,307

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	106,207
	106,207
	106,207

	
	
	
	- ХВС
	106,207
	106,207
	106,207

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0

	 
	Юговское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	ООО «Стройсервис-Юг»
	п. Юг
	Реализация воды, в т.ч.:
	50,4
	55,3
	56,08

	
	
	
	- по приборам учёта
	49,6
	54,9
	55,5

	
	
	
	- по нормативу
	0,8
	0,4
	0,58

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	44,9
	49,3
	49,8

	
	
	
	- ХВС
	44,9
	49,3
	49,8

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	2,8
	2,7
	2,63

	
	
	
	- ХВС
	2,8
	2,7
	2,63

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	2,7
	3,3
	3,65

	
	
	
	- ХВС
	2,7
	3,3
	3,65

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0
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	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа
	с. Бершеть, с. Янычи 
	Реализация воды, в т.ч.:
	69,2
	71,9
	85,71

	
	
	
	- по приборам учёта
	69,2
	71,9
	85,71

	
	
	
	- по нормативу
	0
	0
	0

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	61,585
	64,285
	78,095

	
	
	
	- ХВС
	61,585
	64,285
	78,095

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	6,473
	6,473
	6,473

	
	
	
	- ХВС
	6,473
	6,473
	6,473

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	1,142
	1,142
	1,142

	
	
	
	- ХВС
	1,142
	1,142
	1,142

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0
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	ООО «Юг-Сервис»
	с. Кояново
	Реализация воды, в т.ч.:
	60,975
	58,089
	54,447

	
	
	
	- по приборам учёта
	60,975
	58,089
	54,447

	
	
	
	- по нормативу
	0
	0
	0

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	25,656
	22,77
	19,128

	
	
	
	- ХВС
	25,656
	22,77
	19,128

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	2,503
	2,503
	2,503

	
	
	
	- ХВС
	2,503
	2,503
	2,503

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	32,816
	32,816
	32,816

	
	
	
	- ХВС
	32,816
	32,816
	32,816

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0
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	Итого по Юговскому ТУ 
	 
	Реализация воды, в т.ч.:
	180,575
	185,289
	196,237

	
	
	
	- по приборам учёта
	179,775
	184,889
	195,657

	
	
	
	- по нормативу
	0,8
	0,4
	0,58

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	132,141
	136,355
	147,023

	
	
	
	- ХВС
	132,141
	136,355
	147,023

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	11,776
	11,676
	11,606

	
	
	
	- ХВС
	11,776
	11,676
	11,606

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	36,658
	37,258
	37,608

	
	
	
	- ХВС
	36,658
	37,258
	37,608

	
	
	
	- ГВС
	0
	0
	0

	 
	Юго-Камское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	п. Юго-Камский*, д. Полуденная*
	Реализация воды, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	476,38

	
	
	
	- по приборам учёта
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	- по нормативу
	нет данных
	нет данных
	476,38

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	333,47

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	333,47

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	85,75

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	85,75

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	57,17

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	57,17

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	47
	
	п. Новый*
	Реализация воды, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	18,49

	
	
	
	- по приборам учёта
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	- по нормативу
	нет данных
	нет данных
	18,49

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	12,94

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	12,94

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	3,33

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	3,33

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	2,22

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	2,22

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	48
	
	 п. Усть-Пизя*
	Реализация воды, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	6,53

	
	
	
	- по приборам учёта
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	- по нормативу
	нет данных
	нет данных
	6,53

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	4,57

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	4,57

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	1,18

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	1,18

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	0,78

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	0,78

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	49
	
	 с. Сташково*
	Реализация воды, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	3,95

	
	
	
	- по приборам учёта
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	- по нормативу
	нет данных
	нет данных
	3,95

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	2,77

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	2,77

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	0,71

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	0,71

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	0,47

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	0,47

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	50
	
	 п. Таежный*
	Реализация воды, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	0,51

	
	
	
	- по приборам учёта
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	- по нормативу
	нет данных
	нет данных
	0,51

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	0,35

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	0,35

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	0,09

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	0,09

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	0,06

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	0,06

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	51
	Итого по Юго-Камскому ТУ 
	 
	Реализация воды, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	505,86

	
	
	
	- по приборам учёта
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	- по нормативу
	нет данных
	нет данных
	505,86

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	354,10

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	354,10

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	91,06

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	91,06

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	нет данных
	нет данных
	60,70

	
	
	
	- ХВС
	нет данных
	нет данных
	60,70

	
	
	
	- ГВС
	нет данных
	нет данных
	0,00

	52
	Итого по Пермскому МО
	 
	Реализация воды, в т.ч.:
	2521,682
	2691,335
	5089,017

	
	
	
	- по приборам учёта
	1754,600
	1893,162
	3004,885

	
	
	
	- по нормативу
	767,082
	798,173
	2084,134

	
	
	
	Население, в т.ч.:
	1579,927
	1686,024
	3648,700

	
	
	
	- ХВС
	1507,791
	1615,542
	3471,978

	
	
	
	- ГВС
	72,136
	70,482
	176,722

	
	
	
	Бюджетные потребители, в т.ч.:
	245,010
	249,614
	499,457

	
	
	
	- ХВС
	219,732
	224,756
	447,128

	
	
	
	- ГВС
	25,278
	24,858
	52,329

	
	
	
	Прочие потребители, в т.ч.:
	696,745
	755,697
	940,862

	
	
	
	- ХВС
	696,035
	755,237
	924,065

	
	
	
	- ГВС
	0,710
	0,460
	16,797


*Расход воды определен расчетным путем.

[bookmark: _Toc212111664]Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Фактическое потребление населением питьевой, горячей, технической воды на территории Пермского МО в 2022-2024 гг представлено ниже (Таблица 3.4).

[bookmark: _Ref206486332][bookmark: _Toc212111728]Таблица 3.4 Фактическое потребление населением питьевой, горячей, технической воды на территории Пермского МО в 2022-2024 гг
	№ п
	Наименование показателя
	Расход воды, тыс. м3

	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	1
	Холодное водоснабжение
	1507,791
	1615,542
	3471,978

	2
	Горячее водоснабжение
	72,136
	70,482
	176,722

	3
	Итого
	1579,927
	1686,024
	3648,700



Нормативы потребления холодной и горячей воды утвержденные приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2024 N 46-02-04-89 приведены ниже (Таблица 3.5).

[bookmark: _Ref207274999][bookmark: _Toc212111729]Таблица 3.5 Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению в жилых помещениях на территории Пермского края
	N
п/п
	Категория жилых помещений
	Единица измерения
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	4,221
	3,135

	2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	4,266
	3,190

	3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	4,311
	3,245

	4
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	куб. метр в месяц на человека
	3,004
	1,652

	5
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем
	куб. метр в месяц на человека
	3,771
	2,585

	6
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	7,356
	X

	7
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	7,456
	X

	8
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650-1700 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	7,556
	X

	9
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа
	куб. метр в месяц на человека
	7,156
	X

	10
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами
	куб. метр в месяц на человека
	6,356
	X

	11
	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами
	куб. метр в месяц на человека
	3,856
	X

	12
	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с
централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками
	куб. метр в месяц на человека
	3,148
	X

	13.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без
централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками,
мойками, унитазами, ваннами, душами (ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем)
	куб. метр в месяц на человека
	5,216
	X

	13.2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без
централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками,
мойками, унитазами, ваннами, душами (ваннами длиной 1500-1550 мм с душем)
	куб. метр в месяц на человека
	5,316
	X

	13.3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без
централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками,
мойками, унитазами, ваннами, душами (ваннами длиной 1650-1700 мм с душем)
	куб. метр в месяц на человека
	5,416
	X

	13.4
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без
централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками,
мойками, унитазами, ваннами, душами (ваннами без душа)
	куб. метр в месяц на человека
	5,016
	X

	14
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без
централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами
	куб. метр в месяц на человека
	1,716
	X

	15
	Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой
	куб. метр в месяц на человека
	1,294
	X

	16
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с
централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением
	куб. метр в месяц на человека
	2,606
	2,276



[bookmark: _Toc212111665]Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учёта в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учёта используемых энергетических ресурсов (далее – Порядок заключения договора установки ПУ), утверждён приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149, вступил в силу с 18.07.2010. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ Управляющая организация как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учёта используемых энергетических ресурсов.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 776 подключение (технологическое присоединение) абонентов к централизованной системе горячего водоснабжения и (или) централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учёта приборами учёта воды не допускается.
Коммерческий учёт воды в Пермском МО осуществляется как с использованием приборов учёта, так и расчётным способом (по нормативам).
Установка индивидуальных и общедомовых приборов учёта воды, как в существующей застройке, так и на объектах нового строительства, является одним из основных направлений в области энергосбережения. Это позволит экономить ресурсы, как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе её потребления.

[bookmark: _Toc212111666]Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа
Для оценки резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Пермского МО, произведено сравнение фактической мощности водозаборов и общего объема поднимаемой воды по каждому водозабору (Таблица 3.6).

[bookmark: _Ref206516649][bookmark: _Toc212111730]Таблица 3.6 Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения Пермского МО
	№ п
	Ресурсоснабжающая организация
	Населенные пункты, обеспеченные централизованным водоснабжением
	Наименование показателя
	Величина показателя, тыс. м3/сут

	
	
	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	 
	Гамовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ООО Аква-Сервис»
	д. Осенцы, с. Гамово
	Фактическая мощность
	1,511
	1,511
	1,511

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,970
	0,991
	0,960

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	1,164
	1,189
	1,152

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,347
	0,322
	0,359

	
	
	
	тоже в %
	23,0
	21,3
	23,8

	2
	
	Песьянка, Ванюки, Хмели, Сокол, Крохово, Большое Савино
	Фактическая мощность
	2,18
	2,18
	2,18

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	1,075
	1,116
	1,080

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	1,290
	1,339
	1,296

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,890
	0,841
	0,884

	
	
	
	тоже в %
	40,8
	38,6
	40,6

	3
	ФКУ Пермская ВК
	с. Гамово
	Фактическая мощность
	0,15
	0,15
	0,15

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,120
	0,120
	0,120

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,144
	0,144
	0,144

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	
	тоже в %
	4,0
	4,0
	4,3

	4
	Итого по Гамовскому ТУ
	 
	Фактическая мощность
	3,841
	3,841
	3,841

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	2,165
	2,227
	2,159

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	2,598
	2,672
	2,591

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	1,243
	1,169
	1,250

	
	
	
	тоже в %
	32,4
	30,4
	32,5

	 
	Кондратовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	д. Кондратово
	Фактическая мощность
	2,147
	2,147
	2,147

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	нет данных
	нет данных
	1,215

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	нет данных
	нет данных
	1,458

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	нет данных
	нет данных
	0,689

	
	
	
	тоже в %
	нет данных
	нет данных
	32,1

	6
	
	д. Загришинксое, д. Скобелевка
	Фактическая мощность
	0,15
	0,15
	0,15

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	нет данных
	0,106
	0,105

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	нет данных
	0,128
	0,125

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	нет данных
	0,022
	0,025

	
	
	
	тоже в %
	нет данных
	15,0
	16,3

	7
	Итого по Кондратовскому ТУ
	 
	Фактическая мощность
	2,297
	2,297
	2,297

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	нет данных
	0,106
	1,320

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	нет данных
	0,128
	1,584

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	нет данных
	2,169
	0,713

	
	
	
	тоже в %
	нет данных
	94,4
	31,1

	 
	Кукуштанское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ОАО «РЖД»
	п. Кукуштан (станция Кукуштан)
	Фактическая мощность
	0,243
	0,243
	0,243

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,046
	0,049
	0,049

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,055
	0,059
	0,059

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,188
	0,184
	0,184

	
	
	
	тоже в %
	77,2
	75,6
	75,9

	9
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	п. Кукуштан, с. Курашим, д. Байболовка
	Фактическая мощность
	1,054
	1,054
	1,054

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	нет данных
	нет данных
	0,267

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	нет данных
	нет данных
	0,321

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	нет данных
	нет данных
	0,733

	
	
	
	тоже в %
	нет данных
	нет данных
	69,6

	10
	
	с. Платошино*
	Фактическая мощность
	0,6
	0,6
	0,6

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	нет данных
	нет данных
	0,328

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	нет данных
	нет данных
	0,394

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	нет данных
	нет данных
	0,206

	
	
	
	тоже в %
	нет данных
	нет данных
	34,3

	11
	
	с. Нижний Пальник*
	Фактическая мощность
	0,189
	0,189
	0,189

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	нет данных
	нет данных
	0,103

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	нет данных
	нет данных
	0,123

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	нет данных
	нет данных
	0,066

	
	
	
	тоже в %
	нет данных
	нет данных
	34,8

	12
	
	д. Аннинск*
	Фактическая мощность
	0,12
	0,12
	0,12

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	нет данных
	нет данных
	0,016

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	нет данных
	нет данных
	0,020

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	нет данных
	нет данных
	0,100

	
	
	
	тоже в %
	нет данных
	нет данных
	83,7

	13
	
	п. Октябрьский *
	Фактическая мощность
	0,12
	0,12
	0,12

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	нет данных
	нет данных
	0,020

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	нет данных
	нет данных
	0,024

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	нет данных
	нет данных
	0,096

	
	
	
	тоже в %
	нет данных
	нет данных
	80,3

	14
	
	д. Челяба*
	Фактическая мощность
	0,12
	0,12
	0,12

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	нет данных
	нет данных
	0,012

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	нет данных
	нет данных
	0,014

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	нет данных
	нет данных
	0,106

	
	
	
	тоже в %
	нет данных
	нет данных
	88,4

	15
	Итого по  Кукуштанскому ТУ
	 
	Фактическая мощность
	2,446
	2,446
	2,446

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,046
	0,049
	0,795

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,055
	0,059
	0,954

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	2,391
	2,387
	1,492

	
	
	
	тоже в %
	97,7
	97,6
	61,0

	 
	Култаевское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	ООО «Гидромастер»
	Култаево, Косотуриха, Аникино, Шумки, Мокино, Чуваки, Болгары, Кичаново, Баш-Култаево, Протасы
	Фактическая мощность
	2,7277
	2,7277
	2,7277

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	1,339
	1,383
	1,352

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	1,607
	1,660
	1,622

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	1,121
	1,068
	1,106

	
	
	
	тоже в %
	41,1
	39,2
	40,5

	17
	
	Нижние Муллы, Петровка, Усть-Тары
	Фактическая мощность
	0,619
	0,619
	0,619

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,247
	0,273
	0,240

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,297
	0,328
	0,287

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,322
	0,291
	0,332

	
	
	
	тоже в %
	52,1
	47,1
	53,6

	18
	Итого по  Култаевскому ТУ
	 
	Фактическая мощность
	3,347
	3,347
	3,347

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	1,586
	1,656
	1,591

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	1,904
	1,987
	1,909

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	1,443
	1,359
	1,437

	
	
	
	тоже в %
	43,1
	40,6
	42,9

	 
	Лобановское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	с. Лобаново*
	Фактическая мощность
	2,088
	2,088
	2,088

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	нет данных
	нет данных
	0,870

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	нет данных
	нет данных
	1,044

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	нет данных
	нет данных
	1,044

	
	
	
	тоже в %
	нет данных
	нет данных
	50,0

	20
	ООО «Юг-Сервис»
	Мостовая, Горный
	Фактическая мощность
	0,156
	0,156
	0,156

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,077
	0,069
	0,080

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,092
	0,083
	0,096

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,064
	0,073
	0,060

	
	
	
	тоже в %
	41,0
	47,0
	38,2

	21
	
	п. Мулянка
	Фактическая мощность
	0,327
	0,327
	0,327

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,134
	0,119
	0,113

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,161
	0,142
	0,136

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,166
	0,185
	0,191

	
	
	
	тоже в %
	50,9
	56,5
	58,4

	22
	ОАО «РЖД»
	п. Мулянка
	Фактическая мощность
	0,009
	0,009
	0,009

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,0002
	0,0002
	0,0002

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,0088
	0,0088
	0,0088

	
	
	
	тоже в %
	97,3
	97,3
	97,3

	23
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	д. Касимово*
	Фактическая мощность
	0,24
	0,24
	0,24

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	нет данных
	нет данных
	0,051

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	нет данных
	нет данных
	0,061

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	нет данных
	нет данных
	0,179

	
	
	
	тоже в %
	нет данных
	нет данных
	74,7

	24
	Итого по Лобановскому ТУ
	 
	Фактическая мощность
	2,820
	2,820
	2,820

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,211
	0,188
	0,051

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,253
	0,225
	0,061

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	2,567
	2,595
	2,759

	
	
	
	тоже в %
	91,0
	92,0
	97,8

	 
	Сылвенское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	п. Сылва, с. Троица, с. Ляды, д. Малая
	Фактическая мощность
	1,043
	1,043
	1,043

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	нет данных
	нет данных
	0,472

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	нет данных
	нет данных
	0,566

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	нет данных
	нет данных
	0,477

	
	
	
	тоже в %
	нет данных
	нет данных
	45,7

	26
	Итого по Сылвенскому ТУ
	 
	Фактическая мощность
	1,043
	1,043
	1,043

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	нет данных
	нет данных
	0,472

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	нет данных
	нет данных
	0,566

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	нет данных
	нет данных
	0,477

	
	
	
	тоже в %
	нет данных
	нет данных
	45,7

	 
	Усть-Качкинское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	ЗАО «Курорт Усть-Качка»
	п. Усть-Качка
	Фактическая мощность
	1,848
	1,848
	1,848

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	1,4050
	1,5497
	1,3536

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	1,686
	1,860
	1,624

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,1620
	-0,0116
	0,2237

	
	
	
	тоже в %
	8,8
	-0,6
	12,1

	28
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	п. Красный Восход*
	Фактическая мощность
	0,360
	0,360
	0,360

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	нет данных
	нет данных
	0,211

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	нет данных
	нет данных
	0,253

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	нет данных
	нет данных
	0,107

	
	
	
	тоже в %
	нет данных
	нет данных
	29,8

	29
	
	п. Горшки, д. Растягаево*
	Фактическая мощность
	0,384
	0,384
	0,384

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	нет данных
	нет данных
	0,124

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	нет данных
	нет данных
	0,148

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	нет данных
	нет данных
	0,236

	
	
	
	тоже в %
	нет данных
	нет данных
	61,4

	30
	
	д. Луговая, д. Заозерье*
	Фактическая мощность
	0,120
	0,120
	0,120

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	нет данных
	нет данных
	0,035

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	нет данных
	нет данных
	0,042

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	нет данных
	нет данных
	0,078

	
	
	
	тоже в %
	нет данных
	нет данных
	64,8

	31
	
	д. Большакино*
	Фактическая мощность
	0,240
	0,240
	0,240

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	нет данных
	нет данных
	0,005

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	нет данных
	нет данных
	0,006

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	нет данных
	нет данных
	0,234

	
	
	
	тоже в %
	нет данных
	нет данных
	97,6

	32
	
	д. Суздалы*
	Фактическая мощность
	0,078
	0,078
	0,078

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	нет данных
	нет данных
	0,033

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	нет данных
	нет данных
	0,040

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	нет данных
	нет данных
	0,038

	
	
	
	тоже в %
	нет данных
	нет данных
	49,3

	33
	Итого по Усть-Качкинскому ТУ 
	 
	Фактическая мощность
	3,030
	3,030
	3,030

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	1,405
	1,550
	1,761

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	1,686
	1,860
	2,113

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	1,344
	1,170
	0,917

	
	
	
	тоже в %
	44,4
	38,6
	30,3

	 
	Фроловское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	ООО «Новогор-Прикамье»
	с. Фролы, д.Няшино
	Фактическая мощность
	240
	240
	240

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,9100
	1,0302
	1,1741

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	1,092
	1,236
	1,409

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	238,9080
	238,7637
	238,5910

	
	
	
	тоже в %
	99,5
	99,5
	99,4

	35
	ООО «Юг-сервис»
	д.Жебреи
	Фактическая мощность
	0,033
	0,033
	0,033

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,0250
	0,0250
	0,0250

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,030
	0,030
	0,030

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,0030
	0,0030
	0,0030

	
	
	
	тоже в %
	9,1
	9,1
	9,1

	36
	
	п.Ферма, п.Горный, д.Устиново, д.Нестюково
	Фактическая мощность
	1,383
	1,383
	1,383

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,8854
	0,9055
	1,1097

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	1,063
	1,087
	1,332

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,3205
	0,2964
	0,0513

	
	
	
	тоже в %
	23,2
	21,4
	3,7

	37
	Итого по Фроловскому ТУ 
	 
	Фактическая мощность
	241,416
	241,416
	241,416

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	1,820
	1,961
	2,309

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	2,185
	2,353
	2,771

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	239,231
	239,063
	238,645

	
	
	
	тоже в %
	99,1
	99,0
	98,9

	 
	Юговское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	ООО «Стройсервис-Юг»
	п. Юг
	Фактическая мощность
	0,418
	0,418
	0,418

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,1501
	0,1644
	0,1620

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,180
	0,197
	0,194

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,2378
	0,2207
	0,2236

	
	
	
	тоже в %
	56,9
	52,8
	53,5

	39
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	с. Бершеть, с. Янычи 
	Фактическая мощность
	0,72
	0,72
	0,72

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,2093
	0,2126
	0,2434

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,251
	0,255
	0,292

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,4688
	0,4649
	0,4279

	
	
	
	тоже в %
	65,1
	64,6
	59,4

	40
	ООО «Юг-Сервис»
	с. Кояново
	Фактическая мощность
	0,38
	0,38
	0,38

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,1945
	0,1725
	0,1598

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,233
	0,207
	0,192

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,1466
	0,1730
	0,1882

	
	
	
	тоже в %
	38,6
	45,5
	49,5

	41
	Итого по Юговскому ТУ 
	 
	Фактическая мощность
	1,518
	1,518
	1,518

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,554
	0,549
	0,565

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,665
	0,659
	0,678

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,853
	0,859
	0,840

	
	
	
	тоже в %
	56,2
	56,6
	55,3

	 
	Юго-Камское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»
	п. Юго-Камский*, д. Полуденная*
	Фактическая мощность
	1,677
	1,677
	1,677

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	нет данных
	нет данных
	1,302

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	нет данных
	нет данных
	1,562

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	нет данных
	нет данных
	0,115

	
	
	
	тоже в %
	нет данных
	нет данных
	6,9

	43
	
	с. Рождественское*
	Фактическая мощность
	0,078
	0,078
	0,078

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	нет данных
	нет данных
	0,051

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	нет данных
	нет данных
	0,061

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	нет данных
	нет данных
	0,017

	
	
	
	тоже в %
	нет данных
	нет данных
	22,3

	44
	
	п. Усть-Пизя*
	Фактическая мощность
	0,078
	0,078
	0,078

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	нет данных
	нет данных
	0,018

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	нет данных
	нет данных
	0,021

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	нет данных
	нет данных
	0,057

	
	
	
	тоже в %
	нет данных
	нет данных
	72,5

	45
	
	с. Сташково*
	Фактическая мощность
	0,078
	0,078
	0,078

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	нет данных
	нет данных
	0,011

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	нет данных
	нет данных
	0,013

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	нет данных
	нет данных
	0,065

	
	
	
	тоже в %
	нет данных
	нет данных
	83,4

	46
	
	п. Таежный*
	Фактическая мощность
	0,078
	0,078
	0,078

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	нет данных
	нет данных
	0,001

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	нет данных
	нет данных
	0,002

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	нет данных
	нет данных
	0,076

	
	
	
	тоже в %
	нет данных
	нет данных
	97,9

	47
	Итого по Юго-Камскому ТУ 
	 
	Фактическая мощность
	1,989
	1,989
	1,989

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	нет данных
	нет данных
	1,382

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	нет данных
	нет данных
	1,659

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	нет данных
	нет данных
	0,330

	
	
	
	тоже в %
	нет данных
	нет данных
	16,6

	48
	Итого по Пермскому МО
	 
	Фактическая мощность
	260,715
	260,715
	260,715

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	7,788
	8,286
	11,085

	
	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	9,345
	9,816
	13,302

	
	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	251,369
	250,899
	247,413

	
	
	
	тоже в %
	96,4
	96,2
	94,9


*Расход воды определен расчетным путем.

По результатам анализа, дефицит производственных мощностей системы водоснабжения в населенных пунктах Пермского МО отсутствует.
[bookmark: _Toc212111667]Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2021 и СП 32.13330.2018, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки
Перспективное потребление воды определялось на основании проектов планировки территорий Пермского МО. Перечень объектов перспективного строительства приведен ниже (Таблица 3.7).
Баланс водопотребления по всем группам потребителей спрогнозирован на основе фактического водопотребления, прогноза перспективного строительства на срок до 2035 года, расчета на снижение потерь воды в сетях за счет капитальных ремонтов сетей водопровода, строительства новых сетей для вновь подключаемых потребителей (Таблица 3.8).


[bookmark: _Ref206611855][bookmark: _Toc212111731]Таблица 3.7 Перечень объектов перспективного строительства Пермского МО
	№ п/п
	Населенный пункт
	Наименование проекта планировки территории
	Функциональная зона застройки согласно Генеральному плану муниципального образования
	Ориентировочные сроки ввода в эксплуатацию
	Параметры водоснабжения, м3/сут 

	 
	Гамовское ТУ
	 
	 
	 
	 

	1
	с. Гамово
	Проект планировки и проект межевания территории кадастрового квартала 59:32:0250002 с. Гамово Гамовского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края
	Общественно-деловая зона
	2030
	30,00

	2
	д. Ясыри
	Проект планировки части территории 
д. Ясыри Савинского сельского поселения
Пермского муниципального округа Пермского края с целью выделения территории для размещения объекта местного значения
	Объекты общественно-делового назначения, объекты образования
	2023-2038
	14,58

	3
	д. Песьянка
	Проект планировки и проект межевания части территории д. Песьянка Савинского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 59:32:1790001:2592, 59:32:1790001:2593, 59:32:1790001:602, 59:32:1790001:603, 59:32:1790001:322, 59:32:1790001:528
	Общественно-деловая зона
	2023-2038
	161,70

	 
	Кондратовское ТУ
	 
	 
	 
	 

	4
	д. Кондратово
	Проект планировки комплексного развития территории части д. Кондратово
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами, зона инженерной инфраструктуры, производственная зона, зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан, зона сельскохозяйственного использования, зона транспортной инфраструктуры
	2021-2034
	2400,00

	5
	д. Карасье
	Проект планировки территории северной части д. Карасье Хохловского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	2021-2036
	Индивидуальные скважины

	6
	д. Тупица
	Проект планировки части территории северо-западнее д. Тупица Хохловского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края с целью организации садоводческого товарищества
	Зона жилой усадебной одноквартирной застройки
	2021-2036
	Индивидуальные скважины

	7
	д. Скобелевка
	Проект планировки части территории д. Скобелевка Хохловского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края
	Зона градостроительного использования
	2021-2036
	53,88

	 
	Култаевское ТУ
	 
	 
	 
	 

	8
	с. Култаево
	Проект планировки территории Култаево-4 с. Култаево
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	2025-2040
	241,28

	9
	с. Култаево
	Проект планировки части территории с. Култаево Пермского муниципального округа Пермского края с целью размещения объектов местного значения – детского дошкольного учреждения
	Общественно-деловая зона
	2040
	54,00

	10
	с. Култаево
	Проект планировки территории
по внесению изменений в документацию по
планировке территории коттеджного поселка
«Южный ветер» в с. Култаево
Култаевского сельского поселения Пермского
муниципального округа Пермского края
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами, зона застройки малоэтажными жилыми домами, общественно-деловые зоны
	2030-2040
	472,87

	11
	д. Валевая
	Проект планировки части территории д. Валеваи Култаевского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами, общественно-деловая зона, зона транспортной инфраструктуры, зона инженерной инфраструктуры
	2025-2040
	Индивидуальные скважины

	12
	д. Капидоны
	Проект планировки и проект межевания части территории д. Капидоны Култаевского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	2030-2040
	Индивидуальные скважины

	13
	д. Мокино
	Проект планировки и проект межевания территории коттеджного посёлка в д. Мокино Култаевского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	2025-2040
	265,50

	14
	д. Мокино
	Проект планировки части территории 
д. Мокино Култаевского сельского поселения
Пермского муниципального округа Пермского края
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	2025-2040
	117,75

	15
	д. Петровка
	Проект планировки части территории д. Петровка Култаевского сельского поселения
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами
	2025-2040
	274,55

	16
	п. Протасы
	Проект планировки и проект межевания части территории п. Протасы Култаевского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края, включающей земельные участки с кадастровыми номерами 59:32:0670001:740 и 59:32:0670001:1302
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами, общественно-деловые зоны, зона инженерной инфраструктуры, зона рекреационного назначения, зона транспортной инфраструктуры
	2025-2040
	23,27

	17
	п. Протасы
	Проект планировки части территории пос. Протасы Култаевоского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края, в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:32:0670001:217
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	2030-2040
	43,00

	 
	Лобановское ТУ
	 
	 
	 
	 

	18
	с. Лобаново
	Проект планировки территории западной части с. Лобаново Лобановского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края
	Общественно-деловая зона
	2025-2035
	1261,00

	19
	с. Лобаново
	Проект планировки и проект межевания территории кадастрового квартала 59:32:0890001 с.Лобаново Лобановского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края 2019
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	2025-2035
	24,73

	20
	с. Лобаново
	Проект планировки территории жилой застройки ЖСК «Вектор» в Лобановском сельском поселении с. Лобаново
	Жилая зона
	2025-2035
	39,90

	21
	с. Лобаново
	Проект планировки и проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387, предоставленного СНТ «Дубрава»
	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ
	2025-2035
	Индивидуальные скважины

	22
	д. Мостовая
	Проект планировки части территории д. Мостовая Сылвенского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края, включающей земельные участки с кадастровыми номерами 59:32:5290001:1703, 59:32:5290001:1706, 59:32:5290001:1710
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами, зона озелененных территорий общего пользования, зона инженерных и технических сооружений
	2025-2035
	134,50

	23
	с. Кольцово
	Проект планировки территории южнее с. Кольцово Лобановского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края с целью организации СНТ «Ветеран»
	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ
	2025-2035
	Индивидуальные скважины

	 
	Сылвенское ТУ
	 
	 
	 
	 

	24
	д. Ерепеты
	Проект планировки и межевания территории земельных участков с кадастровыми номерами 59:32:3630002:1770, 59:32:3630002:1771, 59:32:3630002:1772, 59:32:3630002:1773 в д. Ерепеты Сылвенского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	2030-2035
	Индивидуальные скважины

	25
	п. Сылва
	Проект планировки территории части территории п. Сылва Сылвенского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края, в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:32:36300001:1871
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	2016-2026
	7,70

	26
	п. Сылва
	Проект планировки территории микроокруга «Сосновый бор» поселка Сылва Сылвенского сельского поселения Пермского муниципального округа
	Зона индивидуальной жилой застройки, зона специализированной общественой застройки
	2030-2035
	102,50

	27
	с. Троица
	Проект планировки части территории с. Троица Сылвенского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края, в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:1860
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами, зона делового, обшественного и коммерческого назначения, зона специализированной общественной застройки
	2030-2035
	99,00

	 
	Усть-Качкинское ТУ
	 
	 
	 
	 

	28
	с. Усть-Качка
	Проект планировки части территории с. Усть-Качка Пермского муниципального
округа Пермского края с целью размещения объектов социальной инфраструктуры местного значения (кадастровый номер земельного участка: 59:32:1950001:1150)
	Общественно-деловая зона
	2042
	1,10

	29
	п. Красный Восход
	Выполнение работ по подготовкуе документации по планировке части территории п. Красный Восход, включающей часть земельного участка с кадастровым номером 59:32:3290001:3768 Усть-Качинского сельского поселения Пермского муниципального округа
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	2027-2042
	52,50

	30
	д. Моргали
	Проект планировки и проект межевания территории юго-западнее д. Моргали Усть-Качинского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края СНТ «Солнечный берег»
	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ
	2027-2042
	Индивидуальные скважины

	 
	Фроловское ТУ
	 
	 
	 
	 

	31
	д. Жебреи
	Проект планировки части территории д. Жебреи Пермского муниципального округа Пермского края в целях жилищного строительства
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	2034-2044
	71,70

	32
	д. Большая Мось
	Проект планировки и проект межевания части территории д. Большая Мось Пермского муниципального округа Пермского края с целью размещения объектов социальной инфраструктуры местного значения
	Общественно-деловая зона
	2034-2044
	527,00

	33
	д. Большая Мось
	Проект планировки территории земельного участка с кадастровым номером 59:32:0000000:14539, предоставленного СНТ «Долина»
	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ
	2025-2035
	383,96

	34
	д. Канабеково
	Проект планировки территории
северо-восточнее д.Канабеково Фроловского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края, включающий земельный участок с кадастровым номером 59:32:3660004:142, с целью организации СНТ «АРИ»
	Зона садоводческих или огородническиз некоммерческих товарществ
	2034-2044
	11,20

	35
	д. Мартьяново
	Земельные участки с кадастровыми номерами, 59:32:5410001:79, 59:32:3480001:1176
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами, общественно-деловые зоны
	2034-2044
	468,80

	36
	д. Паздерино
	Проект планировки части территории д. Паздерино Пермского муниципального округа Пермского края, в границах земельного участка с кадастровым номером 59:32:3430001:847, в целях жилищного строительства
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	2027-2034
	Индивидуальные скважины

	37
	с. Фролы
	Проект планировки части территории с. Фролы Фроловского сельского поселения
Пермского муниципального округа Пермского края, включающей земельные участки, предусматривающие размещение объектов местного значения
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами, общественно-деловая зона, зона реакреационного назначения
	2027-2044
	2144,00

	38
	с. Фролы
	Проект планировки и проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 59:32:3430001:892
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
	2027-2034
	701,63

	39
	с. Фролы
	Проект планировки части территории с. Фролы Фроловского сельского поселения
Пермского муниципального округа Пермского края в районе ул. Весенняя, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:2050001:3042
	Зона рекреационного назначения
	2034
	0,03

	40
	п. Ферма
	Проект планировки и проект межевания территории кадастрового квартала 59:32:0370003 п. Ферма Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	2025-2040
	30,37

	41
	п. Ферма
	Проект планировки части территории п. Ферма Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края в районе ул. Строителей, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0370003:1002
	Общественно-деловая зона, зона застройки малоэтажными жилыми домами
	2025-2040
	282,15

	42
	д. Устиново
	Проект планировки и межевания 
части территории Двуреченского сельского поселения, включающий земельный участок с 
кадастровым номером: 59:32:3420001:1791
	Зона сельскохозяйственного использования
	2025-2040
	23,21

	43
	п. Горный
	Проект планировки части территории п. Горный Пермского муниципального округа Пермского края с целью жилищного строительства
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	2025-2040
	Индивидуальные скважины

	44
	п. Горный
	Проект планировки части территории п. Горный Пермского муниципального округа Пермского края, включающей земельные участки с кадастровыми номерами 59:32:3480001:957 и 59:32:3480001:961
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	2025-2040
	Индивидуальные скважины

	45
	п. Горный 
	Проект планировки и проект межевания части территории п. Горный, Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края с целью размещения объектов местного значения
	Общественно-деловая зона
	2025-2026
	23,30

	46
	п. Горный 
	Проект планировки части территории п. Горный Пермского муниципального округа Пермского края, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:3480001:1021
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	2025-2040
	306,30

	 
	Юговское ТУ
	 
	 
	 
	 

	47
	п. Юг
	Проект планировки территории юго-западной части п. Юг Юговского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края, в отношении земельного участка с кадастровым номером 59632:4530006:204
	Зона усадебной одноквартирной застройки
	2021-2025
	99,00

	48
	п. Юг
	Проект планировки территории юго-западной части п. Юг Юговского сельского поселения Пермского округа
	Общественно-деловая зона, реакрационная зона, зона усадебной одноквартирной застройки
	2021-2035
	282,50

	49
	с. Бершеть
	Проект планировки и проект межевания части территории с. Бершеть, Бершетского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края в районе ул. Школьная, в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:32:0180005:1505
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами
	2027-2040
	1856,50

	50
	с. Кояново
	Проект планировки территории западнее с. Кояново Лобановского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края с целью организации СНТ «Учитель»
	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ
	2025-2035
	Индивидуальные скважины

	 
	Юго-Камское ТУ
	 
	 
	 
	 

	51
	п. Усть-Пизя
	Проект планировки и проект межевания части территории п. Усть-Пизя Юго-Камского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края
	Зона индивидуальной жилой застройки
	2025-2035
	33,75

	52
	д. Берег Камы
	Планировка территории жилого квартала в д. Берег Камы
	Зона индивидуальной жилой застройки
	2025-2035
	58,00

	53
	д. Пашня 
	Проект планировки части территории д. Пашня Юго-Камского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	2025-2035
	100,25

	54
	д. Полуденная
	Проект планировки части территории юго-западнее д. Полуденная Юго-Камского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 59:32:4260001:331, 59:32:4260001:335, 59:32:4260001:21
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	2025-2035
	Индивидуальные скважины




[bookmark: _Ref206613898][bookmark: _Toc212111732]Таблица 3.8 Прогнозный баланс потребления воды абонентами Пермского МО
	№ п
	Населенные пункты
	Наименование показателя
	Величина показателя, тыс. м3/сут

	
	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.
	2035 г.

	 
	Гамовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	д. Осенцы, с. Гамово
	Реализация воды среднесуточная
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025
	1,055
	1,055
	1,055
	1,055
	1,055
	1,055

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	1,231
	1,231
	1,231
	1,231
	1,231
	1,231
	1,267
	1,267
	1,267
	1,267
	1,267
	1,267

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590

	
	
	 ХВС
	0,519
	0,519
	0,519
	0,519
	0,519
	0,519
	0,549
	0,549
	0,549
	0,549
	0,549
	0,549

	
	
	 ГВС
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,672
	0,672
	0,672
	0,672
	0,672
	0,672
	0,708
	0,708
	0,708
	0,708
	0,708
	0,708

	
	
	 ХВС
	0,622
	0,622
	0,622
	0,622
	0,622
	0,622
	0,658
	0,658
	0,658
	0,658
	0,658
	0,658

	
	
	 ГВС
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249

	
	
	 ХВС
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184

	
	
	 ГВС
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299

	
	
	 ХВС
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220

	
	
	 ГВС
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216

	
	
	 ХВС
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259

	
	
	 ХВС
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,058
	0,058
	0,056
	0,056
	0,055
	0,055
	0,053
	0,053
	0,052
	0,052
	0,050
	0,050

	2
	Песьянка, Ванюки, Хмели, Сокол, Крохово, Большое Савино
	Реализация воды среднесуточная
	0,962
	0,962
	0,979
	0,997
	1,015
	1,032
	1,050
	1,068
	1,085
	1,103
	1,120
	1,138

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	1,154
	1,154
	1,175
	1,197
	1,218
	1,239
	1,260
	1,281
	1,302
	1,323
	1,345
	1,366

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,605
	0,605
	0,605
	0,605
	0,605
	0,605
	0,605
	0,605
	0,605
	0,605
	0,605
	0,605

	
	
	 ХВС
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536

	
	
	 ГВС
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,726
	0,726
	0,726
	0,726
	0,726
	0,726
	0,726
	0,726
	0,726
	0,726
	0,726
	0,726

	
	
	 ХВС
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643

	
	
	 ГВС
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134

	
	
	 ХВС
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161

	
	
	 ХВС
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,223
	0,223
	0,241
	0,258
	0,276
	0,294
	0,311
	0,329
	0,347
	0,364
	0,382
	0,399

	
	
	 ХВС
	0,223
	0,223
	0,241
	0,258
	0,276
	0,294
	0,311
	0,329
	0,347
	0,364
	0,382
	0,399

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,268
	0,268
	0,289
	0,310
	0,331
	0,352
	0,374
	0,395
	0,416
	0,437
	0,458
	0,479

	
	
	 ХВС
	0,268
	0,268
	0,289
	0,310
	0,331
	0,352
	0,374
	0,395
	0,416
	0,437
	0,458
	0,479

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,104
	0,104
	0,101
	0,101
	0,098
	0,098
	0,095
	0,095
	0,092
	0,092
	0,089
	0,089

	3
	Итого по Гамовскому ТУ
	Реализация воды среднесуточная
	1,987
	1,987
	2,005
	2,023
	2,040
	2,058
	2,105
	2,123
	2,141
	2,158
	2,176
	2,194

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	2,385
	2,385
	2,406
	2,427
	2,448
	2,469
	2,527
	2,548
	2,569
	2,590
	2,611
	2,632

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	1,165
	1,165
	1,165
	1,165
	1,165
	1,165
	1,195
	1,195
	1,195
	1,195
	1,195
	1,195

	
	
	 ХВС
	1,054
	1,054
	1,054
	1,054
	1,054
	1,054
	1,084
	1,084
	1,084
	1,084
	1,084
	1,084

	
	
	 ГВС
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	1,398
	1,398
	1,398
	1,398
	1,398
	1,398
	1,434
	1,434
	1,434
	1,434
	1,434
	1,434

	
	
	 ХВС
	1,265
	1,265
	1,265
	1,265
	1,265
	1,265
	1,301
	1,301
	1,301
	1,301
	1,301
	1,301

	
	
	 ГВС
	0,133
	0,133
	0,133
	0,133
	0,133
	0,133
	0,133
	0,133
	0,133
	0,133
	0,133
	0,133

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383

	
	
	 ХВС
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318

	
	
	 ГВС
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460

	
	
	 ХВС
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381

	
	
	 ГВС
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,439
	0,439
	0,457
	0,475
	0,492
	0,510
	0,527
	0,545
	0,563
	0,580
	0,598
	0,616

	
	
	 ХВС
	0,439
	0,439
	0,457
	0,475
	0,492
	0,510
	0,527
	0,545
	0,563
	0,580
	0,598
	0,616

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,527
	0,527
	0,548
	0,569
	0,591
	0,612
	0,633
	0,654
	0,675
	0,696
	0,718
	0,739

	
	
	 ХВС
	0,527
	0,527
	0,548
	0,569
	0,591
	0,612
	0,633
	0,654
	0,675
	0,696
	0,718
	0,739

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,162
	0,162
	0,157
	0,157
	0,153
	0,153
	0,148
	0,148
	0,144
	0,144
	0,139
	0,139

	 
	Кондратовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	д. Кондратово
	Реализация воды среднесуточная
	2,410
	2,410
	2,710
	3,010
	3,310
	3,610
	3,910
	4,210
	4,510
	4,810
	5,110
	5,110

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	2,892
	2,892
	3,252
	3,612
	3,972
	4,332
	4,692
	5,052
	5,412
	5,772
	6,132
	6,132

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	2,220
	2,220
	2,520
	2,820
	3,120
	3,420
	3,720
	4,020
	4,320
	4,620
	4,920
	4,920

	
	
	 ХВС
	2,012
	2,012
	2,312
	2,612
	2,912
	3,212
	3,512
	3,812
	4,112
	4,412
	4,712
	4,712

	
	
	 ГВС
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	2,663
	2,663
	3,023
	3,383
	3,743
	4,103
	4,463
	4,823
	5,183
	5,543
	5,903
	5,903

	
	
	 ХВС
	2,415
	2,415
	2,775
	3,135
	3,495
	3,855
	4,215
	4,575
	4,935
	5,295
	5,655
	5,655

	
	
	 ГВС
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093

	
	
	 ХВС
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	
	
	 ГВС
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111

	
	
	 ХВС
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	
	
	 ГВС
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098

	
	
	 ХВС
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	
	
	 ГВС
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117

	
	
	 ХВС
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074

	
	
	 ГВС
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	
	
	Потери воды
	0,793
	0,793
	0,769
	0,769
	0,746
	0,746
	0,724
	0,724
	0,702
	0,702
	0,681
	0,681

	5
	д. Загришинксое, д. Скобелевка
	Реализация воды среднесуточная
	0,077
	0,077
	0,082
	0,087
	0,093
	0,098
	0,104
	0,109
	0,114
	0,120
	0,125
	0,131

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,092
	0,092
	0,098
	0,105
	0,111
	0,118
	0,124
	0,131
	0,137
	0,144
	0,150
	0,157

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067

	
	
	 ХВС
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081

	
	
	 ХВС
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	
	 ХВС
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	
	 ХВС
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,002
	0,002
	0,007
	0,013
	0,018
	0,023
	0,029
	0,034
	0,040
	0,045
	0,050
	0,056

	
	
	 ХВС
	0,002
	0,002
	0,007
	0,013
	0,018
	0,023
	0,029
	0,034
	0,040
	0,045
	0,050
	0,056

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,002
	0,002
	0,009
	0,015
	0,022
	0,028
	0,035
	0,041
	0,048
	0,054
	0,060
	0,067

	
	
	 ХВС
	0,002
	0,002
	0,009
	0,015
	0,022
	0,028
	0,035
	0,041
	0,048
	0,054
	0,060
	0,067

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,028
	0,028
	0,027
	0,027
	0,026
	0,026
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,024
	0,024

	6
	Итого по Кондратовскому ТУ
	Реализация воды среднесуточная
	2,486
	2,486
	2,792
	3,097
	3,402
	3,708
	4,013
	4,319
	4,624
	4,929
	5,235
	5,240

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	2,984
	2,984
	3,350
	3,717
	4,083
	4,449
	4,816
	5,182
	5,549
	5,915
	6,282
	6,288

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	2,287
	2,287
	2,587
	2,887
	3,187
	3,487
	3,787
	4,087
	4,387
	4,687
	4,987
	4,987

	
	
	 ХВС
	2,080
	2,080
	2,380
	2,680
	2,980
	3,280
	3,580
	3,880
	4,180
	4,480
	4,780
	4,780

	
	
	 ГВС
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	2,744
	2,744
	3,104
	3,464
	3,824
	4,184
	4,544
	4,904
	5,264
	5,624
	5,984
	5,984

	
	
	 ХВС
	2,496
	2,496
	2,856
	3,216
	3,576
	3,936
	4,296
	4,656
	5,016
	5,376
	5,736
	5,736

	
	
	 ГВС
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	
	
	 ХВС
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	
	
	 ГВС
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120

	
	
	 ХВС
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056

	
	
	 ГВС
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,099
	0,099
	0,105
	0,110
	0,116
	0,121
	0,126
	0,132
	0,137
	0,143
	0,148
	0,153

	
	
	 ХВС
	0,064
	0,064
	0,069
	0,075
	0,080
	0,086
	0,091
	0,096
	0,102
	0,107
	0,112
	0,118

	
	
	 ГВС
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,119
	0,119
	0,126
	0,132
	0,139
	0,145
	0,152
	0,158
	0,165
	0,171
	0,178
	0,184

	
	
	 ХВС
	0,077
	0,077
	0,083
	0,090
	0,096
	0,103
	0,109
	0,116
	0,122
	0,128
	0,135
	0,141

	
	
	 ГВС
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	
	
	Потери воды
	0,821
	0,821
	0,796
	0,796
	0,772
	0,772
	0,749
	0,749
	0,726
	0,726
	0,705
	0,705

	 
	Кукуштанское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	п. Кукуштан (станция Кукуштан)
	Реализация воды среднесуточная
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	
	
	 ХВС
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	
	
	 ХВС
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	 ХВС
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	 ХВС
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	 ХВС
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	 ХВС
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	п. Кукуштан, с. Курашим, д. Байболовка
	Реализация воды среднесуточная
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128

	
	
	 ХВС
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154

	
	
	 ХВС
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	
	
	 ХВС
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	
	
	 ХВС
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	
	
	 ХВС
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	
	
	 ХВС
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,114
	0,114
	0,111
	0,111
	0,108
	0,108
	0,104
	0,104
	0,101
	0,101
	0,098
	0,098

	9
	с. Платошино
	Реализация воды среднесуточная
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197

	
	
	 ХВС
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236

	
	
	 ХВС
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049

	
	
	 ХВС
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059

	
	
	 ХВС
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082

	
	
	 ХВС
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099

	
	
	 ХВС
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	с. Нижний Пальник
	Реализация воды среднесуточная
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	
	
	 ХВС
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074

	
	
	 ХВС
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	
	 ХВС
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	
	
	 ХВС
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	
	
	 ХВС
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	
	
	 ХВС
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	д. Аннинск
	Реализация воды среднесуточная
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	
	
	 ХВС
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	
	
	 ХВС
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	 ХВС
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	
	 ХВС
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	
	
	 ХВС
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	
	 ХВС
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	12
	п. Октябрьский
	Реализация воды среднесуточная
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	
	
	 ХВС
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	 ХВС
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	
	 ХВС
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	
	
	 ХВС
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	
	 ХВС
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	 ХВС
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13
	д. Челяба
	Реализация воды среднесуточная
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	
	 ХВС
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	 ХВС
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	 ХВС
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	 ХВС
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	
	 ХВС
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	
	 ХВС
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	14
	Итого по Кукуштанскому ТУ
	Реализация воды среднесуточная
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,816
	0,816
	0,816
	0,816
	0,816
	0,816
	0,816
	0,816
	0,816
	0,816
	0,816
	0,816

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,457
	0,457
	0,457
	0,457
	0,457
	0,457
	0,457
	0,457
	0,457
	0,457
	0,457
	0,457

	
	
	 ХВС
	0,457
	0,457
	0,457
	0,457
	0,457
	0,457
	0,457
	0,457
	0,457
	0,457
	0,457
	0,457

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,549
	0,549
	0,549
	0,549
	0,549
	0,549
	0,549
	0,549
	0,549
	0,549
	0,549
	0,549

	
	
	 ХВС
	0,549
	0,549
	0,549
	0,549
	0,549
	0,549
	0,549
	0,549
	0,549
	0,549
	0,549
	0,549

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	
	
	 ХВС
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103

	
	
	 ХВС
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137

	
	
	 ХВС
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164

	
	
	 ХВС
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,114
	0,114
	0,111
	0,111
	0,108
	0,108
	0,104
	0,104
	0,101
	0,101
	0,098
	0,098

	 
	Кутаевское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Култаево, Косотуриха, Аникино, Шумки, Мокино, Чуваки, Болгары, Кичаново, Баш-Култаево, Протасы
	Реализация воды среднесуточная
	1,117
	1,160
	1,204
	1,247
	1,290
	1,333
	1,428
	1,523
	1,617
	1,712
	1,807
	1,902

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	1,341
	1,392
	1,444
	1,496
	1,548
	1,600
	1,714
	1,827
	1,941
	2,055
	2,168
	2,282

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,871
	0,914
	0,957
	1,001
	1,044
	1,087
	1,182
	1,276
	1,371
	1,466
	1,561
	1,656

	
	
	 ХВС
	0,833
	0,876
	0,919
	0,962
	1,005
	1,049
	1,143
	1,238
	1,333
	1,428
	1,522
	1,617

	
	
	 ГВС
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	1,045
	1,097
	1,149
	1,201
	1,253
	1,304
	1,418
	1,532
	1,646
	1,759
	1,873
	1,987

	
	
	 ХВС
	0,999
	1,051
	1,103
	1,155
	1,206
	1,258
	1,372
	1,486
	1,599
	1,713
	1,827
	1,941

	
	
	 ГВС
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139

	
	
	 ХВС
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126

	
	
	 ГВС
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167

	
	
	 ХВС
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152

	
	
	 ГВС
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107

	
	
	 ХВС
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	
	
	 ХВС
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,179
	0,179
	0,174
	0,174
	0,169
	0,169
	0,164
	0,164
	0,159
	0,159
	0,154
	0,154

	16
	Нижние Муллы, Петровка, Усть-Тары
	Реализация воды среднесуточная
	0,163
	0,170
	0,178
	0,186
	0,194
	0,202
	0,210
	0,218
	0,225
	0,233
	0,241
	0,249

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,195
	0,204
	0,214
	0,223
	0,233
	0,242
	0,252
	0,261
	0,270
	0,280
	0,289
	0,299

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,143
	0,151
	0,159
	0,167
	0,175
	0,183
	0,190
	0,198
	0,206
	0,214
	0,222
	0,230

	
	
	 ХВС
	0,143
	0,151
	0,159
	0,167
	0,175
	0,183
	0,190
	0,198
	0,206
	0,214
	0,222
	0,230

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,172
	0,181
	0,191
	0,200
	0,210
	0,219
	0,229
	0,238
	0,247
	0,257
	0,266
	0,276

	
	
	 ХВС
	0,172
	0,181
	0,191
	0,200
	0,210
	0,219
	0,229
	0,238
	0,247
	0,257
	0,266
	0,276

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	
	
	 ХВС
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	
	
	 ХВС
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	 ХВС
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	
	
	 ХВС
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,060
	0,060
	0,058
	0,058
	0,057
	0,057
	0,055
	0,055
	0,053
	0,053
	0,052
	0,052

	17
	Итого по Култаевскому ТУ
	Реализация воды среднесуточная
	1,280
	1,331
	1,382
	1,433
	1,484
	1,535
	1,638
	1,740
	1,843
	1,945
	2,048
	2,151

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	1,536
	1,597
	1,658
	1,719
	1,781
	1,842
	1,965
	2,088
	2,211
	2,335
	2,458
	2,581

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	1,014
	1,065
	1,116
	1,167
	1,219
	1,270
	1,372
	1,475
	1,577
	1,680
	1,783
	1,885

	
	
	 ХВС
	0,976
	1,027
	1,078
	1,129
	1,180
	1,231
	1,334
	1,436
	1,539
	1,642
	1,744
	1,847

	
	
	 ГВС
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	1,217
	1,278
	1,340
	1,401
	1,462
	1,523
	1,647
	1,770
	1,893
	2,016
	2,139
	2,262

	
	
	 ХВС
	1,171
	1,232
	1,294
	1,355
	1,416
	1,477
	1,601
	1,724
	1,847
	1,970
	2,093
	2,216

	
	
	 ГВС
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	
	
	 ХВС
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137

	
	
	 ГВС
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	
	
	 ХВС
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165

	
	
	 ГВС
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116

	
	
	 ХВС
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139

	
	
	 ХВС
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,239
	0,239
	0,232
	0,232
	0,225
	0,225
	0,219
	0,219
	0,212
	0,212
	0,206
	0,206

	 
	Лобановское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	с. Лобаново
	Реализация воды среднесуточная
	0,870
	0,870
	0,877
	0,883
	0,890
	0,896
	0,903
	0,909
	0,916
	0,922
	0,929
	0,935

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	1,044
	1,044
	1,052
	1,060
	1,068
	1,075
	1,083
	1,091
	1,099
	1,106
	1,114
	1,122

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,609
	0,609
	0,616
	0,622
	0,629
	0,635
	0,642
	0,648
	0,654
	0,661
	0,667
	0,674

	
	
	 ХВС
	0,609
	0,609
	0,616
	0,622
	0,629
	0,635
	0,642
	0,648
	0,654
	0,661
	0,667
	0,674

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,731
	0,731
	0,739
	0,747
	0,754
	0,762
	0,770
	0,778
	0,785
	0,793
	0,801
	0,809

	
	
	 ХВС
	0,731
	0,731
	0,739
	0,747
	0,754
	0,762
	0,770
	0,778
	0,785
	0,793
	0,801
	0,809

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157

	
	
	 ХВС
	0,157
	0,157
	0,283
	0,409
	0,535
	0,661
	0,787
	0,913
	1,039
	1,165
	1,292
	1,418

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,188
	0,188
	0,339
	0,491
	0,642
	0,793
	0,945
	1,096
	1,247
	1,399
	1,550
	1,701

	
	
	 ХВС
	0,188
	0,188
	0,339
	0,491
	0,642
	0,793
	0,945
	1,096
	1,247
	1,399
	1,550
	1,701

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104

	
	
	 ХВС
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125

	
	
	 ХВС
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	19
	д. Горный, д. Мостовая
	Реализация воды среднесуточная
	0,045
	0,045
	0,059
	0,072
	0,085
	0,099
	0,112
	0,126
	0,139
	0,153
	0,166
	0,180

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,054
	0,054
	0,070
	0,086
	0,103
	0,119
	0,135
	0,151
	0,167
	0,183
	0,199
	0,216

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	 ХВС
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048

	
	
	 ХВС
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	
	
	 ХВС
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	
	 ХВС
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,001
	0,001
	0,014
	0,028
	0,041
	0,055
	0,068
	0,082
	0,095
	0,109
	0,122
	0,135

	
	
	 ХВС
	0,001
	0,001
	0,014
	0,028
	0,041
	0,055
	0,068
	0,082
	0,095
	0,109
	0,122
	0,135

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,001
	0,001
	0,017
	0,033
	0,050
	0,066
	0,082
	0,098
	0,114
	0,130
	0,146
	0,163

	
	
	 ХВС
	0,001
	0,001
	0,017
	0,033
	0,050
	0,066
	0,082
	0,098
	0,114
	0,130
	0,146
	0,163

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	20
	п. Мулянка
	Реализация воды среднесуточная
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075

	
	
	 ХВС
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	
	
	 ХВС
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	 ХВС
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	
	 ХВС
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	
	 ХВС
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	
	
	 ХВС
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	21
	 д. Касимово
	Реализация воды среднесуточная
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	
	
	 ХВС
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	
	
	 ХВС
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	
	 ХВС
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	
	
	 ХВС
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	 ХВС
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	
	 ХВС
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	22
	Итого по Лобановскому ТУ
	Реализация воды среднесуточная
	1,06
	1,06
	1,08
	1,10
	1,12
	1,14
	1,16
	1,18
	1,20
	1,22
	1,24
	1,26

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	1,28
	1,28
	1,30
	1,32
	1,35
	1,37
	1,40
	1,42
	1,44
	1,47
	1,49
	1,52

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,76
	0,76
	0,77
	0,77
	0,78
	0,79
	0,79
	0,80
	0,81
	0,81
	0,82
	0,82

	
	
	 ХВС
	0,76
	0,76
	0,77
	0,77
	0,78
	0,79
	0,79
	0,80
	0,81
	0,81
	0,82
	0,82

	
	
	 ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,91
	0,91
	0,92
	0,93
	0,94
	0,94
	0,95
	0,96
	0,97
	0,97
	0,98
	0,99

	
	
	 ХВС
	0,91
	0,91
	0,92
	0,93
	0,94
	0,94
	0,95
	0,96
	0,97
	0,97
	0,98
	0,99

	
	
	 ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	
	
	 ХВС
	0,18
	0,18
	0,30
	0,43
	0,56
	0,68
	0,81
	0,93
	1,06
	1,19
	1,31
	1,44

	
	
	 ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,21
	0,21
	0,36
	0,52
	0,67
	0,82
	0,97
	1,12
	1,27
	1,42
	1,58
	1,73

	
	
	 ХВС
	0,21
	0,21
	0,36
	0,52
	0,67
	0,82
	0,97
	1,12
	1,27
	1,42
	1,58
	1,73

	
	
	 ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,13
	0,13
	0,14
	0,15
	0,17
	0,18
	0,19
	0,21
	0,22
	0,23
	0,25
	0,26

	
	
	 ХВС
	0,13
	0,13
	0,14
	0,15
	0,17
	0,18
	0,19
	0,21
	0,22
	0,23
	0,25
	0,26

	
	
	 ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,15
	0,15
	0,17
	0,18
	0,20
	0,22
	0,23
	0,25
	0,26
	0,28
	0,30
	0,31

	
	
	 ХВС
	0,15
	0,15
	0,17
	0,18
	0,20
	0,22
	0,23
	0,25
	0,26
	0,28
	0,30
	0,31

	
	
	 ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Потери воды
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	 
	Сылвенское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	п. Сылва, с. Троица, с. Ляды, д. Малая
	Реализация воды среднесуточная
	0,777
	0,778
	0,779
	0,779
	0,779
	0,779
	0,813
	0,846
	0,880
	0,913
	0,947
	0,980

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,933
	0,934
	0,935
	0,935
	0,935
	0,935
	0,975
	1,015
	1,056
	1,096
	1,136
	1,177

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,700
	0,701
	0,702
	0,702
	0,702
	0,702
	0,702
	0,702
	0,702
	0,702
	0,702
	0,702

	
	
	 ХВС
	0,700
	0,701
	0,702
	0,702
	0,702
	0,702
	0,702
	0,702
	0,702
	0,702
	0,702
	0,702

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,840
	0,841
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842

	
	
	 ХВС
	0,840
	0,841
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	 ХВС
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	
	
	 ХВС
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,088
	0,122
	0,155
	0,189
	0,222
	0,256

	
	
	 ХВС
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,088
	0,122
	0,155
	0,189
	0,222
	0,256

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,106
	0,146
	0,186
	0,227
	0,267
	0,307

	
	
	 ХВС
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,106
	0,146
	0,186
	0,227
	0,267
	0,307

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,305
	0,305
	0,296
	0,296
	0,287
	0,287
	0,278
	0,278
	0,270
	0,270
	0,262
	0,262

	24
	Итого по Сылвенскому ТУ
	Реализация воды среднесуточная
	0,777
	0,778
	0,779
	0,779
	0,779
	0,779
	0,813
	0,846
	0,880
	0,913
	0,947
	0,980

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,933
	0,934
	0,935
	0,935
	0,935
	0,935
	0,975
	1,015
	1,056
	1,096
	1,136
	1,177

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,700
	0,701
	0,702
	0,702
	0,702
	0,702
	0,702
	0,702
	0,702
	0,702
	0,702
	0,702

	
	
	 ХВС
	0,700
	0,701
	0,702
	0,702
	0,702
	0,702
	0,702
	0,702
	0,702
	0,702
	0,702
	0,702

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,840
	0,841
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842

	
	
	 ХВС
	0,840
	0,841
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	 ХВС
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	
	
	 ХВС
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,088
	0,122
	0,155
	0,189
	0,222
	0,256

	
	
	 ХВС
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,088
	0,122
	0,155
	0,189
	0,222
	0,256

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,106
	0,146
	0,186
	0,227
	0,267
	0,307

	
	
	 ХВС
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,106
	0,146
	0,186
	0,227
	0,267
	0,307

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,305
	0,305
	0,296
	0,296
	0,287
	0,287
	0,278
	0,278
	0,270
	0,270
	0,262
	0,262

	 
	Усть-Качкинское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	п. Усть-Качка
	Реализация воды среднесуточная
	1,413
	1,413
	1,413
	1,413
	1,413
	1,413
	1,413
	1,413
	1,413
	1,413
	1,413
	1,413

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,392
	0,392
	0,392
	0,392
	0,392
	0,392
	0,392
	0,392
	0,392
	0,392
	0,392
	0,392

	
	
	 ХВС
	0,265
	0,265
	0,265
	0,265
	0,265
	0,265
	0,265
	0,265
	0,265
	0,265
	0,265
	0,265

	
	
	 ГВС
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470

	
	
	 ХВС
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318

	
	
	 ГВС
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	
	
	 ХВС
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	
	
	 ГВС
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037

	
	
	 ХВС
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	 ГВС
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,991
	0,991
	0,991
	0,991
	0,991
	0,991
	0,991
	0,991
	0,991
	0,991
	0,991
	0,991

	
	
	 ХВС
	0,980
	0,980
	0,980
	0,980
	0,980
	0,980
	0,980
	0,980
	0,980
	0,980
	0,980
	0,980

	
	
	 ГВС
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189

	
	
	 ХВС
	1,176
	1,176
	1,176
	1,176
	1,176
	1,176
	1,176
	1,176
	1,176
	1,176
	1,176
	1,176

	
	
	 ГВС
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	
	
	Потери воды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	26
	 п. Красный Восход
	Реализация воды среднесуточная
	0,211
	0,211
	0,211
	0,214
	0,218
	0,221
	0,225
	0,228
	0,232
	0,235
	0,239
	0,242

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,253
	0,253
	0,253
	0,257
	0,261
	0,265
	0,270
	0,274
	0,278
	0,282
	0,286
	0,291

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,147
	0,147
	0,147
	0,151
	0,154
	0,158
	0,161
	0,165
	0,168
	0,172
	0,175
	0,179

	
	
	 ХВС
	0,147
	0,147
	0,147
	0,151
	0,154
	0,158
	0,161
	0,165
	0,168
	0,172
	0,175
	0,179

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,177
	0,177
	0,177
	0,181
	0,185
	0,190
	0,194
	0,198
	0,202
	0,206
	0,211
	0,215

	
	
	 ХВС
	0,177
	0,177
	0,177
	0,181
	0,185
	0,190
	0,194
	0,198
	0,202
	0,206
	0,211
	0,215

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	
	
	 ХВС
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045

	
	
	 ХВС
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	
	
	 ХВС
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	
	
	 ХВС
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	27
	п. Горшки, д. Растягаево
	Реализация воды среднесуточная
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087

	
	
	 ХВС
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104

	
	
	 ХВС
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022

	
	
	 ХВС
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	
	
	 ХВС
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	
	 ХВС
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	
	
	 ХВС
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	28
	 д. Луговая, д. Заозерье
	Реализация воды среднесуточная
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	
	
	 ХВС
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	
	
	 ХВС
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	 ХВС
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	 ХВС
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	
	
	 ХВС
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	
	 ХВС
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
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	д. Большакино
	Реализация воды среднесуточная
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	
	 ХВС
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	
	
	 ХВС
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	 ХВС
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	 ХВС
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	 ХВС
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	 ХВС
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	30
	 д. Суздалы
	Реализация воды среднесуточная
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	 ХВС
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	
	
	 ХВС
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	 ХВС
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	
	 ХВС
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	
	
	 ХВС
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	
	 ХВС
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	31
	Итого по Усть-Какинскому ТУ
	Реализация воды среднесуточная
	1,820
	1,820
	1,820
	1,824
	1,827
	1,831
	1,834
	1,838
	1,841
	1,845
	1,848
	1,852

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	2,185
	2,185
	2,185
	2,189
	2,193
	2,197
	2,201
	2,206
	2,210
	2,214
	2,218
	2,222

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,677
	0,677
	0,677
	0,680
	0,684
	0,687
	0,691
	0,694
	0,698
	0,701
	0,705
	0,708

	
	
	 ХВС
	0,550
	0,550
	0,550
	0,553
	0,557
	0,560
	0,564
	0,567
	0,571
	0,574
	0,578
	0,581

	
	
	 ГВС
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,812
	0,812
	0,812
	0,816
	0,821
	0,825
	0,829
	0,833
	0,837
	0,842
	0,846
	0,850

	
	
	 ХВС
	0,660
	0,660
	0,660
	0,664
	0,668
	0,673
	0,677
	0,681
	0,685
	0,689
	0,694
	0,698

	
	
	 ГВС
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104

	
	
	 ХВС
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092

	
	
	 ГВС
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125

	
	
	 ХВС
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111

	
	
	 ГВС
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040

	
	
	 ХВС
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029

	
	
	 ГВС
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	1,248
	1,248
	1,248
	1,248
	1,248
	1,248
	1,248
	1,248
	1,248
	1,248
	1,248
	1,248

	
	
	 ХВС
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235

	
	
	 ГВС
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	
	
	Потери воды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	Фроловское ТУ
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	с. Фролы, д.Жебреи, д.Няшино
	Реализация воды среднесуточная
	1,021
	1,021
	1,021
	1,251
	1,482
	1,712
	1,943
	2,173
	2,404
	2,635
	2,865
	2,996

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	1,225
	1,225
	1,225
	1,501
	1,778
	2,055
	2,331
	2,608
	2,885
	3,162
	3,438
	3,595

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,878
	0,878
	0,878
	1,109
	1,340
	1,570
	1,801
	2,031
	2,262
	2,492
	2,723
	2,853

	
	
	 ХВС
	0,878
	0,878
	0,878
	1,109
	1,340
	1,570
	1,801
	2,031
	2,262
	2,492
	2,723
	2,853

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	1,054
	1,054
	1,054
	1,331
	1,608
	1,884
	2,161
	2,438
	2,714
	2,991
	3,268
	3,424

	
	
	 ХВС
	1,054
	1,054
	1,054
	1,331
	1,608
	1,884
	2,161
	2,438
	2,714
	2,991
	3,268
	3,424

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037

	
	
	 ХВС
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044

	
	
	 ХВС
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105

	
	
	 ХВС
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126

	
	
	 ХВС
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,132
	0,132
	0,128
	0,128
	0,124
	0,124
	0,120
	0,120
	0,117
	0,117
	0,113
	0,113
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	д. Большая Мось
	Реализация воды среднесуточная
	0,000
	0,038
	0,077
	0,115
	0,154
	0,192
	0,230
	0,269
	0,307
	0,346
	0,437
	0,489

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,000
	0,046
	0,092
	0,138
	0,184
	0,230
	0,276
	0,323
	0,369
	0,415
	0,524
	0,587

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,000
	0,038
	0,077
	0,115
	0,154
	0,192
	0,230
	0,269
	0,307
	0,346
	0,384
	0,384

	
	
	 ХВС
	0,000
	0,038
	0,077
	0,115
	0,154
	0,192
	0,230
	0,269
	0,307
	0,346
	0,384
	0,384

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,000
	0,046
	0,092
	0,138
	0,184
	0,230
	0,276
	0,323
	0,369
	0,415
	0,461
	0,461

	
	
	 ХВС
	0,000
	0,046
	0,092
	0,138
	0,184
	0,230
	0,276
	0,323
	0,369
	0,415
	0,461
	0,461

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	 ХВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	 ХВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,053
	0,105

	
	
	 ХВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,053
	0,105

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,063
	0,126

	
	
	 ХВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,063
	0,126

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
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	д. Канабеково
	Реализация воды среднесуточная
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,001
	0,002

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,001
	0,003

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,001
	0,002

	
	
	 ХВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,001
	0,002

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,001
	0,003

	
	
	 ХВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,001
	0,003

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	 ХВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	 ХВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	 ХВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	 ХВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	35
	д.Мартьяново
	Реализация воды среднесуточная
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,047
	0,094

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,056
	0,113

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,047
	0,094

	
	
	 ХВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,047
	0,094

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,056
	0,113

	
	
	 ХВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,056
	0,113

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	 ХВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	 ХВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	 ХВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	 ХВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
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	п.Ферма, п.Горный, д.Устиново, д.Нестюково
	Реализация воды среднесуточная
	0,871
	0,931
	1,014
	1,074
	1,134
	1,194
	1,255
	1,315
	1,375
	1,435
	1,495
	1,555

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	1,045
	1,117
	1,217
	1,289
	1,361
	1,433
	1,505
	1,578
	1,650
	1,722
	1,794
	1,866

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,661
	0,702
	0,743
	0,785
	0,826
	0,867
	0,909
	0,950
	0,991
	1,032
	1,074
	1,115

	
	
	 ХВС
	0,661
	0,702
	0,743
	0,785
	0,826
	0,867
	0,909
	0,950
	0,991
	1,032
	1,074
	1,115

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,793
	0,843
	0,892
	0,942
	0,991
	1,041
	1,090
	1,140
	1,189
	1,239
	1,288
	1,338

	
	
	 ХВС
	0,793
	0,843
	0,892
	0,942
	0,991
	1,041
	1,090
	1,140
	1,189
	1,239
	1,288
	1,338

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	
	
	 ХВС
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029

	
	
	 ХВС
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,186
	0,205
	0,247
	0,266
	0,284
	0,303
	0,322
	0,341
	0,360
	0,378
	0,397
	0,416

	
	
	 ХВС
	0,186
	0,205
	0,247
	0,266
	0,284
	0,303
	0,322
	0,341
	0,360
	0,378
	0,397
	0,416

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,223
	0,246
	0,296
	0,319
	0,341
	0,364
	0,386
	0,409
	0,432
	0,454
	0,477
	0,499

	
	
	 ХВС
	0,223
	0,246
	0,296
	0,319
	0,341
	0,364
	0,386
	0,409
	0,432
	0,454
	0,477
	0,499

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,154
	0,154
	0,149
	0,149
	0,145
	0,145
	0,140
	0,140
	0,136
	0,136
	0,132
	0,132

	37
	Итого по Фроловскому ТУ
	Реализация воды среднесуточная
	1,891
	1,990
	2,112
	2,441
	2,770
	3,099
	3,428
	3,757
	4,086
	4,415
	4,845
	5,136

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	2,270
	2,388
	2,534
	2,929
	3,324
	3,719
	4,113
	4,508
	4,903
	5,298
	5,814
	6,163

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	1,539
	1,619
	1,699
	2,009
	2,319
	2,629
	2,940
	3,250
	3,560
	3,870
	4,229
	4,448

	
	
	 ХВС
	1,539
	1,619
	1,699
	2,009
	2,319
	2,629
	2,940
	3,250
	3,560
	3,870
	4,229
	4,448

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	1,847
	1,943
	2,039
	2,411
	2,783
	3,155
	3,528
	3,900
	4,272
	4,644
	5,074
	5,338

	
	
	 ХВС
	1,847
	1,943
	2,039
	2,411
	2,783
	3,155
	3,528
	3,900
	4,272
	4,644
	5,074
	5,338

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061

	
	
	 ХВС
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073

	
	
	 ХВС
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,291
	0,310
	0,352
	0,371
	0,390
	0,408
	0,427
	0,446
	0,465
	0,484
	0,555
	0,627

	
	
	 ХВС
	0,291
	0,310
	0,352
	0,371
	0,390
	0,408
	0,427
	0,446
	0,465
	0,484
	0,555
	0,627

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,349
	0,372
	0,422
	0,445
	0,467
	0,490
	0,513
	0,535
	0,558
	0,580
	0,666
	0,752

	
	
	 ХВС
	0,349
	0,372
	0,422
	0,445
	0,467
	0,490
	0,513
	0,535
	0,558
	0,580
	0,666
	0,752

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,285
	0,285
	0,277
	0,277
	0,269
	0,269
	0,261
	0,261
	0,253
	0,253
	0,245
	0,245

	 
	Юговское ТУ
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	п. Юг
	Реализация воды среднесуточная
	0,153
	0,192
	0,211
	0,230
	0,248
	0,267
	0,286
	0,305
	0,324
	0,343
	0,361
	0,380

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,184
	0,230
	0,253
	0,275
	0,298
	0,321
	0,343
	0,366
	0,388
	0,411
	0,434
	0,456

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,136
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156

	
	
	 ХВС
	0,136
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,163
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187

	
	
	 ХВС
	0,163
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	
	 ХВС
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	
	 ХВС
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,010
	0,029
	0,048
	0,066
	0,085
	0,104
	0,123
	0,142
	0,161
	0,179
	0,198
	0,217

	
	
	 ХВС
	0,010
	0,029
	0,048
	0,066
	0,085
	0,104
	0,123
	0,142
	0,161
	0,179
	0,198
	0,217

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,012
	0,035
	0,057
	0,080
	0,102
	0,125
	0,148
	0,170
	0,193
	0,215
	0,238
	0,261

	
	
	 ХВС
	0,012
	0,035
	0,057
	0,080
	0,102
	0,125
	0,148
	0,170
	0,193
	0,215
	0,238
	0,261

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	39
	с. Бершеть, с. Янычи 
	Реализация воды среднесуточная
	0,234
	0,234
	0,234
	0,377
	0,520
	0,663
	0,805
	0,948
	1,091
	1,234
	1,377
	1,519

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,281
	0,281
	0,281
	0,452
	0,624
	0,795
	0,966
	1,138
	1,309
	1,481
	1,652
	1,823

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,213
	0,213
	0,213
	0,356
	0,499
	0,642
	0,785
	0,927
	1,070
	1,213
	1,356
	1,499

	
	
	 ХВС
	0,213
	0,213
	0,213
	0,356
	0,499
	0,642
	0,785
	0,927
	1,070
	1,213
	1,356
	1,499

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,256
	0,256
	0,256
	0,427
	0,599
	0,770
	0,942
	1,113
	1,284
	1,456
	1,627
	1,798

	
	
	 ХВС
	0,256
	0,256
	0,256
	0,427
	0,599
	0,770
	0,942
	1,113
	1,284
	1,456
	1,627
	1,798

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	
	
	 ХВС
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	
	
	 ХВС
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	
	 ХВС
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	
	
	 ХВС
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	40
	с. Кояново
	Реализация воды среднесуточная
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052

	
	
	 ХВС
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063

	
	
	 ХВС
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	
	 ХВС
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	 ХВС
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	
	
	 ХВС
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	
	
	 ХВС
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	41
	Итого по Юговскому ТУ
	Реализация воды среднесуточная
	0,536
	0,575
	0,594
	0,755
	0,917
	1,079
	1,240
	1,402
	1,563
	1,725
	1,887
	2,048

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,643
	0,690
	0,712
	0,906
	1,100
	1,294
	1,488
	1,682
	1,876
	2,070
	2,264
	2,458

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,402
	0,422
	0,422
	0,564
	0,707
	0,850
	0,993
	1,136
	1,278
	1,421
	1,564
	1,707

	
	
	 ХВС
	0,402
	0,422
	0,422
	0,564
	0,707
	0,850
	0,993
	1,136
	1,278
	1,421
	1,564
	1,707

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,482
	0,506
	0,506
	0,677
	0,849
	1,020
	1,191
	1,363
	1,534
	1,705
	1,877
	2,048

	
	
	 ХВС
	0,482
	0,506
	0,506
	0,677
	0,849
	1,020
	1,191
	1,363
	1,534
	1,705
	1,877
	2,048

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032

	
	
	 ХВС
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	
	
	 ХВС
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,103
	0,122
	0,140
	0,159
	0,178
	0,197
	0,216
	0,235
	0,253
	0,272
	0,291
	0,310

	
	
	 ХВС
	0,103
	0,122
	0,140
	0,159
	0,178
	0,197
	0,216
	0,235
	0,253
	0,272
	0,291
	0,310

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,123
	0,146
	0,169
	0,191
	0,214
	0,236
	0,259
	0,282
	0,304
	0,327
	0,349
	0,372

	
	
	 ХВС
	0,123
	0,146
	0,169
	0,191
	0,214
	0,236
	0,259
	0,282
	0,304
	0,327
	0,349
	0,372

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	 
	Юго-Камское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	п. Юго-Камский, д. Полуденная
	Реализация воды среднесуточная
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,911
	0,911
	0,911
	0,911
	0,911
	0,911
	0,911
	0,911
	0,911
	0,911
	0,911
	0,911

	
	
	 ХВС
	0,911
	0,911
	0,911
	0,911
	0,911
	0,911
	0,911
	0,911
	0,911
	0,911
	0,911
	0,911

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093

	
	
	 ХВС
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234

	
	
	 ХВС
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,281
	0,281
	0,281
	0,281
	0,281
	0,281
	0,281
	0,281
	0,281
	0,281
	0,281
	0,281

	
	
	 ХВС
	0,281
	0,281
	0,281
	0,281
	0,281
	0,281
	0,281
	0,281
	0,281
	0,281
	0,281
	0,281

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156

	
	
	 ХВС
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187

	
	
	 ХВС
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	43
	п. Новый
	Реализация воды среднесуточная
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	
	
	 ХВС
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	
	
	 ХВС
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	
	 ХВС
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	
	
	 ХВС
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	 ХВС
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	
	 ХВС
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
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	 п. Усть-Пизя
	Реализация воды среднесуточная
	0,018
	0,021
	0,024
	0,027
	0,030
	0,033
	0,036
	0,039
	0,042
	0,045
	0,049
	0,052

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,021
	0,025
	0,029
	0,032
	0,036
	0,040
	0,044
	0,047
	0,051
	0,055
	0,058
	0,062

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,012
	0,016
	0,019
	0,022
	0,025
	0,028
	0,031
	0,034
	0,037
	0,040
	0,043
	0,046

	
	
	 ХВС
	0,012
	0,016
	0,019
	0,022
	0,025
	0,028
	0,031
	0,034
	0,037
	0,040
	0,043
	0,046

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,015
	0,019
	0,022
	0,026
	0,030
	0,033
	0,037
	0,041
	0,044
	0,048
	0,052
	0,055

	
	
	 ХВС
	0,015
	0,019
	0,022
	0,026
	0,030
	0,033
	0,037
	0,041
	0,044
	0,048
	0,052
	0,055

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	
	 ХВС
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	
	
	 ХВС
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	 ХВС
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	
	 ХВС
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
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	 с. Сташково
	Реализация воды среднесуточная
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	 ХВС
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	
	 ХВС
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	 ХВС
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	 ХВС
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	 ХВС
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	 ХВС
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
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	д. Берег Камы
	Реализация воды среднесуточная
	0,000
	0,005
	0,011
	0,016
	0,021
	0,026
	0,032
	0,037
	0,042
	0,047
	0,053
	0,058

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,000
	0,006
	0,013
	0,019
	0,025
	0,032
	0,038
	0,044
	0,051
	0,057
	0,063
	0,070

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,000
	0,005
	0,011
	0,016
	0,021
	0,026
	0,032
	0,037
	0,042
	0,047
	0,053
	0,058

	
	
	 ХВС
	0,000
	0,005
	0,011
	0,016
	0,021
	0,026
	0,032
	0,037
	0,042
	0,047
	0,053
	0,058

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,000
	0,006
	0,013
	0,019
	0,025
	0,032
	0,038
	0,044
	0,051
	0,057
	0,063
	0,070

	
	
	 ХВС
	0,000
	0,006
	0,013
	0,019
	0,025
	0,032
	0,038
	0,044
	0,051
	0,057
	0,063
	0,070

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	 ХВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	 ХВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	 ХВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	 ХВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери воды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
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	Итого по Юго-Камскому ТУ 
	Реализация воды среднесуточная
	1,38
	1,38
	1,39
	1,39
	1,39
	1,40
	1,40
	1,40
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	1,66
	1,66
	1,66
	1,67
	1,67
	1,68
	1,68
	1,68
	1,69
	1,69
	1,69
	1,70

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,97
	0,97
	0,97
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,99
	0,99
	0,99
	1,00
	1,00

	
	
	 ХВС
	0,97
	0,97
	0,97
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,99
	0,99
	0,99
	1,00
	1,00

	
	
	 ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	1,16
	1,16
	1,17
	1,17
	1,17
	1,18
	1,18
	1,19
	1,19
	1,19
	1,20
	1,20

	
	
	 ХВС
	1,16
	1,16
	1,17
	1,17
	1,17
	1,18
	1,18
	1,19
	1,19
	1,19
	1,20
	1,20

	
	
	 ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	
	
	 ХВС
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	
	
	 ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30

	
	
	 ХВС
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30

	
	
	 ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	
	
	 ХВС
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	
	
	 ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	
	
	 ХВС
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	
	
	 ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Потери воды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	Итого по Пермскому МО
	Реализация воды среднесуточная
	13,904
	14,096
	14,634
	15,526
	16,417
	17,308
	18,314
	19,291
	20,267
	21,243
	22,321
	22,959

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	16,685
	16,915
	17,561
	18,631
	19,700
	20,769
	21,977
	23,149
	24,320
	25,492
	26,785
	27,551

	
	
	Население среднесуточное потребление, в т.ч.:
	9,968
	10,122
	10,563
	11,381
	12,198
	13,015
	13,913
	14,782
	15,651
	16,519
	17,436
	17,914

	
	
	 ХВС
	9,485
	9,640
	10,081
	10,898
	11,715
	12,532
	13,431
	14,299
	15,168
	16,037
	16,953
	17,431

	
	
	 ГВС
	0,483
	0,483
	0,483
	0,483
	0,483
	0,483
	0,483
	0,483
	0,483
	0,483
	0,483
	0,483

	
	
	Население максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	11,962
	12,147
	12,676
	13,657
	14,637
	15,618
	16,696
	17,739
	18,781
	19,823
	20,923
	21,497

	
	
	 ХВС
	11,382
	11,568
	12,097
	13,077
	14,058
	15,038
	16,117
	17,159
	18,202
	19,244
	20,344
	20,918

	
	
	 ГВС
	0,579
	0,579
	0,579
	0,579
	0,579
	0,579
	0,579
	0,579
	0,579
	0,579
	0,579
	0,579

	
	
	Бюджетные потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	1,364
	1,364
	1,364
	1,364
	1,364
	1,364
	1,364
	1,364
	1,364
	1,364
	1,364
	1,364

	
	
	 ХВС
	1,222
	1,222
	1,348
	1,474
	1,600
	1,726
	1,852
	1,978
	2,104
	2,230
	2,356
	2,483

	
	
	 ГВС
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143

	
	
	Бюджетные потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	1,637
	1,637
	1,789
	1,940
	2,091
	2,243
	2,394
	2,545
	2,697
	2,848
	2,999
	3,151

	
	
	 ХВС
	1,466
	1,466
	1,617
	1,768
	1,920
	2,071
	2,222
	2,374
	2,525
	2,676
	2,828
	2,979

	
	
	 ГВС
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	
	
	Прочие потребители среднесуточное потребление, в т.ч.:
	2,571
	2,609
	2,706
	2,780
	2,855
	2,929
	3,036
	3,144
	3,252
	3,359
	3,520
	3,680

	
	
	 ХВС
	2,525
	2,563
	2,660
	2,735
	2,809
	2,883
	2,990
	3,098
	3,206
	3,314
	3,474
	3,634

	
	
	 ГВС
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	
	
	Прочие потребители максимальное суточное потребление, в т.ч.:
	3,086
	3,131
	3,248
	3,337
	3,425
	3,514
	3,644
	3,773
	3,902
	4,031
	4,224
	4,416

	
	
	 ХВС
	3,030
	3,076
	3,193
	3,281
	3,370
	3,459
	3,589
	3,718
	3,847
	3,976
	4,169
	4,361

	
	
	 ГВС
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055

	
	
	Потери воды
	1,967
	1,967
	1,908
	1,908
	1,851
	1,851
	1,795
	1,795
	1,741
	1,741
	1,689
	1,689




[bookmark: _Toc212111668]Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Описание систем горячего водоснабжения также приведено в пункте 1.4.6.

С. Гамово
Горячее водоснабжение части жилых домов по ул. 50 лет Октября осуществляется от газовой котельной (ул. 50 лет Октября, 12а). Котельная находится в хозяйственном ведении МУП «Двуречье».
Горячее водоснабжение части жилых домов по ул. 50 лет Октября осуществляется от газовой котельной находящейся в собственности ФБУ ПБК ГУФСИН.

Д. Песьянка
Горячее водоснабжение д. Песьянка, осуществляется от газовой котельной. Нагрев воды для нужд горячего водоснабжения осуществляется непосредственно в котельной. Котельная находится в хозяйственном ведении МУП «Двуречье».

Д. Кондратово
Горячее водоснабжение обеспечивают 4 центральных тепловых пункта. Эксплуатацию ЦТП осуществляют Пермские тепловые сети филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс», РТС №2. ЦТП находятся в собственности Пермского муниципального округа.
Эксплуатацию сетей ГВС от ЦТП до потребителей осуществляет МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа». Сети ГВС находятся в собственности Пермского муниципального округа.

С. Култаево
Горячее водоснабжение обеспечивают 5 центральных тепловых пункта. Эксплуатацию ЦТП и сетей ГВС осуществляет МУП «Двуречье». ЦТП и сети ГВС находятся в хозяйственном ведении МУП «Двуречье».
Часть индивидуальных жилых домов осуществляет нагрев воды на нужды ГВС в собственных водоподогревателях.

С. Усть-Качка
Горячее водоснабжение осуществляют 2 организации:
1. ЗАО «Курорт Усть-Качка»,
2. ООО «Усть-Качкинская тепловая компания».
В собственности ЗАО «Курорт Усть-Качка» находятся  7 ЦТП и сети ГВС после них.
В собственности ООО «Усть-Качкинская тепловая компания» находятся 4 ЦТП и сети ГВС после них.
С. Фролы
Централизованное горячее водоснабжение от котельной расположенной по адресу с. Фролы ул. Садовая, 18. Котельная и сети ГВС от нее находятся в собственности Пермского муниципального округа. Эксплуатацию котельной и сетей ГВС осуществляет ООО «Поток».
[bookmark: _Toc212111669]Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Фактическое потребление воды (реализация) потребителями Пермского МО в 2024 году составило 5088,841 тыс. м3. Ожидаемое потребление воды в 2035 году – 8380,019 тыс. м3.
Средний суточный объем реализации Пермского МО в 2024 составил 13,904 тыс. м3. Ожидаемое среднесуточное потребление воды в 2035 году – 22,959 тыс. м3.
Максимальный суточный объем реализации Пермского МО в 2024 году составил 16,685 тыс. м3. Ожидаемое максимальное суточное потребление воды в 2035 году – 27,551 тыс. м3. 
Фактическое и ожидаемое потребление горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) приведено ниже (Таблица 3.9).


[bookmark: _Ref206671302][bookmark: _Toc212111733]Таблица 3.9 Фактическое и ожидаемое потребление горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
	№ п
	Населенные пункты
	Наименование показателя
	Величина показателя, тыс. м3

	
	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.
	2035 г.

	 
	Гамовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	д. Осенцы, с. Гамово
	Реализация воды годовая
	375,315
	374,290
	374,290
	374,290
	374,290
	374,290
	385,240
	385,240
	385,240
	385,240
	385,240
	385,240

	
	
	 ХВС
	336,172
	335,253
	335,253
	335,253
	335,253
	335,253
	346,203
	346,203
	346,203
	346,203
	346,203
	346,203

	
	
	 ГВС
	39,143
	39,036
	39,036
	39,036
	39,036
	39,036
	39,036
	39,036
	39,036
	39,036
	39,036
	39,036

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025
	1,055
	1,055
	1,055
	1,055
	1,055
	1,055

	
	
	 ХВС
	0,919
	0,919
	0,919
	0,919
	0,919
	0,919
	0,949
	0,949
	0,949
	0,949
	0,949
	0,949

	
	
	 ГВС
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	1,231
	1,231
	1,231
	1,231
	1,231
	1,231
	1,267
	1,267
	1,267
	1,267
	1,267
	1,267

	
	
	 ХВС
	1,102
	1,102
	1,102
	1,102
	1,102
	1,102
	1,138
	1,138
	1,138
	1,138
	1,138
	1,138

	
	
	 ГВС
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128

	2
	Песьянка, Ванюки, Хмели, Сокол, Крохово, Большое Савино
	Реализация воды годовая
	352,034
	351,072
	357,506
	363,941
	370,375
	376,809
	383,243
	389,677
	396,112
	402,546
	408,980
	415,414

	
	
	 ХВС
	326,697
	325,804
	332,239
	338,673
	345,107
	351,541
	357,975
	364,410
	370,844
	377,278
	383,712
	390,147

	
	
	 ГВС
	25,337
	25,268
	25,268
	25,268
	25,268
	25,268
	25,268
	25,268
	25,268
	25,268
	25,268
	25,268

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	0,962
	0,962
	0,979
	0,997
	1,015
	1,032
	1,050
	1,068
	1,085
	1,103
	1,120
	1,138

	
	
	 ХВС
	0,893
	0,893
	0,910
	0,928
	0,945
	0,963
	0,981
	0,998
	1,016
	1,034
	1,051
	1,069

	
	
	 ГВС
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	1,154
	1,154
	1,175
	1,197
	1,218
	1,239
	1,260
	1,281
	1,302
	1,323
	1,345
	1,366

	
	
	 ХВС
	1,071
	1,071
	1,092
	1,113
	1,135
	1,156
	1,177
	1,198
	1,219
	1,240
	1,262
	1,283

	
	
	 ГВС
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083

	3
	Итого по Гамовскому ТУ
	Реализация воды годовая
	727,349
	725,362
	731,796
	738,230
	744,664
	751,099
	768,483
	774,917
	781,351
	787,785
	794,220
	800,654

	
	
	 ХВС
	662,869
	661,058
	667,492
	673,926
	680,361
	686,795
	704,179
	710,613
	717,047
	723,482
	729,916
	736,350

	
	
	 ГВС
	64,480
	64,304
	64,304
	64,304
	64,304
	64,304
	64,304
	64,304
	64,304
	64,304
	64,304
	64,304

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	1,987
	1,987
	2,005
	2,023
	2,040
	2,058
	2,105
	2,123
	2,141
	2,158
	2,176
	2,194

	
	
	 ХВС
	1,811
	1,811
	1,829
	1,846
	1,864
	1,882
	1,929
	1,947
	1,965
	1,982
	2,000
	2,017

	
	
	 ГВС
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	2,385
	2,385
	2,406
	2,427
	2,448
	2,469
	2,527
	2,548
	2,569
	2,590
	2,611
	2,632

	
	
	 ХВС
	2,173
	2,173
	2,194
	2,216
	2,237
	2,258
	2,315
	2,336
	2,357
	2,379
	2,400
	2,421

	
	
	 ГВС
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211

	 
	Кондратовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	д. Кондратово
	Реализация воды годовая
	881,946
	879,536
	989,036
	1098,536
	1208,036
	1317,536
	1427,036
	1536,536
	1646,036
	1755,536
	1865,036
	1865,036

	
	
	 ХВС
	773,680
	771,566
	881,066
	990,566
	1100,066
	1209,566
	1319,066
	1428,566
	1538,066
	1647,566
	1757,066
	1757,066

	
	
	 ГВС
	108,266
	107,970
	107,970
	107,970
	107,970
	107,970
	107,970
	107,970
	107,970
	107,970
	107,970
	107,970

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	2,410
	2,410
	2,710
	3,010
	3,310
	3,610
	3,910
	4,210
	4,510
	4,810
	5,110
	5,110

	
	
	 ХВС
	2,114
	2,114
	2,414
	2,714
	3,014
	3,314
	3,614
	3,914
	4,214
	4,514
	4,814
	4,814

	
	
	 ГВС
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	2,892
	2,892
	3,252
	3,612
	3,972
	4,332
	4,692
	5,052
	5,412
	5,772
	6,132
	6,132

	
	
	 ХВС
	2,537
	2,537
	2,897
	3,257
	3,617
	3,977
	4,337
	4,697
	5,057
	5,417
	5,777
	5,777

	
	
	 ГВС
	0,355
	0,355
	0,355
	0,355
	0,355
	0,355
	0,355
	0,355
	0,355
	0,355
	0,355
	0,355

	5
	д. Загришинксое, д. Скобелевка
	Реализация воды годовая
	28,050
	27,973
	29,940
	31,906
	33,873
	35,839
	37,806
	39,772
	41,738
	43,705
	45,671
	47,638

	
	
	 ХВС
	28,050
	27,973
	29,940
	31,906
	33,873
	35,839
	37,806
	39,772
	41,738
	43,705
	45,671
	47,638

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	0,077
	0,077
	0,082
	0,087
	0,093
	0,098
	0,104
	0,109
	0,114
	0,120
	0,125
	0,131

	
	
	 ХВС
	0,077
	0,077
	0,082
	0,087
	0,093
	0,098
	0,104
	0,109
	0,114
	0,120
	0,125
	0,131

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,092
	0,092
	0,098
	0,105
	0,111
	0,118
	0,124
	0,131
	0,137
	0,144
	0,150
	0,157

	
	
	 ХВС
	0,092
	0,092
	0,098
	0,105
	0,111
	0,118
	0,124
	0,131
	0,137
	0,144
	0,150
	0,157

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Итого по Кондратовскому ТУ
	Реализация воды годовая
	909,996
	907,510
	1018,976
	1130,443
	1241,909
	1353,375
	1464,842
	1576,308
	1687,775
	1799,241
	1910,708
	1912,674

	
	
	 ХВС
	801,730
	799,539
	911,006
	1022,472
	1133,939
	1245,405
	1356,872
	1468,338
	1579,805
	1691,271
	1802,737
	1804,704

	
	
	 ГВС
	108,266
	107,970
	107,970
	107,970
	107,970
	107,970
	107,970
	107,970
	107,970
	107,970
	107,970
	107,970

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	2,486
	2,486
	2,792
	3,097
	3,402
	3,708
	4,013
	4,319
	4,624
	4,929
	5,235
	5,240

	
	
	 ХВС
	2,191
	2,191
	2,496
	2,801
	3,107
	3,412
	3,717
	4,023
	4,328
	4,634
	4,939
	4,944

	
	
	 ГВС
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	2,984
	2,984
	3,350
	3,717
	4,083
	4,449
	4,816
	5,182
	5,549
	5,915
	6,282
	6,288

	
	
	 ХВС
	2,629
	2,629
	2,995
	3,362
	3,728
	4,094
	4,461
	4,827
	5,194
	5,560
	5,927
	5,933

	
	
	 ГВС
	0,355
	0,355
	0,355
	0,355
	0,355
	0,355
	0,355
	0,355
	0,355
	0,355
	0,355
	0,355

	 
	Кукуштанское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	п. Кукуштан (станция Кукуштан)
	Реализация воды годовая
	17,882
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833

	
	
	 ХВС
	17,882
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049

	
	
	 ХВС
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059

	
	
	 ХВС
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	п. Кукуштан, с. Курашим, д. Байболовка
	Реализация воды годовая
	55,890
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737

	
	
	 ХВС
	55,890
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153

	
	
	 ХВС
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183

	
	
	 ХВС
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9
	с. Платошино
	Реализация воды годовая
	120,197
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869

	
	
	 ХВС
	120,197
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328

	
	
	 ХВС
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394

	
	
	 ХВС
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	с. Нижний Пальник
	Реализация воды годовая
	37,584
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481

	
	
	 ХВС
	37,584
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103

	
	
	 ХВС
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123

	
	
	 ХВС
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	д. Аннинск
	Реализация воды годовая
	5,977
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961

	
	
	 ХВС
	5,977
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	
	
	 ХВС
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	
	
	 ХВС
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	12
	п. Октябрьский
	Реализация воды годовая
	7,193
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173

	
	
	 ХВС
	7,193
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	
	
	 ХВС
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	
	
	 ХВС
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13
	д. Челяба
	Реализация воды годовая
	4,255
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243

	
	
	 ХВС
	4,255
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	
	
	 ХВС
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	 ХВС
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	14
	Итого по Кукуштанскому ТУ
	Реализация воды годовая
	248,977
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297

	
	
	 ХВС
	248,977
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680

	
	
	 ХВС
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,816
	0,816
	0,816
	0,816
	0,816
	0,816
	0,816
	0,816
	0,816
	0,816
	0,816
	0,816

	
	
	 ХВС
	0,816
	0,816
	0,816
	0,816
	0,816
	0,816
	0,816
	0,816
	0,816
	0,816
	0,816
	0,816

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	Кутаевское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Култаево, Косотуриха, Аникино, Шумки, Мокино, Чуваки, Болгары, Кичаново, Баш-Култаево, Протасы
	Реализация воды годовая
	408,905
	423,551
	439,314
	455,077
	470,840
	486,603
	521,196
	555,788
	590,381
	624,973
	659,565
	694,158

	
	
	 ХВС
	390,262
	404,959
	420,722
	436,485
	452,248
	468,011
	502,604
	537,196
	571,789
	606,381
	640,973
	675,566

	
	
	 ГВС
	18,643
	18,592
	18,592
	18,592
	18,592
	18,592
	18,592
	18,592
	18,592
	18,592
	18,592
	18,592

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	1,117
	1,160
	1,204
	1,247
	1,290
	1,333
	1,428
	1,523
	1,617
	1,712
	1,807
	1,902

	
	
	 ХВС
	1,066
	1,109
	1,153
	1,196
	1,239
	1,282
	1,377
	1,472
	1,567
	1,661
	1,756
	1,851

	
	
	 ГВС
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	1,341
	1,392
	1,444
	1,496
	1,548
	1,600
	1,714
	1,827
	1,941
	2,055
	2,168
	2,282

	
	
	 ХВС
	1,280
	1,331
	1,383
	1,435
	1,487
	1,539
	1,652
	1,766
	1,880
	1,994
	2,107
	2,221

	
	
	 ГВС
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061

	16
	Нижние Муллы, Петровка, Усть-Тары
	Реализация воды годовая
	59,498
	62,201
	65,066
	67,931
	70,796
	73,662
	76,527
	79,392
	82,257
	85,123
	87,988
	90,853

	
	
	 ХВС
	59,498
	62,201
	65,066
	67,931
	70,796
	73,662
	76,527
	79,392
	82,257
	85,123
	87,988
	90,853

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	0,163
	0,170
	0,178
	0,186
	0,194
	0,202
	0,210
	0,218
	0,225
	0,233
	0,241
	0,249

	
	
	 ХВС
	0,163
	0,170
	0,178
	0,186
	0,194
	0,202
	0,210
	0,218
	0,225
	0,233
	0,241
	0,249

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,195
	0,204
	0,214
	0,223
	0,233
	0,242
	0,252
	0,261
	0,270
	0,280
	0,289
	0,299

	
	
	 ХВС
	0,195
	0,204
	0,214
	0,223
	0,233
	0,242
	0,252
	0,261
	0,270
	0,280
	0,289
	0,299

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	17
	Итого по Култаевскому ТУ
	Реализация воды годовая
	468,403
	485,752
	504,380
	523,008
	541,637
	560,265
	597,723
	635,180
	672,638
	710,096
	747,553
	785,011

	
	
	 ХВС
	449,760
	467,160
	485,788
	504,416
	523,045
	541,673
	579,131
	616,588
	654,046
	691,504
	728,961
	766,419

	
	
	 ГВС
	18,643
	18,592
	18,592
	18,592
	18,592
	18,592
	18,592
	18,592
	18,592
	18,592
	18,592
	18,592

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	1,280
	1,331
	1,382
	1,433
	1,484
	1,535
	1,638
	1,740
	1,843
	1,945
	2,048
	2,151

	
	
	 ХВС
	1,229
	1,280
	1,331
	1,382
	1,433
	1,484
	1,587
	1,689
	1,792
	1,895
	1,997
	2,100

	
	
	 ГВС
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	1,536
	1,597
	1,658
	1,719
	1,781
	1,842
	1,965
	2,088
	2,211
	2,335
	2,458
	2,581

	
	
	 ХВС
	1,475
	1,536
	1,597
	1,658
	1,720
	1,781
	1,904
	2,027
	2,150
	2,273
	2,397
	2,520

	
	
	 ГВС
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061

	 
	Лобановское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	с. Лобаново
	Реализация воды годовая
	318,550
	317,680
	320,039
	322,398
	324,757
	327,116
	329,475
	331,834
	334,193
	336,552
	338,911
	341,270

	
	
	 ХВС
	318,550
	317,680
	366,066
	414,451
	462,837
	511,222
	559,608
	607,993
	656,379
	704,764
	753,150
	801,535

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	0,870
	0,870
	0,877
	0,883
	0,890
	0,896
	0,903
	0,909
	0,916
	0,922
	0,929
	0,935

	
	
	 ХВС
	0,870
	0,870
	1,003
	1,135
	1,268
	1,401
	1,533
	1,666
	1,798
	1,931
	2,063
	2,196

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	1,044
	1,044
	1,052
	1,060
	1,068
	1,075
	1,083
	1,091
	1,099
	1,106
	1,114
	1,122

	
	
	 ХВС
	1,044
	1,044
	1,204
	1,363
	1,522
	1,681
	1,840
	1,999
	2,158
	2,317
	2,476
	2,635

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	19
	д. Горный, д. Мостовая
	Реализация воды годовая
	16,509
	16,464
	21,373
	26,282
	31,192
	36,101
	41,010
	45,919
	50,829
	55,738
	60,647
	65,556

	
	
	 ХВС
	16,509
	16,464
	21,373
	26,282
	31,192
	36,101
	41,010
	45,919
	50,829
	55,738
	60,647
	65,556

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	0,045
	0,045
	0,059
	0,072
	0,085
	0,099
	0,112
	0,126
	0,139
	0,153
	0,166
	0,180

	
	
	 ХВС
	0,045
	0,045
	0,059
	0,072
	0,085
	0,099
	0,112
	0,126
	0,139
	0,153
	0,166
	0,180

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,054
	0,054
	0,070
	0,086
	0,103
	0,119
	0,135
	0,151
	0,167
	0,183
	0,199
	0,216

	
	
	 ХВС
	0,054
	0,054
	0,070
	0,086
	0,103
	0,119
	0,135
	0,151
	0,167
	0,183
	0,199
	0,216

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	20
	п. Мулянка
	Реализация воды годовая
	35,817
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719

	
	
	 ХВС
	35,817
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098

	
	
	 ХВС
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117

	
	
	 ХВС
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	21
	 д. Касимово
	Реализация воды годовая
	18,539
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488

	
	
	 ХВС
	18,539
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	
	
	 ХВС
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061

	
	
	 ХВС
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	22
	Итого по Лобановскому ТУ
	Реализация воды годовая
	389,415
	388,351
	395,619
	402,888
	410,156
	417,424
	424,692
	431,961
	439,229
	446,497
	453,765
	461,034

	
	
	 ХВС
	389,415
	388,351
	441,646
	494,941
	548,235
	601,530
	654,825
	708,120
	761,414
	814,709
	868,004
	921,299

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	1,064
	1,064
	1,084
	1,104
	1,124
	1,144
	1,164
	1,183
	1,203
	1,223
	1,243
	1,263

	
	
	 ХВС
	1,064
	1,064
	1,210
	1,356
	1,502
	1,648
	1,794
	1,940
	2,086
	2,232
	2,378
	2,524

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	1,277
	1,277
	1,301
	1,325
	1,348
	1,372
	1,396
	1,420
	1,444
	1,468
	1,492
	1,516

	
	
	 ХВС
	1,277
	1,277
	1,452
	1,627
	1,802
	1,978
	2,153
	2,328
	2,503
	2,678
	2,854
	3,029

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	Сылвенское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	п. Сылва, с. Троица, с. Ляды, д. Малая
	Реализация воды годовая
	284,530
	284,034
	284,315
	284,315
	284,315
	284,315
	296,573
	308,831
	321,088
	333,346
	345,604
	357,862

	
	
	 ХВС
	284,530
	284,034
	284,315
	284,315
	284,315
	284,315
	296,573
	308,831
	321,088
	333,346
	345,604
	357,862

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	0,777
	0,778
	0,779
	0,779
	0,779
	0,779
	0,813
	0,846
	0,880
	0,913
	0,947
	0,980

	
	
	 ХВС
	0,777
	0,778
	0,779
	0,779
	0,779
	0,779
	0,813
	0,846
	0,880
	0,913
	0,947
	0,980

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,933
	0,934
	0,935
	0,935
	0,935
	0,935
	0,975
	1,015
	1,056
	1,096
	1,136
	1,177

	
	
	 ХВС
	0,933
	0,934
	0,935
	0,935
	0,935
	0,935
	0,975
	1,015
	1,056
	1,096
	1,136
	1,177

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	24
	Итого по Сылвенскому ТУ
	Реализация воды годовая
	284,530
	284,034
	284,315
	284,315
	284,315
	284,315
	296,573
	308,831
	321,088
	333,346
	345,604
	357,862

	
	
	 ХВС
	284,530
	284,034
	284,315
	284,315
	284,315
	284,315
	296,573
	308,831
	321,088
	333,346
	345,604
	357,862

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	0,777
	0,778
	0,779
	0,779
	0,779
	0,779
	0,813
	0,846
	0,880
	0,913
	0,947
	0,980

	
	
	 ХВС
	0,777
	0,778
	0,779
	0,779
	0,779
	0,779
	0,813
	0,846
	0,880
	0,913
	0,947
	0,980

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,933
	0,934
	0,935
	0,935
	0,935
	0,935
	0,975
	1,015
	1,056
	1,096
	1,136
	1,177

	
	
	 ХВС
	0,933
	0,934
	0,935
	0,935
	0,935
	0,935
	0,975
	1,015
	1,056
	1,096
	1,136
	1,177

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	Усть-Качкинское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	п. Усть-Качка
	Реализация воды годовая
	517,279
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866

	
	
	 ХВС
	462,820
	461,555
	461,555
	461,555
	461,555
	461,555
	461,555
	461,555
	461,555
	461,555
	461,555
	461,555

	
	
	 ГВС
	54,459
	54,310
	54,310
	54,310
	54,310
	54,310
	54,310
	54,310
	54,310
	54,310
	54,310
	54,310

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	1,413
	1,413
	1,413
	1,413
	1,413
	1,413
	1,413
	1,413
	1,413
	1,413
	1,413
	1,413

	
	
	 ХВС
	1,265
	1,265
	1,265
	1,265
	1,265
	1,265
	1,265
	1,265
	1,265
	1,265
	1,265
	1,265

	
	
	 ГВС
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696

	
	
	 ХВС
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517

	
	
	 ГВС
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179

	26
	 п. Красный Восход
	Реализация воды годовая
	77,092
	76,882
	76,882
	78,159
	79,437
	80,714
	81,992
	83,269
	84,547
	85,824
	87,102
	88,379

	
	
	 ХВС
	77,092
	76,882
	76,882
	78,159
	79,437
	80,714
	81,992
	83,269
	84,547
	85,824
	87,102
	88,379

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	0,211
	0,211
	0,211
	0,214
	0,218
	0,221
	0,225
	0,228
	0,232
	0,235
	0,239
	0,242

	
	
	 ХВС
	0,211
	0,211
	0,211
	0,214
	0,218
	0,221
	0,225
	0,228
	0,232
	0,235
	0,239
	0,242

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,253
	0,253
	0,253
	0,257
	0,261
	0,265
	0,270
	0,274
	0,278
	0,282
	0,286
	0,291

	
	
	 ХВС
	0,253
	0,253
	0,253
	0,257
	0,261
	0,265
	0,270
	0,274
	0,278
	0,282
	0,286
	0,291

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	27
	п. Горшки, д. Растягаево
	Реализация воды годовая
	45,232
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109

	
	
	 ХВС
	45,232
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124

	
	
	 ХВС
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148

	
	
	 ХВС
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	28
	 д. Луговая, д. Заозерье
	Реализация воды годовая
	12,866
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830

	
	
	 ХВС
	12,866
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	
	
	 ХВС
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	
	
	 ХВС
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	29
	д. Большакино
	Реализация воды годовая
	1,773
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768

	
	
	 ХВС
	1,773
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	
	 ХВС
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	 ХВС
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	30
	 д. Суздалы
	Реализация воды годовая
	12,055
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022

	
	
	 ХВС
	12,055
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033

	
	
	 ХВС
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	 ХВС
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	31
	Итого по Усть-Какинскому ТУ
	Реализация воды годовая
	666,297
	664,477
	664,477
	665,754
	667,032
	668,309
	669,587
	670,864
	672,142
	673,419
	674,697
	675,974

	
	
	 ХВС
	611,838
	610,166
	610,166
	611,444
	612,721
	613,999
	615,276
	616,554
	617,831
	619,109
	620,386
	621,664

	
	
	 ГВС
	54,459
	54,310
	54,310
	54,310
	54,310
	54,310
	54,310
	54,310
	54,310
	54,310
	54,310
	54,310

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	1,820
	1,820
	1,820
	1,824
	1,827
	1,831
	1,834
	1,838
	1,841
	1,845
	1,848
	1,852

	
	
	 ХВС
	1,672
	1,672
	1,672
	1,675
	1,679
	1,682
	1,686
	1,689
	1,693
	1,696
	1,700
	1,703

	
	
	 ГВС
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	2,185
	2,185
	2,185
	2,189
	2,193
	2,197
	2,201
	2,206
	2,210
	2,214
	2,218
	2,222

	
	
	 ХВС
	2,006
	2,006
	2,006
	2,010
	2,014
	2,019
	2,023
	2,027
	2,031
	2,035
	2,040
	2,044

	
	
	 ГВС
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179

	 
	Фроловское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	с. Фролы, д.Жебреи, д.Няшино
	Реализация воды годовая
	373,552
	372,532
	372,532
	456,689
	540,846
	625,004
	709,161
	793,319
	877,476
	961,634
	1045,803
	1093,376

	
	
	 ХВС
	373,552
	372,532
	372,532
	456,689
	540,846
	625,004
	709,161
	793,319
	877,476
	961,634
	1045,803
	1093,376

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	1,021
	1,021
	1,021
	1,251
	1,482
	1,712
	1,943
	2,173
	2,404
	2,635
	2,865
	2,996

	
	
	 ХВС
	1,021
	1,021
	1,021
	1,251
	1,482
	1,712
	1,943
	2,173
	2,404
	2,635
	2,865
	2,996

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	1,225
	1,225
	1,225
	1,501
	1,778
	2,055
	2,331
	2,608
	2,885
	3,162
	3,438
	3,595

	
	
	 ХВС
	1,225
	1,225
	1,225
	1,501
	1,778
	2,055
	2,331
	2,608
	2,885
	3,162
	3,438
	3,595

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	33
	д. Большая Мось
	Реализация воды годовая
	0,000
	14,015
	28,029
	42,044
	56,058
	70,073
	84,087
	98,102
	112,116
	126,131
	159,381
	178,616

	
	
	 ХВС
	0,000
	14,015
	28,029
	42,044
	56,058
	70,073
	84,087
	98,102
	112,116
	126,131
	159,381
	178,616

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	0,000
	0,038
	0,077
	0,115
	0,154
	0,192
	0,230
	0,269
	0,307
	0,346
	0,437
	0,489

	
	
	 ХВС
	0,000
	0,038
	0,077
	0,115
	0,154
	0,192
	0,230
	0,269
	0,307
	0,346
	0,437
	0,489

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,000
	0,046
	0,092
	0,138
	0,184
	0,230
	0,276
	0,323
	0,369
	0,415
	0,524
	0,587

	
	
	 ХВС
	0,000
	0,046
	0,092
	0,138
	0,184
	0,230
	0,276
	0,323
	0,369
	0,415
	0,524
	0,587

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	34
	д. Канабеково
	Реализация воды годовая
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,409
	0,818

	
	
	 ХВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,409
	0,818

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,001
	0,002

	
	
	 ХВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,001
	0,002

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,001
	0,003

	
	
	 ХВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,001
	0,003

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	35
	д.Мартьяново
	Реализация воды годовая
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	17,111
	34,222

	
	
	 ХВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	17,111
	34,222

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,047
	0,094

	
	
	 ХВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,047
	0,094

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,056
	0,113

	
	
	 ХВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,056
	0,113

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	36
	п.Ферма, п.Горный, д.Устиново, д.Нестюково
	Реализация воды годовая
	318,729
	339,782
	370,210
	392,133
	414,057
	435,980
	457,904
	479,827
	501,751
	523,674
	545,598
	567,521

	
	
	 ХВС
	318,729
	339,782
	370,210
	392,133
	414,057
	435,980
	457,904
	479,827
	501,751
	523,674
	545,598
	567,521

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	0,871
	0,931
	1,014
	1,074
	1,134
	1,194
	1,255
	1,315
	1,375
	1,435
	1,495
	1,555

	
	
	 ХВС
	0,871
	0,931
	1,014
	1,074
	1,134
	1,194
	1,255
	1,315
	1,375
	1,435
	1,495
	1,555

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	1,045
	1,117
	1,217
	1,289
	1,361
	1,433
	1,505
	1,578
	1,650
	1,722
	1,794
	1,866

	
	
	 ХВС
	1,045
	1,117
	1,217
	1,289
	1,361
	1,433
	1,505
	1,578
	1,650
	1,722
	1,794
	1,866

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	37
	Итого по Фроловскому ТУ
	Реализация воды годовая
	692,281
	726,328
	770,770
	890,866
	1010,961
	1131,057
	1251,152
	1371,248
	1491,343
	1611,439
	1768,302
	1874,553

	
	
	 ХВС
	692,281
	726,328
	770,770
	890,866
	1010,961
	1131,057
	1251,152
	1371,248
	1491,343
	1611,439
	1768,302
	1874,553

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	1,891
	1,990
	2,112
	2,441
	2,770
	3,099
	3,428
	3,757
	4,086
	4,415
	4,845
	5,136

	
	
	 ХВС
	1,891
	1,990
	2,112
	2,441
	2,770
	3,099
	3,428
	3,757
	4,086
	4,415
	4,845
	5,136

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	2,270
	2,388
	2,534
	2,929
	3,324
	3,719
	4,113
	4,508
	4,903
	5,298
	5,814
	6,163

	
	
	 ХВС
	2,270
	2,388
	2,534
	2,929
	3,324
	3,719
	4,113
	4,508
	4,903
	5,298
	5,814
	6,163

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	Юговское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	п. Юг
	Реализация воды годовая
	56,080
	70,028
	76,902
	83,776
	90,650
	97,525
	104,399
	111,273
	118,147
	125,021
	131,895
	138,770

	
	
	 ХВС
	56,080
	70,028
	76,902
	83,776
	90,650
	97,525
	104,399
	111,273
	118,147
	125,021
	131,895
	138,770

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	0,153
	0,192
	0,211
	0,230
	0,248
	0,267
	0,286
	0,305
	0,324
	0,343
	0,361
	0,380

	
	
	 ХВС
	0,153
	0,192
	0,211
	0,230
	0,248
	0,267
	0,286
	0,305
	0,324
	0,343
	0,361
	0,380

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,184
	0,230
	0,253
	0,275
	0,298
	0,321
	0,343
	0,366
	0,388
	0,411
	0,434
	0,456

	
	
	 ХВС
	0,184
	0,230
	0,253
	0,275
	0,298
	0,321
	0,343
	0,366
	0,388
	0,411
	0,434
	0,456

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	39
	с. Бершеть, с. Янычи 
	Реализация воды годовая
	85,710
	85,476
	85,476
	137,601
	189,725
	241,850
	293,975
	346,100
	398,225
	450,349
	502,474
	554,599

	
	
	 ХВС
	85,710
	85,476
	85,476
	137,601
	189,725
	241,850
	293,975
	346,100
	398,225
	450,349
	502,474
	554,599

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	0,234
	0,234
	0,234
	0,377
	0,520
	0,663
	0,805
	0,948
	1,091
	1,234
	1,377
	1,519

	
	
	 ХВС
	0,234
	0,234
	0,234
	0,377
	0,520
	0,663
	0,805
	0,948
	1,091
	1,234
	1,377
	1,519

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,281
	0,281
	0,281
	0,452
	0,624
	0,795
	0,966
	1,138
	1,309
	1,481
	1,652
	1,823

	
	
	 ХВС
	0,281
	0,281
	0,281
	0,452
	0,624
	0,795
	0,966
	1,138
	1,309
	1,481
	1,652
	1,823

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	40
	с. Кояново
	Реализация воды годовая
	54,447
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298

	
	
	 ХВС
	54,447
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149

	
	
	 ХВС
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179

	
	
	 ХВС
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	41
	Итого по Юговскому ТУ
	Реализация воды годовая
	196,237
	209,802
	216,676
	275,675
	334,674
	393,673
	452,672
	511,671
	570,670
	629,669
	688,668
	747,667

	
	
	 ХВС
	196,237
	209,802
	216,676
	275,675
	334,674
	393,673
	452,672
	511,671
	570,670
	629,669
	688,668
	747,667

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	0,536
	0,575
	0,594
	0,755
	0,917
	1,079
	1,240
	1,402
	1,563
	1,725
	1,887
	2,048

	
	
	 ХВС
	0,536
	0,575
	0,594
	0,755
	0,917
	1,079
	1,240
	1,402
	1,563
	1,725
	1,887
	2,048

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,643
	0,690
	0,712
	0,906
	1,100
	1,294
	1,488
	1,682
	1,876
	2,070
	2,264
	2,458

	
	
	 ХВС
	0,643
	0,690
	0,712
	0,906
	1,100
	1,294
	1,488
	1,682
	1,876
	2,070
	2,264
	2,458

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	Юго-Камское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	п. Юго-Камский, д. Полуденная
	Реализация воды годовая
	476,382
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080

	
	
	 ХВС
	476,382
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302

	
	
	 ХВС
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562

	
	
	 ХВС
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	43
	п. Новый
	Реализация воды годовая
	18,488
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437

	
	
	 ХВС
	18,488
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	
	
	 ХВС
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061

	
	
	 ХВС
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	44
	 п. Усть-Пизя
	Реализация воды годовая
	6,534
	7,636
	8,756
	9,876
	10,996
	12,116
	13,236
	14,355
	15,475
	16,595
	17,715
	18,835

	
	
	 ХВС
	6,534
	7,636
	8,756
	9,876
	10,996
	12,116
	13,236
	14,355
	15,475
	16,595
	17,715
	18,835

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	0,018
	0,021
	0,024
	0,027
	0,030
	0,033
	0,036
	0,039
	0,042
	0,045
	0,049
	0,052

	
	
	 ХВС
	0,018
	0,021
	0,024
	0,027
	0,030
	0,033
	0,036
	0,039
	0,042
	0,045
	0,049
	0,052

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,021
	0,025
	0,029
	0,032
	0,036
	0,040
	0,044
	0,047
	0,051
	0,055
	0,058
	0,062

	
	
	 ХВС
	0,021
	0,025
	0,029
	0,032
	0,036
	0,040
	0,044
	0,047
	0,051
	0,055
	0,058
	0,062

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	45
	 с. Сташково
	Реализация воды годовая
	3,951
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940

	
	
	 ХВС
	3,951
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	
	
	 ХВС
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	
	
	 ХВС
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	46
	д. Берег Камы
	Реализация воды годовая
	0,0000
	1,9245
	3,8491
	5,7736
	7,6982
	9,6227
	11,5473
	13,4718
	15,3964
	17,3209
	19,2455
	21,1700

	
	
	 ХВС
	0,0000
	1,9245
	3,8491
	5,7736
	7,6982
	9,6227
	11,5473
	13,4718
	15,3964
	17,3209
	19,2455
	21,1700

	
	
	 ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	0,0000
	0,0053
	0,0105
	0,0158
	0,0211
	0,0264
	0,0316
	0,0369
	0,0422
	0,0475
	0,0527
	0,0580

	
	
	 ХВС
	0,0000
	0,0053
	0,0105
	0,0158
	0,0211
	0,0264
	0,0316
	0,0369
	0,0422
	0,0475
	0,0527
	0,0580

	
	
	 ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	0,0000
	0,0063
	0,0127
	0,0190
	0,0253
	0,0316
	0,0380
	0,0443
	0,0506
	0,0569
	0,0633
	0,0696

	
	
	 ХВС
	0,0000
	0,0063
	0,0127
	0,0190
	0,0253
	0,0316
	0,0380
	0,0443
	0,0506
	0,0569
	0,0633
	0,0696

	
	
	 ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	47
	Итого по Юго-Камскому ТУ 
	Реализация воды годовая
	505,355
	505,094
	506,214
	507,334
	508,454
	509,574
	510,694
	511,813
	512,933
	514,053
	515,173
	516,293

	
	
	 ХВС
	505,355
	505,094
	506,214
	507,334
	508,454
	509,574
	510,694
	511,813
	512,933
	514,053
	515,173
	516,293

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	1,381
	1,384
	1,387
	1,390
	1,393
	1,396
	1,399
	1,402
	1,405
	1,408
	1,411
	1,415

	
	
	 ХВС
	1,381
	1,384
	1,387
	1,390
	1,393
	1,396
	1,399
	1,402
	1,405
	1,408
	1,411
	1,415

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	1,657
	1,661
	1,664
	1,668
	1,672
	1,675
	1,679
	1,683
	1,686
	1,690
	1,694
	1,697

	
	
	 ХВС
	1,657
	1,661
	1,664
	1,668
	1,672
	1,675
	1,679
	1,683
	1,686
	1,690
	1,694
	1,697

	
	
	 ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	48
	Итого по Пермскому МО
	Реализация воды годовая
	5088,841
	5145,005
	5341,520
	5666,809
	5992,098
	6317,388
	6684,714
	7041,090
	7397,467
	7753,843
	8146,987
	8380,019

	
	
	 ХВС
	4842,993
	4899,829
	5142,370
	5513,686
	5885,002
	6256,317
	6669,670
	7072,073
	7474,476
	7876,879
	8316,049
	8595,108

	
	
	 ГВС
	245,848
	245,176
	245,176
	245,176
	245,176
	245,176
	245,176
	245,176
	245,176
	245,176
	245,176
	245,176

	
	
	Реализация воды среднесуточная
	13,904
	14,096
	14,634
	15,526
	16,417
	17,308
	18,314
	19,291
	20,267
	21,243
	22,321
	22,959

	
	
	 ХВС
	13,232
	13,424
	14,089
	15,106
	16,123
	17,141
	18,273
	19,376
	20,478
	21,580
	22,784
	23,548

	
	
	 ГВС
	0,672
	0,672
	0,672
	0,672
	0,672
	0,672
	0,672
	0,672
	0,672
	0,672
	0,672
	0,672

	
	
	Реализация воды максимальная суточная
	16,685
	16,915
	17,561
	18,631
	19,700
	20,769
	21,977
	23,149
	24,320
	25,492
	26,785
	27,551

	
	
	 ХВС
	15,879
	16,109
	16,906
	18,127
	19,348
	20,569
	21,928
	23,251
	24,574
	25,897
	27,340
	28,258

	
	
	 ГВС
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806
	0,806




[bookmark: _Toc212111670]Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
В системах централизованного водоснабжения Пермского МО, практически каждый населенный пункт имеет собственный источник водоснабжения. Некоторые населенные пункты объединены общей системой (Таблица 1.3). Границами технологических зон водоснабжения в данном случае являются границы населенных пунктов.

[bookmark: _Toc212111671]Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами
Прогноз распределения воды по типам абонентов, а именно – население, бюджетные организации, промышленные предприятия, во многом зависит от прогноза численности населения, планов по капитальному строительству и мероприятий, направленных на снижение водопотребления за счёт установки приборов учёта воды и реализации программы энергосбережения.
Прогноз потребления воды приведен ниже (Таблица 3.10).

[bookmark: _Ref206678777][bookmark: _Toc212111734]Таблица 3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов
	№ п
	Населенные пункты
	Наименование показателя
	Величина показателя, тыс. м3/год

	
	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.
	2035 г.

	 
	Гамовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	д. Осенцы, с. Гамово
	Реализация воды годовая
	375,315
	374,290
	374,290
	374,290
	374,290
	374,290
	385,240
	385,240
	385,240
	385,240
	385,240
	385,240

	
	
	Население
	204,947
	204,387
	204,387
	204,387
	204,387
	204,387
	215,337
	215,337
	215,337
	215,337
	215,337
	215,337

	
	
	Бюджетные потребители
	91,263
	91,014
	91,014
	91,014
	91,014
	91,014
	91,014
	91,014
	91,014
	91,014
	91,014
	91,014

	
	
	Прочие потребители
	79,105
	78,889
	78,889
	78,889
	78,889
	78,889
	78,889
	78,889
	78,889
	78,889
	78,889
	78,889

	2
	Песьянка, Ванюки, Хмели, Сокол, Крохово, Большое Савино
	Реализация воды годовая
	352,034
	351,072
	357,506
	363,941
	370,375
	376,809
	383,243
	389,677
	396,112
	402,546
	408,980
	415,414

	
	
	Население
	221,355
	220,750
	220,750
	220,750
	220,750
	220,750
	220,750
	220,750
	220,750
	220,750
	220,750
	220,750

	
	
	Бюджетные потребители
	49,005
	48,871
	48,871
	48,871
	48,871
	48,871
	48,871
	48,871
	48,871
	48,871
	48,871
	48,871

	
	
	Прочие потребители
	81,674
	81,451
	87,885
	94,320
	100,754
	107,188
	113,622
	120,056
	126,491
	132,925
	139,359
	145,793

	3
	Итого по Гамовскому ТУ
	Реализация воды годовая
	727,349
	725,362
	731,796
	738,230
	744,664
	751,099
	768,483
	774,917
	781,351
	787,785
	794,220
	800,654

	
	
	Население
	426,302
	425,137
	425,137
	425,137
	425,137
	425,137
	436,087
	436,087
	436,087
	436,087
	436,087
	436,087

	
	
	Бюджетные потребители
	140,268
	139,884
	139,884
	139,884
	139,884
	139,884
	139,884
	139,884
	139,884
	139,884
	139,884
	139,884

	
	
	Прочие потребители
	160,779
	160,340
	166,774
	173,208
	179,643
	186,077
	192,511
	198,945
	205,380
	211,814
	218,248
	224,682

	 
	Кондратовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	д. Кондратово
	Реализация воды годовая
	881,946
	879,536
	989,036
	1098,536
	1208,036
	1317,536
	1427,036
	1536,536
	1646,036
	1755,536
	1865,036
	1865,036

	
	
	Население
	812,346
	810,127
	919,627
	1029,127
	1138,627
	1248,127
	1357,627
	1467,127
	1576,627
	1686,127
	1795,627
	1795,627

	
	
	Бюджетные потребители
	33,898
	33,805
	33,805
	33,805
	33,805
	33,805
	33,805
	33,805
	33,805
	33,805
	33,805
	33,805

	
	
	Прочие потребители
	35,702
	35,604
	35,604
	35,604
	35,604
	35,604
	35,604
	35,604
	35,604
	35,604
	35,604
	35,604

	5
	д. Загришинксое, д. Скобелевка
	Реализация воды годовая
	28,050
	27,973
	29,940
	31,906
	33,873
	35,839
	37,806
	39,772
	41,738
	43,705
	45,671
	47,638

	
	
	Население
	24,692
	24,625
	24,625
	24,625
	24,625
	24,625
	24,625
	24,625
	24,625
	24,625
	24,625
	24,625

	
	
	Бюджетные потребители
	2,653
	2,646
	2,646
	2,646
	2,646
	2,646
	2,646
	2,646
	2,646
	2,646
	2,646
	2,646

	
	
	Прочие потребители
	0,705
	0,703
	2,670
	4,636
	6,602
	8,569
	10,535
	12,502
	14,468
	16,435
	18,401
	20,367

	6
	Итого по Кондратовскому ТУ
	Реализация воды годовая
	909,996
	907,510
	1018,976
	1130,443
	1241,909
	1353,375
	1464,842
	1576,308
	1687,775
	1799,241
	1910,708
	1912,674

	
	
	Население
	837,038
	834,751
	944,251
	1053,751
	1163,251
	1272,751
	1382,251
	1491,751
	1601,251
	1710,751
	1820,251
	1820,251

	
	
	Бюджетные потребители
	36,551
	36,451
	36,451
	36,451
	36,451
	36,451
	36,451
	36,451
	36,451
	36,451
	36,451
	36,451

	
	
	Прочие потребители
	36,407
	36,307
	38,274
	40,240
	42,207
	44,173
	46,140
	48,106
	50,073
	52,039
	54,005
	55,972

	 
	Кукуштанское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	п. Кукуштан (станция Кукуштан)
	Реализация воды годовая
	17,882
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833

	
	
	Население
	15,198
	15,156
	15,156
	15,156
	15,156
	15,156
	15,156
	15,156
	15,156
	15,156
	15,156
	15,156

	
	
	Бюджетные потребители
	0,348
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347

	
	
	Прочие потребители
	2,336
	2,330
	2,330
	2,330
	2,330
	2,330
	2,330
	2,330
	2,330
	2,330
	2,330
	2,330

	8
	п. Кукуштан, с. Курашим, д. Байболовка
	Реализация воды годовая
	55,890
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737

	
	
	Население
	47,030
	46,902
	46,902
	46,902
	46,902
	46,902
	46,902
	46,902
	46,902
	46,902
	46,902
	46,902

	
	
	Бюджетные потребители
	4,830
	4,817
	4,817
	4,817
	4,817
	4,817
	4,817
	4,817
	4,817
	4,817
	4,817
	4,817

	
	
	Прочие потребители
	4,030
	4,019
	4,019
	4,019
	4,019
	4,019
	4,019
	4,019
	4,019
	4,019
	4,019
	4,019

	9
	с. Платошино
	Реализация воды годовая
	120,197
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869

	
	
	Население
	72,118
	71,921
	71,921
	71,921
	71,921
	71,921
	71,921
	71,921
	71,921
	71,921
	71,921
	71,921

	
	
	Бюджетные потребители
	18,030
	17,980
	17,980
	17,980
	17,980
	17,980
	17,980
	17,980
	17,980
	17,980
	17,980
	17,980

	
	
	Прочие потребители
	30,049
	29,967
	29,967
	29,967
	29,967
	29,967
	29,967
	29,967
	29,967
	29,967
	29,967
	29,967

	10
	с. Нижний Пальник*
	Реализация воды годовая
	37,584
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481

	
	
	Население
	22,550
	22,489
	22,489
	22,489
	22,489
	22,489
	22,489
	22,489
	22,489
	22,489
	22,489
	22,489

	
	
	Бюджетные потребители
	5,638
	5,622
	5,622
	5,622
	5,622
	5,622
	5,622
	5,622
	5,622
	5,622
	5,622
	5,622

	
	
	Прочие потребители
	9,396
	9,370
	9,370
	9,370
	9,370
	9,370
	9,370
	9,370
	9,370
	9,370
	9,370
	9,370

	11
	д. Аннинск
	Реализация воды годовая
	5,977
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961

	
	
	Население
	3,586
	3,576
	3,576
	3,576
	3,576
	3,576
	3,576
	3,576
	3,576
	3,576
	3,576
	3,576

	
	
	Бюджетные потребители
	0,897
	0,894
	0,894
	0,894
	0,894
	0,894
	0,894
	0,894
	0,894
	0,894
	0,894
	0,894

	
	
	Прочие потребители
	1,494
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490

	12
	п. Октябрьский
	Реализация воды годовая
	7,193
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173

	
	
	Население
	4,316
	4,304
	4,304
	4,304
	4,304
	4,304
	4,304
	4,304
	4,304
	4,304
	4,304
	4,304

	
	
	Бюджетные потребители
	1,079
	1,076
	1,076
	1,076
	1,076
	1,076
	1,076
	1,076
	1,076
	1,076
	1,076
	1,076

	
	
	Прочие потребители
	1,798
	1,793
	1,793
	1,793
	1,793
	1,793
	1,793
	1,793
	1,793
	1,793
	1,793
	1,793

	13
	д. Челяба
	Реализация воды годовая
	4,255
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243

	
	
	Население
	2,553
	2,546
	2,546
	2,546
	2,546
	2,546
	2,546
	2,546
	2,546
	2,546
	2,546
	2,546

	
	
	Бюджетные потребители
	0,638
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636

	
	
	Прочие потребители
	1,064
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061

	14
	Итого по Кукуштанскому ТУ
	Реализация воды годовая
	248,977
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297

	
	
	Население
	167,351
	166,894
	166,894
	166,894
	166,894
	166,894
	166,894
	166,894
	166,894
	166,894
	166,894
	166,894

	
	
	Бюджетные потребители
	31,459
	31,373
	31,373
	31,373
	31,373
	31,373
	31,373
	31,373
	31,373
	31,373
	31,373
	31,373

	
	
	Прочие потребители
	50,167
	50,030
	50,030
	50,030
	50,030
	50,030
	50,030
	50,030
	50,030
	50,030
	50,030
	50,030

	 
	Кутаевское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Култаево, Косотуриха, Аникино, Шумки, Мокино, Чуваки, Болгары, Кичаново, Баш-Култаево, Протасы
	Реализация воды годовая
	408,905
	423,551
	439,314
	455,077
	470,840
	486,603
	521,196
	555,788
	590,381
	624,973
	659,565
	694,158

	
	
	Население
	318,789
	333,681
	349,444
	365,207
	380,971
	396,734
	431,326
	465,918
	500,511
	535,103
	569,696
	604,288

	
	
	Бюджетные потребители
	50,868
	50,729
	50,729
	50,729
	50,729
	50,729
	50,729
	50,729
	50,729
	50,729
	50,729
	50,729

	
	
	Прочие потребители
	39,248
	39,141
	39,141
	39,141
	39,141
	39,141
	39,141
	39,141
	39,141
	39,141
	39,141
	39,141

	16
	Нижние Муллы, Петровка, Усть-Тары
	Реализация воды годовая
	59,498
	62,201
	65,066
	67,931
	70,796
	73,662
	76,527
	79,392
	82,257
	85,123
	87,988
	90,853

	
	
	Население
	52,465
	55,187
	58,052
	60,917
	63,783
	66,648
	69,513
	72,378
	75,244
	78,109
	80,974
	83,839

	
	
	Бюджетные потребители
	3,941
	3,930
	3,930
	3,930
	3,930
	3,930
	3,930
	3,930
	3,930
	3,930
	3,930
	3,930

	
	
	Прочие потребители
	3,092
	3,084
	3,084
	3,084
	3,084
	3,084
	3,084
	3,084
	3,084
	3,084
	3,084
	3,084

	17
	Итого по Култаевскому ТУ
	Реализация воды годовая
	468,403
	485,752
	504,380
	523,008
	541,637
	560,265
	597,723
	635,180
	672,638
	710,096
	747,553
	785,011

	
	
	Население
	371,254
	388,868
	407,496
	426,125
	444,753
	463,382
	500,839
	538,297
	575,754
	613,212
	650,670
	688,127

	
	
	Бюджетные потребители
	54,809
	54,659
	54,659
	54,659
	54,659
	54,659
	54,659
	54,659
	54,659
	54,659
	54,659
	54,659

	
	
	Прочие потребители
	42,340
	42,224
	42,224
	42,224
	42,224
	42,224
	42,224
	42,224
	42,224
	42,224
	42,224
	42,224

	 
	Лобановское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	с. Лобаново
	Реализация воды годовая
	318,550
	317,680
	320,039
	322,398
	324,757
	327,116
	329,475
	331,834
	334,193
	336,552
	338,911
	341,270

	
	
	Население
	222,985
	222,376
	224,735
	227,094
	229,453
	231,812
	234,171
	236,530
	238,889
	241,248
	243,607
	245,966

	
	
	Бюджетные потребители
	57,339
	57,182
	57,182
	57,182
	57,182
	57,182
	57,182
	57,182
	57,182
	57,182
	57,182
	57,182

	
	
	Прочие потребители
	38,226
	38,122
	38,122
	38,122
	38,122
	38,122
	38,122
	38,122
	38,122
	38,122
	38,122
	38,122

	19
	д. Горный, д. Мостовая
	Реализация воды годовая
	16,509
	16,464
	21,373
	26,282
	31,192
	36,101
	41,010
	45,919
	50,829
	55,738
	60,647
	65,556

	
	
	Население
	14,570
	14,530
	14,530
	14,530
	14,530
	14,530
	14,530
	14,530
	14,530
	14,530
	14,530
	14,530

	
	
	Бюджетные потребители
	1,581
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577

	
	
	Прочие потребители
	0,358
	0,357
	5,266
	10,176
	15,085
	19,994
	24,903
	29,813
	34,722
	39,631
	44,540
	49,450

	20
	п. Мулянка
	Реализация воды годовая
	35,817
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719

	
	
	Население
	27,599
	27,524
	27,524
	27,524
	27,524
	27,524
	27,524
	27,524
	27,524
	27,524
	27,524
	27,524

	
	
	Бюджетные потребители
	2,834
	2,826
	2,826
	2,826
	2,826
	2,826
	2,826
	2,826
	2,826
	2,826
	2,826
	2,826

	
	
	Прочие потребители
	5,384
	5,369
	5,369
	5,369
	5,369
	5,369
	5,369
	5,369
	5,369
	5,369
	5,369
	5,369

	21
	 д. Касимово
	Реализация воды годовая
	18,539
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488

	
	
	Население
	12,977
	12,942
	12,942
	12,942
	12,942
	12,942
	12,942
	12,942
	12,942
	12,942
	12,942
	12,942

	
	
	Бюджетные потребители
	3,337
	3,328
	3,328
	3,328
	3,328
	3,328
	3,328
	3,328
	3,328
	3,328
	3,328
	3,328

	
	
	Прочие потребители
	2,225
	2,219
	2,219
	2,219
	2,219
	2,219
	2,219
	2,219
	2,219
	2,219
	2,219
	2,219

	22
	Итого по Лобановскому ТУ
	Реализация воды годовая
	389,415
	388,351
	395,619
	402,888
	410,156
	417,424
	424,692
	431,961
	439,229
	446,497
	453,765
	461,034

	
	
	Население
	278,131
	277,371
	279,730
	282,089
	284,448
	286,807
	289,166
	291,525
	293,884
	296,243
	298,602
	300,961

	
	
	Бюджетные потребители
	65,091
	64,913
	64,913
	64,913
	64,913
	64,913
	64,913
	64,913
	64,913
	64,913
	64,913
	64,913

	
	
	Прочие потребители
	46,193
	46,066
	50,976
	55,885
	60,794
	65,703
	70,613
	75,522
	80,431
	85,340
	90,250
	95,159

	 
	Сылвенское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	п. Сылва, с. Троица, с. Ляды, д. Малая
	Реализация воды годовая
	284,530
	284,034
	284,315
	284,315
	284,315
	284,315
	296,573
	308,831
	321,088
	333,346
	345,604
	357,862

	
	
	Население
	256,320
	255,901
	256,182
	256,182
	256,182
	256,182
	256,182
	256,182
	256,182
	256,182
	256,182
	256,182

	
	
	Бюджетные потребители
	8,260
	8,237
	8,237
	8,237
	8,237
	8,237
	8,237
	8,237
	8,237
	8,237
	8,237
	8,237

	
	
	Прочие потребители
	19,950
	19,895
	19,895
	19,895
	19,895
	19,895
	32,153
	44,411
	56,669
	68,927
	81,185
	93,443

	24
	Итого по Сылвенскому ТУ
	Реализация воды годовая
	284,530
	284,034
	284,315
	284,315
	284,315
	284,315
	296,573
	308,831
	321,088
	333,346
	345,604
	357,862

	
	
	Население
	256,320
	255,901
	256,182
	256,182
	256,182
	256,182
	256,182
	256,182
	256,182
	256,182
	256,182
	256,182

	
	
	Бюджетные потребители
	8,260
	8,237
	8,237
	8,237
	8,237
	8,237
	8,237
	8,237
	8,237
	8,237
	8,237
	8,237

	
	
	Прочие потребители
	19,950
	19,895
	19,895
	19,895
	19,895
	19,895
	32,153
	44,411
	56,669
	68,927
	81,185
	93,443

	 
	Усть-Качкинское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	п. Усть-Качка
	Реализация воды годовая
	517,279
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866

	
	
	Население
	143,425
	143,033
	143,033
	143,033
	143,033
	143,033
	143,033
	143,033
	143,033
	143,033
	143,033
	143,033

	
	
	Бюджетные потребители
	11,228
	11,198
	11,198
	11,198
	11,198
	11,198
	11,198
	11,198
	11,198
	11,198
	11,198
	11,198

	
	
	Прочие потребители
	362,625
	361,635
	361,635
	361,635
	361,635
	361,635
	361,635
	361,635
	361,635
	361,635
	361,635
	361,635

	26
	 п. Красный Восход
	Реализация воды годовая
	77,092
	76,882
	76,882
	78,159
	79,437
	80,714
	81,992
	83,269
	84,547
	85,824
	87,102
	88,379

	
	
	Население
	53,965
	53,817
	53,817
	55,095
	56,372
	57,650
	58,927
	60,205
	61,482
	62,760
	64,037
	65,315

	
	
	Бюджетные потребители
	13,877
	13,839
	13,839
	13,839
	13,839
	13,839
	13,839
	13,839
	13,839
	13,839
	13,839
	13,839

	
	
	Прочие потребители
	9,251
	9,226
	9,226
	9,226
	9,226
	9,226
	9,226
	9,226
	9,226
	9,226
	9,226
	9,226

	27
	п. Горшки, д. Растягаево
	Реализация воды годовая
	45,232
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109

	
	
	Население
	31,663
	31,576
	31,576
	31,576
	31,576
	31,576
	31,576
	31,576
	31,576
	31,576
	31,576
	31,576

	
	
	Бюджетные потребители
	8,142
	8,120
	8,120
	8,120
	8,120
	8,120
	8,120
	8,120
	8,120
	8,120
	8,120
	8,120

	
	
	Прочие потребители
	5,428
	5,413
	5,413
	5,413
	5,413
	5,413
	5,413
	5,413
	5,413
	5,413
	5,413
	5,413

	28
	 д. Луговая, д. Заозерье
	Реализация воды годовая
	12,866
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830

	
	
	Население
	9,006
	8,981
	8,981
	8,981
	8,981
	8,981
	8,981
	8,981
	8,981
	8,981
	8,981
	8,981

	
	
	Бюджетные потребители
	2,316
	2,309
	2,309
	2,309
	2,309
	2,309
	2,309
	2,309
	2,309
	2,309
	2,309
	2,309

	
	
	Прочие потребители
	1,544
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540

	29
	д. Большакино
	Реализация воды годовая
	1,773
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768

	
	
	Население
	1,241
	1,238
	1,238
	1,238
	1,238
	1,238
	1,238
	1,238
	1,238
	1,238
	1,238
	1,238

	
	
	Бюджетные потребители
	0,319
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318

	
	
	Прочие потребители
	0,213
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212

	30
	 д. Суздалы
	Реализация воды годовая
	12,055
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022

	
	
	Население
	8,439
	8,416
	8,416
	8,416
	8,416
	8,416
	8,416
	8,416
	8,416
	8,416
	8,416
	8,416

	
	
	Бюджетные потребители
	2,170
	2,164
	2,164
	2,164
	2,164
	2,164
	2,164
	2,164
	2,164
	2,164
	2,164
	2,164

	
	
	Прочие потребители
	1,447
	1,443
	1,443
	1,443
	1,443
	1,443
	1,443
	1,443
	1,443
	1,443
	1,443
	1,443

	31
	Итого по Усть-Какинскому ТУ
	Реализация воды годовая
	666,297
	664,477
	664,477
	665,754
	667,032
	668,309
	669,587
	670,864
	672,142
	673,419
	674,697
	675,974

	
	
	Население
	247,738
	247,061
	247,061
	248,339
	249,616
	250,894
	252,171
	253,449
	254,726
	256,004
	257,281
	258,559

	
	
	Бюджетные потребители
	38,051
	37,948
	37,948
	37,948
	37,948
	37,948
	37,948
	37,948
	37,948
	37,948
	37,948
	37,948

	
	
	Прочие потребители
	380,508
	379,468
	379,468
	379,468
	379,468
	379,468
	379,468
	379,468
	379,468
	379,468
	379,468
	379,468

	 
	Фроловское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	с. Фролы, д.Жебреи, д.Няшино
	Реализация воды годовая
	373,552
	372,532
	372,532
	456,689
	540,846
	625,004
	709,161
	793,319
	877,476
	961,634
	1045,803
	1093,376

	
	
	Население
	321,522
	320,644
	320,644
	404,801
	488,958
	573,116
	657,273
	741,431
	825,588
	909,746
	993,903
	1041,476

	
	
	Бюджетные потребители
	13,562
	13,525
	13,525
	13,525
	13,525
	13,525
	13,525
	13,525
	13,525
	13,525
	13,525
	13,525

	
	
	Прочие потребители
	38,468
	38,363
	38,363
	38,363
	38,363
	38,363
	38,363
	38,363
	38,363
	38,363
	38,375
	38,375

	33
	д. Большая Мось
	Реализация воды годовая
	0,000
	14,015
	28,029
	42,044
	56,058
	70,073
	84,087
	98,102
	112,116
	126,131
	159,381
	178,616

	
	
	Население
	0,000
	14,015
	28,029
	42,044
	56,058
	70,073
	84,087
	98,102
	112,116
	126,131
	140,145
	140,145

	
	
	Бюджетные потребители
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	19,236
	38,471

	34
	д. Канабеково
	Реализация воды годовая
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,409
	0,818

	
	
	Население
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,409
	0,818

	
	
	Бюджетные потребители
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	35
	д.Мартьяново
	Реализация воды годовая
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	17,111
	34,222

	
	
	Население
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	17,111
	34,222

	
	
	Бюджетные потребители
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	36
	п.Ферма, п.Горный, д.Устиново, д.Нестюково
	Реализация воды годовая
	318,729
	339,782
	370,210
	392,133
	414,057
	435,980
	457,904
	479,827
	501,751
	523,674
	545,598
	567,521

	
	
	Население
	241,917
	256,314
	271,372
	286,430
	301,488
	316,545
	331,603
	346,661
	361,719
	376,777
	391,835
	406,893

	
	
	Бюджетные потребители
	8,782
	8,758
	8,758
	8,758
	8,758
	8,758
	8,758
	8,758
	8,758
	8,758
	8,758
	8,758

	
	
	Прочие потребители
	68,030
	74,710
	90,080
	96,945
	103,811
	110,677
	117,542
	124,408
	131,274
	138,139
	145,005
	151,871

	37
	Итого по Фроловскому ТУ
	Реализация воды годовая
	692,281
	726,328
	770,770
	890,866
	1010,961
	1131,057
	1251,152
	1371,248
	1491,343
	1611,439
	1768,302
	1874,553

	
	
	Население
	563,439
	590,972
	620,044
	733,274
	846,504
	959,734
	1072,964
	1186,194
	1299,424
	1412,654
	1543,403
	1623,554

	
	
	Бюджетные потребители
	22,344
	22,283
	22,283
	22,283
	22,283
	22,283
	22,283
	22,283
	22,283
	22,283
	22,283
	22,283

	
	
	Прочие потребители
	106,498
	113,073
	128,443
	135,308
	142,174
	149,040
	155,905
	162,771
	169,637
	176,502
	202,615
	228,716

	 
	Юговское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	п. Юг
	Реализация воды годовая
	56,080
	70,028
	76,902
	83,776
	90,650
	97,525
	104,399
	111,273
	118,147
	125,021
	131,895
	138,770

	
	
	Население
	49,800
	56,891
	56,891
	56,891
	56,891
	56,891
	56,891
	56,891
	56,891
	56,891
	56,891
	56,891

	
	
	Бюджетные потребители
	2,630
	2,623
	2,623
	2,623
	2,623
	2,623
	2,623
	2,623
	2,623
	2,623
	2,623
	2,623

	
	
	Прочие потребители
	3,650
	10,514
	17,388
	24,263
	31,137
	38,011
	44,885
	51,759
	58,633
	65,508
	72,382
	79,256

	39
	с. Бершеть, с. Янычи 
	Реализация воды годовая
	85,710
	85,476
	85,476
	137,601
	189,725
	241,850
	293,975
	346,100
	398,225
	450,349
	502,474
	554,599

	
	
	Население
	78,095
	77,882
	77,882
	130,006
	182,131
	234,256
	286,381
	338,506
	390,630
	442,755
	494,880
	547,005

	
	
	Бюджетные потребители
	6,473
	6,455
	6,455
	6,455
	6,455
	6,455
	6,455
	6,455
	6,455
	6,455
	6,455
	6,455

	
	
	Прочие потребители
	1,142
	1,139
	1,139
	1,139
	1,139
	1,139
	1,139
	1,139
	1,139
	1,139
	1,139
	1,139

	40
	с. Кояново
	Реализация воды годовая
	54,447
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298

	
	
	Население
	19,128
	19,076
	19,076
	19,076
	19,076
	19,076
	19,076
	19,076
	19,076
	19,076
	19,076
	19,076

	
	
	Бюджетные потребители
	2,503
	2,496
	2,496
	2,496
	2,496
	2,496
	2,496
	2,496
	2,496
	2,496
	2,496
	2,496

	
	
	Прочие потребители
	32,816
	32,726
	32,726
	32,726
	32,726
	32,726
	32,726
	32,726
	32,726
	32,726
	32,726
	32,726

	41
	Итого по Юговскому ТУ
	Реализация воды годовая
	196,237
	209,802
	216,676
	275,675
	334,674
	393,673
	452,672
	511,671
	570,670
	629,669
	688,668
	747,667

	
	
	Население
	147,023
	153,848
	153,848
	205,973
	258,098
	310,223
	362,348
	414,472
	466,597
	518,722
	570,847
	622,972

	
	
	Бюджетные потребители
	11,606
	11,574
	11,574
	11,574
	11,574
	11,574
	11,574
	11,574
	11,574
	11,574
	11,574
	11,574

	
	
	Прочие потребители
	37,608
	44,379
	51,254
	58,128
	65,002
	71,876
	78,750
	85,624
	92,499
	99,373
	106,247
	113,121

	 
	Юго-Камское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	п. Юго-Камский, д. Полуденная
	Реализация воды годовая
	476,382
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080

	
	
	Население
	333,467
	332,556
	332,556
	332,556
	332,556
	332,556
	332,556
	332,556
	332,556
	332,556
	332,556
	332,556

	
	
	Бюджетные потребители
	85,749
	85,514
	85,514
	85,514
	85,514
	85,514
	85,514
	85,514
	85,514
	85,514
	85,514
	85,514

	
	
	Прочие потребители
	57,166
	57,010
	57,010
	57,010
	57,010
	57,010
	57,010
	57,010
	57,010
	57,010
	57,010
	57,010

	43
	п. Новый
	Реализация воды годовая
	18,488
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437

	
	
	Население
	12,942
	12,906
	12,906
	12,906
	12,906
	12,906
	12,906
	12,906
	12,906
	12,906
	12,906
	12,906

	
	
	Бюджетные потребители
	3,328
	3,319
	3,319
	3,319
	3,319
	3,319
	3,319
	3,319
	3,319
	3,319
	3,319
	3,319

	
	
	Прочие потребители
	2,219
	2,212
	2,212
	2,212
	2,212
	2,212
	2,212
	2,212
	2,212
	2,212
	2,212
	2,212

	44
	 п. Усть-Пизя
	Реализация воды годовая
	6,534
	7,636
	8,756
	9,876
	10,996
	12,116
	13,236
	14,355
	15,475
	16,595
	17,715
	18,835

	
	
	Население
	4,574
	5,681
	6,801
	7,921
	9,041
	10,161
	11,281
	12,401
	13,520
	14,640
	15,760
	16,880

	
	
	Бюджетные потребители
	1,176
	1,173
	1,173
	1,173
	1,173
	1,173
	1,173
	1,173
	1,173
	1,173
	1,173
	1,173

	
	
	Прочие потребители
	0,784
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782

	45
	 с. Сташково
	Реализация воды годовая
	3,951
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940

	
	
	Население
	2,766
	2,758
	2,758
	2,758
	2,758
	2,758
	2,758
	2,758
	2,758
	2,758
	2,758
	2,758

	
	
	Бюджетные потребители
	0,711
	0,709
	0,709
	0,709
	0,709
	0,709
	0,709
	0,709
	0,709
	0,709
	0,709
	0,709

	
	
	Прочие потребители
	0,474
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473

	46
	д. Берег Камы
	Реализация воды годовая
	0,000
	1,925
	3,849
	5,774
	7,698
	9,623
	11,547
	13,472
	15,396
	17,321
	19,245
	21,170

	
	
	Население
	0,000
	1,925
	3,849
	5,774
	7,698
	9,623
	11,547
	13,472
	15,396
	17,321
	19,245
	21,170

	
	
	Бюджетные потребители
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	47
	Итого по Юго-Камскому ТУ 
	Реализация воды годовая
	505,355
	505,094
	506,214
	507,334
	508,454
	509,574
	510,694
	511,813
	512,933
	514,053
	515,173
	516,293

	
	
	Население
	353,749
	353,902
	355,022
	356,142
	357,262
	358,381
	359,501
	360,621
	361,741
	362,861
	363,981
	365,101

	
	
	Бюджетные потребители
	90,964
	90,715
	90,715
	90,715
	90,715
	90,715
	90,715
	90,715
	90,715
	90,715
	90,715
	90,715

	
	
	Прочие потребители
	60,643
	60,477
	60,477
	60,477
	60,477
	60,477
	60,477
	60,477
	60,477
	60,477
	60,477
	60,477

	48
	Итого по Пермскому МО
	Реализация воды годовая
	5088,841
	5145,005
	5341,520
	5666,809
	5992,098
	6317,388
	6684,714
	7041,090
	7397,467
	7753,843
	8146,987
	8380,019

	
	
	Население
	3648,345
	3694,706
	3855,667
	4153,906
	4452,146
	4750,385
	5078,404
	5395,473
	5712,541
	6029,610
	6364,199
	6538,688

	
	
	Бюджетные потребители
	499,403
	498,038
	498,038
	498,038
	498,038
	498,038
	498,038
	498,038
	498,038
	498,038
	498,038
	498,038

	
	
	Прочие потребители
	941,092
	952,261
	987,815
	1014,865
	1041,915
	1068,964
	1108,272
	1147,580
	1186,887
	1226,195
	1284,750
	1343,293




[bookmark: _Toc212111672]Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
По представленным данным, объем фактических потерь воды при транспортировке в сетях водоснабжения Пермского МО в 2024 году составил 681,808 тыс. м3 или 10,8 % от объема поданной в сеть воды на нужды реализации.
Объем планируемых потерь воды к 2035 году ожидается в количестве 583,892 тыс. м3 или 5,6 % от объема подаваемой в сеть воды. 
Такого снижения уровня потерь воды к 2035 году возможно достичь при условии выполнения комплекса мероприятий по сокращению потерь воды, а именно:
· выявление и устранение утечек и хищения воды;
· замена изношенных сетей;
· проведение планово-предупредительных ремонтов агрегатов насосных станций и сетей водоснабжения;
· оптимизации давления в сети путем установки частотных преобразователей, а также мероприятий по энергосбережению.
Ориентировочное значение годовых потерь питьевой воды приведено ниже (Таблица 3.11).


[bookmark: _Ref206686129][bookmark: _Toc212111735]Таблица 3.11. Фактические и ожидаемые потери воды при транспортировке
	№ п
	Населенные пункты
	Наименование показателя
	Величина показателя, тыс. м3/год

	
	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.
	2035 г.

	 
	Гамовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	д. Осенцы, с. Гамово
	Отпуск в сеть
	396,628
	395,544
	394,907
	394,907
	394,288
	394,288
	404,638
	404,638
	404,056
	404,056
	403,492
	403,492

	
	
	Потери воды при транспортировке
	21,313
	21,255
	20,617
	20,617
	19,999
	19,999
	19,399
	19,399
	18,817
	18,817
	18,252
	18,252

	
	
	То же в % от отпуска
	5,4
	5,4
	5,2
	5,2
	5,1
	5,1
	4,8
	4,8
	4,7
	4,7
	4,5
	4,5

	
	
	Реализация воды годовая
	375,315
	374,290
	374,290
	374,290
	374,290
	374,290
	385,240
	385,240
	385,240
	385,240
	385,240
	385,240

	2
	Песьянка, Ванюки, Хмели, Сокол, Крохово, Большое Савино
	Отпуск в сеть
	390,057
	388,991
	394,288
	400,722
	406,053
	412,487
	417,851
	424,285
	429,681
	436,115
	441,543
	447,977

	
	
	Потери воды при транспортировке
	38,023
	37,919
	36,782
	36,782
	35,678
	35,678
	34,608
	34,608
	33,570
	33,570
	32,562
	32,562

	
	
	То же в % от отпуска
	9,7
	9,7
	9,3
	9,2
	8,8
	8,6
	8,3
	8,2
	7,8
	7,7
	7,4
	7,3

	
	
	Реализация воды годовая
	352,034
	351,072
	357,506
	363,941
	370,375
	376,809
	383,243
	389,677
	396,112
	402,546
	408,980
	415,414

	3
	Итого по Гамовскому ТУ
	Отпуск в сеть
	786,685
	784,536
	789,195
	795,629
	800,341
	806,775
	822,489
	828,923
	833,737
	840,172
	845,034
	851,469

	
	
	Потери воды при транспортировке
	59,336
	59,174
	57,399
	57,399
	55,677
	55,677
	54,006
	54,006
	52,386
	52,386
	50,815
	50,815

	
	
	То же в % от отпуска
	7,5
	7,5
	7,3
	7,2
	7,0
	6,9
	6,6
	6,5
	6,3
	6,2
	6,0
	6,0

	
	
	Реализация воды годовая
	727,349
	725,362
	731,796
	738,230
	744,664
	751,099
	768,483
	774,917
	781,351
	787,785
	794,220
	800,654

	 
	Кондратовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	д. Кондратово
	Отпуск в сеть
	1172,146
	1168,943
	1269,761
	1379,261
	1480,339
	1589,839
	1691,170
	1800,670
	1902,246
	2011,746
	2113,560
	2113,560

	
	
	Потери воды при транспортировке
	290,200
	289,407
	280,725
	280,725
	272,303
	272,303
	264,134
	264,134
	256,210
	256,210
	248,524
	248,524

	
	
	То же в % от отпуска
	24,8
	24,8
	22,1
	20,4
	18,4
	17,1
	15,6
	14,7
	13,5
	12,7
	11,8
	11,8

	
	
	Реализация воды годовая
	881,946
	879,536
	989,036
	1098,536
	1208,036
	1317,536
	1427,036
	1536,536
	1646,036
	1755,536
	1865,036
	1865,036

	5
	д. Загришинксое, д. Скобелевка
	Отпуск в сеть
	38,198
	38,093
	39,756
	41,723
	43,395
	45,361
	47,042
	49,008
	50,698
	52,664
	54,362
	56,328

	
	
	Потери воды при транспортировке
	10,148
	10,120
	9,816
	9,816
	9,522
	9,522
	9,236
	9,236
	8,959
	8,959
	8,690
	8,690

	
	
	То же в % от отпуска
	26,6
	26,6
	24,7
	23,5
	21,9
	21,0
	19,6
	18,8
	17,7
	17,0
	16,0
	15,4

	
	
	Реализация воды годовая
	28,050
	27,973
	29,940
	31,906
	33,873
	35,839
	37,806
	39,772
	41,738
	43,705
	45,671
	47,638

	6
	Итого по Кондратовскому ТУ
	Отпуск в сеть
	1210,344
	1207,037
	1309,517
	1420,984
	1523,734
	1635,200
	1738,212
	1849,679
	1952,944
	2064,410
	2167,922
	2169,888

	
	
	Потери воды при транспортировке
	300,348
	299,527
	290,541
	290,541
	281,825
	281,825
	273,370
	273,370
	265,169
	265,169
	257,214
	257,214

	
	
	То же в % от отпуска
	24,8
	24,8
	22,2
	20,4
	18,5
	17,2
	15,7
	14,8
	13,6
	12,8
	11,9
	11,9

	
	
	Реализация воды годовая
	909,996
	907,510
	1018,976
	1130,443
	1241,909
	1353,375
	1464,842
	1576,308
	1687,775
	1799,241
	1910,708
	1912,674

	 
	Кукуштанское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	п. Кукуштан (станция Кукуштан)
	Отпуск в сеть
	17,882
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	17,882
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833

	8
	п. Кукуштан, с. Курашим, д. Байболовка
	Отпуск в сеть
	97,780
	97,513
	96,260
	96,260
	95,044
	95,044
	93,865
	93,865
	92,721
	92,721
	91,611
	91,611

	
	
	Потери воды при транспортировке
	41,890
	41,776
	40,522
	40,522
	39,307
	39,307
	38,127
	38,127
	36,984
	36,984
	35,874
	35,874

	
	
	То же в % от отпуска
	42,8
	42,8
	42,1
	42,1
	41,4
	41,4
	40,6
	40,6
	39,9
	39,9
	39,2
	39,2

	
	
	Реализация воды годовая
	55,890
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737

	9
	с. Платошино
	Отпуск в сеть
	120,197
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	120,197
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869

	10
	с. Нижний Пальник
	Отпуск в сеть
	37,584
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	37,584
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481

	11
	д. Аннинск
	Отпуск в сеть
	5,977
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	5,977
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961

	12
	п. Октябрьский 
	Отпуск в сеть
	7,193
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	7,193
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173

	13
	д. Челяба
	Отпуск в сеть
	4,255
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	4,255
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243

	14
	Итого по Кукуштанскому ТУ
	Отпуск в сеть
	290,867
	290,073
	288,819
	288,819
	287,604
	287,604
	286,424
	286,424
	285,281
	285,281
	284,171
	284,171

	
	
	Потери воды при транспортировке
	41,890
	41,776
	40,522
	40,522
	39,307
	39,307
	38,127
	38,127
	36,984
	36,984
	35,874
	35,874

	
	
	То же в % от отпуска
	14,4
	14,4
	14,0
	14,0
	13,7
	13,7
	13,3
	13,3
	13,0
	13,0
	12,6
	12,6

	
	
	Реализация воды годовая
	248,977
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297

	 
	Кутаевское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Култаево, Косотуриха, Аникино, Шумки, Мокино, Чуваки, Болгары, Кичаново, Баш-Култаево, Протасы
	Отпуск в сеть
	474,548
	489,015
	502,814
	518,577
	532,435
	548,198
	580,943
	615,535
	648,335
	682,927
	715,781
	750,374

	
	
	Потери воды при транспортировке
	65,643
	65,464
	63,500
	63,500
	61,595
	61,595
	59,747
	59,747
	57,954
	57,954
	56,216
	56,216

	
	
	То же в % от отпуска
	13,8
	13,4
	12,6
	12,2
	11,6
	11,2
	10,3
	9,7
	8,9
	8,5
	7,9
	7,5

	
	
	Реализация воды годовая
	408,905
	423,551
	439,314
	455,077
	470,840
	486,603
	521,196
	555,788
	590,381
	624,973
	659,565
	694,158

	16
	Нижние Муллы, Петровка, Усть-Тары
	Отпуск в сеть
	81,485
	84,128
	86,335
	89,200
	91,427
	94,293
	96,539
	99,404
	101,669
	104,534
	106,817
	109,683

	
	
	Потери воды при транспортировке
	21,987
	21,927
	21,269
	21,269
	20,631
	20,631
	20,012
	20,012
	19,412
	19,412
	18,829
	18,829

	
	
	То же в % от отпуска
	27,0
	26,1
	24,6
	23,8
	22,6
	21,9
	20,7
	20,1
	19,1
	18,6
	17,6
	17,2

	
	
	Реализация воды годовая
	59,498
	62,201
	65,066
	67,931
	70,796
	73,662
	76,527
	79,392
	82,257
	85,123
	87,988
	90,853

	17
	Итого по Култаевскому ТУ
	Отпуск в сеть
	556,033
	573,142
	589,149
	607,777
	623,863
	642,491
	677,482
	714,939
	750,004
	787,462
	822,599
	860,056

	
	
	Потери воды при транспортировке
	87,630
	87,391
	84,769
	84,769
	82,226
	82,226
	79,759
	79,759
	77,366
	77,366
	75,045
	75,045

	
	
	То же в % от отпуска
	15,8
	15,2
	14,4
	13,9
	13,2
	12,8
	11,8
	11,2
	10,3
	9,8
	9,1
	8,7

	 
	Лобановское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	с. Лобаново
	Отпуск в сеть
	318,550
	317,680
	320,039
	322,398
	324,757
	327,116
	329,475
	331,834
	334,193
	336,552
	338,911
	341,270

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	318,550
	317,680
	320,039
	322,398
	324,757
	327,116
	329,475
	331,834
	334,193
	336,552
	338,911
	341,270

	19
	д. Горный, д. Мостовая
	Отпуск в сеть
	22,869
	22,807
	27,525
	32,435
	37,159
	42,069
	46,799
	51,708
	56,444
	61,353
	66,094
	71,003

	
	
	Потери воды при транспортировке
	6,360
	6,343
	6,152
	6,152
	5,968
	5,968
	5,789
	5,789
	5,615
	5,615
	5,447
	5,447

	
	
	То же в % от отпуска
	27,8
	27,8
	22,4
	19,0
	16,1
	14,2
	12,4
	11,2
	9,9
	9,2
	8,2
	7,7

	
	
	Реализация воды годовая
	16,509
	16,464
	21,373
	26,282
	31,192
	36,101
	41,010
	45,919
	50,829
	55,738
	60,647
	65,556

	20
	п. Мулянка
	Отпуск в сеть
	37,645
	37,542
	37,487
	37,487
	37,434
	37,434
	37,383
	37,383
	37,333
	37,333
	37,285
	37,285

	
	
	Потери воды при транспортировке
	1,828
	1,823
	1,768
	1,768
	1,715
	1,715
	1,664
	1,664
	1,614
	1,614
	1,565
	1,565

	
	
	То же в % от отпуска
	4,9
	4,9
	4,7
	4,7
	4,6
	4,6
	4,5
	4,5
	4,3
	4,3
	4,2
	4,2

	
	
	Реализация воды годовая
	35,817
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719

	21
	 д. Касимово*
	Отпуск в сеть
	18,539
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	18,539
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488

	22
	Итого по Лобановскому ТУ
	Отпуск в сеть
	397,603
	396,517
	403,540
	410,808
	417,839
	425,107
	432,145
	439,413
	446,458
	453,726
	460,777
	468,046

	
	
	Потери воды при транспортировке
	8,188
	8,166
	7,921
	7,921
	7,683
	7,683
	7,453
	7,453
	7,229
	7,229
	7,012
	7,012

	
	
	То же в % от отпуска
	2,1
	2,1
	2,0
	1,9
	1,8
	1,8
	1,7
	1,7
	1,6
	1,6
	1,5
	1,5

	
	
	Реализация воды годовая
	389,415
	388,351
	395,619
	402,888
	410,156
	417,424
	424,692
	431,961
	439,229
	446,497
	453,765
	461,034

	 
	Сылвенское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	п. Сылва, с. Троица, с. Ляды, д. Малая
	Отпуск в сеть
	396,120
	395,319
	392,261
	392,261
	389,023
	389,023
	398,140
	410,397
	419,608
	431,866
	441,169
	453,427

	
	
	Потери воды при транспортировке
	111,590
	111,285
	107,947
	107,947
	104,708
	104,708
	101,567
	101,567
	98,520
	98,520
	95,564
	95,564

	
	
	То же в % от отпуска
	28,2
	28,2
	27,5
	27,5
	26,9
	26,9
	25,5
	24,7
	23,5
	22,8
	21,7
	21,1

	
	
	Реализация воды годовая
	284,530
	284,034
	284,315
	284,315
	284,315
	284,315
	296,573
	308,831
	321,088
	333,346
	345,604
	357,862

	24
	Итого по Сылвенскому ТУ
	Отпуск в сеть
	396,120
	395,319
	392,261
	392,261
	389,023
	389,023
	398,140
	410,397
	419,608
	431,866
	441,169
	453,427

	
	
	Потери воды при транспортировке
	111,590
	111,285
	107,947
	107,947
	104,708
	104,708
	101,567
	101,567
	98,520
	98,520
	95,564
	95,564

	
	
	То же в % от отпуска
	28,2
	28,2
	27,5
	27,5
	26,9
	26,9
	25,5
	24,7
	23,5
	22,8
	21,7
	21,1

	
	
	Реализация воды годовая
	284,530
	284,034
	284,315
	284,315
	284,315
	284,315
	296,573
	308,831
	321,088
	333,346
	345,604
	357,862

	 
	Усть-Качкинское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	п. Усть-Качка
	Отпуск в сеть
	517,279
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	517,279
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866

	26
	 п. Красный Восход
	Отпуск в сеть
	77,092
	76,882
	76,882
	78,159
	79,437
	80,714
	81,992
	83,269
	84,547
	85,824
	87,102
	88,379

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	77,092
	76,882
	76,882
	78,159
	79,437
	80,714
	81,992
	83,269
	84,547
	85,824
	87,102
	88,379

	27
	п. Горшки, д. Растягаево
	Отпуск в сеть
	45,232
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	45,232
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109

	28
	 д. Луговая, д. Заозерье
	Отпуск в сеть
	12,866
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	12,866
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830

	29
	д. Большакино
	Отпуск в сеть
	1,773
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	1,773
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768

	30
	 д. Суздалы
	Отпуск в сеть
	12,055
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	12,055
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022

	31
	Итого по Усть-Какинскому ТУ
	Отпуск в сеть
	666,297
	664,477
	664,477
	665,754
	667,032
	668,309
	669,587
	670,864
	672,142
	673,419
	674,697
	675,974

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	666,297
	664,477
	664,477
	665,754
	667,032
	668,309
	669,587
	670,864
	672,142
	673,419
	674,697
	675,974

	 
	Фроловское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	с. Фролы, д.Жебреи, д.Няшино
	Отпуск в сеть
	421,762
	420,610
	419,167
	503,325
	586,083
	670,241
	753,041
	837,199
	920,040
	1004,197
	1087,089
	1134,662

	
	
	Потери воды при транспортировке
	48,210
	48,078
	46,636
	46,636
	45,237
	45,237
	43,880
	43,880
	42,563
	42,563
	41,286
	41,286

	
	
	То же в % от отпуска
	11,4
	11,4
	11,1
	9,3
	7,7
	6,7
	5,8
	5,2
	4,6
	4,2
	3,8
	3,6

	
	
	Реализация воды годовая
	373,552
	372,532
	372,532
	456,689
	540,846
	625,004
	709,161
	793,319
	877,476
	961,634
	1045,803
	1093,376

	33
	д. Большая Мось
	Отпуск в сеть
	0,000
	14,015
	28,029
	42,044
	56,058
	70,073
	84,087
	98,102
	112,116
	126,131
	159,381
	178,616

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	0,000
	14,015
	28,029
	42,044
	56,058
	70,073
	84,087
	98,102
	112,116
	126,131
	159,381
	178,616

	34
	д. Канабеково
	Отпуск в сеть
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,409
	0,818

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,409
	0,818

	35
	д.Мартьяново
	Отпуск в сеть
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	17,111
	34,222

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	17,111
	34,222

	36
	п.Ферма, п.Горный, д.Устиново, д.Нестюково
	Отпуск в сеть
	374,998
	395,897
	424,641
	446,565
	466,855
	488,779
	509,118
	531,042
	551,429
	573,352
	593,786
	615,709

	
	
	Потери воды при транспортировке
	56,269
	56,115
	54,432
	54,432
	52,799
	52,799
	51,215
	51,215
	49,678
	49,678
	48,188
	48,188

	
	
	То же в % от отпуска
	15,0
	14,2
	12,8
	12,2
	11,3
	10,8
	10,1
	9,6
	9,0
	8,7
	8,1
	7,8

	
	
	Реализация воды годовая
	318,729
	339,782
	370,210
	392,133
	414,057
	435,980
	457,904
	479,827
	501,751
	523,674
	545,598
	567,521

	37
	Итого по Фроловскому ТУ
	Отпуск в сеть
	796,760
	830,521
	871,838
	991,933
	1108,997
	1229,092
	1346,247
	1466,342
	1583,585
	1703,681
	1857,776
	1964,028

	
	
	Потери воды при транспортировке
	104,479
	104,193
	101,067
	101,067
	98,035
	98,035
	95,094
	95,094
	92,242
	92,242
	89,474
	89,474

	
	
	То же в % от отпуска
	13,1
	12,5
	11,6
	10,2
	8,8
	8,0
	7,1
	6,5
	5,8
	5,4
	4,8
	4,6

	
	
	Реализация воды годовая
	692,281
	726,328
	770,770
	890,866
	1010,961
	1131,057
	1251,152
	1371,248
	1491,343
	1611,439
	1768,302
	1874,553

	 
	Юговское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	п. Юг
	Отпуск в сеть
	56,080
	70,028
	76,902
	83,776
	90,650
	97,525
	104,399
	111,273
	118,147
	125,021
	131,895
	138,770

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	56,080
	70,028
	76,902
	83,776
	90,650
	97,525
	104,399
	111,273
	118,147
	125,021
	131,895
	138,770

	39
	с. Бершеть, с. Янычи 
	Отпуск в сеть
	89,100
	88,857
	88,755
	140,880
	192,906
	245,031
	297,061
	349,185
	401,218
	453,342
	505,377
	557,502

	
	
	Потери воды при транспортировке
	3,390
	3,381
	3,279
	3,279
	3,181
	3,181
	3,086
	3,086
	2,993
	2,993
	2,903
	2,903

	
	
	То же в % от отпуска
	3,8
	3,8
	3,7
	2,3
	1,6
	1,3
	1,0
	0,9
	0,7
	0,7
	0,6
	0,5

	
	
	Реализация воды годовая
	85,710
	85,476
	85,476
	137,601
	189,725
	241,850
	293,975
	346,100
	398,225
	450,349
	502,474
	554,599

	40
	с. Кояново
	Отпуск в сеть
	57,428
	57,271
	57,182
	57,182
	57,095
	57,095
	57,011
	57,011
	56,930
	56,930
	56,851
	56,851

	
	
	Потери воды при транспортировке
	2,981
	2,973
	2,884
	2,884
	2,797
	2,797
	2,713
	2,713
	2,632
	2,632
	2,553
	2,553

	
	
	То же в % от отпуска
	5,2
	5,2
	5,0
	5,0
	4,9
	4,9
	4,8
	4,8
	4,6
	4,6
	4,5
	4,5

	
	
	Реализация воды годовая
	54,447
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298

	41
	Итого по Юговскому ТУ
	Отпуск в сеть
	202,608
	216,156
	222,839
	281,838
	340,652
	399,651
	458,471
	517,470
	576,295
	635,294
	694,124
	753,123

	
	
	Потери воды при транспортировке
	6,371
	6,354
	6,163
	6,163
	5,978
	5,978
	5,799
	5,799
	5,625
	5,625
	5,456
	5,456

	
	
	То же в % от отпуска
	3,1
	2,9
	2,8
	2,2
	1,8
	1,5
	1,3
	1,1
	1,0
	0,9
	0,8
	0,7

	
	
	Реализация воды годовая
	196,237
	209,802
	216,676
	275,675
	334,674
	393,673
	452,672
	511,671
	570,670
	629,669
	688,668
	747,667

	 
	Юго-Камское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	п. Юго-Камский, д. Полуденная
	Отпуск в сеть
	476,382
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	476,382
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080

	43
	п. Новый
	Отпуск в сеть
	18,488
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	18,488
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437

	44
	 п. Усть-Пизя
	Отпуск в сеть
	6,534
	7,636
	8,756
	9,876
	10,996
	12,116
	13,236
	14,355
	15,475
	16,595
	17,715
	18,835

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	6,534
	7,636
	8,756
	9,876
	10,996
	12,116
	13,236
	14,355
	15,475
	16,595
	17,715
	18,835

	45
	 с. Сташково
	Отпуск в сеть
	3,951
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	3,951
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940

	46
	д. Берег Камы
	Отпуск в сеть
	0,000
	1,925
	3,849
	5,774
	7,698
	9,623
	11,547
	13,472
	15,396
	17,321
	19,245
	21,170

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	0,000
	1,925
	3,849
	5,774
	7,698
	9,623
	11,547
	13,472
	15,396
	17,321
	19,245
	21,170

	47
	Итого по Юго-Камскому ТУ 
	Отпуск в сеть
	505,355
	505,094
	506,214
	507,334
	508,454
	509,574
	510,694
	511,813
	512,933
	514,053
	515,173
	516,293

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	505,355
	505,094
	506,214
	507,334
	508,454
	509,574
	510,694
	511,813
	512,933
	514,053
	515,173
	516,293

	48
	Итого по Пермскому МО
	Отпуск в сеть
	5808,672
	5862,870
	6037,849
	6363,138
	6667,537
	6992,827
	7339,890
	7696,266
	8032,987
	8389,364
	8763,441
	8996,474

	
	
	Потери воды при транспортировке
	719,831
	717,865
	696,329
	696,329
	675,439
	675,439
	655,176
	655,176
	635,520
	635,520
	616,455
	616,455

	
	
	То же в % от отпуска
	12,4
	12,2
	11,5
	10,9
	10,1
	9,7
	8,9
	8,5
	7,9
	7,6
	7,0
	6,9

	
	
	Реализация воды годовая
	5088,841
	5145,005
	5341,520
	5666,809
	5992,098
	6317,388
	6684,714
	7041,090
	7397,467
	7753,843
	8146,987
	8380,019




[bookmark: _Toc212111673]Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)
Ниже приведены перспективные балансы водоснабжения: общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов (Таблица 3.12 - Таблица 3.14).


[bookmark: _Ref207002918][bookmark: _Toc212111736]Таблица 3.12 Перспективный общий баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды на территории Пермского МО
	№ п
	Населенные пункты
	Наименование показателя
	Величина показателя, тыс. м3/год

	
	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.
	2035 г.

	 
	Гамовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	д. Осенцы, с. Гамово
	Общий объем поднимаемой воды
	411,085
	410,001
	409,364
	409,364
	408,745
	408,745
	419,095
	419,095
	418,513
	418,513
	417,949
	417,949

	
	
	Потери воды при подъеме
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	14,457
	14,457
	14,457
	14,457
	14,457
	14,457
	14,457
	14,457
	14,457
	14,457
	14,457
	14,457

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93

	
	
	Отпуск в сеть
	396,628
	395,544
	394,907
	394,907
	394,288
	394,288
	404,638
	404,638
	404,056
	404,056
	403,492
	403,492

	
	
	Потери воды при транспортировке
	21,313
	21,255
	20,617
	20,617
	19,999
	19,999
	19,399
	19,399
	18,817
	18,817
	18,252
	18,252

	
	
	То же в % от отпуска
	5,4
	5,4
	5,2
	5,2
	5,1
	5,1
	4,8
	4,8
	4,7
	4,7
	4,5
	4,5

	2
	Песьянка, Ванюки, Хмели, Сокол, Крохово, Большое Савино
	Общий объем поднимаемой воды
	422,899
	421,833
	427,130
	433,564
	438,895
	445,329
	450,693
	457,127
	462,523
	468,957
	474,385
	480,819

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	32,842
	32,842
	32,842
	32,842
	32,842
	32,842
	32,842
	32,842
	32,842
	32,842
	32,842
	32,842

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	390,057
	388,991
	394,288
	400,722
	406,053
	412,487
	417,851
	424,285
	429,681
	436,115
	441,543
	447,977

	
	
	Потери воды при транспортировке
	38,023
	37,919
	36,782
	36,782
	35,678
	35,678
	34,608
	34,608
	33,570
	33,570
	32,562
	32,562

	
	
	То же в % от отпуска
	9,7
	9,7
	9,3
	9,2
	8,8
	8,6
	8,3
	8,2
	7,8
	7,7
	7,4
	7,3

	3
	Итого по Гамовскому ТУ
	Общий объем поднимаемой воды
	833,984
	831,835
	836,494
	842,928
	847,640
	854,074
	869,788
	876,222
	881,036
	887,471
	892,333
	898,768

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	47,299
	47,299
	47,299
	47,299
	47,299
	47,299
	47,299
	47,299
	47,299
	47,299
	47,299
	47,299

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930

	
	
	Отпуск в сеть
	786,685
	784,536
	789,195
	795,629
	800,341
	806,775
	822,489
	828,923
	833,737
	840,172
	845,034
	851,469

	
	
	Потери воды при транспортировке
	59,336
	59,174
	57,399
	57,399
	55,677
	55,677
	54,006
	54,006
	52,386
	52,386
	50,815
	50,815

	
	
	То же в % от отпуска
	7,5
	7,5
	7,3
	7,2
	7,0
	6,9
	6,6
	6,5
	6,3
	6,2
	6,0
	6,0

	
	
	Реализация воды годовая
	727,349
	725,362
	731,796
	738,230
	744,664
	751,099
	768,483
	774,917
	781,351
	787,785
	794,220
	800,654

	 
	Кондратовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	д. Кондратово
	Общий объем поднимаемой воды
	1172,146
	1168,943
	1269,761
	1379,261
	1480,339
	1589,839
	1691,170
	1800,670
	1902,246
	2011,746
	2113,560
	2113,560

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	1172,146
	1168,943
	1269,761
	1379,261
	1480,339
	1589,839
	1691,170
	1800,670
	1902,246
	2011,746
	2113,560
	2113,560

	
	
	Потери воды при транспортировке
	290,200
	289,407
	280,725
	280,725
	272,303
	272,303
	264,134
	264,134
	256,210
	256,210
	248,524
	248,524

	
	
	То же в % от отпуска
	24,8
	24,8
	22,1
	20,4
	18,4
	17,1
	15,6
	14,7
	13,5
	12,7
	11,8
	11,8

	
	
	Реализация воды годовая
	881,946
	879,536
	989,036
	1098,536
	1208,036
	1317,536
	1427,036
	1536,536
	1646,036
	1755,536
	1865,036
	1865,036

	5
	д. Загришинксое, д. Скобелевка
	Общий объем поднимаемой воды
	38,170
	38,093
	39,756
	41,723
	43,395
	45,361
	47,042
	49,008
	50,698
	52,664
	54,362
	56,328

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	38,170
	38,093
	39,756
	41,723
	43,395
	45,361
	47,042
	49,008
	50,698
	52,664
	54,362
	56,328

	
	
	Потери воды при транспортировке
	10,120
	10,120
	9,816
	9,816
	9,522
	9,522
	9,236
	9,236
	8,959
	8,959
	8,690
	8,690

	
	
	То же в % от отпуска
	26,5
	26,6
	24,7
	23,5
	21,9
	21,0
	19,6
	18,8
	17,7
	17,0
	16,0
	15,4

	
	
	Реализация воды годовая
	28,050
	27,973
	29,940
	31,906
	33,873
	35,839
	37,806
	39,772
	41,738
	43,705
	45,671
	47,638

	6
	Итого по Кондратовскому ТУ
	Общий объем поднимаемой воды
	1210,316
	1207,037
	1309,517
	1420,984
	1523,734
	1635,200
	1738,212
	1849,679
	1952,944
	2064,410
	2167,922
	2169,888

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	1210,344
	1207,037
	1311,484
	1424,917
	1529,633
	1643,066
	1748,044
	1861,477
	1966,709
	2080,142
	2185,620
	2189,553

	
	
	Потери воды при транспортировке
	300,348
	299,527
	290,541
	290,541
	281,825
	281,825
	273,370
	273,370
	265,169
	265,169
	257,214
	257,214

	
	
	То же в % от отпуска
	24,8
	24,8
	22,2
	20,4
	18,4
	17,2
	15,6
	14,7
	13,5
	12,7
	11,8
	11,7

	
	
	Реализация воды годовая
	909,996
	907,510
	1020,943
	1134,375
	1247,808
	1361,241
	1474,674
	1588,107
	1701,540
	1814,973
	1928,406
	1932,338

	 
	Кукуштанское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	п. Кукуштан (станция Кукуштан)
	Общий объем поднимаемой воды
	17,882
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	17,882
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	17,882
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833

	8
	п. Кукуштан, с. Курашим, д. Байболовка
	Общий объем поднимаемой воды
	97,780
	97,513
	96,260
	96,260
	95,044
	95,044
	93,865
	93,865
	92,721
	92,721
	91,611
	91,611

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	97,780
	97,780
	97,780
	97,780
	97,780
	97,780
	97,780
	97,780
	97,780
	97,780
	97,780
	97,780

	
	
	Отпуск в сеть
	97,780
	97,513
	96,260
	96,260
	95,044
	95,044
	93,865
	93,865
	92,721
	92,721
	91,611
	91,611

	
	
	Потери воды при транспортировке
	41,890
	41,776
	40,522
	40,522
	39,307
	39,307
	38,127
	38,127
	36,984
	36,984
	35,874
	35,874

	
	
	То же в % от отпуска
	42,8
	42,8
	42,1
	42,1
	41,4
	41,4
	40,6
	40,6
	39,9
	39,9
	39,2
	39,2

	
	
	Реализация воды годовая
	55,890
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737

	9
	с. Платошино
	Общий объем поднимаемой воды
	120,197
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	120,197
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	120,197
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869

	10
	с. Нижний Пальник
	Общий объем поднимаемой воды
	37,584
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	37,584
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	37,584
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481

	11
	д. Аннинск
	Общий объем поднимаемой воды
	5,977
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	5,977
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	5,977
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961

	12
	п. Октябрьский
	Общий объем поднимаемой воды
	7,193
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	7,193
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	7,193
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173

	13
	д. Челяба
	Общий объем поднимаемой воды
	4,255
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	4,255
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	4,255
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243

	14
	Итого по Кукуштанскому ТУ
	Общий объем поднимаемой воды
	290,867
	290,073
	288,819
	288,819
	287,604
	287,604
	286,424
	286,424
	285,281
	285,281
	284,171
	284,171

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	97,780
	97,780
	97,780
	97,780
	97,780
	97,780
	97,780
	97,780
	97,780
	97,780
	97,780
	97,780

	
	
	Отпуск в сеть
	290,867
	290,073
	288,819
	288,819
	287,604
	287,604
	286,424
	286,424
	285,281
	285,281
	284,171
	284,171

	
	
	Потери воды при транспортировке
	41,890
	41,776
	40,522
	40,522
	39,307
	39,307
	38,127
	38,127
	36,984
	36,984
	35,874
	35,874

	
	
	То же в % от отпуска
	14,4
	14,4
	14,0
	14,0
	13,7
	13,7
	13,3
	13,3
	13,0
	13,0
	12,6
	12,6

	
	
	Реализация воды годовая
	248,977
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297

	 
	Кутаевское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Култаево, Косотуриха, Аникино, Шумки, Мокино, Чуваки, Болгары, Кичаново, Баш-Култаево, Протасы
	Общий объем поднимаемой воды
	514,304
	528,771
	542,570
	558,333
	572,191
	587,954
	620,699
	655,291
	688,091
	722,683
	755,537
	790,130

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	39,756
	39,756
	39,756
	39,756
	39,756
	39,756
	39,756
	39,756
	39,756
	39,756
	39,756
	39,756

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	474,548
	489,015
	502,814
	518,577
	532,435
	548,198
	580,943
	615,535
	648,335
	682,927
	715,781
	750,374

	
	
	Потери воды при транспортировке
	65,643
	65,464
	63,500
	63,500
	61,595
	61,595
	59,747
	59,747
	57,954
	57,954
	56,216
	56,216

	
	
	То же в % от отпуска
	13,8
	13,4
	12,6
	12,2
	11,6
	11,2
	10,3
	9,7
	8,9
	8,5
	7,9
	7,5

	
	
	Реализация воды годовая
	408,905
	423,551
	439,314
	455,077
	470,840
	486,603
	521,196
	555,788
	590,381
	624,973
	659,565
	694,158

	16
	Нижние Муллы, Петровка, Усть-Тары
	Общий объем поднимаемой воды
	87,658
	90,301
	92,508
	95,373
	97,600
	100,466
	102,712
	105,577
	107,842
	110,707
	112,990
	115,856

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	6,173
	6,173
	6,173
	6,173
	6,173
	6,173
	6,173
	6,173
	6,173
	6,173
	6,173
	6,173

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	81,485
	84,128
	86,335
	89,200
	91,427
	94,293
	96,539
	99,404
	101,669
	104,534
	106,817
	109,683

	
	
	Потери воды при транспортировке
	21,987
	21,927
	21,269
	21,269
	20,631
	20,631
	20,012
	20,012
	19,412
	19,412
	18,829
	18,829

	
	
	То же в % от отпуска
	27,0
	26,1
	24,6
	23,8
	22,6
	21,9
	20,7
	20,1
	19,1
	18,6
	17,6
	17,2

	
	
	Реализация воды годовая
	59,498
	62,201
	65,066
	67,931
	70,796
	73,662
	76,527
	79,392
	82,257
	85,123
	87,988
	90,853

	17
	Итого по Култаевскому ТУ
	Общий объем поднимаемой воды
	601,962
	619,071
	635,078
	653,706
	669,792
	688,420
	723,411
	760,868
	795,933
	833,391
	868,528
	905,985

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	45,929
	45,929
	45,929
	45,929
	45,929
	45,929
	45,929
	45,929
	45,929
	45,929
	45,929
	45,929

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	556,033
	573,142
	589,149
	607,777
	623,863
	642,491
	677,482
	714,939
	750,004
	787,462
	822,599
	860,056

	
	
	Потери воды при транспортировке
	87,630
	87,391
	84,769
	84,769
	82,226
	82,226
	79,759
	79,759
	77,366
	77,366
	75,045
	75,045

	
	
	То же в % от отпуска
	15,8
	15,2
	14,4
	13,9
	13,2
	12,8
	11,8
	11,2
	10,3
	9,8
	9,1
	8,7

	
	
	Реализация воды годовая
	468,403
	485,752
	504,380
	523,008
	541,637
	560,265
	597,723
	635,180
	672,638
	710,096
	747,553
	785,011

	 
	Лобановское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	с. Лобаново
	Общий объем поднимаемой воды
	318,550
	317,680
	320,039
	322,398
	324,757
	327,116
	329,475
	331,834
	334,193
	336,552
	338,911
	341,270

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	318,550
	317,680
	320,039
	322,398
	324,757
	327,116
	329,475
	331,834
	334,193
	336,552
	338,911
	341,270

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	318,550
	317,680
	320,039
	322,398
	324,757
	327,116
	329,475
	331,834
	334,193
	336,552
	338,911
	341,270

	19
	д. Горный, д. Мостовая
	Общий объем поднимаемой воды
	29,389
	29,329
	34,047
	38,957
	43,681
	48,591
	53,321
	58,230
	62,966
	67,875
	72,616
	77,525

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	6,522
	6,522
	6,522
	6,522
	6,522
	6,522
	6,522
	6,522
	6,522
	6,522
	6,522
	6,522

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	22,869
	22,807
	27,525
	32,435
	37,159
	42,069
	46,799
	51,708
	56,444
	61,353
	66,094
	71,003

	
	
	Потери воды при транспортировке
	6,360
	6,343
	6,152
	6,152
	5,968
	5,968
	5,789
	5,789
	5,615
	5,615
	5,447
	5,447

	
	
	То же в % от отпуска
	27,8
	27,8
	22,4
	19,0
	16,1
	14,2
	12,4
	11,2
	9,9
	9,2
	8,2
	7,7

	
	
	Реализация воды годовая
	16,509
	16,464
	21,373
	26,282
	31,192
	36,101
	41,010
	45,919
	50,829
	55,738
	60,647
	65,556

	20
	п. Мулянка
	Общий объем поднимаемой воды
	41,478
	41,454
	41,399
	41,399
	41,346
	41,346
	41,295
	41,295
	41,245
	41,245
	41,197
	41,197

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	3,912
	3,912
	3,912
	3,912
	3,912
	3,912
	3,912
	3,912
	3,912
	3,912
	3,912
	3,912

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	37,645
	37,542
	37,487
	37,487
	37,434
	37,434
	37,383
	37,383
	37,333
	37,333
	37,285
	37,285

	
	
	Потери воды при транспортировке
	1,828
	1,823
	1,768
	1,768
	1,715
	1,715
	1,664
	1,664
	1,614
	1,614
	1,565
	1,565

	
	
	То же в % от отпуска
	4,9
	4,9
	4,7
	4,7
	4,6
	4,6
	4,5
	4,5
	4,3
	4,3
	4,2
	4,2

	
	
	Реализация воды годовая
	35,817
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719

	21
	 д. Касимово
	Общий объем поднимаемой воды
	18,539
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	18,539
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	18,539
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488

	22
	Итого по Лобановскому ТУ
	Общий объем поднимаемой воды
	407,956
	406,951
	413,974
	421,242
	428,273
	435,541
	442,579
	449,847
	456,892
	464,160
	471,211
	478,480

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	10,434
	10,434
	10,434
	10,434
	10,434
	10,434
	10,434
	10,434
	10,434
	10,434
	10,434
	10,434

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	397,603
	396,517
	403,540
	410,808
	417,839
	425,107
	432,145
	439,413
	446,458
	453,726
	460,777
	468,046

	
	
	Потери воды при транспортировке
	8,188
	8,166
	7,921
	7,921
	7,683
	7,683
	7,453
	7,453
	7,229
	7,229
	7,012
	7,012

	
	
	То же в % от отпуска
	2,1
	2,1
	2,0
	1,9
	1,8
	1,8
	1,7
	1,7
	1,6
	1,6
	1,5
	1,5

	
	
	Реализация воды годовая
	389,415
	388,351
	395,619
	402,888
	410,156
	417,424
	424,692
	431,961
	439,229
	446,497
	453,765
	461,034

	 
	Сылвенское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	п. Сылва, с. Троица, с. Ляды, д. Малая
	Общий объем поднимаемой воды
	396,120
	395,319
	392,261
	392,261
	389,023
	389,023
	398,140
	410,397
	419,608
	431,866
	441,169
	453,427

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	172,680
	172,680
	172,680
	172,680
	172,680
	172,680
	172,680
	172,680
	172,680
	172,680
	172,680
	172,680

	
	
	Отпуск в сеть
	396,120
	395,319
	392,261
	392,261
	389,023
	389,023
	398,140
	410,397
	419,608
	431,866
	441,169
	453,427

	
	
	Потери воды при транспортировке
	111,590
	111,285
	107,947
	107,947
	104,708
	104,708
	101,567
	101,567
	98,520
	98,520
	95,564
	95,564

	
	
	То же в % от отпуска
	28,2
	28,2
	27,5
	27,5
	26,9
	26,9
	25,5
	24,7
	23,5
	22,8
	21,7
	21,1

	
	
	Реализация воды годовая
	284,530
	284,034
	284,315
	284,315
	284,315
	284,315
	296,573
	308,831
	321,088
	333,346
	345,604
	357,862

	24
	Итого по Сылвенскому ТУ
	Общий объем поднимаемой воды
	396,120
	395,319
	392,261
	392,261
	389,023
	389,023
	398,140
	410,397
	419,608
	431,866
	441,169
	453,427

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	172,680
	172,680
	172,680
	172,680
	172,680
	172,680
	172,680
	172,680
	172,680
	172,680
	172,680
	172,680

	
	
	Отпуск в сеть
	396,120
	395,319
	392,261
	392,261
	389,023
	389,023
	398,140
	410,397
	419,608
	431,866
	441,169
	453,427

	
	
	Потери воды при транспортировке
	111,590
	111,285
	107,947
	107,947
	104,708
	104,708
	101,567
	101,567
	98,520
	98,520
	95,564
	95,564

	
	
	То же в % от отпуска
	28,2
	28,2
	27,5
	27,5
	26,9
	26,9
	25,5
	24,7
	23,5
	22,8
	21,7
	21,1

	
	
	Реализация воды годовая
	284,530
	284,034
	284,315
	284,315
	284,315
	284,315
	296,573
	308,831
	321,088
	333,346
	345,604
	357,862

	 
	Усть-Качкинское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	п. Усть-Качка
	Общий объем поднимаемой воды
	517,279
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	495,400
	495,400
	495,400
	495,400
	495,400
	495,400
	495,400
	495,400
	495,400
	495,400
	495,400
	495,400

	
	
	Отпуск в сеть
	517,279
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	517,279
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866

	26
	 п. Красный Восход
	Общий объем поднимаемой воды
	77,092
	76,882
	76,882
	78,159
	79,437
	80,714
	81,992
	83,269
	84,547
	85,824
	87,102
	88,379

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	77,092
	76,882
	76,882
	78,159
	79,437
	80,714
	81,992
	83,269
	84,547
	85,824
	87,102
	88,379

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	77,092
	76,882
	76,882
	78,159
	79,437
	80,714
	81,992
	83,269
	84,547
	85,824
	87,102
	88,379

	27
	п. Горшки, д. Растягаево
	Общий объем поднимаемой воды
	45,232
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	45,232
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	45,232
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109

	28
	 д. Луговая, д. Заозерье
	Общий объем поднимаемой воды
	12,866
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	12,866
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	12,866
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830

	29
	д. Большакино
	Общий объем поднимаемой воды
	1,773
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	1,773
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	1,773
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768

	30
	 д. Суздалы
	Общий объем поднимаемой воды
	12,055
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	12,055
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	12,055
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022

	41
	Итого по Усть-Какинскому ТУ
	Общий объем поднимаемой воды
	666,297
	664,477
	664,477
	665,754
	667,032
	668,309
	669,587
	670,864
	672,142
	673,419
	674,697
	675,974

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	495,400
	495,400
	495,400
	495,400
	495,400
	495,400
	495,400
	495,400
	495,400
	495,400
	495,400
	495,400

	
	
	Отпуск в сеть
	666,297
	664,477
	664,477
	665,754
	667,032
	668,309
	669,587
	670,864
	672,142
	673,419
	674,697
	675,974

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	666,297
	664,477
	664,477
	665,754
	667,032
	668,309
	669,587
	670,864
	672,142
	673,419
	674,697
	675,974

	 
	Фроловское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	с. Фролы, д.Жебреи, д.Няшино
	Общий объем поднимаемой воды
	437,683
	436,673
	435,230
	519,388
	602,146
	686,304
	769,104
	853,262
	936,103
	1020,260
	1103,152
	1150,725

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	16,063
	16,063
	16,063
	16,063
	16,063
	16,063
	16,063
	16,063
	16,063
	16,063
	16,063
	16,063

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	421,762
	420,610
	419,167
	503,325
	586,083
	670,241
	753,041
	837,199
	920,040
	1004,197
	1087,089
	1134,662

	
	
	Потери воды при транспортировке
	48,210
	48,078
	46,636
	46,636
	45,237
	45,237
	43,880
	43,880
	42,563
	42,563
	41,286
	41,286

	
	
	То же в % от отпуска
	11,4
	11,4
	11,1
	9,3
	7,7
	6,7
	5,8
	5,2
	4,6
	4,2
	3,8
	3,6

	
	
	Реализация воды годовая
	373,552
	372,532
	372,532
	456,689
	540,846
	625,004
	709,161
	793,319
	877,476
	961,634
	1045,803
	1093,376

	33
	д. Большая Мось
	Общий объем поднимаемой воды
	0,000
	14,015
	28,029
	42,044
	56,058
	70,073
	84,087
	98,102
	112,116
	126,131
	159,381
	178,616

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	0,000
	14,015
	28,029
	42,044
	56,058
	70,073
	84,087
	98,102
	112,116
	126,131
	159,381
	178,616

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	0,000
	14,015
	28,029
	42,044
	56,058
	70,073
	84,087
	98,102
	112,116
	126,131
	159,381
	178,616

	34
	д. Канабеково
	Общий объем поднимаемой воды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,409
	0,818

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,409
	0,818

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,409
	0,818

	35
	д.Мартьяново
	Общий объем поднимаемой воды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	17,111
	34,222

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	17,111
	34,222

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	17,111
	34,222

	36
	п.Ферма, п.Горный, д.Устиново, д.Нестюково
	Общий объем поднимаемой воды
	406,160
	427,399
	456,143
	478,067
	498,357
	520,281
	540,620
	562,544
	582,931
	604,854
	625,288
	647,211

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	31,502
	31,502
	31,502
	31,502
	31,502
	31,502
	31,502
	31,502
	31,502
	31,502
	31,502
	31,502

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	374,998
	395,897
	424,641
	446,565
	466,855
	488,779
	509,118
	531,042
	551,429
	573,352
	593,786
	615,709

	
	
	Потери воды при транспортировке
	56,269
	56,115
	54,432
	54,432
	52,799
	52,799
	51,215
	51,215
	49,678
	49,678
	48,188
	48,188

	
	
	То же в % от отпуска
	15,0
	14,2
	12,8
	12,2
	11,3
	10,8
	10,1
	9,6
	9,0
	8,7
	8,1
	7,8

	
	
	Реализация воды годовая
	318,729
	339,782
	370,210
	392,133
	414,057
	435,980
	457,904
	479,827
	501,751
	523,674
	545,598
	567,521

	37
	Итого по Фроловскому ТУ
	Общий объем поднимаемой воды
	843,843
	878,086
	919,403
	1039,498
	1156,562
	1276,657
	1393,812
	1513,907
	1631,150
	1751,246
	1905,341
	2011,593

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	47,565
	47,565
	47,565
	47,565
	47,565
	47,565
	47,565
	47,565
	47,565
	47,565
	47,565
	47,565

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	796,760
	830,521
	871,838
	991,933
	1108,997
	1229,092
	1346,247
	1466,342
	1583,585
	1703,681
	1857,776
	1964,028

	
	
	Потери воды при транспортировке
	104,479
	104,193
	101,067
	101,067
	98,035
	98,035
	95,094
	95,094
	92,242
	92,242
	89,474
	89,474

	
	
	То же в % от отпуска
	13,1
	12,5
	11,6
	10,2
	8,8
	8,0
	7,1
	6,5
	5,8
	5,4
	4,8
	4,6

	
	
	Реализация воды годовая
	692,281
	726,328
	770,770
	890,866
	1010,961
	1131,057
	1251,152
	1371,248
	1491,343
	1611,439
	1768,302
	1874,553

	 
	Юговское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	п. Юг
	Общий объем поднимаемой воды
	59,300
	73,248
	80,122
	86,996
	93,870
	100,745
	107,619
	114,493
	121,367
	128,241
	135,115
	141,990

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	3,220
	3,220
	3,220
	3,220
	3,220
	3,220
	3,220
	3,220
	3,220
	3,220
	3,220
	3,220

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	56,080
	70,028
	76,902
	83,776
	90,650
	97,525
	104,399
	111,273
	118,147
	125,021
	131,895
	138,770

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	56,080
	70,028
	76,902
	83,776
	90,650
	97,525
	104,399
	111,273
	118,147
	125,021
	131,895
	138,770

	39
	с. Бершеть, с. Янычи 
	Общий объем поднимаемой воды
	89,100
	88,857
	88,755
	140,880
	192,906
	245,031
	297,061
	349,185
	401,218
	453,342
	505,377
	557,502

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	89,100
	88,857
	88,755
	140,880
	192,906
	245,031
	297,061
	349,185
	401,218
	453,342
	505,377
	557,502

	
	
	Потери воды при транспортировке
	3,390
	3,381
	3,279
	3,279
	3,181
	3,181
	3,086
	3,086
	2,993
	2,993
	2,903
	2,903

	
	
	То же в % от отпуска
	3,8
	3,8
	3,7
	2,3
	1,6
	1,3
	1,0
	0,9
	0,7
	0,7
	0,6
	0,5

	
	
	Реализация воды годовая
	85,710
	85,476
	85,476
	137,601
	189,725
	241,850
	293,975
	346,100
	398,225
	450,349
	502,474
	554,599

	40
	с. Кояново
	Общий объем поднимаемой воды
	58,490
	58,333
	58,244
	58,244
	58,157
	58,157
	58,073
	58,073
	57,992
	57,992
	57,913
	57,913

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	1,062
	1,062
	1,062
	1,062
	1,062
	1,062
	1,062
	1,062
	1,062
	1,062
	1,062
	1,062

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	57,428
	57,271
	57,182
	57,182
	57,095
	57,095
	57,011
	57,011
	56,930
	56,930
	56,851
	56,851

	
	
	Потери воды при транспортировке
	2,981
	2,973
	2,884
	2,884
	2,797
	2,797
	2,713
	2,713
	2,632
	2,632
	2,553
	2,553

	
	
	То же в % от отпуска
	5,2
	5,2
	5,0
	5,0
	4,9
	4,9
	4,8
	4,8
	4,6
	4,6
	4,5
	4,5

	
	
	Реализация воды годовая
	54,447
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298

	41
	Итого по Юговскому ТУ
	Общий объем поднимаемой воды
	206,890
	220,438
	227,121
	286,120
	344,934
	403,933
	462,753
	521,752
	580,577
	639,576
	698,406
	757,405

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	4,282
	4,282
	4,282
	4,282
	4,282
	4,282
	4,282
	4,282
	4,282
	4,282
	4,282
	4,282

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	202,608
	216,156
	222,839
	281,838
	340,652
	399,651
	458,471
	517,470
	576,295
	635,294
	694,124
	753,123

	
	
	Потери воды при транспортировке
	6,371
	6,354
	6,163
	6,163
	5,978
	5,978
	5,799
	5,799
	5,625
	5,625
	5,456
	5,456

	
	
	То же в % от отпуска
	3,1
	2,9
	2,8
	2,2
	1,8
	1,5
	1,3
	1,1
	1,0
	0,9
	0,8
	0,7

	
	
	Реализация воды годовая
	196,237
	209,802
	216,676
	275,675
	334,674
	393,673
	452,672
	511,671
	570,670
	629,669
	688,668
	747,667

	 
	Юго-Камское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	п. Юго-Камский, д. Полуденная
	Общий объем поднимаемой воды
	476,382
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	476,382
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	476,382
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080

	43
	п. Новый
	Общий объем поднимаемой воды
	18,488
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	18,488
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	18,488
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437

	44
	 п. Усть-Пизя
	Общий объем поднимаемой воды
	6,534
	7,636
	8,756
	9,876
	10,996
	12,116
	13,236
	14,355
	15,475
	16,595
	17,715
	18,835

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	6,534
	7,636
	8,756
	9,876
	10,996
	12,116
	13,236
	14,355
	15,475
	16,595
	17,715
	18,835

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	6,534
	7,636
	8,756
	9,876
	10,996
	12,116
	13,236
	14,355
	15,475
	16,595
	17,715
	18,835

	45
	 с. Сташково
	Общий объем поднимаемой воды
	3,951
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	3,951
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	3,951
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940

	46
	д. Берег Камы
	Общий объем поднимаемой воды
	0,000
	1,925
	3,849
	5,774
	7,698
	9,623
	11,547
	13,472
	15,396
	17,321
	19,245
	21,170

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	0,000
	1,925
	3,849
	5,774
	7,698
	9,623
	11,547
	13,472
	15,396
	17,321
	19,245
	21,170

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	0,000
	1,925
	3,849
	5,774
	7,698
	9,623
	11,547
	13,472
	15,396
	17,321
	19,245
	21,170

	47
	Итого по Юго-Камскому ТУ 
	Общий объем поднимаемой воды
	505,355
	507,019
	510,063
	513,108
	516,152
	519,196
	522,241
	525,285
	528,330
	531,374
	534,419
	537,463

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск в сеть
	505,355
	505,094
	506,214
	507,334
	508,454
	509,574
	510,694
	511,813
	512,933
	514,053
	515,173
	516,293

	
	
	Потери воды при транспортировке
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	То же в % от отпуска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Реализация воды годовая
	505,355
	505,094
	506,214
	507,334
	508,454
	509,574
	510,694
	511,813
	512,933
	514,053
	515,173
	516,293

	48
	Итого по Пермскому МО
	Общий объем поднимаемой воды
	5963,591
	6020,303
	6197,207
	6524,421
	6830,745
	7157,958
	7506,946
	7865,247
	8203,893
	8562,193
	8938,196
	9173,153

	
	
	Потери воды при подъеме
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход воды на технологические нужды
	155,509
	155,509
	155,509
	155,509
	155,509
	155,509
	155,509
	155,509
	155,509
	155,509
	155,509
	155,509

	
	
	Пропущено через очистные сооружения
	766,790
	766,790
	766,790
	766,790
	766,790
	766,790
	766,790
	766,790
	766,790
	766,790
	766,790
	766,790

	
	
	Отпуск в сеть
	5808,672
	5862,870
	6039,815
	6367,071
	6673,437
	7000,692
	7349,722
	7708,065
	8046,752
	8405,095
	8781,139
	9016,138

	
	
	Потери воды при транспортировке
	719,831
	717,865
	696,329
	696,329
	675,439
	675,439
	655,176
	655,176
	635,520
	635,520
	616,455
	616,455

	
	
	То же в % от отпуска
	12,4
	12,2
	11,5
	10,9
	10,1
	9,6
	8,9
	8,5
	7,9
	7,6
	7,0
	6,8

	
	
	Реализация воды годовая
	5088,841
	5145,005
	5343,487
	5670,742
	5997,998
	6325,253
	6694,546
	7052,889
	7411,232
	7769,575
	8164,685
	8399,683




[bookmark: _Toc212111737]Таблица 3.13 Перспективный территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения на территории Пермского МО
	№ п
	Населенные пункты
	Наименование показателя
	Величина показателя, тыс. м3/год

	
	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.
	2035 г.

	 
	Гамовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	д. Осенцы, с. Гамово
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	396,628
	395,544
	394,907
	394,907
	394,288
	394,288
	404,638
	404,638
	404,056
	404,056
	403,492
	403,492

	2
	Песьянка, Ванюки, Хмели, Сокол, Крохово, Большое Савино
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	390,057
	388,991
	394,288
	400,722
	406,053
	412,487
	417,851
	424,285
	429,681
	436,115
	441,543
	447,977

	3
	Итого по Гамовскому ТУ
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	786,685
	784,536
	789,195
	795,629
	800,341
	806,775
	822,489
	828,923
	833,737
	840,172
	845,034
	851,469

	 
	Кондратовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	д. Кондратово
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	1172,146
	1168,943
	1269,761
	1379,261
	1480,339
	1589,839
	1691,170
	1800,670
	1902,246
	2011,746
	2113,560
	2113,560

	5
	д. Загришинксое, д. Скобелевка
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	38,170
	38,093
	39,756
	41,723
	43,395
	45,361
	47,042
	49,008
	50,698
	52,664
	54,362
	56,328

	6
	Итого по Кондратовскому ТУ
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	1210,344
	1207,037
	1311,484
	1424,917
	1529,633
	1643,066
	1748,044
	1861,477
	1966,709
	2080,142
	2185,620
	2189,553

	 
	Кукуштанское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	п. Кукуштан (станция Кукуштан)
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	17,882
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833

	8
	п. Кукуштан, с. Курашим, д. Байболовка
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	97,780
	97,513
	96,260
	96,260
	95,044
	95,044
	93,865
	93,865
	92,721
	92,721
	91,611
	91,611

	
	
	Потери воды при транспортировке
	41,890
	41,776
	40,522
	40,522
	39,307
	39,307
	38,127
	38,127
	36,984
	36,984
	35,874
	35,874

	9
	с. Платошино
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	120,197
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869

	10
	с. Нижний Пальник
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	37,584
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481

	11
	д. Аннинск
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	5,977
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961

	12
	п. Октябрьский
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	7,193
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173

	13
	д. Челяба
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	4,255
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243

	14
	Итого по Кукуштанскому ТУ
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	290,867
	290,073
	288,819
	288,819
	287,604
	287,604
	286,424
	286,424
	285,281
	285,281
	284,171
	284,171

	 
	Кутаевское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Култаево, Косотуриха, Аникино, Шумки, Мокино, Чуваки, Болгары, Кичаново, Баш-Култаево, Протасы
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	474,548
	489,015
	502,814
	518,577
	532,435
	548,198
	580,943
	615,535
	648,335
	682,927
	715,781
	750,374

	16
	Нижние Муллы, Петровка, Усть-Тары
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	81,485
	84,128
	86,335
	89,200
	91,427
	94,293
	96,539
	99,404
	101,669
	104,534
	106,817
	109,683

	17
	Итого по Култаевскому ТУ
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	556,033
	573,142
	589,149
	607,777
	623,863
	642,491
	677,482
	714,939
	750,004
	787,462
	822,599
	860,056

	 
	Лобановское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	с. Лобаново
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	318,550
	317,680
	320,039
	322,398
	324,757
	327,116
	329,475
	331,834
	334,193
	336,552
	338,911
	341,270

	19
	д. Горный, д. Мостовая
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	22,869
	22,807
	27,525
	32,435
	37,159
	42,069
	46,799
	51,708
	56,444
	61,353
	66,094
	71,003

	20
	п. Мулянка
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	37,645
	37,542
	37,487
	37,487
	37,434
	37,434
	37,383
	37,383
	37,333
	37,333
	37,285
	37,285

	21
	 д. Касимово
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	18,539
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488

	22
	Итого по Лобановскому ТУ
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	397,603
	396,517
	403,540
	410,808
	417,839
	425,107
	432,145
	439,413
	446,458
	453,726
	460,777
	468,046

	 
	Сылвенское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	п. Сылва, с. Троица, с. Ляды, д. Малая
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	396,120
	395,319
	392,261
	392,261
	389,023
	389,023
	398,140
	410,397
	419,608
	431,866
	441,169
	453,427

	24
	Итого по Сылвенскому ТУ
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	396,120
	395,319
	392,261
	392,261
	389,023
	389,023
	398,140
	410,397
	419,608
	431,866
	441,169
	453,427

	 
	Усть-Качкинское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	п. Усть-Качка
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	517,279
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866

	26
	 п. Красный Восход
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	77,092
	76,882
	76,882
	78,159
	79,437
	80,714
	81,992
	83,269
	84,547
	85,824
	87,102
	88,379

	27
	п. Горшки, д. Растягаево
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	45,232
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109

	28
	 д. Луговая, д. Заозерье
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	12,866
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830

	29
	д. Большакино
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	1,773
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768

	30
	 д. Суздалы
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	12,055
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022

	31
	Итого по Усть-Какинскому ТУ
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	666,297
	664,477
	664,477
	665,754
	667,032
	668,309
	669,587
	670,864
	672,142
	673,419
	674,697
	675,974

	 
	Фроловское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	с. Фролы, д.Жебреи, д.Няшино
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	421,762
	420,610
	419,167
	503,325
	586,083
	670,241
	753,041
	837,199
	920,040
	1004,197
	1087,089
	1134,662

	33
	д. Большая Мось
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	0,000
	14,015
	28,029
	42,044
	56,058
	70,073
	84,087
	98,102
	112,116
	126,131
	159,381
	178,616

	34
	д. Канабеково 
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,409
	0,818

	35
	д.Мартьяново
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	17,111
	34,222

	36
	п.Ферма, п.Горный, д.Устиново, д.Нестюково
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	374,998
	395,897
	424,641
	446,565
	466,855
	488,779
	509,118
	531,042
	551,429
	573,352
	593,786
	615,709

	37
	Итого по Фроловскому ТУ
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	796,760
	830,521
	871,838
	991,933
	1108,997
	1229,092
	1346,247
	1466,342
	1583,585
	1703,681
	1857,776
	1964,028

	 
	Юговское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	п. Юг
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	56,080
	70,028
	76,902
	83,776
	90,650
	97,525
	104,399
	111,273
	118,147
	125,021
	131,895
	138,770

	39
	с. Бершеть, с. Янычи 
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	89,100
	88,857
	88,755
	140,880
	192,906
	245,031
	297,061
	349,185
	401,218
	453,342
	505,377
	557,502

	40
	с. Кояново
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	57,428
	57,271
	57,182
	57,182
	57,095
	57,095
	57,011
	57,011
	56,930
	56,930
	56,851
	56,851

	41
	Итого по Юговскому ТУ
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	202,608
	216,156
	222,839
	281,838
	340,652
	399,651
	458,471
	517,470
	576,295
	635,294
	694,124
	753,123

	 
	Юго-Камское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	п. Юго-Камский, д. Полуденная
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	476,382
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080

	43
	п. Новый
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	18,488
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437

	44
	 п. Усть-Пизя
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	6,534
	7,636
	8,756
	9,876
	10,996
	12,116
	13,236
	14,355
	15,475
	16,595
	17,715
	18,835

	45
	 с. Сташково
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	3,951
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940

	46
	д. Берег Камы
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	0,000
	1,925
	3,849
	5,774
	7,698
	9,623
	11,547
	13,472
	15,396
	17,321
	19,245
	21,170

	47
	Итого по Юго-Камскому ТУ 
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	505,355
	505,094
	506,214
	507,334
	508,454
	509,574
	510,694
	511,813
	512,933
	514,053
	515,173
	516,293

	48
	Итого по Пермскому МО
	Подача воды в сеть по технологической зоне водоснабжения 
	5808,672
	5862,870
	6039,815
	6367,071
	6673,437
	7000,692
	7349,722
	7708,065
	8046,752
	8405,095
	8781,139
	9016,138




[bookmark: _Ref207002923][bookmark: _Toc212111738]Таблица 3.14 Перспективный структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов на территории Пермского МО
	№ п
	Населенные пункты
	Наименование показателя
	Величина показателя, тыс. м3/год

	
	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.
	2035 г.

	 
	Гамовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	д. Осенцы, с. Гамово
	Реализация воды годовая
	375,315
	374,290
	374,290
	374,290
	374,290
	374,290
	385,240
	385,240
	385,240
	385,240
	385,240
	385,240

	
	
	Население
	204,947
	204,387
	204,387
	204,387
	204,387
	204,387
	215,337
	215,337
	215,337
	215,337
	215,337
	215,337

	
	
	Бюджетные потребители
	91,263
	91,014
	91,014
	91,014
	91,014
	91,014
	91,014
	91,014
	91,014
	91,014
	91,014
	91,014

	
	
	Прочие потребители
	79,105
	78,889
	78,889
	78,889
	78,889
	78,889
	78,889
	78,889
	78,889
	78,889
	78,889
	78,889

	2
	Песьянка, Ванюки, Хмели, Сокол, Крохово, Большое Савино
	Реализация воды годовая
	352,034
	351,072
	357,506
	363,941
	370,375
	376,809
	383,243
	389,677
	396,112
	402,546
	408,980
	415,414

	
	
	Население
	221,355
	220,750
	220,750
	220,750
	220,750
	220,750
	220,750
	220,750
	220,750
	220,750
	220,750
	220,750

	
	
	Бюджетные потребители
	49,005
	48,871
	48,871
	48,871
	48,871
	48,871
	48,871
	48,871
	48,871
	48,871
	48,871
	48,871

	
	
	Прочие потребители
	81,674
	81,451
	87,885
	94,320
	100,754
	107,188
	113,622
	120,056
	126,491
	132,925
	139,359
	145,793

	3
	Итого по Гамовскому ТУ
	Реализация воды годовая
	727,349
	725,362
	731,796
	738,230
	744,664
	751,099
	768,483
	774,917
	781,351
	787,785
	794,220
	800,654

	
	
	Население
	426,302
	425,137
	425,137
	425,137
	425,137
	425,137
	436,087
	436,087
	436,087
	436,087
	436,087
	436,087

	
	
	Бюджетные потребители
	140,268
	139,884
	139,884
	139,884
	139,884
	139,884
	139,884
	139,884
	139,884
	139,884
	139,884
	139,884

	
	
	Прочие потребители
	160,779
	160,340
	166,774
	173,208
	179,643
	186,077
	192,511
	198,945
	205,380
	211,814
	218,248
	224,682

	 
	Кондратовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	д. Кондратово
	Реализация воды годовая
	881,946
	879,536
	989,036
	1098,536
	1208,036
	1317,536
	1427,036
	1536,536
	1646,036
	1755,536
	1865,036
	1865,036

	
	
	Население
	812,346
	810,127
	919,627
	1029,127
	1138,627
	1248,127
	1357,627
	1467,127
	1576,627
	1686,127
	1795,627
	1795,627

	
	
	Бюджетные потребители
	33,898
	33,805
	33,805
	33,805
	33,805
	33,805
	33,805
	33,805
	33,805
	33,805
	33,805
	33,805

	
	
	Прочие потребители
	35,702
	35,604
	35,604
	35,604
	35,604
	35,604
	35,604
	35,604
	35,604
	35,604
	35,604
	35,604

	5
	д. Загришинксое, д. Скобелевка
	Реализация воды годовая
	28,050
	27,973
	29,940
	31,906
	33,873
	35,839
	37,806
	39,772
	41,738
	43,705
	45,671
	47,638

	
	
	Население
	24,692
	24,625
	24,625
	24,625
	24,625
	24,625
	24,625
	24,625
	24,625
	24,625
	24,625
	24,625

	
	
	Бюджетные потребители
	2,653
	2,646
	2,646
	2,646
	2,646
	2,646
	2,646
	2,646
	2,646
	2,646
	2,646
	2,646

	
	
	Прочие потребители
	0,705
	0,703
	2,670
	4,636
	6,602
	8,569
	10,535
	12,502
	14,468
	16,435
	18,401
	20,367

	6
	Итого по Кондратовскому ТУ
	Реализация воды годовая
	909,996
	907,510
	1018,976
	1130,443
	1241,909
	1353,375
	1464,842
	1576,308
	1687,775
	1799,241
	1910,708
	1912,674

	
	
	Население
	837,038
	834,751
	944,251
	1053,751
	1163,251
	1272,751
	1382,251
	1491,751
	1601,251
	1710,751
	1820,251
	1820,251

	
	
	Бюджетные потребители
	36,551
	36,451
	36,451
	36,451
	36,451
	36,451
	36,451
	36,451
	36,451
	36,451
	36,451
	36,451

	
	
	Прочие потребители
	36,407
	36,307
	38,274
	40,240
	42,207
	44,173
	46,140
	48,106
	50,073
	52,039
	54,005
	55,972

	 
	Кукуштанское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	п. Кукуштан (станция Кукуштан)
	Реализация воды годовая
	17,882
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833
	17,833

	
	
	Население
	15,198
	15,156
	15,156
	15,156
	15,156
	15,156
	15,156
	15,156
	15,156
	15,156
	15,156
	15,156

	
	
	Бюджетные потребители
	0,348
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347

	
	
	Прочие потребители
	2,336
	2,330
	2,330
	2,330
	2,330
	2,330
	2,330
	2,330
	2,330
	2,330
	2,330
	2,330

	8
	п. Кукуштан, с. Курашим, д. Байболовка
	Реализация воды годовая
	55,890
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737
	55,737

	
	
	Население
	47,030
	46,902
	46,902
	46,902
	46,902
	46,902
	46,902
	46,902
	46,902
	46,902
	46,902
	46,902

	
	
	Бюджетные потребители
	4,830
	4,817
	4,817
	4,817
	4,817
	4,817
	4,817
	4,817
	4,817
	4,817
	4,817
	4,817

	
	
	Прочие потребители
	4,030
	4,019
	4,019
	4,019
	4,019
	4,019
	4,019
	4,019
	4,019
	4,019
	4,019
	4,019

	9
	с. Платошино
	Реализация воды годовая
	120,197
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869
	119,869

	
	
	Население
	72,118
	71,921
	71,921
	71,921
	71,921
	71,921
	71,921
	71,921
	71,921
	71,921
	71,921
	71,921

	
	
	Бюджетные потребители
	18,030
	17,980
	17,980
	17,980
	17,980
	17,980
	17,980
	17,980
	17,980
	17,980
	17,980
	17,980

	
	
	Прочие потребители
	30,049
	29,967
	29,967
	29,967
	29,967
	29,967
	29,967
	29,967
	29,967
	29,967
	29,967
	29,967

	10
	с. Нижний Пальник*
	Реализация воды годовая
	37,584
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481
	37,481

	
	
	Население
	22,550
	22,489
	22,489
	22,489
	22,489
	22,489
	22,489
	22,489
	22,489
	22,489
	22,489
	22,489

	
	
	Бюджетные потребители
	5,638
	5,622
	5,622
	5,622
	5,622
	5,622
	5,622
	5,622
	5,622
	5,622
	5,622
	5,622

	
	
	Прочие потребители
	9,396
	9,370
	9,370
	9,370
	9,370
	9,370
	9,370
	9,370
	9,370
	9,370
	9,370
	9,370

	11
	д. Аннинск
	Реализация воды годовая
	5,977
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961
	5,961

	
	
	Население
	3,586
	3,576
	3,576
	3,576
	3,576
	3,576
	3,576
	3,576
	3,576
	3,576
	3,576
	3,576

	
	
	Бюджетные потребители
	0,897
	0,894
	0,894
	0,894
	0,894
	0,894
	0,894
	0,894
	0,894
	0,894
	0,894
	0,894

	
	
	Прочие потребители
	1,494
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490

	12
	п. Октябрьский
	Реализация воды годовая
	7,193
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173

	
	
	Население
	4,316
	4,304
	4,304
	4,304
	4,304
	4,304
	4,304
	4,304
	4,304
	4,304
	4,304
	4,304

	
	
	Бюджетные потребители
	1,079
	1,076
	1,076
	1,076
	1,076
	1,076
	1,076
	1,076
	1,076
	1,076
	1,076
	1,076

	
	
	Прочие потребители
	1,798
	1,793
	1,793
	1,793
	1,793
	1,793
	1,793
	1,793
	1,793
	1,793
	1,793
	1,793

	13
	д. Челяба
	Реализация воды годовая
	4,255
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243
	4,243

	
	
	Население
	2,553
	2,546
	2,546
	2,546
	2,546
	2,546
	2,546
	2,546
	2,546
	2,546
	2,546
	2,546

	
	
	Бюджетные потребители
	0,638
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636

	
	
	Прочие потребители
	1,064
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061
	1,061

	14
	Итого по Кукуштанскому ТУ
	Реализация воды годовая
	248,977
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297
	248,297

	
	
	Население
	167,351
	166,894
	166,894
	166,894
	166,894
	166,894
	166,894
	166,894
	166,894
	166,894
	166,894
	166,894

	
	
	Бюджетные потребители
	31,459
	31,373
	31,373
	31,373
	31,373
	31,373
	31,373
	31,373
	31,373
	31,373
	31,373
	31,373

	
	
	Прочие потребители
	50,167
	50,030
	50,030
	50,030
	50,030
	50,030
	50,030
	50,030
	50,030
	50,030
	50,030
	50,030

	 
	Кутаевское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Култаево, Косотуриха, Аникино, Шумки, Мокино, Чуваки, Болгары, Кичаново, Баш-Култаево, Протасы
	Реализация воды годовая
	408,905
	423,551
	439,314
	455,077
	470,840
	486,603
	521,196
	555,788
	590,381
	624,973
	659,565
	694,158

	
	
	Население
	318,789
	333,681
	349,444
	365,207
	380,971
	396,734
	431,326
	465,918
	500,511
	535,103
	569,696
	604,288

	
	
	Бюджетные потребители
	50,868
	50,729
	50,729
	50,729
	50,729
	50,729
	50,729
	50,729
	50,729
	50,729
	50,729
	50,729

	
	
	Прочие потребители
	39,248
	39,141
	39,141
	39,141
	39,141
	39,141
	39,141
	39,141
	39,141
	39,141
	39,141
	39,141

	16
	Нижние Муллы, Петровка, Усть-Тары
	Реализация воды годовая
	59,498
	62,201
	65,066
	67,931
	70,796
	73,662
	76,527
	79,392
	82,257
	85,123
	87,988
	90,853

	
	
	Население
	52,465
	55,187
	58,052
	60,917
	63,783
	66,648
	69,513
	72,378
	75,244
	78,109
	80,974
	83,839

	
	
	Бюджетные потребители
	3,941
	3,930
	3,930
	3,930
	3,930
	3,930
	3,930
	3,930
	3,930
	3,930
	3,930
	3,930

	
	
	Прочие потребители
	3,092
	3,084
	3,084
	3,084
	3,084
	3,084
	3,084
	3,084
	3,084
	3,084
	3,084
	3,084

	17
	Итого по Култаевскому ТУ
	Реализация воды годовая
	468,403
	485,752
	504,380
	523,008
	541,637
	560,265
	597,723
	635,180
	672,638
	710,096
	747,553
	785,011

	
	
	Население
	371,254
	388,868
	407,496
	426,125
	444,753
	463,382
	500,839
	538,297
	575,754
	613,212
	650,670
	688,127

	
	
	Бюджетные потребители
	54,809
	54,659
	54,659
	54,659
	54,659
	54,659
	54,659
	54,659
	54,659
	54,659
	54,659
	54,659

	
	
	Прочие потребители
	42,340
	42,224
	42,224
	42,224
	42,224
	42,224
	42,224
	42,224
	42,224
	42,224
	42,224
	42,224

	 
	Лобановское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	с. Лобаново
	Реализация воды годовая
	318,550
	317,680
	320,039
	322,398
	324,757
	327,116
	329,475
	331,834
	334,193
	336,552
	338,911
	341,270

	
	
	Население
	222,985
	222,376
	224,735
	227,094
	229,453
	231,812
	234,171
	236,530
	238,889
	241,248
	243,607
	245,966

	
	
	Бюджетные потребители
	57,339
	57,182
	57,182
	57,182
	57,182
	57,182
	57,182
	57,182
	57,182
	57,182
	57,182
	57,182

	
	
	Прочие потребители
	38,226
	38,122
	38,122
	38,122
	38,122
	38,122
	38,122
	38,122
	38,122
	38,122
	38,122
	38,122

	19
	д. Горный, д. Мостовая
	Реализация воды годовая
	16,509
	16,464
	21,373
	26,282
	31,192
	36,101
	41,010
	45,919
	50,829
	55,738
	60,647
	65,556

	
	
	Население
	14,570
	14,530
	14,530
	14,530
	14,530
	14,530
	14,530
	14,530
	14,530
	14,530
	14,530
	14,530

	
	
	Бюджетные потребители
	1,581
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577

	
	
	Прочие потребители
	0,358
	0,357
	5,266
	10,176
	15,085
	19,994
	24,903
	29,813
	34,722
	39,631
	44,540
	49,450

	20
	п. Мулянка
	Реализация воды годовая
	35,817
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719
	35,719

	
	
	Население
	27,599
	27,524
	27,524
	27,524
	27,524
	27,524
	27,524
	27,524
	27,524
	27,524
	27,524
	27,524

	
	
	Бюджетные потребители
	2,834
	2,826
	2,826
	2,826
	2,826
	2,826
	2,826
	2,826
	2,826
	2,826
	2,826
	2,826

	
	
	Прочие потребители
	5,384
	5,369
	5,369
	5,369
	5,369
	5,369
	5,369
	5,369
	5,369
	5,369
	5,369
	5,369

	21
	 д. Касимово
	Реализация воды годовая
	18,539
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488
	18,488

	
	
	Население
	12,977
	12,942
	12,942
	12,942
	12,942
	12,942
	12,942
	12,942
	12,942
	12,942
	12,942
	12,942

	
	
	Бюджетные потребители
	3,337
	3,328
	3,328
	3,328
	3,328
	3,328
	3,328
	3,328
	3,328
	3,328
	3,328
	3,328

	
	
	Прочие потребители
	2,225
	2,219
	2,219
	2,219
	2,219
	2,219
	2,219
	2,219
	2,219
	2,219
	2,219
	2,219

	22
	Итого по Лобановскому ТУ
	Реализация воды годовая
	389,415
	388,351
	395,619
	402,888
	410,156
	417,424
	424,692
	431,961
	439,229
	446,497
	453,765
	461,034

	
	
	Население
	278,131
	277,371
	279,730
	282,089
	284,448
	286,807
	289,166
	291,525
	293,884
	296,243
	298,602
	300,961

	
	
	Бюджетные потребители
	65,091
	64,913
	64,913
	64,913
	64,913
	64,913
	64,913
	64,913
	64,913
	64,913
	64,913
	64,913

	
	
	Прочие потребители
	46,193
	46,066
	50,976
	55,885
	60,794
	65,703
	70,613
	75,522
	80,431
	85,340
	90,250
	95,159

	 
	Сылвенское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	п. Сылва, с. Троица, с. Ляды, д. Малая
	Реализация воды годовая
	284,530
	284,034
	284,315
	284,315
	284,315
	284,315
	296,573
	308,831
	321,088
	333,346
	345,604
	357,862

	
	
	Население
	256,320
	255,901
	256,182
	256,182
	256,182
	256,182
	256,182
	256,182
	256,182
	256,182
	256,182
	256,182

	
	
	Бюджетные потребители
	8,260
	8,237
	8,237
	8,237
	8,237
	8,237
	8,237
	8,237
	8,237
	8,237
	8,237
	8,237

	
	
	Прочие потребители
	19,950
	19,895
	19,895
	19,895
	19,895
	19,895
	32,153
	44,411
	56,669
	68,927
	81,185
	93,443

	24
	Итого по Сылвенскому ТУ
	Реализация воды годовая
	284,530
	284,034
	284,315
	284,315
	284,315
	284,315
	296,573
	308,831
	321,088
	333,346
	345,604
	357,862

	
	
	Население
	256,320
	255,901
	256,182
	256,182
	256,182
	256,182
	256,182
	256,182
	256,182
	256,182
	256,182
	256,182

	
	
	Бюджетные потребители
	8,260
	8,237
	8,237
	8,237
	8,237
	8,237
	8,237
	8,237
	8,237
	8,237
	8,237
	8,237

	
	
	Прочие потребители
	19,950
	19,895
	19,895
	19,895
	19,895
	19,895
	32,153
	44,411
	56,669
	68,927
	81,185
	93,443

	 
	Усть-Качкинское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	п. Усть-Качка
	Реализация воды годовая
	517,279
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866
	515,866

	
	
	Население
	143,425
	143,033
	143,033
	143,033
	143,033
	143,033
	143,033
	143,033
	143,033
	143,033
	143,033
	143,033

	
	
	Бюджетные потребители
	11,228
	11,198
	11,198
	11,198
	11,198
	11,198
	11,198
	11,198
	11,198
	11,198
	11,198
	11,198

	
	
	Прочие потребители
	362,625
	361,635
	361,635
	361,635
	361,635
	361,635
	361,635
	361,635
	361,635
	361,635
	361,635
	361,635

	26
	 п. Красный Восход
	Реализация воды годовая
	77,092
	76,882
	76,882
	78,159
	79,437
	80,714
	81,992
	83,269
	84,547
	85,824
	87,102
	88,379

	
	
	Население
	53,965
	53,817
	53,817
	55,095
	56,372
	57,650
	58,927
	60,205
	61,482
	62,760
	64,037
	65,315

	
	
	Бюджетные потребители
	13,877
	13,839
	13,839
	13,839
	13,839
	13,839
	13,839
	13,839
	13,839
	13,839
	13,839
	13,839

	
	
	Прочие потребители
	9,251
	9,226
	9,226
	9,226
	9,226
	9,226
	9,226
	9,226
	9,226
	9,226
	9,226
	9,226

	27
	п. Горшки, д. Растягаево
	Реализация воды годовая
	45,232
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109
	45,109

	
	
	Население
	31,663
	31,576
	31,576
	31,576
	31,576
	31,576
	31,576
	31,576
	31,576
	31,576
	31,576
	31,576

	
	
	Бюджетные потребители
	8,142
	8,120
	8,120
	8,120
	8,120
	8,120
	8,120
	8,120
	8,120
	8,120
	8,120
	8,120

	
	
	Прочие потребители
	5,428
	5,413
	5,413
	5,413
	5,413
	5,413
	5,413
	5,413
	5,413
	5,413
	5,413
	5,413

	28
	 д. Луговая, д. Заозерье
	Реализация воды годовая
	12,866
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830
	12,830

	
	
	Население
	9,006
	8,981
	8,981
	8,981
	8,981
	8,981
	8,981
	8,981
	8,981
	8,981
	8,981
	8,981

	
	
	Бюджетные потребители
	2,316
	2,309
	2,309
	2,309
	2,309
	2,309
	2,309
	2,309
	2,309
	2,309
	2,309
	2,309

	
	
	Прочие потребители
	1,544
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540

	29
	д. Большакино
	Реализация воды годовая
	1,773
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768

	
	
	Население
	1,241
	1,238
	1,238
	1,238
	1,238
	1,238
	1,238
	1,238
	1,238
	1,238
	1,238
	1,238

	
	
	Бюджетные потребители
	0,319
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318

	
	
	Прочие потребители
	0,213
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212

	30
	 д. Суздалы
	Реализация воды годовая
	12,055
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022
	12,022

	
	
	Население
	8,439
	8,416
	8,416
	8,416
	8,416
	8,416
	8,416
	8,416
	8,416
	8,416
	8,416
	8,416

	
	
	Бюджетные потребители
	2,170
	2,164
	2,164
	2,164
	2,164
	2,164
	2,164
	2,164
	2,164
	2,164
	2,164
	2,164

	
	
	Прочие потребители
	1,447
	1,443
	1,443
	1,443
	1,443
	1,443
	1,443
	1,443
	1,443
	1,443
	1,443
	1,443

	31
	Итого по Усть-Какинскому ТУ
	Реализация воды годовая
	666,297
	664,477
	664,477
	665,754
	667,032
	668,309
	669,587
	670,864
	672,142
	673,419
	674,697
	675,974

	
	
	Население
	247,738
	247,061
	247,061
	248,339
	249,616
	250,894
	252,171
	253,449
	254,726
	256,004
	257,281
	258,559

	
	
	Бюджетные потребители
	38,051
	37,948
	37,948
	37,948
	37,948
	37,948
	37,948
	37,948
	37,948
	37,948
	37,948
	37,948

	
	
	Прочие потребители
	380,508
	379,468
	379,468
	379,468
	379,468
	379,468
	379,468
	379,468
	379,468
	379,468
	379,468
	379,468

	 
	Фроловское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	с. Фролы, д.Жебреи, д.Няшино
	Реализация воды годовая
	373,552
	372,532
	372,532
	456,689
	540,846
	625,004
	709,161
	793,319
	877,476
	961,634
	1045,803
	1093,376

	
	
	Население
	321,522
	320,644
	320,644
	404,801
	488,958
	573,116
	657,273
	741,431
	825,588
	909,746
	993,903
	1041,476

	
	
	Бюджетные потребители
	13,562
	13,525
	13,525
	13,525
	13,525
	13,525
	13,525
	13,525
	13,525
	13,525
	13,525
	13,525

	
	
	Прочие потребители
	38,468
	38,363
	38,363
	38,363
	38,363
	38,363
	38,363
	38,363
	38,363
	38,363
	38,375
	38,375

	33
	д. Большая Мось
	Реализация воды годовая
	0,000
	14,015
	28,029
	42,044
	56,058
	70,073
	84,087
	98,102
	112,116
	126,131
	159,381
	178,616

	
	
	Население
	0,000
	14,015
	28,029
	42,044
	56,058
	70,073
	84,087
	98,102
	112,116
	126,131
	140,145
	140,145

	
	
	Бюджетные потребители
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	19,236
	38,471

	34
	д. Канабеково
	Реализация воды годовая
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,409
	0,818

	
	
	Население
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,409
	0,818

	
	
	Бюджетные потребители
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	35
	д.Мартьяново
	Реализация воды годовая
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	17,111
	34,222

	
	
	Население
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	17,111
	34,222

	
	
	Бюджетные потребители
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	36
	п.Ферма, п.Горный, д.Устиново, д.Нестюково
	Реализация воды годовая
	318,729
	339,782
	370,210
	392,133
	414,057
	435,980
	457,904
	479,827
	501,751
	523,674
	545,598
	567,521

	
	
	Население
	241,917
	256,314
	271,372
	286,430
	301,488
	316,545
	331,603
	346,661
	361,719
	376,777
	391,835
	406,893

	
	
	Бюджетные потребители
	8,782
	8,758
	8,758
	8,758
	8,758
	8,758
	8,758
	8,758
	8,758
	8,758
	8,758
	8,758

	
	
	Прочие потребители
	68,030
	74,710
	90,080
	96,945
	103,811
	110,677
	117,542
	124,408
	131,274
	138,139
	145,005
	151,871

	37
	Итого по Фроловскому ТУ
	Реализация воды годовая
	692,281
	726,328
	770,770
	890,866
	1010,961
	1131,057
	1251,152
	1371,248
	1491,343
	1611,439
	1768,302
	1874,553

	
	
	Население
	563,439
	590,972
	620,044
	733,274
	846,504
	959,734
	1072,964
	1186,194
	1299,424
	1412,654
	1543,403
	1623,554

	
	
	Бюджетные потребители
	22,344
	22,283
	22,283
	22,283
	22,283
	22,283
	22,283
	22,283
	22,283
	22,283
	22,283
	22,283

	
	
	Прочие потребители
	106,498
	113,073
	128,443
	135,308
	142,174
	149,040
	155,905
	162,771
	169,637
	176,502
	202,615
	228,716

	 
	Юговское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	п. Юг
	Реализация воды годовая
	56,080
	70,028
	76,902
	83,776
	90,650
	97,525
	104,399
	111,273
	118,147
	125,021
	131,895
	138,770

	
	
	Население
	49,800
	56,891
	56,891
	56,891
	56,891
	56,891
	56,891
	56,891
	56,891
	56,891
	56,891
	56,891

	
	
	Бюджетные потребители
	2,630
	2,623
	2,623
	2,623
	2,623
	2,623
	2,623
	2,623
	2,623
	2,623
	2,623
	2,623

	
	
	Прочие потребители
	3,650
	10,514
	17,388
	24,263
	31,137
	38,011
	44,885
	51,759
	58,633
	65,508
	72,382
	79,256

	39
	с. Бершеть, с. Янычи 
	Реализация воды годовая
	85,710
	85,476
	85,476
	137,601
	189,725
	241,850
	293,975
	346,100
	398,225
	450,349
	502,474
	554,599

	
	
	Население
	78,095
	77,882
	77,882
	130,006
	182,131
	234,256
	286,381
	338,506
	390,630
	442,755
	494,880
	547,005

	
	
	Бюджетные потребители
	6,473
	6,455
	6,455
	6,455
	6,455
	6,455
	6,455
	6,455
	6,455
	6,455
	6,455
	6,455

	
	
	Прочие потребители
	1,142
	1,139
	1,139
	1,139
	1,139
	1,139
	1,139
	1,139
	1,139
	1,139
	1,139
	1,139

	40
	с. Кояново
	Реализация воды годовая
	54,447
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298
	54,298

	
	
	Население
	19,128
	19,076
	19,076
	19,076
	19,076
	19,076
	19,076
	19,076
	19,076
	19,076
	19,076
	19,076

	
	
	Бюджетные потребители
	2,503
	2,496
	2,496
	2,496
	2,496
	2,496
	2,496
	2,496
	2,496
	2,496
	2,496
	2,496

	
	
	Прочие потребители
	32,816
	32,726
	32,726
	32,726
	32,726
	32,726
	32,726
	32,726
	32,726
	32,726
	32,726
	32,726

	41
	Итого по Юговскому ТУ
	Реализация воды годовая
	196,237
	209,802
	216,676
	275,675
	334,674
	393,673
	452,672
	511,671
	570,670
	629,669
	688,668
	747,667

	
	
	Население
	147,023
	153,848
	153,848
	205,973
	258,098
	310,223
	362,348
	414,472
	466,597
	518,722
	570,847
	622,972

	
	
	Бюджетные потребители
	11,606
	11,574
	11,574
	11,574
	11,574
	11,574
	11,574
	11,574
	11,574
	11,574
	11,574
	11,574

	
	
	Прочие потребители
	37,608
	44,379
	51,254
	58,128
	65,002
	71,876
	78,750
	85,624
	92,499
	99,373
	106,247
	113,121

	 
	Юго-Камское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	п. Юго-Камский, д. Полуденная
	Реализация воды годовая
	476,382
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080
	475,080

	
	
	Население
	333,467
	332,556
	332,556
	332,556
	332,556
	332,556
	332,556
	332,556
	332,556
	332,556
	332,556
	332,556

	
	
	Бюджетные потребители
	85,749
	85,514
	85,514
	85,514
	85,514
	85,514
	85,514
	85,514
	85,514
	85,514
	85,514
	85,514

	
	
	Прочие потребители
	57,166
	57,010
	57,010
	57,010
	57,010
	57,010
	57,010
	57,010
	57,010
	57,010
	57,010
	57,010

	43
	п. Новый
	Реализация воды годовая
	18,488
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437
	18,437

	
	
	Население
	12,942
	12,906
	12,906
	12,906
	12,906
	12,906
	12,906
	12,906
	12,906
	12,906
	12,906
	12,906

	
	
	Бюджетные потребители
	3,328
	3,319
	3,319
	3,319
	3,319
	3,319
	3,319
	3,319
	3,319
	3,319
	3,319
	3,319

	
	
	Прочие потребители
	2,219
	2,212
	2,212
	2,212
	2,212
	2,212
	2,212
	2,212
	2,212
	2,212
	2,212
	2,212

	44
	 п. Усть-Пизя
	Реализация воды годовая
	6,534
	7,636
	8,756
	9,876
	10,996
	12,116
	13,236
	14,355
	15,475
	16,595
	17,715
	18,835

	
	
	Население
	4,574
	5,681
	6,801
	7,921
	9,041
	10,161
	11,281
	12,401
	13,520
	14,640
	15,760
	16,880

	
	
	Бюджетные потребители
	1,176
	1,173
	1,173
	1,173
	1,173
	1,173
	1,173
	1,173
	1,173
	1,173
	1,173
	1,173

	
	
	Прочие потребители
	0,784
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782

	45
	 с. Сташково
	Реализация воды годовая
	3,951
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940
	3,940

	
	
	Население
	2,766
	2,758
	2,758
	2,758
	2,758
	2,758
	2,758
	2,758
	2,758
	2,758
	2,758
	2,758

	
	
	Бюджетные потребители
	0,711
	0,709
	0,709
	0,709
	0,709
	0,709
	0,709
	0,709
	0,709
	0,709
	0,709
	0,709

	
	
	Прочие потребители
	0,474
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473

	46
	д. Берег Камы
	Реализация воды годовая
	0,000
	1,925
	3,849
	5,774
	7,698
	9,623
	11,547
	13,472
	15,396
	17,321
	19,245
	21,170

	
	
	Население
	0,000
	1,925
	3,849
	5,774
	7,698
	9,623
	11,547
	13,472
	15,396
	17,321
	19,245
	21,170

	
	
	Бюджетные потребители
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	47
	Итого по Юго-Камскому ТУ 
	Реализация воды годовая
	505,355
	505,094
	506,214
	507,334
	508,454
	509,574
	510,694
	511,813
	512,933
	514,053
	515,173
	516,293

	
	
	Население
	353,749
	353,902
	355,022
	356,142
	357,262
	358,381
	359,501
	360,621
	361,741
	362,861
	363,981
	365,101

	
	
	Бюджетные потребители
	90,964
	90,715
	90,715
	90,715
	90,715
	90,715
	90,715
	90,715
	90,715
	90,715
	90,715
	90,715

	
	
	Прочие потребители
	60,643
	60,477
	60,477
	60,477
	60,477
	60,477
	60,477
	60,477
	60,477
	60,477
	60,477
	60,477

	48
	Итого по Пермскому МО
	Реализация воды годовая
	5088,841
	5145,005
	5341,520
	5666,809
	5992,098
	6317,388
	6684,714
	7041,090
	7397,467
	7753,843
	8146,987
	8380,019

	
	
	Население
	3648,345
	3694,706
	3855,667
	4153,906
	4452,146
	4750,385
	5078,404
	5395,473
	5712,541
	6029,610
	6364,199
	6538,688

	
	
	Бюджетные потребители
	499,403
	498,038
	498,038
	498,038
	498,038
	498,038
	498,038
	498,038
	498,038
	498,038
	498,038
	498,038

	
	
	Прочие потребители
	941,092
	952,261
	987,815
	1014,865
	1041,915
	1068,964
	1108,272
	1147,580
	1186,887
	1226,195
	1284,750
	1343,293




[bookmark: _Toc212111674]Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений приведен ниже (Таблица 3.15).


[bookmark: _Ref207018465][bookmark: _Toc212111739]Таблица 3.15 Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, тыс. м3/сутки
	№ п
	Населенные пункты, обеспеченные централизованным водоснабжением
	Наименование показателя
	Величина показателя, тыс. м3/сут

	
	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.
	2035 г.

	 
	Гамовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	д. Осенцы, с. Гамово
	Мощность водозабора
	1,511
	1,511
	1,511
	1,511
	1,511
	1,511
	1,511
	1,511
	1,511
	1,511
	1,511
	1,511

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	1,123
	1,123
	1,122
	1,122
	1,120
	1,120
	1,148
	1,148
	1,147
	1,147
	1,145
	1,145

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	1,348
	1,348
	1,346
	1,346
	1,344
	1,344
	1,378
	1,378
	1,376
	1,376
	1,374
	1,374

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,163
	0,163
	0,165
	0,165
	0,167
	0,167
	0,133
	0,133
	0,135
	0,135
	0,137
	0,137

	
	
	тоже в %
	10,8
	10,8
	10,9
	10,9
	11,1
	11,1
	8,8
	8,8
	8,9
	8,9
	9,1
	9,1

	2
	Песьянка, Ванюки, Хмели, Сокол, Крохово, Большое Савино
	Мощность водозабора
	2,180
	2,180
	2,180
	2,180
	2,180
	2,180
	2,180
	2,180
	2,180
	2,180
	2,180
	2,180

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	1,155
	1,156
	1,170
	1,188
	1,202
	1,220
	1,235
	1,252
	1,267
	1,285
	1,300
	1,317

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	1,387
	1,387
	1,404
	1,425
	1,443
	1,464
	1,482
	1,503
	1,521
	1,542
	1,560
	1,581

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,793
	0,793
	0,776
	0,755
	0,737
	0,716
	0,698
	0,677
	0,659
	0,638
	0,620
	0,599

	
	
	тоже в %
	36,4
	36,4
	35,6
	34,6
	33,8
	32,8
	32,0
	31,1
	30,2
	29,3
	28,5
	27,5

	3
	Итого по Гамовскому ТУ
	Мощность водозабора
	3,691
	3,691
	3,691
	3,691
	3,691
	3,691
	3,691
	3,691
	3,691
	3,691
	3,691
	3,691

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	2,279
	2,279
	2,292
	2,309
	2,322
	2,340
	2,383
	2,401
	2,414
	2,431
	2,445
	2,462

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	2,734
	2,735
	2,750
	2,771
	2,787
	2,808
	2,860
	2,881
	2,897
	2,918
	2,934
	2,955

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,957
	0,956
	0,941
	0,920
	0,904
	0,883
	0,831
	0,810
	0,794
	0,773
	0,757
	0,736

	
	
	тоже в %
	25,9
	25,9
	25,5
	24,9
	24,5
	23,9
	22,5
	22,0
	21,5
	21,0
	20,5
	19,9

	 
	Кондратовское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	д. Кондратово
	Мощность водозабора
	2,147
	2,178
	2,178
	2,178
	2,178
	2,178
	2,178
	2,178
	2,178
	2,178
	2,178
	2,178

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	1,215
	1,215
	1,215
	1,215
	1,215
	1,215
	1,215
	1,215
	1,215
	1,215
	1,215
	1,215

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	1,458
	1,458
	1,458
	1,458
	1,458
	1,458
	1,458
	1,458
	1,458
	1,458
	1,458
	1,458

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,689
	0,720
	0,720
	0,720
	0,720
	0,720
	0,720
	0,720
	0,720
	0,720
	0,720
	0,720

	
	
	тоже в %
	32,1
	33,1
	33,1
	33,1
	33,1
	33,1
	33,1
	33,1
	33,1
	33,1
	33,1
	33,1

	
	
	Вода покупаемая у ООО "Новогор-Прикамье"
	1,695
	1,979
	2,254
	2,553
	2,830
	3,129
	3,406
	3,705
	3,982
	4,281
	4,560
	4,560

	5
	д. Загришинксое, д. Скобелевка
	Мощность водозабора
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,104
	0,104
	0,109
	0,114
	0,119
	0,124
	0,129
	0,134
	0,139
	0,144
	0,149
	0,154

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,125
	0,125
	0,131
	0,137
	0,143
	0,149
	0,155
	0,161
	0,167
	0,173
	0,179
	0,185

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,025
	0,025
	0,019
	0,013
	0,007
	0,001
	-0,005
	-0,011
	-0,017
	-0,023
	-0,029
	-0,035

	
	
	тоже в %
	16,6
	16,5
	12,9
	8,6
	4,9
	0,6
	-3,1
	-7,4
	-11,1
	-15,4
	-19,1
	-23,5

	6
	Итого по Кондратовскому ТУ
	Мощность водозабора
	2,297
	2,328
	2,328
	2,328
	2,328
	2,328
	2,328
	2,328
	2,328
	2,328
	2,328
	2,328

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	1,799
	2,083
	2,363
	2,668
	2,948
	3,253
	3,534
	3,839
	4,121
	4,426
	4,709
	4,714

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	1,340
	1,340
	1,346
	1,352
	1,358
	1,364
	1,370
	1,376
	1,382
	1,388
	1,394
	1,400

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,957
	0,988
	0,982
	0,976
	0,971
	0,964
	0,959
	0,952
	0,946
	0,940
	0,934
	0,928

	
	
	тоже в %
	41,7
	42,4
	42,2
	41,9
	41,7
	41,4
	41,2
	40,9
	40,7
	40,4
	40,1
	39,9

	 
	Кукуштанское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	п. Кукуштан (станция Кукуштан)
	Мощность водозабора
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184

	
	
	тоже в %
	75,9
	75,9
	75,9
	75,9
	75,9
	75,9
	75,9
	75,9
	75,9
	75,9
	75,9
	75,9

	8
	п. Кукуштан, с. Курашим, д. Байболовка
	Мощность водозабора
	1,054
	1,054
	1,054
	1,054
	1,054
	1,054
	1,054
	1,054
	1,054
	1,054
	1,054
	1,054

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,267
	0,267
	0,264
	0,264
	0,260
	0,260
	0,257
	0,257
	0,254
	0,254
	0,251
	0,251

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,321
	0,321
	0,316
	0,316
	0,312
	0,312
	0,309
	0,309
	0,305
	0,305
	0,301
	0,301

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,733
	0,733
	0,738
	0,738
	0,742
	0,742
	0,745
	0,745
	0,749
	0,749
	0,753
	0,753

	
	
	тоже в %
	69,6
	69,6
	70,0
	70,0
	70,4
	70,4
	70,7
	70,7
	71,1
	71,1
	71,4
	71,4

	9
	с. Платошино
	Мощность водозабора
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206

	
	
	тоже в %
	34,3
	34,3
	34,3
	34,3
	34,3
	34,3
	34,3
	34,3
	34,3
	34,3
	34,3
	34,3

	10
	с. Нижний Пальник
	Мощность водозабора
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	
	
	тоже в %
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8

	11
	д. Аннинск
	Мощность водозабора
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	
	
	тоже в %
	83,7
	83,7
	83,7
	83,7
	83,7
	83,7
	83,7
	83,7
	83,7
	83,7
	83,7
	83,7

	12
	п. Октябрьский 
	Мощность водозабора
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096

	
	
	тоже в %
	80,3
	80,3
	80,3
	80,3
	80,3
	80,3
	80,3
	80,3
	80,3
	80,3
	80,3
	80,3

	13
	д. Челяба
	Мощность водозабора
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106

	
	
	тоже в %
	88,4
	88,4
	88,4
	88,4
	88,4
	88,4
	88,4
	88,4
	88,4
	88,4
	88,4
	88,4

	14
	Итого по  Кукуштанскому ТУ
	Мощность водозабора
	2,446
	2,446
	2,446
	2,446
	2,446
	2,446
	2,446
	2,446
	2,446
	2,446
	2,446
	2,446

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,795
	0,795
	0,791
	0,791
	0,788
	0,788
	0,785
	0,785
	0,782
	0,782
	0,779
	0,779

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,954
	0,954
	0,950
	0,950
	0,946
	0,946
	0,942
	0,942
	0,938
	0,938
	0,934
	0,934

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	1,492
	1,492
	1,496
	1,496
	1,500
	1,500
	1,504
	1,504
	1,508
	1,508
	1,512
	1,512

	
	
	тоже в %
	61,0
	61,0
	61,2
	61,2
	61,3
	61,3
	61,5
	61,5
	61,7
	61,7
	61,8
	61,8

	 
	Култаевское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Култаево, Косотуриха, Аникино, Шумки, Мокино, Чуваки, Болгары, Кичаново, Баш-Култаево, Протасы
	Мощность водозабора
	2,728
	2,728
	2,728
	2,728
	2,728
	2,728
	2,728
	2,728
	2,728
	2,728
	2,728
	2,728

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	1,405
	1,449
	1,486
	1,530
	1,568
	1,611
	1,701
	1,795
	1,885
	1,980
	2,070
	2,165

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	1,686
	1,738
	1,784
	1,836
	1,881
	1,933
	2,041
	2,154
	2,262
	2,376
	2,484
	2,598

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	1,041
	0,989
	0,944
	0,892
	0,847
	0,795
	0,687
	0,573
	0,465
	0,352
	0,244
	0,130

	
	
	тоже в %
	38,2
	36,3
	34,6
	32,7
	31,0
	29,1
	25,2
	21,0
	17,1
	12,9
	8,9
	4,8

	16
	Нижние Муллы, Петровка, Усть-Тары
	Мощность водозабора
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,240
	0,247
	0,253
	0,261
	0,267
	0,275
	0,281
	0,289
	0,295
	0,303
	0,310
	0,317

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,287
	0,297
	0,304
	0,314
	0,321
	0,330
	0,338
	0,347
	0,355
	0,364
	0,371
	0,381

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,332
	0,322
	0,315
	0,305
	0,298
	0,289
	0,281
	0,272
	0,264
	0,255
	0,248
	0,238

	
	
	тоже в %
	53,6
	52,0
	50,9
	49,3
	48,2
	46,6
	45,4
	43,9
	42,7
	41,2
	40,0
	38,5

	17
	Итого по  Култаевскому ТУ
	Мощность водозабора
	3,347
	3,347
	3,347
	3,347
	3,347
	3,347
	3,347
	3,347
	3,347
	3,347
	3,347
	3,347

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	1,645
	1,696
	1,740
	1,791
	1,835
	1,886
	1,982
	2,085
	2,181
	2,283
	2,380
	2,482

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	1,974
	2,035
	2,088
	2,149
	2,202
	2,263
	2,378
	2,501
	2,617
	2,740
	2,855
	2,979

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	1,373
	1,311
	1,259
	1,198
	1,145
	1,083
	0,968
	0,845
	0,730
	0,607
	0,491
	0,368

	
	
	тоже в %
	41,0
	39,2
	37,6
	35,8
	34,2
	32,4
	28,9
	25,3
	21,8
	18,1
	14,7
	11,0

	 
	Лобановское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	с. Лобаново
	Мощность водозабора
	2,088
	2,088
	2,088
	2,088
	2,088
	2,088
	2,088
	2,088
	2,088
	2,088
	2,088
	2,088

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,870
	0,870
	0,877
	0,883
	0,890
	0,896
	0,903
	0,909
	0,916
	0,922
	0,929
	0,935

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	1,044
	1,044
	1,052
	1,060
	1,068
	1,075
	1,083
	1,091
	1,099
	1,106
	1,114
	1,122

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	1,044
	1,044
	1,036
	1,028
	1,020
	1,013
	1,005
	0,997
	0,989
	0,982
	0,974
	0,966

	
	
	тоже в %
	50,0
	50,0
	49,6
	49,2
	48,9
	48,5
	48,1
	47,8
	47,4
	47,0
	46,6
	46,3

	19
	Мостовая, Горный
	Мощность водозабора
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,080
	0,080
	0,093
	0,107
	0,120
	0,133
	0,146
	0,160
	0,173
	0,186
	0,199
	0,212

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,096
	0,096
	0,112
	0,128
	0,144
	0,160
	0,175
	0,191
	0,207
	0,223
	0,239
	0,255

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,060
	0,060
	0,044
	0,028
	0,012
	-0,004
	-0,019
	-0,035
	-0,051
	-0,067
	-0,083
	-0,099

	
	
	тоже в %
	38,2
	38,2
	28,2
	17,9
	7,9
	-2,4
	-12,4
	-22,7
	-32,7
	-43,0
	-53,0
	-63,4

	20
	п. Мулянка
	Мощность водозабора
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,114
	0,114
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,135
	0,135

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,201
	0,201

	
	
	тоже в %
	59,4
	59,4
	59,5
	59,5
	59,5
	59,5
	59,6
	59,6
	59,6
	59,6
	59,7
	59,7

	21
	д. Касимово
	Мощность водозабора
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179

	
	
	тоже в %
	74,7
	74,7
	74,7
	74,7
	74,7
	74,7
	74,7
	74,7
	74,7
	74,7
	74,7
	74,7

	22
	Итого по Лобановскому ТУ
	Мощность водозабора
	2,820
	2,820
	2,820
	2,820
	2,820
	2,820
	2,820
	2,820
	2,820
	2,820
	2,820
	2,820

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	1,115
	1,115
	1,134
	1,154
	1,173
	1,193
	1,213
	1,232
	1,252
	1,272
	1,291
	1,311

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	1,338
	1,338
	1,361
	1,385
	1,408
	1,432
	1,455
	1,479
	1,502
	1,526
	1,549
	1,573

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	1,482
	1,482
	1,459
	1,435
	1,412
	1,388
	1,365
	1,341
	1,318
	1,294
	1,271
	1,247

	
	
	тоже в %
	52,6
	52,6
	51,7
	50,9
	50,1
	49,2
	48,4
	47,6
	46,7
	45,9
	45,1
	44,2

	 
	Сылвенское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	п. Сылва, с. Троица, с. Ляды, д. Малая
	Мощность водозабора
	1,043
	1,043
	1,043
	1,043
	1,043
	1,043
	1,043
	1,043
	1,043
	1,043
	1,043
	1,043

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,472
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,566
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,477
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475

	
	
	тоже в %
	45,7
	45,6
	45,6
	45,6
	45,6
	45,6
	45,6
	45,6
	45,6
	45,6
	45,6
	45,6

	
	
	Вода покупаемая у АО "АГРОСИЛА ПТИЦЕФАБРИКА ПЕРМСКАЯ"
	0,610
	0,610
	0,602
	0,602
	0,593
	0,593
	0,618
	0,651
	0,677
	0,710
	0,736
	0,769

	24
	Итого по Сылвенскому ТУ
	Мощность водозабора
	1,043
	1,043
	1,043
	1,043
	1,043
	1,043
	1,043
	1,043
	1,043
	1,043
	1,043
	1,043

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,472
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,566
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,477
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475

	
	
	тоже в %
	45,7
	45,6
	45,6
	45,6
	45,6
	45,6
	45,6
	45,6
	45,6
	45,6
	45,6
	45,6

	 
	Усть-Качкинское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	п. Усть-Качка
	Мощность водозабора
	1,848
	1,848
	1,848
	1,848
	1,848
	1,848
	1,848
	1,848
	1,848
	1,848
	1,848
	1,848

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	1,413
	1,413
	1,413
	1,413
	1,413
	1,413
	1,413
	1,413
	1,413
	1,413
	1,413
	1,413

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152

	
	
	тоже в %
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2

	26
	п. Красный Восход
	Мощность водозабора
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,211
	0,211
	0,211
	0,214
	0,218
	0,221
	0,225
	0,228
	0,232
	0,235
	0,239
	0,242

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,253
	0,253
	0,253
	0,257
	0,261
	0,265
	0,270
	0,274
	0,278
	0,282
	0,286
	0,291

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,107
	0,107
	0,107
	0,103
	0,099
	0,095
	0,090
	0,086
	0,082
	0,078
	0,074
	0,069

	
	
	тоже в %
	29,8
	29,8
	29,8
	28,6
	27,5
	26,3
	25,1
	24,0
	22,8
	21,6
	20,5
	19,3

	27
	п. Горшки, д. Растягаево
	Мощность водозабора
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236

	
	
	тоже в %
	61,4
	61,4
	61,4
	61,4
	61,4
	61,4
	61,4
	61,4
	61,4
	61,4
	61,4
	61,4

	28
	д. Луговая, д. Заозерье
	Мощность водозабора
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078

	
	
	тоже в %
	64,8
	64,8
	64,8
	64,8
	64,8
	64,8
	64,8
	64,8
	64,8
	64,8
	64,8
	64,8

	29
	д. Большакино
	Мощность водозабора
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234

	
	
	тоже в %
	97,6
	97,6
	97,6
	97,6
	97,6
	97,6
	97,6
	97,6
	97,6
	97,6
	97,6
	97,6

	30
	д. Суздалы
	Мощность водозабора
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	
	
	тоже в %
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3

	31
	Итого по Усть-Качкинскому ТУ 
	Мощность водозабора
	3,030
	3,030
	3,030
	3,030
	3,030
	3,030
	3,030
	3,030
	3,030
	3,030
	3,030
	3,030

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	1,820
	1,820
	1,820
	1,824
	1,827
	1,831
	1,834
	1,838
	1,841
	1,845
	1,848
	1,852

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	2,185
	2,185
	2,185
	2,189
	2,193
	2,197
	2,201
	2,206
	2,210
	2,214
	2,218
	2,222

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,845
	0,845
	0,845
	0,841
	0,837
	0,833
	0,829
	0,824
	0,820
	0,816
	0,812
	0,808

	
	
	тоже в %
	27,9
	27,9
	27,9
	27,8
	27,6
	27,5
	27,3
	27,2
	27,1
	26,9
	26,8
	26,7

	 
	Фроловское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	с. Фролы, д.Няшино, д.Жебреи
	Мощность водозабора
	240,033
	240,033
	240,033
	240,033
	240,033
	240,033
	240,033
	240,033
	240,033
	240,033
	240,033
	240,033

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	1,196
	1,196
	1,192
	1,423
	1,650
	1,880
	2,107
	2,338
	2,565
	2,795
	3,022
	3,153

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	1,435
	1,436
	1,431
	1,708
	1,980
	2,256
	2,529
	2,805
	3,078
	3,354
	3,627
	3,783

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	238,598
	238,597
	238,602
	238,325
	238,053
	237,777
	237,504
	237,228
	236,955
	236,679
	236,406
	236,250

	
	
	тоже в %
	99,4
	99,4
	99,4
	99,3
	99,2
	99,1
	98,9
	98,8
	98,7
	98,6
	98,5
	98,4

	33
	д. Большая Мось
	Мощность водозабора
	0,0
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,000
	0,038
	0,077
	0,115
	0,154
	0,192
	0,230
	0,269
	0,307
	0,346
	0,437
	0,489

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,0
	0,046
	0,092
	0,138
	0,184
	0,230
	0,276
	0,323
	0,369
	0,415
	0,524
	0,587

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,0
	0,654
	0,608
	0,562
	0,516
	0,470
	0,424
	0,377
	0,331
	0,285
	0,176
	0,113

	
	
	тоже в %
	0,0
	93,4
	86,8
	80,3
	73,7
	67,1
	60,5
	53,9
	47,3
	40,8
	25,1
	16,1

	34
	д. Канабеково
	Мощность водозабора
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,050
	0,050

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,001
	0,002

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,001
	0,003

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,049
	0,047

	
	
	тоже в %
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	97,3
	94,6

	35
	д.Мартьяново
	Мощность водозабора
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,500
	0,500

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,047
	0,094

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,056
	0,113

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,444
	0,387

	
	
	тоже в %
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	88,7
	77,5

	36
	п.Ферма, п.Горный, д.Устиново, д.Нестюково
	Мощность водозабора
	1,383
	1,383
	1,383
	1,383
	1,383
	1,383
	1,383
	1,383
	1,383
	1,383
	1,383
	1,383

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	1,110
	1,171
	1,250
	1,310
	1,365
	1,425
	1,481
	1,541
	1,597
	1,657
	1,713
	1,773

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	1,332
	1,405
	1,500
	1,572
	1,638
	1,711
	1,777
	1,849
	1,916
	1,989
	2,056
	2,128

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,051
	-0,022
	-0,117
	-0,189
	-0,255
	-0,328
	-0,394
	-0,466
	-0,533
	-0,606
	-0,673
	-0,745

	
	
	тоже в %
	3,7
	-1,6
	-8,4
	-13,6
	-18,5
	-23,7
	-28,5
	-33,7
	-38,6
	-43,8
	-48,6
	-53,9

	37
	Итого по Фроловскому ТУ 
	Мощность водозабора
	241,416
	242,116
	242,116
	242,116
	242,116
	242,116
	242,116
	242,116
	242,116
	242,116
	242,666
	242,666

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	2,306
	2,406
	2,519
	2,848
	3,169
	3,498
	3,819
	4,148
	4,469
	4,798
	5,220
	5,511

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	2,767
	2,887
	3,023
	3,418
	3,802
	4,197
	4,582
	4,977
	5,363
	5,758
	6,264
	6,613

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	238,649
	239,229
	239,093
	238,698
	238,314
	237,919
	237,534
	237,139
	236,753
	236,358
	236,402
	236,053

	
	
	тоже в %
	98,9
	98,8
	98,8
	98,6
	98,4
	98,3
	98,1
	97,9
	97,8
	97,6
	97,4
	97,3

	 
	Юговское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	п. Юг
	Мощность водозабора
	0,418
	0,418
	0,418
	0,418
	0,418
	0,418
	0,418
	0,418
	0,418
	0,418
	0,418
	0,418

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,162
	0,201
	0,220
	0,238
	0,257
	0,276
	0,295
	0,314
	0,333
	0,351
	0,370
	0,389

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,194
	0,241
	0,263
	0,286
	0,309
	0,331
	0,354
	0,376
	0,399
	0,422
	0,444
	0,467

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,224
	0,177
	0,155
	0,132
	0,109
	0,087
	0,064
	0,042
	0,019
	-0,004
	-0,026
	-0,049

	
	
	тоже в %
	53,5
	42,4
	37,0
	31,6
	26,2
	20,8
	15,4
	9,9
	4,5
	-0,9
	-6,3
	-11,7

	39
	с. Бершеть, с. Янычи 
	Мощность водозабора
	0,720
	0,720
	0,720
	0,720
	0,720
	0,720
	0,720
	0,720
	0,720
	0,720
	0,720
	0,720

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,243
	0,243
	0,243
	0,386
	0,529
	0,671
	0,814
	0,957
	1,099
	1,242
	1,385
	1,527

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,292
	0,292
	0,292
	0,463
	0,634
	0,806
	0,977
	1,148
	1,319
	1,490
	1,662
	1,833

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,428
	0,428
	0,428
	0,257
	0,086
	-0,086
	-0,257
	-0,428
	-0,599
	-0,770
	-0,942
	-1,113

	
	
	тоже в %
	59,4
	59,4
	59,5
	35,7
	11,9
	-11,9
	-35,6
	-59,4
	-83,2
	-107,0
	-130,8
	-154,6

	40
	с. Кояново
	Мощность водозабора
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,192
	0,192
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191
	0,190
	0,190

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,188
	0,188
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,190
	0,190

	
	
	тоже в %
	49,5
	49,5
	49,6
	49,6
	49,7
	49,7
	49,8
	49,8
	49,8
	49,8
	49,9
	49,9

	41
	Итого по Юговскому ТУ 
	Мощность водозабора
	1,518
	1,518
	1,518
	1,518
	1,518
	1,518
	1,518
	1,518
	1,518
	1,518
	1,518
	1,518

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,565
	0,604
	0,622
	0,784
	0,945
	1,107
	1,268
	1,429
	1,591
	1,752
	1,913
	2,075

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,678
	0,725
	0,747
	0,941
	1,134
	1,328
	1,521
	1,715
	1,909
	2,103
	2,296
	2,490

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,840
	0,793
	0,771
	0,577
	0,384
	0,190
	-0,003
	-0,197
	-0,391
	-0,585
	-0,778
	-0,972

	
	
	тоже в %
	55,3
	52,3
	50,8
	38,0
	25,3
	12,5
	-0,2
	-13,0
	-25,7
	-38,5
	-51,3
	-64,0

	 
	Юго-Камское ТУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	п. Юго-Камский, д. Полуденная
	Мощность водозабора
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302
	1,302

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115

	
	
	тоже в %
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9

	43
	п. Новый
	Мощность водозабора
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	
	
	тоже в %
	22,3
	22,3
	22,3
	22,3
	22,3
	22,3
	22,3
	22,3
	22,3
	22,3
	22,3
	22,3

	44
	п. Усть-Пизя
	Мощность водозабора
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,018
	0,021
	0,024
	0,027
	0,030
	0,033
	0,036
	0,039
	0,042
	0,045
	0,049
	0,052

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,021
	0,025
	0,029
	0,032
	0,036
	0,040
	0,044
	0,047
	0,051
	0,055
	0,058
	0,062

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,057
	0,053
	0,049
	0,046
	0,042
	0,038
	0,034
	0,031
	0,027
	0,023
	0,020
	0,016

	
	
	тоже в %
	72,5
	67,8
	63,1
	58,4
	53,7
	48,9
	44,2
	39,5
	34,8
	30,1
	25,3
	20,6

	45
	с. Сташково
	Мощность водозабора
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065

	
	
	тоже в %
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4

	46
	д. Берег Камы
	Мощность водозабора
	0,000
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	0,000
	0,005
	0,011
	0,016
	0,021
	0,026
	0,032
	0,037
	0,042
	0,047
	0,053
	0,058

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	0,000
	0,006
	0,013
	0,019
	0,025
	0,032
	0,038
	0,044
	0,051
	0,057
	0,063
	0,070

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,000
	0,094
	0,087
	0,081
	0,075
	0,068
	0,062
	0,056
	0,049
	0,043
	0,037
	0,030

	
	
	тоже в %
	0,0
	93,7
	87,3
	81,0
	74,7
	68,4
	62,0
	55,7
	49,4
	43,1
	36,7
	30,4

	47
	Итого по Юго-Камскому ТУ 
	Мощность водозабора
	1,911
	2,011
	2,011
	2,011
	2,011
	2,011
	2,011
	2,011
	2,011
	2,011
	2,011
	2,011

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	1,381
	1,389
	1,397
	1,406
	1,414
	1,422
	1,431
	1,439
	1,447
	1,456
	1,464
	1,473

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	1,657
	1,667
	1,677
	1,687
	1,697
	1,707
	1,717
	1,727
	1,737
	1,747
	1,757
	1,767

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	0,254
	0,344
	0,334
	0,324
	0,314
	0,304
	0,294
	0,284
	0,274
	0,264
	0,254
	0,244

	
	
	тоже в %
	13,3
	17,1
	16,6
	16,1
	15,6
	15,1
	14,6
	14,1
	13,6
	13,1
	12,6
	12,1

	48
	Итого по Пермскому МО
	Мощность водозабора
	263,518
	264,350
	264,350
	264,350
	264,350
	264,350
	264,350
	264,350
	264,350
	264,350
	264,900
	264,900

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (среднесуточный)
	14,176
	14,660
	15,152
	16,048
	16,895
	17,791
	18,721
	19,669
	20,571
	21,518
	22,522
	23,132

	
	
	Общий объем поднимаемой воды (максимальный суточный)
	16,193
	16,433
	16,693
	17,409
	18,094
	18,810
	19,594
	20,372
	21,121
	21,899
	22,770
	23,502

	
	
	Резерв(+)/Дефицит(-) мощности
	247,326
	247,917
	247,657
	246,941
	246,255
	245,540
	244,755
	243,978
	243,229
	242,451
	242,130
	241,398

	
	
	тоже в %
	93,9
	93,8
	93,7
	93,4
	93,2
	92,9
	92,6
	92,3
	92,0
	91,7
	91,4
	91,1




[bookmark: _Toc212111675]Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
Перечень гарантирующих организаций на территории Пермского МО приведен ниже (Таблица 3.16).

[bookmark: _Ref207110145][bookmark: _Toc212111740]Таблица 3.16 Перечень гарантирующих организаций на территории Пермского МО
	№ п
	№ п/п
	Гарантирующая организация
	ТУ администрации Пермского муниципального округа Пермского края
	Населенные пункты

	1
	1
	МУП "Энергоснабжение Пермского муниципального округа"
	Гамовское ТУ
	д. Ермаши

	2
	2
	
	
	д. Осенцы

	3
	3
	
	Кондратовское ТУ
	д. Кондратово

	4
	4
	
	
	д. Загришинксое

	5
	5
	
	
	д. Скобелевка

	6
	6
	
	Кукуштанское ТУ
	п. Кукуштан

	7
	7
	
	
	с. Платошино

	8
	8
	
	
	с. Курашим

	9
	9
	
	
	с. Нижний Пальник

	10
	10
	
	
	д. Аннинск

	11
	11
	
	
	п. Октябрьский 

	12
	12
	
	
	д. Челяба

	13
	13
	
	Лобановское ТУ
	с. Лобаново

	14
	14
	
	
	д. Касимово

	15
	15
	
	Сылвенское ТУ
	п. Сылва

	16
	16
	
	
	с. Ляды

	17
	17
	
	Усть Качкинское ТУ 
	п. Красный Восход

	18
	18
	
	
	п. Горшки

	19
	19
	
	
	д. Большакино

	20
	20
	
	
	д. Суздалы

	21
	21
	
	
	д. Растягаево

	22
	22
	
	Фроловское ТУ
	д. Жебреи

	23
	23
	
	Юго-Камское ТУ
	П. Юго-Камский

	24
	24
	
	
	П. Новый

	25
	25
	
	
	С. Рождественское

	26
	26
	
	
	П. Усть-Пизя

	27
	27
	
	
	С. Сташково

	28
	28
	
	
	П. Таежный

	29
	29
	
	
	Д. Полуденная

	30
	1
	ООО "Аква-Сервис"
	Гамовское ТУ
	Д. Заречная

	31
	2
	
	
	д. Шульгино

	32
	3
	
	
	С. Гамово

	33
	4
	
	
	Д. Малое Савино

	34
	5
	
	
	Д. Большое Савино

	35
	6
	
	
	Д. Ясыри

	36
	7
	
	
	Д. Ванюки

	37
	8
	
	
	Д. Крохово

	38
	9
	
	
	Д. Песьянка

	39
	10
	
	
	Д. Сокол

	40
	11
	
	
	Д. Хмели

	41
	1
	ОАО "РЖД"
	Кукуштанское ТУ
	п. Кукуштан (станция)

	42
	2
	
	Лобановское ТУ
	п. Мулянка (станция)

	43
	1
	ООО "Гидромастер"
	Култаевское ТУ
	с. Култаево

	44
	2
	
	
	д. Аникино

	45
	3
	
	
	с. Баш-Култаево

	46
	4
	
	
	д. Болгары

	47
	5
	
	
	д. Кичаново

	48
	6
	
	
	д. Косотуриха

	49
	7
	
	
	д. Мокино

	50
	8
	
	
	с. Нижние Муллы

	51
	9
	
	
	д. Петровка

	52
	10
	
	
	п. Протасы

	53
	11
	
	
	д. Усть-Тары

	54
	12
	
	
	д. Чуваки

	55
	13
	
	
	д. Шумки

	56
	1
	ООО "Юг-Сервис"
	Лобановское ТУ
	д. Мостовая

	57
	2
	
	
	п. Мулянка

	58
	4
	
	Фроловское ТУ
	д. Няшино

	59
	5
	
	
	с. Фролы

	60
	6
	
	
	п. Ферма

	61
	7
	
	
	д. Устиново

	62
	8
	
	
	д. Нестюково

	63
	9
	
	
	п. Горный

	64
	10
	
	Юговское ТУ
	д. Кояново




[bookmark: _Toc212111676]Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc212111677]Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
Перечень основных мероприятий развития системы водоснабжения приведен ниже (Таблица 4.1).

[bookmark: _Ref207115219][bookmark: _Toc212111741]Таблица 4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения Пермского МО
	№ пп
	Наименование проекта
	Период реализации

	1
	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
	 

	1.1
	Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик
	 

	1.1.1
	Проектирование и строительство сетей холодного водоснабжения, д. Кондратово: по ул. Сиреневая, ул. Изумрудная, ул. Земляничная, ул. Дружная, ул. Зеленая, ул. Полевая, ул. Березовая, ул. Детства, ул. Весенний переулок
	2025-2026

	1.1.2
	Строительство сети водоснабжения по ул. Спортивная в п. Юго-Камский
	2025

	1.1.3
	Строительство сети водоснабжения по ул. Рождественская в с. Култаево
	2025

	1.1.4
	Строительство сетей водоснабжения д. Кондратово на всем протяжении улиц Водопроводная, Детства, Березовая, Полевая, Зеленая, Дружная, Земляничная, Изумрудная, Сиреневая, Народная д. Кондратово Пермского муниципального округа (бывшего СНТ Надежда)
	2026

	1.1.5
	Строительство перемычек для закольцовки магистральных сетей холодного водоснабжения с. Троица по ул. Юбилейная от дома №13 до ул. Клубная и по ул. Зеленая от дома №31 до дома №39 
	2025

	1.1.6
	Строительство водопровода от д. Федотово до водонапорной башни в д. Петровка Пермского муниципального округа
	2026

	1.1.7
	Строительство закольцовки водопроводной сети в с. Култаево от точки на сети по ул. Р. Кашина, 88 до точки на сети ул. Парковая, 1а, труба ПНД, Д 110 мм, протяжённость 251 м.п.).
	2026-2030

	1.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с описанием таких объектов, их технических характеристик
	 

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик
	 

	1.3.1
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Романа Кашина с. Култаево
	2026-2035

	1.3.2
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Нижнемуллинская с. Култаево
	2026-2035

	1.3.3
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Нагорная от водозабора с. Култаево
	2026-2035

	1.3.4
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Кедровая с. Култаево
	2026-2035

	1.3.5
	Реконструкция сети водоснабжения в д. Ясыри Пермского муниципального округа Пермского края от ПГ 1 д. Ясыри до ул. Яблочный переулок ж/д №14а ВК №16 с заменой трубы с ø 100 мм чугун на ПНД ø 110 мм, протяженность трубопровода, подлежащего замене 450 п/м
	2030

	1.3.6
	Реконструкция участка сети водопровода от скважин д. Шумки вдоль дамбы пруда с. Култаево с заменой трубы стальной д 159 мм на трубу ПНД д160 мм протяженностью 350 м. п
	2026-2030

	1.3.7
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Фролы участка сети водоснабжения ул. Вишнёвая до ул. Фроловская, с заменой трубы ø 225 мм ПНД, протяжённость 200 п.м.
	2026-2030

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения
	-

	2.
	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
	 

	2.1.
	Строительство новых сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности;
	-

	2.2.
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием их технических характеристик;
	 

	2.2.1.
	Строительство насосной станции п. Красный восход
	2026-2035

	2.2.2.
	Строительство насосной станции п. Красный восход
	2026-2035

	2.2.3.
	Строительство насосной станции п. Кукуштан
	2026-2035

	2.2.4.
	Строительство насосной станции п. Кукуштан
	2026-2035

	2.2.5.
	Строительство насосной станции п. Кукуштан
	2026-2035

	2.2.6.
	Строительство насосной станции п. Мулянка
	2026-2035

	2.2.7.
	Строительство насосной станции п. Новый
	2026-2035

	2.2.8.
	Строительство насосной станции п. Октябрьский
	2026-2035

	2.2.9.
	Строительство насосной станции п. Протасы
	2026-2035

	2.2.10.
	Строительство насосной станции п. Юг
	2026-2035

	2.2.11.
	Строительство насосной станции с. Баш-Култаево
	2026-2035

	2.2.12.
	Строительство насосной станции д. Устиново
	2026-2035

	2.2.13.
	Строительство насосной станции с. Нижний Пальник
	2026-2035

	2.2.14.
	Строительство насосной станции с. Лобаново
	2026-2035

	2.2.15.
	Строительство насосной станции с. Нижний Пальник
	2026-2035

	2.2.16.
	Строительство насосной станции с. Нижний Пальник
	2026-2035

	2.2.17.
	Строительство насосной станции п. Горный
	2026-2035

	2.2.18.
	Строительство насосной станции п. Усть-Пизя
	2026-2035

	2.2.19.
	Строительство насосной станции д. Янычи
	2026-2035

	2.2.20.
	Строительство насосной станции п. Горшки
	2026-2035

	2.2.21.
	Строительство насосной станции д. Челяба
	2026-2035

	2.2.22.
	Строительство насосной станции д. Суздалы
	2026-2035

	2.2.23.
	Строительство насосной станции д. Мостовая
	2026-2035

	2.2.24.
	Строительство насосной станции д. Малая
	2026-2035

	2.2.25.
	Строительство насосной станции д. Луговая
	2026-2035

	2.2.26.
	Строительство насосной станции д. Кояново
	2026-2035

	2.2.27.
	Строительство насосной станции с. Курашим
	2026-2035

	2.2.28.
	Строительство насосной станции д. Кичаново
	2026-2035

	2.2.29.
	Строительство насосной станции д. Касимово
	2026-2035

	2.2.30.
	Строительство насосной станции д. Жебреи
	2026-2035

	2.2.31.
	Строительство насосной станции д. Горный
	2026-2035

	2.2.32.
	Строительство насосной станции д. Большое Савино
	2026-2035

	2.2.33.
	Строительство насосной станции д. Байболовка
	2026-2035

	2.2.34.
	Строительство насосной станции д. Аннинск
	2026-2035

	2.2.35.
	Строительство насосной станции д. Скобелевка
	2026-2035

	2.2.36.
	Строительство насосной станции п. Юг
	2026-2035

	2.2.37.
	Установка задвижек для секционирования кольцевых сетей водоснабжения, д. Кондратово
	2026-2036

	3.
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
	 

	3.1.
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик
	 

	3.1.1.
	Реконструкция участка сети водоснабжения, с заменой трубы от ВК-1 стр. по ул. Трубная п. Ферма до ВК сущ. около ж/д № 2 до ж/д № 4 
	2026-2030

	3.1.2.
	Реконструкция участка сети холодного водоснабжения с кадастровым номером 59:00:0000000:7913 от колодца ВК-195 до колодца ВК-1 , д. Кондратово
	2025

	3.1.3.
	Реконструкция участка сети холодного водоснабжения по ул. Шоссейная в д. Кондратово от ВК158 до ВК192 , материалом ПНД, д. Кондратово
	2027-2030

	3.1.4.
	Реконструкция участка сети водоснабжения от ул. Липогорская до ВК сущ. по ул. Вишневая, с. Фролы
	2026-2030

	3.1.5.
	Реконструкция сети водоснабжения с. Култаево от ВК №8 до Ж.Д. №80 ул. Р-Кашина, по переулку Больничный в с. Култаево (кадастровый № 59:32:0000000:15526)
	2026-2030

	3.1.6.
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Трактовая д. Нестюково от ж/д № 2 до ж/д №88 от ВК № 9 до ВК № 31
	2026-2030

	3.1.7.
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Героя в д. Устиново Пермского муниципального округа Пермского края
	2026-2030

	3.1.8.
	Реконструкция сети водоснабжения п. Ферма, участка сети водоснабжения по ул. Нефтяников п. Ферма
	2026-2030

	3.1.9.
	Реконструкция сети водоснабжения п. Ферма участка сети водоснабжения, по ул. Уральская №44 в п. Ферма 
	2026-2030

	3.1.10.
	Реконструкция сети водоснабжения п. Ферма участка сети водоснабжения от ул. Некрасова до ул. Железнодорожная
	2026-2030

	3.1.11.
	Реконструкция сети водоснабжения п. Ферма - участка сети от камеры № 4 ул. Нефтяников до р. Мось
	2026-2030

	3.1.12
	Реконструкция сети водоснабжения п. Ферма - участка сети водоснабжения с заменой трубы от ВК № 65 ул. Заводская 17 до ВК № 66 (ПГ) 
	2026-2030

	3.1.13.
	Реконструкция сети водоснабжения в. Усть-Тары Пермского муниципального округа Пермского края по ул. Нефтяников от ВК №1 до ВК №5
	2026-2030

	3.1.14.
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Н-Муллы от ВК №1 ул. Почтовая до глухой врезки на ул. Почтовая №14 в с. Н-Муллы (кадастровый № 59:32:1320002:1939) 
	2026-2030

	3.1.15.
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Култаево Пермского муниципального округа Пермского края между ВК по ул. Космонавтов №31а и ул. Октябрьская №36 в с. Култаево
	2026-2030

	3.1.16.
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Гамово участка сети водоснабжения ул. Молодежная в с. Гамово от ж.д №2 до 18а 
	2026-2030

	3.1.17.
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Гамово участка сети водоснабжения от ВК № 77 до ВК 80 около ж.д. № 6 по ул.50 лет Октября в с. Гамово (кадастровый № 59:32:0000000:12177)
	2026-2030

	3.1.18.
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Гамово участка сети водоснабжения от ВК № 58/1 по ул.50 лет Октября № 38 до ВК № 60 с. Гамово
	2026-2030

	3.1.19.
	Реконструкция сети водоснабжения в д. Чуваки от водонапорной башни до ж/д по ул. Голубинная (кадастровый № 59:32:0840001:529) 
	2026-2030

	3.1.20.
	Реконструкция сети водоснабжения в д. Петровка от ВК №55 до ВК №88а по ул. Ташлыкова до ул. Кудрина №13 в д. Петровка (кадастровый № 59:32:1410001:5052)
	2026-2030

	3.1.21.
	Реконструкция сети водоснабжения в д. Няшино  участке сети водоснабжения по ул. Энергетиков от ж/д № 8 до ж/д № 13
	2026-2030

	3.1.22.
	Реконструкция сети водопровода на участке сети водопровода с. Кояново по ул. Тукая от ж.д №7 до ж.д №195 по ул. Советская 
	2026-2030

	3.1.23.
	Реконструкция сети водопровода на участке сети водопровода по ул. Мира д. Мостовая от водонапорной башни ВК1 до ВК3 
	2026-2030

	3.1.24.
	Реконструкция сети водопровода д. Болгары - п. Протасы от уч.№ 2 до № 3, от уч.№ 1 до № 2, от уч.№ 11 до №1
	2026-2030

	3.1.25.
	Реконструкция сети водопровода в д. Петровка от ВК 380 до ВК104 (кадастровый № 59:32:0000000:13328)
	2026-2030

	3.1.26
	Проектирование, реконструкция или строительство новых сетей холодного водоснабжения от водозаборных сооружений до водопроводной насосной станции д. Кондратово по ул. Водопроводная, 6 
	2026-2027

	3.1.27
	Модернизация водоразборных колонок на водопроводе холодного водоснабжения п. Октябрьский
	2027

	3.1.28
	Модернизация водоразборных колонок на водопроводе холодного водоснабжения д. Аннинск
	2027

	3.1.29
	Реконструкция сети водоснабжения в. с. Лобаново от ВК сущ. между ж.д. № 7 и № 9 по ул. Центральная, по ул. Луговая до ВК сущ. около водонапорной башни в с. Лобаново. 
	2028-2030

	3.1.30
	Реконструкция сети водоснабжения д. Касимово от ВК сущ. ул. Клубная № 43 до ВК сущ. ул. Клубная № 49 в д. Касимово, путем замены трубы с ø 57 мм сталь на ПНД ø 110 мм, протяженность трубопровода, подлежащего замене 150 п/м. Реконструкция системы водопровода для технического обслуживания водонапорной башни в д. Касимово. 
	2028-2030

	3.1.31
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Лобаново от ж/д № 44б до ж/д № 62 ул. Культуры в с. Лобаново. Срок реализации 2026-2027
	2026-2027

	3.2.
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов
	 

	3.2.1.
	Реконструкция насосной станции д. Кондратово
	2026-2035

	4.
	Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий
	-

	5.
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе:
	 

	5.1.
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик
	 

	5.1.1.
	Дмонтаж участка сети в д. Кондратово вблизи ул. Водопроводная
	2026-2035

	5.2.
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик
	-

	6.
	Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения
	-



[bookmark: _Toc212111678]Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения
Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения приведено ниже (Таблица 4.2).

[bookmark: _Ref207115411][bookmark: _Toc212111742]Таблица 4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения
	№ пп
	Наименование проекта
	Цель проекта

	1
	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
	 

	1.1
	Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик
	 

	1.1.1
	Проектирование и строительство сетей холодного водоснабжения, д. Кондратово: по ул. Сиреневая, ул. Изумрудная, ул. Земляничная, ул. Дружная, ул. Зеленая, ул. Полевая, ул. Березовая, ул. Детства, ул. Весенний переулок
	Подключение новых потребителей д. Кондратово: по ул. Сиреневая, ул. Изумрудная, ул. Земляничная, ул. Дружная, ул. Зеленая, ул. Полевая, ул. Березовая, ул. Детства, ул. Весенний переулок

	1.1.2
	Строительство сети водоснабжения по ул. Спортивная в п. Юго-Камский
	Подключение новых потребителей по ул. Спортивная в п. Юго-Камский

	1.1.3
	Строительство сети водоснабжения по ул. Рождественская в с. Култаево
	Подключение новых потребителей по ул. Рождественская в с. Култаево

	1.1.4
	Строительство сетей водоснабжения д. Кондратово на всем протяжении улиц Водопроводная, Детства, Березовая, Полевая, Зеленая, Дружная, Земляничная, Изумрудная, Сиреневая, Народная д. Кондратово Пермского муниципального округа (бывшего СНТ Надежда)
	Подключение новых потребителей д. Кондратово на всем протяжении улиц Водопроводная, Детства, Березовая, Полевая, Зеленая, Дружная, Земляничная, Изумрудная, Сиреневая, Народная д. Кондратово Пермского муниципального округа (бывшего СНТ Надежда)

	1.1.5
	Строительство перемычек для закольцовки магистральных сетей холодного водоснабжения с. Троица по ул. Юбилейная от дома №13 до ул. Клубная и по ул. Зеленая от дома №31 до дома №39 
	Закольцовка магистральных сетей холодного водоснабжения с. Троица по ул. Юбилейная от дома №13 до ул. Клубная и по ул. Зеленая от дома №31 до дома №39 

	1.1.6
	Строительство водопровода от д. Федотово до водонапорной башни в д. Петровка Пермского муниципального округа
	Подключение новых потребителей

	1.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с описанием таких объектов, их технических характеристик
	 

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик
	 

	1.3.1
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Романа Кашина с. Култаево
	Увеличение пропускной способности

	1.3.2
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Нижнемуллинская с. Култаево
	Увеличение пропускной способности

	1.3.3
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Нагорная от водозабора с. Култаево
	Увеличение пропускной способности

	1.3.4
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Кедровая с. Култаево
	Увеличение пропускной способности

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения
	-

	2.
	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
	 

	2.1.
	Строительство новых сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности;
	-

	2.2.
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием их технических характеристик;
	 

	2.2.1.
	Строительство насосной станции п. Красный восход
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.2.
	Строительство насосной станции п. Красный восход
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.3.
	Строительство насосной станции п. Кукуштан
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.4.
	Строительство насосной станции п. Кукуштан
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.5.
	Строительство насосной станции п. Кукуштан
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.6.
	Строительство насосной станции п. Мулянка
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.7.
	Строительство насосной станции п. Новый
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.8.
	Строительство насосной станции п. Октябрьский
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.9.
	Строительство насосной станции п. Протасы
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.10.
	Строительство насосной станции п. Юг
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.11.
	Строительство насосной станции с. Баш-Култаево
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.12.
	Строительство насосной станции д. Устиново
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.13.
	Строительство насосной станции с. Нижний Пальник
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.14.
	Строительство насосной станции с. Лобаново
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.15.
	Строительство насосной станции с. Нижний Пальник
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.16.
	Строительство насосной станции с. Нижний Пальник
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.17.
	Строительство насосной станции п. Горный
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.18.
	Строительство насосной станции п. Усть-Пизя
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.19.
	Строительство насосной станции д. Янычи
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.20.
	Строительство насосной станции п. Горшки
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.21.
	Строительство насосной станции д. Челяба
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.22.
	Строительство насосной станции д. Суздалы
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.23.
	Строительство насосной станции д. Мостовая
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.24.
	Строительство насосной станции д. Малая
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.25.
	Строительство насосной станции д. Луговая
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.26.
	Строительство насосной станции д. Кояново
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.27.
	Строительство насосной станции с. Курашим
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.28.
	Строительство насосной станции д. Кичаново
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.29.
	Строительство насосной станции д. Касимово
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.30.
	Строительство насосной станции д. Жебреи
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.31.
	Строительство насосной станции д. Горный
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.32.
	Строительство насосной станции д. Большое Савино
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.33.
	Строительство насосной станции д. Байболовка
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.34.
	Строительство насосной станции д. Аннинск
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.35.
	Строительство насосной станции д. Скобелевка
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.36.
	Строительство насосной станции п. Юг
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.37.
	Установка задвижек для секционирования кольцевых сетей водоснабжения, д. Кондратово
	Повышение надежности водоснабжения

	3.
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
	 

	3.1.
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик
	 

	3.1.1.
	Реконструкция участка сети водоснабжения, с заменой трубы от ВК-1 стр. по ул. Трубная п. Ферма до ВК сущ. около ж/д № 2 до ж/д № 4 
	Увеличение пропускной способности

	3.1.2.
	Реконструкция участка сети холодного водоснабжения с кадастровым номером 59:00:0000000:7913 от колодца ВК-195 до колодца ВК-1 , д. Кондратово
	Увеличение пропускной способности

	3.1.3.
	Реконструкция участка сети холодного водоснабжения по ул. Шоссейная в д. Кондратово от ВК158 до ВК192 , материалом ПНД, д. Кондратово
	Увеличение пропускной способности

	3.1.4.
	Реконструкция участка сети водоснабжения от ул. Липогорская до ВК сущ. по ул. Вишневая, с. Фролы
	Увеличение пропускной способности

	3.1.5.
	Реконструкция сети водоснабжения с. Култаево от ВК №8 до Ж.Д. №80 ул. Р-Кашина, по переулку Больничный в с. Култаево (кадастровый № 59:32:0000000:15526)
	Увеличение пропускной способности

	3.1.6.
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Трактовая д. Нестюково от ж/д № 2 до ж/д №88 от ВК № 9 до ВК № 31
	Увеличение пропускной способности

	3.1.7.
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Героя в д. Устиново Пермского муниципального округа Пермского края
	Увеличение пропускной способности

	3.1.8.
	Реконструкция сети водоснабжения п. Ферма, участка сети водоснабжения по ул. Нефтяников п. Ферма
	Увеличение пропускной способности

	3.1.9.
	Реконструкция сети водоснабжения п. Ферма участка сети водоснабжения, по ул. Уральская №44 в п. Ферма 
	Увеличение пропускной способности

	3.1.10.
	Реконструкция сети водоснабжения п. Ферма участка сети водоснабжения от ул. Некрасова до ул. Железнодорожная
	Увеличение пропускной способности

	3.1.11.
	Реконструкция сети водоснабжения п. Ферма - участка сети от камеры № 4 ул. Нефтяников до р. Мось
	Увеличение пропускной способности

	3.1.12
	Реконструкция сети водоснабжения п. Ферма - участка сети водоснабжения с заменой трубы от ВК № 65 ул. Заводская 17 до ВК № 66 (ПГ) 
	Увеличение пропускной способности

	3.1.13.
	Реконструкция сети водоснабжения в. Усть-Тары Пермского муниципального округа Пермского края по ул. Нефтяников от ВК №1 до ВК №5
	Увеличение пропускной способности

	3.1.14.
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Н-Муллы от ВК №1 ул. Почтовая до глухой врезки на ул. Почтовая №14 в с. Н-Муллы (кадастровый № 59:32:1320002:1939) 
	Увеличение пропускной способности

	3.1.15.
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Култаево Пермского муниципального округа Пермского края между ВК по ул. Космонавтов №31а и ул. Октябрьская №36 в с. Култаево
	Увеличение пропускной способности

	3.1.16.
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Гамово участка сети водоснабжения ул. Молодежная в с. Гамово от ж.д №2 до 18а 
	Увеличение пропускной способности

	3.1.17.
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Гамово участка сети водоснабжения от ВК № 77 до ВК 80 около ж.д. № 6 по ул.50 лет Октября в с. Гамово (кадастровый № 59:32:0000000:12177)
	Увеличение пропускной способности

	3.1.18.
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Гамово участка сети водоснабжения от ВК № 58/1 по ул.50 лет Октября № 38 до ВК № 60 с. Гамово
	Увеличение пропускной способности

	3.1.19.
	Реконструкция сети водоснабжения в д. Чуваки от водонапорной башни до ж/д по ул. Голубинная (кадастровый № 59:32:0840001:529) 
	Увеличение пропускной способности

	3.1.20.
	Реконструкция сети водоснабжения в д. Петровка от ВК №55 до ВК №88а по ул. Ташлыкова до ул. Кудрина №13 в д. Петровка (кадастровый № 59:32:1410001:5052)
	Увеличение пропускной способности

	3.1.21.
	Реконструкция сети водоснабжения в д. Няшино  участке сети водоснабжения по ул. Энергетиков от ж/д № 8 до ж/д № 13
	Увеличение пропускной способности

	3.1.22.
	Реконструкция сети водопровода на участке сети водопровода с. Кояново по ул. Тукая от ж.д №7 до ж.д №195 по ул. Советская 
	Увеличение пропускной способности

	3.1.23.
	Реконструкция сети водопровода на участке сети водопровода по ул. Мира д. Мостовая от водонапорной башни ВК1 до ВК3 
	Увеличение пропускной способности

	3.1.24.
	Реконструкция сети водопровода д. Болгары - п. Протасы от уч.№ 2 до № 3, от уч.№ 1 до № 2, от уч.№ 11 до №1
	Увеличение пропускной способности

	3.1.25.
	Реконструкция сети водопровода в д. Петровка от ВК 380 до ВК104 (кадастровый № 59:32:0000000:13328)
	Увеличение пропускной способности

	3.1.26
	Проектирование, реконструкция или строительство новых сетей холодного водоснабжения от водозаборных сооружений до водопроводной насосной станции д. Кондратово по ул. Водопроводная, 6 
	Увеличение пропускной способности

	3.1.27
	Модернизация водоразборных колонок на водопроводе холодного водоснабжения п. Октябрьский
	Повышение надежности водоснабжения

	3.1.28
	Модернизация водоразборных колонок на водопроводе холодного водоснабжения д. Аннинск
	Повышение надежности водоснабжения

	3.1.29
	Реконструкция сети водоснабжения в. с. Лобаново от ВК сущ. между ж.д. № 7 и № 9 по ул. Центральная, по ул. Луговая до ВК сущ. около водонапорной башни в с. Лобаново. 
	Повышение надежности водоснабжения

	3.1.30
	Реконструкция сети водоснабжения д. Касимово от ВК сущ. ул. Клубная № 43 до ВК сущ. ул. Клубная № 49 в д. Касимово, путем замены трубы с ø 57 мм сталь на ПНД ø 110 мм, протяженность трубопровода, подлежащего замене 150 п/м. Реконструкция системы водопровода для технического обслуживания водонапорной башни в д. Касимово. 
	Повышение надежности водоснабжения

	3.1.31
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Лобаново от ж/д № 44б до ж/д № 62 ул. Культуры в с. Лобаново. Срок реализации 2026-2027
	Повышение надежности водоснабжения

	3.2.
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов
	 

	3.2.1.
	Реконструкция насосной станции д. Кондратово
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	4.
	Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий
	-

	5.
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе:
	 

	5.1.
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик
	 

	5.1.1.
	Дмонтаж участка сети в д. Кондратово вблизи ул. Водопроводная
	Дмонтаж участка сети в д. Кондратово вблизи ул. Водопроводная

	5.2.
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик
	-

	6.
	Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения
	-

	2.2.28
	Строительство насосной станции д. Кичаново
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.29
	Строительство насосной станции д. Касимово
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.30
	Строительство насосной станции д. Жебреи
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.31
	Строительство насосной станции д. Горный
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.32
	Строительство насосной станции д. Большое Савино
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.33
	Строительство насосной станции д. Байболовка
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.34
	Строительство насосной станции д. Аннинск
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.35
	Строительство насосной станции д. Скобелевка
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.36
	Строительство насосной станции п. Юг
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	2.2.37
	Установка задвижек для секционирования кольцевых сетей водоснабжения, д. Кондратово
	Повышение надежности водоснабжения

	3
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
	 

	3.1
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик
	 

	3.1.1
	Реконструкция участка сети водоснабжения, с заменой трубы от ВК-1 стр. по ул. Трубная п. Ферма до ВК сущ. около ж/д № 2 до ж/д № 4 
	Увеличение пропускной способности

	3.1.2
	Реконструкция участка сети холодного водоснабжения с кадастровым номером 59:00:0000000:7913 от колодца ВК-195 до колодца ВК-1 , д. Кондратово
	Увеличение пропускной способности

	3.1.3
	Реконструкция участка сети холодного водоснабжения по ул. Шоссейная в д. Кондратово от ВК158 до ВК192 , материалом ПНД, д. Кондратово
	Увеличение пропускной способности

	3.1.4
	Реконструкция участка сети водоснабжения от ул. Липогорская до ВК сущ. по ул. Вишневая, с. Фролы
	Увеличение пропускной способности

	3.1.5
	Реконструкция сети водоснабжения с. Култаево от ВК №8 до Ж.Д. №80 ул. Р-Кашина, по переулку Больничный в с. Култаево (кадастровый № 59:32:0000000:15526)
	Увеличение пропускной способности

	3.1.6
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Трактовая д. Нестюково от ж/д № 2 до ж/д №88 от ВК № 9 до ВК № 31
	Увеличение пропускной способности

	3.1.7
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Героя в д. Устиново Пермского муниципального округа Пермского края
	Увеличение пропускной способности

	3.1.8
	Реконструкция сети водоснабжения п. Ферма, участка сети водоснабжения по ул. Нефтяников п. Ферма
	Увеличение пропускной способности

	3.1.9
	Реконструкция сети водоснабжения п. Ферма участка сети водоснабжения, по ул. Уральская №44 в п. Ферма 
	Увеличение пропускной способности

	3.1.10
	Реконструкция сети водоснабжения п. Ферма участка сети водоснабжения от ул. Некрасова до ул. Железнодорожная
	Увеличение пропускной способности

	3.1.11
	Реконструкция сети водоснабжения п. Ферма - участка сети от камеры № 4 ул. Нефтяников до р. Мось
	Увеличение пропускной способности

	3.1.12
	Реконструкция сети водоснабжения п. Ферма - участка сети водоснабжения с заменой трубы от ВК № 65 ул. Заводская 17 до ВК № 66 (ПГ) 
	Увеличение пропускной способности

	3.1.13
	Реконструкция сети водоснабжения в. Усть-Тары Пермского муниципального округа Пермского края по ул. Нефтяников от ВК №1 до ВК №5
	Увеличение пропускной способности

	3.1.14
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Н-Муллы от ВК №1 ул. Почтовая до глухой врезки на ул. Почтовая №14 в с. Н-Муллы (кадастровый № 59:32:1320002:1939) 
	Увеличение пропускной способности

	3.1.15
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Култаево Пермского муниципального округа Пермского края между ВК по ул. Космонавтов №31а и ул. Октябрьская №36 в с. Култаево
	Увеличение пропускной способности

	3.1.16
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Гамово участка сети водоснабжения ул. Молодежная в с. Гамово от ж.д №2 до 18а 
	Увеличение пропускной способности

	3.1.17
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Гамово участка сети водоснабжения от ВК № 77 до ВК 80 около ж.д. № 6 по ул.50 лет Октября в с. Гамово (кадастровый № 59:32:0000000:12177)
	Увеличение пропускной способности

	3.1.18
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Гамово участка сети водоснабжения от ВК № 58/1 по ул.50 лет Октября № 38 до ВК № 60 с. Гамово
	Увеличение пропускной способности

	3.1.19
	Реконструкция сети водоснабжения в д. Чуваки от водонапорной башни до ж/д по ул. Голубинная (кадастровый № 59:32:0840001:529) 
	Увеличение пропускной способности

	3.1.20
	Реконструкция сети водоснабжения в д. Петровка от ВК №55 до ВК №88а по ул. Ташлыкова до ул. Кудрина №13 в д. Петровка (кадастровый № 59:32:1410001:5052)
	Увеличение пропускной способности

	3.1.21
	Реконструкция сети водоснабжения в д. Няшино  участке сети водоснабжения по ул. Энергетиков от ж/д № 8 до ж/д № 13
	Увеличение пропускной способности

	3.1.22
	Реконструкция сети водопровода на участке сети водопровода с. Кояново по ул. Тукая от ж.д №7 до ж.д №195 по ул. Советская 
	Увеличение пропускной способности

	3.1.23
	Реконструкция сети водопровода на участке сети водопровода по ул. Мира д. Мостовая от водонапорной башни ВК1 до ВК3 
	Увеличение пропускной способности

	3.1.24
	Реконструкция сети водопровода д. Болгары - п. Протасы от уч.№ 2 до № 3, от уч.№ 1 до № 2, от уч.№ 11 до №1
	Увеличение пропускной способности

	3.1.25
	Реконструкция сети водопровода в д. Петровка от ВК 380 до ВК104 (кадастровый № 59:32:0000000:13328)
	Увеличение пропускной способности

	3.1.26
	Проектирование, реконструкция или строительство новых сетей холодного водоснабжения от водозаборных сооружений до водопроводной насосной станции д. Кондратово по ул. Водопроводная, 6 
	Увеличение пропускной способности

	3.2
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов
	 

	3.2.1
	Реконструкция насосной станции д. Кондратово
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей

	4
	Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий
	-

	5
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе:
	 

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик
	 

	5.1.1
	Демонтаж участка сети в д. Кондратово вблизи ул. Водопроводная
	Демонтаж участка сети в д. Кондратово вблизи ул. Водопроводная

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик
	-

	6
	Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения
	-
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	№ пп
	Наименование проекта
	Период реализации
	Цель проекта
	Краткое описание технических параметров проекта

	1
	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
	 
	 
	 

	1.1
	Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик
	 
	 
	 

	1.1.1
	Проектирование и строительство сетей холодного водоснабжения, д. Кондратово: по ул. Сиреневая, ул. Изумрудная, ул. Земляничная, ул. Дружная, ул. Зеленая, ул. Полевая, ул. Березовая, ул. Детства, ул. Весенний переулок
	2025-2026
	Подключение новых потребителей д. Кондратово: по ул. Сиреневая, ул. Изумрудная, ул. Земляничная, ул. Дружная, ул. Зеленая, ул. Полевая, ул. Березовая, ул. Детства, ул. Весенний переулок
	Протяженность 0,865 км, диаметр 0,05 м

	1.1.2
	Строительство сети водоснабжения по ул. Спортивная в п. Юго-Камский
	2025
	Подключение новых потребителей по ул. Спортивная в п. Юго-Камский
	Протяженность 0,636 км

	1.1.3
	Строительство сети водоснабжения по ул. Рождественская в с. Култаево
	2025
	Подключение новых потребителей по ул. Рождественская в с. Култаево
	Протяженность 0,295 км

	1.1.4
	Строительство сетей водоснабжения д. Кондратово на всем протяжении улиц Водопроводная, Детства, Березовая, Полевая, Зеленая, Дружная, Земляничная, Изумрудная, Сиреневая, Народная д. Кондратово Пермского муниципального округа (бывшего СНТ Надежда)
	2026
	Подключение новых потребителей д. Кондратово на всем протяжении улиц Водопроводная, Детства, Березовая, Полевая, Зеленая, Дружная, Земляничная, Изумрудная, Сиреневая, Народная д. Кондратово Пермского муниципального округа (бывшего СНТ Надежда)
	Протяженность 2,205 км, диаметр 0,05 м

	1.1.5
	Строительство перемычек для закольцовки магистральных сетей холодного водоснабжения с. Троица по ул. Юбилейная от дома №13 до ул. Клубная и по ул. Зеленая от дома №31 до дома №39 
	2025
	Закольцовка магистральных сетей холодного водоснабжения с. Троица по ул. Юбилейная от дома №13 до ул. Клубная и по ул. Зеленая от дома №31 до дома №39 
	Протяженность 0,302 км

	1.1.6
	Строительство водопровода от д. Федотово до водонапорной башни в д. Петровка Пермского муниципального округа
	2026
	Подключение новых потребителей
	Протяженность 2,139 км

	1.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с описанием таких объектов, их технических характеристик
	 
	 
	 

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик
	 
	 
	 

	1.3.1
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Романа Кашина с. Култаево
	2026-2035
	Увеличение пропускной способности
	Протяженность 0,169 км, диаметр 0,5 м

	1.3.2
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Нижнемуллинская с. Култаево
	2026-2035
	Увеличение пропускной способности
	Протяженность 1,564 км, диаметр 0,125 м

	1.3.3
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Нагорная от водозабора с. Култаево
	2026-2035
	Увеличение пропускной способности
	Протяженность 0,227 км, диаметр 0,125 м

	1.3.4
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Кедровая с. Култаево
	2026-2035
	Увеличение пропускной способности
	Протяженность 0,673 км, диаметр 0,125 м

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения
	-
	-
	-

	2.
	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
	 
	 
	 

	2.1.
	Строительство новых сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности;
	-
	-
	-

	2.2.
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием их технических характеристик;
	 
	 
	 

	2.2.1.
	Строительство насосной станции п. Красный восход
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 1200 м3/сутки

	2.2.2.
	Строительство насосной станции п. Красный восход
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 720 м3/сутки

	2.2.3.
	Строительство насосной станции п. Кукуштан
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 720 м3/сутки

	2.2.4.
	Строительство насосной станции п. Кукуштан
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 720 м3/сутки

	2.2.5.
	Строительство насосной станции п. Кукуштан
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 24 м3/сутки

	2.2.6.
	Строительство насосной станции п. Мулянка
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 24 м3/сутки

	2.2.7.
	Строительство насосной станции п. Новый
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 60 м3/сутки

	2.2.8.
	Строительство насосной станции п. Октябрьский
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 2,4 м3/сутки

	2.2.9.
	Строительство насосной станции п. Протасы
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 185 м3/сутки

	2.2.10.
	Строительство насосной станции п. Юг
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 44 м3/сутки

	2.2.11.
	Строительство насосной станции с. Баш-Култаево
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 3 м3/сутки

	2.2.12.
	Строительство насосной станции д. Устиново
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 80 м3/сутки

	2.2.13.
	Строительство насосной станции с. Нижний Пальник
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 420 м3/сутки

	2.2.14.
	Строительство насосной станции с. Лобаново
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 230 м3/сутки

	2.2.15.
	Строительство насосной станции с. Нижний Пальник
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 310 м3/сутки

	2.2.16.
	Строительство насосной станции с. Нижний Пальник
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 310 м3/сутки

	2.2.17.
	Строительство насосной станции п. Горный
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 200 м3/сутки

	2.2.18.
	Строительство насосной станции п. Усть-Пизя
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 60 м3/сутки

	2.2.19.
	Строительство насосной станции д. Янычи
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 610 м3/сутки

	2.2.20.
	Строительство насосной станции п. Горшки
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 220 м3/сутки

	2.2.21.
	Строительство насосной станции д. Челяба
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 5 м3/сутки

	2.2.22.
	Строительство насосной станции д. Суздалы
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность -45 м3/сутки

	2.2.23.
	Строительство насосной станции д. Мостовая
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность -85 м3/сутки

	2.2.24.
	Строительство насосной станции д. Малая
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 1100 м3/сутки

	2.2.25.
	Строительство насосной станции д. Луговая
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 610 м3/сутки

	2.2.26.
	Строительство насосной станции д. Кояново
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 2,5 м3/сутки

	2.2.27.
	Строительство насосной станции с. Курашим
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 270 м3/сутки

	2.2.28.
	Строительство насосной станции д. Кичаново
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 10 м3/сутки

	2.2.29.
	Строительство насосной станции д. Касимово
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 50 м3/сутки

	2.2.30.
	Строительство насосной станции д. Жебреи
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 85 м3/сутки

	2.2.31.
	Строительство насосной станции д. Горный
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 35 м3/сутки

	2.2.32.
	Строительство насосной станции д. Большое Савино
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 240 м3/сутки

	2.2.33.
	Строительство насосной станции д. Байболовка
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 4 м3/сутки

	2.2.34.
	Строительство насосной станции д. Аннинск
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 5 м3/сутки

	2.2.35.
	Строительство насосной станции д. Скобелевка
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 160 м3/сутки

	2.2.36.
	Строительство насосной станции п. Юг
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 390 м3/сутки

	2.2.37.
	Установка задвижек для секционирования кольцевых сетей водоснабжения, д. Кондратово
	2026-2036
	Повышение надежности водоснабжения
	dу100 - 4 шт; dу150 - 2 шт; dу200 - 7 шт; dу300 - 2 шт

	3.
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
	 
	 
	 

	3.1.
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Реконструкция участка сети водоснабжения, с заменой трубы от ВК-1 стр. по ул. Трубная п. Ферма до ВК сущ. около ж/д № 2 до ж/д № 4 
	2026-2030
	Увеличение пропускной способности
	Протяженность 0,121 км, диаметр 0,1 м

	3.1.2.
	Реконструкция участка сети холодного водоснабжения с кадастровым номером 59:00:0000000:7913 от колодца ВК-195 до колодца ВК-1 , д. Кондратово
	2025
	Увеличение пропускной способности
	Протяженность 1,265 км, диаметр 0,279 м

	3.1.3.
	Реконструкция участка сети холодного водоснабжения по ул. Шоссейная в д. Кондратово от ВК158 до ВК192 , материалом ПНД, д. Кондратово
	2027-2030
	Увеличение пропускной способности
	Протяженность 0,779км, диаметр 0,3 м

	3.1.4.
	Реконструкция участка сети водоснабжения от ул. Липогорская до ВК сущ. по ул. Вишневая, с. Фролы
	2026-2030
	Увеличение пропускной способности
	Протяженность 0,089 км, диаметр 0,225 м

	3.1.5.
	Реконструкция сети водоснабжения с. Култаево от ВК №8 до Ж.Д. №80 ул. Р-Кашина, по переулку Больничный в с. Култаево (кадастровый № 59:32:0000000:15526)
	2026-2030
	Увеличение пропускной способности
	Протяженность 0,360 км, диаметр 0,110 м

	3.1.6.
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Трактовая д. Нестюково от ж/д № 2 до ж/д №88 от ВК № 9 до ВК № 31
	2026-2030
	Увеличение пропускной способности
	Протяженность 1,454 км, диаметр 0,1 м

	3.1.7.
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Героя в д. Устиново Пермского муниципального округа Пермского края
	2026-2030
	Увеличение пропускной способности
	Протяженность 0,313 км, диаметр 0,05 м

	3.1.8.
	Реконструкция сети водоснабжения п. Ферма, участка сети водоснабжения по ул. Нефтяников п. Ферма
	2026-2030
	Увеличение пропускной способности
	Протяженность 0,525 км, диаметр 0,225 м

	3.1.9.
	Реконструкция сети водоснабжения п. Ферма участка сети водоснабжения, по ул. Уральская №44 в п. Ферма 
	2026-2030
	Увеличение пропускной способности
	Протяженность 0,164 км, диаметр 0,225 м

	3.1.10.
	Реконструкция сети водоснабжения п. Ферма участка сети водоснабжения от ул. Некрасова до ул. Железнодорожная
	2026-2030
	Увеличение пропускной способности
	Протяженность 0,407 км, диаметр 0,1 м

	3.1.11.
	Реконструкция сети водоснабжения п. Ферма - участка сети от камеры № 4 ул. Нефтяников до р. Мось
	2026-2030
	Увеличение пропускной способности
	Протяженность 0,215 км, диаметр 0,225 м

	3.1.12
	Реконструкция сети водоснабжения п. Ферма - участка сети водоснабжения с заменой трубы от ВК № 65 ул. Заводская 17 до ВК № 66 (ПГ) 
	2026-2030
	Увеличение пропускной способности
	Протяженность 0,122 км, диаметр 0,1 м

	3.1.13.
	Реконструкция сети водоснабжения в. Усть-Тары Пермского муниципального округа Пермского края по ул. Нефтяников от ВК №1 до ВК №5
	2026-2030
	Увеличение пропускной способности
	Протяженность 0,144 км, диаметр 0,11 м

	3.1.14.
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Н-Муллы от ВК №1 ул. Почтовая до глухой врезки на ул. Почтовая №14 в с. Н-Муллы (кадастровый № 59:32:1320002:1939) 
	2026-2030
	Увеличение пропускной способности
	Протяженность 0,375 км, диаметр 0,063 м

	3.1.15.
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Култаево Пермского муниципального округа Пермского края между ВК по ул. Космонавтов №31а и ул. Октябрьская №36 в с. Култаево
	2026-2030
	Увеличение пропускной способности
	Протяженность 0,196 км, диаметр 0,110 м

	3.1.16.
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Гамово участка сети водоснабжения ул. Молодежная в с. Гамово от ж.д №2 до 18а 
	2026-2030
	Увеличение пропускной способности
	Протяженность 0,574 км, диаметр 0,110 м

	3.1.17.
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Гамово участка сети водоснабжения от ВК № 77 до ВК 80 около ж.д. № 6 по ул.50 лет Октября в с. Гамово (кадастровый № 59:32:0000000:12177)
	2026-2030
	Увеличение пропускной способности
	Протяженность 0,21 км, диаметр 0,225 м

	3.1.18.
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Гамово участка сети водоснабжения от ВК № 58/1 по ул.50 лет Октября № 38 до ВК № 60 с. Гамово
	2026-2030
	Увеличение пропускной способности
	Протяженность 0,276 км, диаметр 0,160 м

	3.1.19.
	Реконструкция сети водоснабжения в д. Чуваки от водонапорной башни до ж/д по ул. Голубинная (кадастровый № 59:32:0840001:529) 
	2026-2030
	Увеличение пропускной способности
	Протяженность 0,552 км, диаметр 0,063 м

	3.1.20.
	Реконструкция сети водоснабжения в д. Петровка от ВК №55 до ВК №88а по ул. Ташлыкова до ул. Кудрина №13 в д. Петровка (кадастровый № 59:32:1410001:5052)
	2026-2030
	Увеличение пропускной способности
	Протяженность 0,253 км, диаметр 0,063 м

	3.1.21.
	Реконструкция сети водоснабжения в д. Няшино  участке сети водоснабжения по ул. Энергетиков от ж/д № 8 до ж/д № 13
	2026-2030
	Увеличение пропускной способности
	Протяженность 0,210 км, диаметр 0,063 м

	3.1.22.
	Реконструкция сети водопровода на участке сети водопровода с. Кояново по ул. Тукая от ж.д №7 до ж.д №195 по ул. Советская 
	2026-2030
	Увеличение пропускной способности
	Протяженность 0,542 км, диаметр 0,063 м

	3.1.23.
	Реконструкция сети водопровода на участке сети водопровода по ул. Мира д. Мостовая от водонапорной башни ВК1 до ВК3 
	2026-2030
	Увеличение пропускной способности
	Протяженность 0,239 км, диаметр 0,110 м

	3.1.24.
	Реконструкция сети водопровода д. Болгары - п. Протасы от уч.№ 2 до № 3, от уч.№ 1 до № 2, от уч.№ 11 до №1
	2026-2030
	Увеличение пропускной способности
	Протяженность 1,429 км, диаметр 0,160 м

	3.1.25.
	Реконструкция сети водопровода в д. Петровка от ВК 380 до ВК104 (кадастровый № 59:32:0000000:13328)
	2026-2030
	Увеличение пропускной способности
	Протяженность 0,096 км, диаметр 0,05 м; протяженность 0,215 км, диаметр 0,090 м;  протяженность 0,086 км, диаметр 0,1 м

	3.1.26
	Проектирование, реконструкция или строительство новых сетей холодного водоснабжения от водозаборных сооружений до водопроводной насосной станции д. Кондратово по ул. Водопроводная, 6 
	2026-2027
	Увеличение пропускной способности
	Протяженность 1,426 км, диаметр 0,142м

	3.1.27
	Модернизация водоразборных колонок на водопроводе холодного водоснабжения п. Октябрьский
	2027
	Повышение надежности водоснабжения
	 

	3.1.28
	Модернизация водоразборных колонок на водопроводе холодного водоснабжения д. Аннинск
	2027
	Повышение надежности водоснабжения
	 

	3.1.29
	Реконструкция сети водоснабжения в. с. Лобаново от ВК сущ. между ж.д. № 7 и № 9 по ул. Центральная, по ул. Луговая до ВК сущ. около водонапорной башни в с. Лобаново. 
	2028-2030
	Повышение надежности водоснабжения
	 

	3.1.30
	Реконструкция сети водоснабжения д. Касимово от ВК сущ. ул. Клубная № 43 до ВК сущ. ул. Клубная № 49 в д. Касимово, путем замены трубы с ø 57 мм сталь на ПНД ø 110 мм, протяженность трубопровода, подлежащего замене 150 п/м. Реконструкция системы водопровода для технического обслуживания водонапорной башни в д. Касимово. 
	2028-2030
	Повышение надежности водоснабжения
	 

	3.1.31
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Лобаново от ж/д № 44б до ж/д № 62 ул. Культуры в с. Лобаново. 
	2026-2027
	Повышение надежности водоснабжения
	 

	3.2.
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Реконструкция насосной станции д. Кондратово
	2026-2035
	Обеспечение необходимого расхода у потребителей
	Производительность - 1200 м3/сутки

	4.
	Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий
	-
	-
	-

	5.
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе:
	 
	 
	 

	5.1.
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик
	 
	 
	 

	5.1.1.
	Демонтаж участка сети в д. Кондратово вблизи ул. Водопроводная
	2026-2035
	Демонтаж участка сети в д. Кондратово вблизи ул. Водопроводная
	Протяженность 0,085 км, диаметр 0,222 м

	5.2.
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик
	-
	-
	-

	6.
	Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc212111680]Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
В настоящее время в Пермском МО отсутствуют действующие автоматизированные системы диспетчеризации и телемеханизации на объектах системы водоснабжения. Изменение производительности, режимов работы оборудования осуществляется силами дежурного персонала. Системы дистанционного управления приводами запорной арматуры отсутствуют.
Подробное описание системы диспетчерского управления, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов для реализации системы диспетчерского контроля (водоснабжения и водоотведения) должно быть предусмотрено соответствующим проектом. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации, с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации объектов.

[bookmark: _Toc212111681]Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Общедомовыми приборами учета оснащено примерно 80% зданий. Остальное население осуществляет оплату по установленным нормативам.
Бюджетные организации оснащены приборами учета на 100%.

[bookmark: _Toc212111682]Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование
Перспективная трассировка сетей водоснабжения будет соответствовать проектам планировок.
При проведении реконструкции существующих магистральных водоводов маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

[bookmark: _Toc212111683]Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
В соответствии с программами комплексного развития на территории Пермского МО запланировано строительство новых водозаборов и насосных станций. Места размещения приведены ниже (Таблица 4.4).

[bookmark: _Ref207117595][bookmark: _Toc212111744]Таблица 4.4 Места размещения водозаборов и насосных станций
	№ п/п
	Наименование проекта

	1.2.1
	Водозабор д. Пашня 

	1.2.2
	Водозабор д. Мостовая 

	1.2.3
	Водозабор д. Канабеково

	1.2.4
	Водозабор в д. Мокино 

	1.2.5
	Водозабор д. Берег Камы

	1.2.6
	Насосная станция с. Култаево 

	1.2.7
	Насосная станция с. Култаево

	2.2.1
	Насосная станция п. Красный восход

	2.2.2
	Насосная станция п. Красный восход

	2.2.3
	Насосная станция п. Кукуштан

	2.2.4
	Насосная станция п. Кукуштан

	2.2.5
	Насосная станция п. Кукуштан

	2.2.6
	Насосная станция п. Мулянка

	2.2.7
	Насосная станция п. Новый

	2.2.8
	Насосная станция п. Октябрьский

	2.2.9
	Насосная станция п. Протасы

	2.2.10
	Насосная станция п. Юг

	2.2.11
	Насосная станция с. Баш-Култаево

	2.2.12
	Насосная станция д. Устиново

	2.2.13
	Насосная станция с. Нижний Пальник

	2.2.14
	Насосная станция с. Лобаново

	2.2.15
	Насосная станция с. Нижний Пальник

	2.2.16
	Насосная станция с. Нижний Пальник

	2.2.17
	Насосная станция п. Горный

	2.2.18
	Насосная станция п. Усть-Пизя

	2.2.19
	Насосная станция д. Янычи

	2.2.20
	Насосная станция п. Горшки

	2.2.21
	Насосная станция д. Челяба

	2.2.22
	Насосная станция д. Суздалы

	2.2.23
	Насосная станция д. Мостовая

	2.2.24
	Насосная станция д. Малая

	2.2.25
	Насосная станция д. Луговая

	2.2.26
	Насосная станция д. Кояново

	2.2.27
	Насосная станция с. Курашим

	2.2.28
	Насосная станция д. Кичаново

	2.2.29
	Насосная станция д. Касимово

	2.2.30
	Насосная станция д. Жебреи

	2.2.31
	Насосная станция д. Горный

	2.2.32
	Насосная станция д. Большое Савино

	2.2.33
	Насосная станция д. Байболовка

	2.2.34
	Насосная станция д. Аннинск

	2.2.35
	Насосная станция д. Скобелевка

	2.2.36
	Насосная станция п. Юг

	3.2.1
	Насосная станция д. Кондратово



Рекомендуемое место расположение объектов приведено в электронной модели и в графических материалах.
[bookmark: _Toc212111684]Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения приведены в электронной модели и в графических материалах.

[bookmark: _Toc212111685]Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения
Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения приведены в электронной модели и в графических материалах.


[bookmark: _Toc212111686]Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

[bookmark: _Toc189741973][bookmark: _Toc212111687]Сведения по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
В системах водоснабжения Пермского муниципального округа промывные воды образуются на сооружениях водоподготовки при промывке отстойников и фильтрующей загрузки фильтров. Процесс очистки природной воды подразумевает использование реагентов, необходимых для процесса коагуляции (укрупнение взвешенных частиц, находящихся в воде в растворенном и ином состоянии, для дальнейшего их задержания в слое фильтрующей загрузки фильтров). 
На территории Пермского муниципального округа расположено пять водопроводных очистных сооружений:
· водоочистные сооружения п. Сылва;
· водоочистные сооружения п. Усть-Качка;
· водоочистные сооружения п. Юго-Камский. 
Водоочистные сооружения с. Платошино, п. Усть-Качка оборудованы установкой умягчения воды и ультрафиолетового обеззараживания. Промывная вода после обслуживания УФ-обеззараживателя собирается в переносную емкость и утилизируется совместно с осадком, образующимся на очистных сооружениях.
На водоочистных сооружениях п. Юго-Камский вода проходит камеру смешения с реагентами – сульфат алюминия и полиакриламид. После очистки вода хлорируется гипохлоридом натрия. Перед утилизацией промывные воды проходят предварительную очистку для удаления загрязняющих веществ, при необходимости проводится нейтрализация рН или удаление избыточных реагентов. 
Характерной особенностью систем водоснабжения Пермского муниципального округа является отсутствие очистки воды в связи с чем часть проб не соответствует действующим нормативам в области питьевой воды.
Лабораторные испытания проб воды на территории Пермского муниципального округа проводит Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения организуются для защиты водозаборов от загрязнения и делятся на три пояса: строгого режима, ограничений и вспомогательный. В таблице ниже представлены основные характеристики каждого пояса.

[bookmark: _Toc212111745]Таблица 5.1  Зона санитарной охраны источников водоснабжения
	№ п/п
	Пояс ЗСО
	Характеристика
	Вводимые ограничения

	1
	Первый пояс (строго режима)
	Территория водозабора и прилегающая к нему
	Запрещено проживание, нахождение посторонних, размещение объектов, не связанных с водоснабжением, отходы, канализационные сооружения, стоки

	2
	Второй пояс (ограничений)
	Территория, где возможно строительство, но с ограничениями
	Запрещены предприятия, склады, полигоны, свалки, кладбища и другие объекты, которые могут загрязнять воду

	3
	Третий пояс (вспомогательный)
	Территория за пределами второго пояса, где необходимо предотвращать загрязнение
	Запрещено подземное складирование отходов, расположение химических производств, складов удобрений



[bookmark: _Toc189741974][bookmark: _Toc212111688]Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
В целях предотвращения негативного воздействия химических реагентов, используемых в системах водоподготовки, на окружающую среду реализуются комплексные мероприятия, включающие организационно-технические и технологические меры. В частности, на объектах водоснабжения Пермского муниципального округа, где применяются такие реагенты как сульфат алюминия, гипохлорит натрия и полиакриламид, особое внимание уделяется вопросам безопасного хранения, транспортировки и использования указанных веществ.
Организация хранения химических реагентов должно осуществляться в специально оборудованных складских помещениях, отвечающих требованиям нормативных документов по пожарной и экологической безопасности. Эти помещения должны быть оснащены герметичными емкостями и системами вентиляции для предотвращения утечек и распространения паров опасных веществ. Важным аспектом также является соблюдение правил размещения складов на удалении от водоисточников.
Транспортировка химикатов осуществляется в сертифицированных контейнерах с соблюдением нормативов перевозки опасных грузов, что исключает риск разливов и утечек в процессе транспортировки. Перед использованием реагенты проходят контроль качества, а при необходимости – нейтрализация избыточных веществ или рН-коррекция для снижения экологической опасности.


[bookmark: _Toc212111689]Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc212111690]Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения
Общий объём капитальных вложений, направленных на строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения Пермского МО на период реализации схемы водоснабжения до 2035 г. составил – 2 307,76 млн. рублей.
Источники финансирования мероприятий по реализации схемы водоснабжения Пермского МО:
1. Федеральный бюджет;
2. Бюджет Пермского МО;
3. Собственные средства ресурсоснабжающих организаций.
Более подробная информация по капитальным вложениям, с разбивкой по годам, представлена в п. 6.2 «Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов».

[bookmark: _Toc212111691]Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования
В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства. Изменчивость цен и их разнообразие не позволяют, на данном этапе работы, точно определить необходимые затраты в полном объёме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования, требуется детальное уточнение параметров строительства, на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.
Определение стоимости, на разных этапах проектирования, должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии, при обосновании инвестиций, определяется предварительная (расчётная) стоимость строительства или реконструкции. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям.
Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная её детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.
Объёмы капитальных вложений для строительства и реконструкции объектов водоснабжения были посчитаны по нормативным ценам строительства: НЦС 81-02-14-2025. Сборник №14 «Наружные сети водоснабжения и канализации», НЦС 81-02-19-2025. Сборник №19 «Здания и сооружения городской инфраструктуры».
Объёмы капитальных вложений, направленных на строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, представлены ниже (Таблица 6.1).

[bookmark: _Ref207118033][bookmark: _Toc212111746]Таблица 6.1 Объёмы капитальных вложений, направленных на строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения
	№ п/п
	Территориальное деление
	Наименование мероприятия
	Краткое описание мероприятия
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. 
	Величина капитальных вложений по годам, тыс. руб.

	
	
	
	
	производительность, протяженность, диаметр 
	Ед. изм.
	до реализации мероприятия 
	после реализации мероприятия
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	д. Кондратово
	Проектирование и строительство сетей холодного водоснабжения, д. Кондратово: по ул. Сиреневая, ул. Изумрудная, ул. Земляничная, ул. Дружная, ул. Зеленая, ул. Полевая, ул. Березовая, ул. Детства, ул. Весенний переулок
	Проектирование и строительство сетей холодного водоснабжения, д. Кондратово: по ул. Сиреневая, ул. Изумрудная, ул. Земляничная, ул. Дружная, ул. Зеленая, ул. Полевая, ул. Березовая, ул. Детства, ул. Весенний переулок
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø50; L= 0,865
	2025
	2026
	15033,69
	7516,84
	7516,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	п. Юго-Камский
	Строительство сети водоснабжения по ул. Спортивная в п. Юго-Камский
	Строительство сети водоснабжения по ул. Спортивная в п. Юго-Камский
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	 L= 0,636
	2025
	2025
	11575,67
	11575,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	с. Култаево
	Строительство сети водоснабжения по ул. Рождественская в с. Култаево
	Строительство сети водоснабжения по ул. Рождественская в с. Култаево
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	 L= 0,295
	2025
	2025
	5369,22
	5369,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	д. Кондратово
	Строительство сетей водоснабжения д. Кондратово на всем протяжении улиц Водопроводная, Детства, Березовая, Полевая, Зеленая, Дружная, Земляничная, Изумрудная, Сиреневая, Народная д. Кондратово Пермского муниципального округа (бывшего СНТ Надежда)
	Строительство сетей водоснабжения д. Кондратово на всем протяжении улиц Водопроводная, Детства, Березовая, Полевая, Зеленая, Дружная, Земляничная, Изумрудная, Сиреневая, Народная д. Кондратово Пермского муниципального округа (бывшего СНТ Надежда)
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø50; L= 2,205
	2026
	2026
	38322,86
	0,00
	38322,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.5
	с. Троица
	Строительство перемычек для закольцовки магистральных сетей холодного водоснабжения с. Троица по ул. Юбилейная от дома №13 до ул. Клубная и по ул. Зеленая от дома №31 до дома №39 
	Строительство перемычек для закольцовки магистральных сетей холодного водоснабжения с. Троица по ул. Юбилейная от дома №13 до ул. Клубная и по ул. Зеленая от дома №31 до дома №39 
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	 L= 0,302
	2025
	2025
	5496,62
	5496,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.6
	д. Петровка
	Строительство водопровода от д. Федотово до водонапорной башни в д. Петровка Пермского муниципального округа
	Строительство водопровода от д. Федотово до водонапорной башни в д. Петровка Пермского муниципального округа
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	 L= 2,139
	2026
	2026
	38931,37
	0,00
	38931,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по подгруппе 1.1
	114729,43
	29958,35
	84771,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с описанием таких объектов, их технических характеристик
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.1
	с. Култаево
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Романа Кашина с. Култаево
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Романа Кашина с. Култаево
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø50; L=0,169
	2026
	2035
	2937,2173
	0
	293,72173
	293,72173
	293,72173
	293,72173
	293,72173
	293,72173
	293,72173
	293,72173
	293,72173
	293,72173

	1.3.2
	с. Култаево
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Нижнемуллинская с. Култаево
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Нижнемуллинская с. Култаево
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø125; L=1,564
	2026
	2035
	27693,8215
	0
	2769,3822
	2769,38215
	2769,38215
	2769,3822
	2769,3822
	2769,3822
	2769,3822
	2769,3822
	2769,3822
	2769,3822

	1.3.3
	с. Култаево
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Нагорная от водозабора с. Култаево
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Нагорная от водозабора с. Култаево
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø125; L=0,227
	2026
	2035
	4019,49967
	0
	401,94997
	401,949967
	401,949967
	401,94997
	401,94997
	401,94997
	401,94997
	401,94997
	401,94997
	401,94997

	1.3.4
	с. Култаево
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Кедровая с. Култаево
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Кедровая с. Култаево
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø125; L=0,673
	2026
	2035
	11916,8426
	0
	1191,6843
	1191,68426
	1191,68426
	1191,6843
	1191,6843
	1191,6843
	1191,6843
	1191,6843
	1191,6843
	1191,6843

	Итого по подгруппе 1.3
	46567,38
	0,00
	4656,74
	4656,74
	4656,74
	4656,74
	4656,74
	4656,74
	4656,74
	4656,74
	4656,74
	4656,74

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	Строительство новых сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности;
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием их технических характеристик;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1.
	п. Красный Восход
	Строительство насосной станции п. Красный восход
	Строительство насосной станции п. Красный восход
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	1200
	2026
	2035
	6538,2
	0
	653,82
	653,82
	653,82
	653,82
	653,82
	653,82
	653,82
	653,82
	653,82
	653,82

	2.2.2.
	п. Красный Восход
	Строительство насосной станции п. Красный восход
	Строительство насосной станции п. Красный восход
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	720
	2026
	2035
	4358,8
	0
	435,88
	435,88
	435,88
	435,88
	435,88
	435,88
	435,88
	435,88
	435,88
	435,88

	2.2.3.
	п. Кукуштан
	Строительство насосной станции п. Кукуштан
	Строительство насосной станции п. Кукуштан
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	720
	2026
	2035
	4358,8
	0
	435,88
	435,88
	435,88
	435,88
	435,88
	435,88
	435,88
	435,88
	435,88
	435,88

	2.2.4.
	п. Кукуштан
	Строительство насосной станции п. Кукуштан
	Строительство насосной станции п. Кукуштан
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	720
	2026
	2035
	4358,8
	0
	435,88
	435,88
	435,88
	435,88
	435,88
	435,88
	435,88
	435,88
	435,88
	435,88

	2.2.5.
	п. Кукуштан
	Строительство насосной станции п. Кукуштан
	Строительство насосной станции п. Кукуштан
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	24
	2026
	2035
	163,455
	0
	16,3455
	16,3455
	16,3455
	16,3455
	16,3455
	16,3455
	16,3455
	16,3455
	16,3455
	16,3455

	2.2.6.
	п. Мулянка
	Строительство насосной станции п. Мулянка
	Строительство насосной станции п. Мулянка
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	24
	2026
	2035
	163,455
	0
	16,3455
	16,3455
	16,3455
	16,3455
	16,3455
	16,3455
	16,3455
	16,3455
	16,3455
	16,3455

	2.2.7.
	п. Новый
	Строительство насосной станции п. Новый
	Строительство насосной станции п. Новый
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	60
	2026
	2035
	326,91
	0
	32,691
	32,691
	32,691
	32,691
	32,691
	32,691
	32,691
	32,691
	32,691
	32,691

	2.2.8.
	п. Октябрьский
	Строительство насосной станции п. Октябрьский
	Строительство насосной станции п. Октябрьский
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	2,4
	2026
	2035
	108,97
	0
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897

	2.2.9.
	п. Протасы
	Строительство насосной станции п. Протасы
	Строительство насосной станции п. Протасы
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	185
	2026
	2035
	1089,7
	0
	108,97
	108,97
	108,97
	108,97
	108,97
	108,97
	108,97
	108,97
	108,97
	108,97

	2.2.10.
	п. Юг
	Строительство насосной станции п. Юг
	Строительство насосной станции п. Юг
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	44
	2026
	2035
	272,425
	0
	27,2425
	27,2425
	27,2425
	27,2425
	27,2425
	27,2425
	27,2425
	27,2425
	27,2425
	27,2425

	2.2.11.
	с. Баш-Култаево
	Строительство насосной станции с. Баш-Култаево
	Строительство насосной станции с. Баш-Култаево
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	3
	2026
	2035
	1198,67
	0
	119,867
	119,867
	119,867
	119,867
	119,867
	119,867
	119,867
	119,867
	119,867
	119,867

	2.2.12.
	д. Устиново
	Строительство насосной станции д. Устиново
	Строительство насосной станции д. Устиново
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	80
	2026
	2035
	435,88
	0
	43,588
	43,588
	43,588
	43,588
	43,588
	43,588
	43,588
	43,588
	43,588
	43,588

	2.2.13.
	Нижний Пальник
	Строительство насосной станции с. Нижний Пальник
	Строительство насосной станции с. Нижний Пальник
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	420
	2026
	2035
	2288,37
	0
	228,837
	228,837
	228,837
	228,837
	228,837
	228,837
	228,837
	228,837
	228,837
	228,837

	2.2.14.
	с. Лобаново
	Строительство насосной станции с. Лобаново
	Строительство насосной станции с. Лобаново
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	230
	2026
	2035
	1307,64
	0
	130,764
	130,764
	130,764
	130,764
	130,764
	130,764
	130,764
	130,764
	130,764
	130,764

	2.2.15.
	Нижний Пальник
	Строительство насосной станции с. Нижний Пальник
	Строительство насосной станции с. Нижний Пальник
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	310
	2026
	2035
	1743,52
	0
	174,352
	174,352
	174,352
	174,352
	174,352
	174,352
	174,352
	174,352
	174,352
	174,352

	2.2.16.
	Нижний Пальник
	Строительство насосной станции с. Нижний Пальник
	Строительство насосной станции с. Нижний Пальник
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	310
	2026
	2035
	1743,52
	0
	174,352
	174,352
	174,352
	174,352
	174,352
	174,352
	174,352
	174,352
	174,352
	174,352

	2.2.17.
	п. Горный
	Строительство насосной станции п. Горный
	Строительство насосной станции п. Горный
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	200
	2026
	2035
	1089,7
	0
	108,97
	108,97
	108,97
	108,97
	108,97
	108,97
	108,97
	108,97
	108,97
	108,97

	2.2.18.
	п. Усть-Пизя
	Строительство насосной станции п. Усть-Пизя
	Строительство насосной станции п. Усть-Пизя
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	60
	2026
	2035
	326,91
	0
	32,691
	32,691
	32,691
	32,691
	32,691
	32,691
	32,691
	32,691
	32,691
	32,691

	2.2.19.
	д. Янычи
	Строительство насосной станции д. Янычи
	Строительство насосной станции д. Янычи
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	610
	2026
	2035
	3269,1
	0
	326,91
	326,91
	326,91
	326,91
	326,91
	326,91
	326,91
	326,91
	326,91
	326,91

	2.2.20.
	п. Горшки
	Строительство насосной станции п. Горшки
	Строительство насосной станции п. Горшки
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	220
	2026
	2035
	1307,64
	0
	130,764
	130,764
	130,764
	130,764
	130,764
	130,764
	130,764
	130,764
	130,764
	130,764

	2.2.21.
	д. Челяба
	Строительство насосной станции д. Челяба
	Строительство насосной станции д. Челяба
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	5
	2026
	2035
	108,97
	0
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897

	2.2.22.
	д. Суздалы
	Строительство насосной станции д. Суздалы
	Строительство насосной станции д. Суздалы
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	45
	2026
	2035
	217,94
	0
	21,794
	21,794
	21,794
	21,794
	21,794
	21,794
	21,794
	21,794
	21,794
	21,794

	2.2.23.
	д. Мостовая
	Строительство насосной станции д. Мостовая
	Строительство насосной станции д. Мостовая
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	85
	2026
	2035
	490,365
	0
	49,0365
	49,0365
	49,0365
	49,0365
	49,0365
	49,0365
	49,0365
	49,0365
	49,0365
	49,0365

	2.2.24.
	д. Малая
	Строительство насосной станции д. Малая
	Строительство насосной станции д. Малая
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	1100
	2026
	2035
	5993,35
	0
	599,335
	599,335
	599,335
	599,335
	599,335
	599,335
	599,335
	599,335
	599,335
	599,335

	2.2.25.
	д. Луговая
	Строительство насосной станции д. Луговая
	Строительство насосной станции д. Луговая
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	610
	2026
	2035
	3269,1
	0
	326,91
	326,91
	326,91
	326,91
	326,91
	326,91
	326,91
	326,91
	326,91
	326,91

	2.2.26.
	д. Кояново
	Строительство насосной станции д. Кояново
	Строительство насосной станции д. Кояново
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	2,5
	2026
	2035
	108,97
	0
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897

	2.2.27.
	с. Курашим
	Строительство насосной станции с. Курашим
	Строительство насосной станции с. Курашим
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	270
	2026
	2035
	1525,58
	0
	152,558
	152,558
	152,558
	152,558
	152,558
	152,558
	152,558
	152,558
	152,558
	152,558

	2.2.28.
	д. Кичаново
	Строительство насосной станции д. Кичаново
	Строительство насосной станции д. Кичаново
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	10
	2026
	2035
	108,97
	0
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897

	2.2.29.
	д. Касимово
	Строительство насосной станции д. Касимово
	Строительство насосной станции д. Касимово
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	50
	2026
	2035
	272,425
	0
	27,2425
	27,2425
	27,2425
	27,2425
	27,2425
	27,2425
	27,2425
	27,2425
	27,2425
	27,2425

	2.2.30.
	д. Жебреи
	Строительство насосной станции д. Жебреи
	Строительство насосной станции д. Жебреи
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	85
	2026
	2035
	490,365
	0
	49,0365
	49,0365
	49,0365
	49,0365
	49,0365
	49,0365
	49,0365
	49,0365
	49,0365
	49,0365

	2.2.31.
	д. Горный
	Строительство насосной станции д. Горный
	Строительство насосной станции д. Горный
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	35
	2026
	2035
	196,146
	0
	19,6146
	19,6146
	19,6146
	19,6146
	19,6146
	19,6146
	19,6146
	19,6146
	19,6146
	19,6146

	2.2.32.
	Большое Савино
	Строительство насосной станции д. Большое Савино
	Строительство насосной станции д. Большое Савино
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	240
	2026
	2035
	1307,64
	0
	130,764
	130,764
	130,764
	130,764
	130,764
	130,764
	130,764
	130,764
	130,764
	130,764

	2.2.33.
	д. Байболовка
	Строительство насосной станции д. Байболовка
	Строительство насосной станции д. Байболовка
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	4
	2026
	2035
	108,97
	0
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897

	2.2.34.
	д. Аннинск
	Строительство насосной станции д. Аннинск
	Строительство насосной станции д. Аннинск
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	5
	2026
	2035
	108,97
	0
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897
	10,897

	2.2.35.
	д. Скобелевка
	Строительство насосной станции д. Скобелевка
	Строительство насосной станции д. Скобелевка
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	160
	2026
	2035
	871,76
	0
	87,176
	87,176
	87,176
	87,176
	87,176
	87,176
	87,176
	87,176
	87,176
	87,176

	2.2.36.
	п. Юг
	Строительство насосной станции п. Юг
	Строительство насосной станции п. Юг
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	390
	2026
	2035
	2179,4
	0
	217,94
	217,94
	217,94
	217,94
	217,94
	217,94
	217,94
	217,94
	217,94
	217,94

	2.2.37.
	д. Кондратово
	Установка задвижек для секционирования кольцевых сетей водоснабжения, д. Кондратово
	Установка задвижек для секционирования кольцевых сетей водоснабжения, д. Кондратово
	Диаметр, количество
	мм; шт
	 
	dу100; n= 4
	2026
	2035
	76,8
	0
	0
	76,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Диаметр, количество
	мм; шт
	 
	dу150; n=2
	2026
	2035
	68
	0
	0
	68
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Диаметр, количество
	мм; шт
	 
	dу200; n=7
	2026
	2035
	420
	0
	0
	420
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Диаметр, количество
	мм; шт
	 
	dу300; n=2
	2026
	2035
	240
	0
	0
	240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по подгруппе 2.2
	54614,19
	0,00
	5380,94
	6185,74
	5380,94
	5380,94
	5380,94
	5380,94
	5380,94
	5380,94
	5380,94
	5380,94

	3.
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	п. Ферма
	Реконструкция участка сети водоснабжения, с заменой трубы от ВК-1 стр. по ул. Трубная п. Ферма до ВК сущ. около ж/д № 2 до ж/д № 4 
	Реконструкция участка сети водоснабжения, с заменой трубы от ВК-1 стр. по ул. Трубная п. Ферма до ВК сущ. около ж/д № 2 до ж/д № 4 
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø100; L=0,121
	2026
	2030
	2102,97806
	0
	420,59561
	420,595613
	420,595613
	420,59561
	420,59561
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.2.
	д. Кондратово
	Реконструкция участка сети холодного водоснабжения с кадастровым номером 59:00:0000000:7913 от колодца ВК-195 до колодца ВК-1 , д. Кондратово
	Реконструкция участка сети холодного водоснабжения с кадастровым номером 59:00:0000000:7913 от колодца ВК-195 до колодца ВК-1 , д. Кондратово
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø279; L=1,265
	2025
	2025
	28108,9597
	28108,96
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.3.
	д. Кондратово
	Реконструкция участка сети холодного водоснабжения по ул. Шоссейная в д. Кондратово от ВК158 до ВК192 , материалом ПНД, д. Кондратово
	Реконструкция участка сети холодного водоснабжения по ул. Шоссейная в д. Кондратово от ВК158 до ВК192 , материалом ПНД, д. Кондратово
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø300; L=0,779
	2027
	2030
	19577,52
	0
	0
	4894,38
	4894,38
	4894,38
	4894,38
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.4.
	с. Фролы
	Реконструкция участка сети водоснабжения от ул. Липогорская до ВК сущ. по ул. Вишневая, с. Фролы
	Реконструкция участка сети водоснабжения от ул. Липогорская до ВК сущ. по ул. Вишневая, с. Фролы
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø225; L=0,089
	2026
	2030
	1803,80692
	0
	360,76138
	360,761384
	360,761384
	360,76138
	360,76138
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.5.
	с. Култаево
	Реконструкция сети водоснабжения с. Култаево от ВК №8 до Ж.Д. №80 ул. Р-Кашина, по переулку Больничный в с. Култаево (кадастровый № 59:32:0000000:15526)
	Реконструкция сети водоснабжения с. Култаево от ВК №8 до Ж.Д. №80 ул. Р-Кашина, по переулку Больничный в с. Култаево (кадастровый № 59:32:0000000:15526)
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø110; L=0,36
	2026
	2030
	6256,79424
	0
	1251,3588
	1251,35885
	1251,35885
	1251,3588
	1251,3588
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.6.
	д. Нестюково
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Трактовая д. Нестюково от ж/д № 2 до ж/д №88 от ВК № 9 до ВК № 31
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Трактовая д. Нестюково от ж/д № 2 до ж/д №88 от ВК № 9 до ВК № 31
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø100; L=1,454
	2026
	2030
	25270,4967
	0
	5054,0993
	5054,09935
	5054,09935
	5054,0993
	5054,0993
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.7.
	д. Устиново
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Героя в д. Устиново Пермского муниципального округа Пермского края
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Героя в д. Устиново Пермского муниципального округа Пермского края
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø50; L=0,313
	2026
	2030
	5439,93499
	0
	1087,987
	1087,987
	1087,987
	1087,987
	1087,987
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.8.
	п. Ферма
	Реконструкция сети водоснабжения п. Ферма, участка сети водоснабжения по ул. Нефтяников п. Ферма
	Реконструкция сети водоснабжения п. Ферма, участка сети водоснабжения по ул. Нефтяников п. Ферма
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø225; L=0,525
	2026
	2030
	10640,4341
	0
	2128,0868
	2128,08682
	2128,08682
	2128,0868
	2128,0868
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.9.
	п. Ферма
	Реконструкция сети водоснабжения п. Ферма участка сети водоснабжения, по ул. Уральская №44 в п. Ферма 
	Реконструкция сети водоснабжения п. Ферма участка сети водоснабжения, по ул. Уральская №44 в п. Ферма 
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø225; L=0,164
	2026
	2030
	3323,86893
	0
	664,77379
	664,773787
	664,773787
	664,77379
	664,77379
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.10.
	п. Ферма
	Реконструкция сети водоснабжения п. Ферма участка сети водоснабжения от ул. Некрасова до ул. Железнодорожная
	Реконструкция сети водоснабжения п. Ферма участка сети водоснабжения от ул. Некрасова до ул. Железнодорожная
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø100; L=0,407
	2026
	2030
	7073,65349
	0
	1414,7307
	1414,7307
	1414,7307
	1414,7307
	1414,7307
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.11.
	п. Ферма
	Реконструкция сети водоснабжения п. Ферма - участка сети от камеры № 4 ул. Нефтяников до р. Мось
	Реконструкция сети водоснабжения п. Ферма - участка сети от камеры № 4 ул. Нефтяников до р. Мось
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø225; L=0,215
	2026
	2030
	4357,5111
	0
	871,50222
	871,502221
	871,502221
	871,50222
	871,50222
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.12
	п. Ферма
	Реконструкция сети водоснабжения п. Ферма - участка сети водоснабжения с заменой трубы от ВК № 65 ул. Заводская 17 до ВК № 66 (ПГ) 
	Реконструкция сети водоснабжения п. Ферма - участка сети водоснабжения с заменой трубы от ВК № 65 ул. Заводская 17 до ВК № 66 (ПГ) 
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø100; L=0,122
	2026
	2030
	2120,35805
	0
	424,07161
	424,07161
	424,07161
	424,07161
	424,07161
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.13.
	п. Усть-Тары
	Реконструкция сети водоснабжения в. Усть-Тары Пермского муниципального округа Пермского края по ул. Нефтяников от ВК №1 до ВК №5
	Реконструкция сети водоснабжения в. Усть-Тары Пермского муниципального округа Пермского края по ул. Нефтяников от ВК №1 до ВК №5
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø110; L=0,144
	2026
	2030
	2502,7177
	0
	500,54354
	500,543539
	500,543539
	500,54354
	500,54354
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.14.
	с. Нижние Муллы
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Н-Муллы от ВК №1 ул. Почтовая до глухой врезки на ул. Почтовая №14 в с. Н-Муллы (кадастровый № 59:32:1320002:1939) 
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Н-Муллы от ВК №1 ул. Почтовая до глухой врезки на ул. Почтовая №14 в с. Н-Муллы (кадастровый № 59:32:1320002:1939) 
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø63; L=0,375
	2026
	2030
	6517,494
	0
	1303,4988
	1303,4988
	1303,4988
	1303,4988
	1303,4988
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.15.
	с. Култаево 
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Култаево Пермского муниципального округа Пермского края между ВК по ул. Космонавтов №31а и ул. Октябрьская №36 в с. Култаево
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Култаево Пермского муниципального округа Пермского края между ВК по ул. Космонавтов №31а и ул. Октябрьская №36 в с. Култаево
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø110; L=0,196
	2026
	2030
	3406,47686
	0
	681,29537
	681,295373
	681,295373
	681,29537
	681,29537
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.16.
	с. Гамово
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Гамово участка сети водоснабжения ул. Молодежная в с. Гамово от ж.д №2 до 18а 
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Гамово участка сети водоснабжения ул. Молодежная в с. Гамово от ж.д №2 до 18а 
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø110; L=0,574
	2026
	2030
	9976,11082
	0
	1995,2222
	1995,22216
	1995,22216
	1995,2222
	1995,2222
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.17.
	с. Гамово
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Гамово участка сети водоснабжения от ВК № 77 до ВК 80 около ж.д. № 6 по ул.50 лет Октября в с. Гамово (кадастровый № 59:32:0000000:12177)
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Гамово участка сети водоснабжения от ВК № 77 до ВК 80 около ж.д. № 6 по ул.50 лет Октября в с. Гамово (кадастровый № 59:32:0000000:12177)
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø225; L=0,21
	2026
	2030
	4256,17364
	0
	851,23473
	851,234727
	851,234727
	851,23473
	851,23473
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.18.
	с. Гамово
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Гамово участка сети водоснабжения от ВК № 58/1 по ул.50 лет Октября № 38 до ВК № 60 с. Гамово
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Гамово участка сети водоснабжения от ВК № 58/1 по ул.50 лет Октября № 38 до ВК № 60 с. Гамово
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø160; L=0,276
	2026
	2030
	5023,403
	0
	1004,6806
	1004,6806
	1004,6806
	1004,6806
	1004,6806
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.19.
	д. Чуваки
	Реконструкция сети водоснабжения в д. Чуваки от водонапорной башни до ж/д по ул. Голубинная (кадастровый № 59:32:0840001:529) 
	Реконструкция сети водоснабжения в д. Чуваки от водонапорной башни до ж/д по ул. Голубинная (кадастровый № 59:32:0840001:529) 
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø63; L=0,552
	2026
	2030
	9593,75117
	0
	1918,7502
	1918,75023
	1918,75023
	1918,7502
	1918,7502
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.20.
	д. Петровка
	Реконструкция сети водоснабжения в д. Петровка от ВК №55 до ВК №88а по ул. Ташлыкова до ул. Кудрина №13 в д. Петровка (кадастровый № 59:32:1410001:5052)
	Реконструкция сети водоснабжения в д. Петровка от ВК №55 до ВК №88а по ул. Ташлыкова до ул. Кудрина №13 в д. Петровка (кадастровый № 59:32:1410001:5052)
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø63; L=0,253
	2026
	2030
	4397,13595
	0
	879,42719
	879,42719
	879,42719
	879,42719
	879,42719
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.21.
	д. Няшино
	Реконструкция сети водоснабжения в д. Няшино  участке сети водоснабжения по ул. Энергетиков от ж/д № 8 до ж/д № 13
	Реконструкция сети водоснабжения в д. Няшино  участке сети водоснабжения по ул. Энергетиков от ж/д № 8 до ж/д № 13
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø63; L=0,21
	2026
	2030
	3649,79664
	0
	729,95933
	729,959328
	729,959328
	729,95933
	729,95933
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.22.
	с. Кояново
	Реконструкция сети водопровода на участке сети водопровода с. Кояново по ул. Тукая от ж.д №7 до ж.д №195 по ул. Советская 
	Реконструкция сети водопровода на участке сети водопровода с. Кояново по ул. Тукая от ж.д №7 до ж.д №195 по ул. Советская 
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø63; L=0,542
	2026
	2030
	9419,95133
	0
	1883,9903
	1883,99027
	1883,99027
	1883,9903
	1883,9903
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.23.
	д. Мостовая
	Реконструкция сети водопровода на участке сети водопровода по ул. Мира д. Мостовая от водонапорной башни ВК1 до ВК3 
	Реконструкция сети водопровода на участке сети водопровода по ул. Мира д. Мостовая от водонапорной башни ВК1 до ВК3 
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø110; L=0,239
	2026
	2030
	4153,81618
	0
	830,76324
	830,763235
	830,763235
	830,76324
	830,76324
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.24.
	д. Болгары-п. Протасы
	Реконструкция сети водопровода д. Болгары - п. Протасы от уч.№ 2 до № 3, от уч.№ 1 до № 2, от уч.№ 11 до №1
	Реконструкция сети водопровода д. Болгары - п. Протасы от уч.№ 2 до № 3, от уч.№ 1 до № 2, от уч.№ 11 до №1
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø160; L=1,429
	2026
	2030
	26463,8694
	0
	5292,7739
	5292,77388
	5292,77388
	5292,7739
	5292,7739
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.25.
	д. Петровка
	Реконструкция сети водопровода в д. Петровка от ВК 380 до ВК104 (кадастровый № 59:32:0000000:13328)
	Реконструкция сети водопровода в д. Петровка от ВК 380 до ВК104 (кадастровый № 59:32:0000000:13328)
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø50; L=0,096
	2026
	2030
	1668,47846
	0
	333,69569
	333,695693
	333,695693
	333,69569
	333,69569
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø90; L=0,215
	2026
	2030
	3736,69656
	0
	747,33931
	747,339312
	747,339312
	747,33931
	747,33931
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø100; L=0,086
	2026
	2030
	1494,67862
	0
	298,93572
	298,935725
	298,935725
	298,93572
	298,93572
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.26
	д. Кондратово
	Проектирование, реконструкция или строительство новых сетей холодного водоснабжения от водозаборных сооружений до водопроводной насосной станции д. Кондратово по ул. Водопроводная, 6 
	Проектирование, реконструкция или строительство новых сетей холодного водоснабжения от водозаборных сооружений до водопроводной насосной станции д. Кондратово по ул. Водопроводная, 6 
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø142; L=1,426
	2026
	2027
	25954,2488
	0
	12977,124
	12977,1244
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.27
	п. Октябрьский
	Модернизация водоразборных колонок на водопроводе холодного водоснабжения п. Октябрьский
	Модернизация водоразборных колонок на водопроводе холодного водоснабжения п. Октябрьский
	 
	 
	 
	 
	2027
	2027
	613,7
	0
	0
	613,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.28
	д. Аннинск
	Модернизация водоразборных колонок на водопроводе холодного водоснабжения д. Аннинск
	Модернизация водоразборных колонок на водопроводе холодного водоснабжения д. Аннинск
	 
	 
	 
	 
	2027
	2027
	613,7
	0
	0
	613,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.29
	с. Лобаново
	Реконструкция сети водоснабжения в. с. Лобаново от ВК сущ. между ж.д. № 7 и № 9 по ул. Центральная, по ул. Луговая до ВК сущ. около водонапорной башни в с. Лобаново. 
	Реконструкция сети водоснабжения в. с. Лобаново от ВК сущ. между ж.д. № 7 и № 9 по ул. Центральная, по ул. Луговая до ВК сущ. около водонапорной башни в с. Лобаново. 
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø110; L=2,991
	2028
	2030
	27309,2
	0
	0
	0
	9103,07
	9103,07
	9103,07
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.30
	д. Касимово
	Реконструкция сети водоснабжения д. Касимово от ВК сущ. ул. Клубная № 43 до ВК сущ. ул. Клубная № 49 в д. Касимово, путем замены трубы с ø 57 мм сталь на ПНД ø 110 мм, протяженность трубопровода, подлежащего замене 150 п/м. Реконструкция системы водопровода для технического обслуживания водонапорной башни в д. Касимово. 
	Реконструкция сети водоснабжения д. Касимово от ВК сущ. ул. Клубная № 43 до ВК сущ. ул. Клубная № 49 в д. Касимово, путем замены трубы с ø 57 мм сталь на ПНД ø 110 мм, протяженность трубопровода, подлежащего замене 150 п/м. Реконструкция системы водопровода для технического обслуживания водонапорной башни в д. Касимово. 
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø110; L=0,15
	2026
	2027
	1963,7
	0
	981,85
	981,85
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.31
	с. Лобаново
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Лобаново от ж/д № 44б до ж/д № 62 ул. Культуры в с. Лобаново. 
	Реконструкция сети водоснабжения в с. Лобаново от ж/д № 44б до ж/д № 62 ул. Культуры в с. Лобаново. 
	 
	 
	 
	 
	2026
	2027
	823,4
	 
	411,7
	411,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по подгруппе 3.1
	269614,82
	28108,96
	47300,75
	53422,53
	46927,52
	46927,52
	46927,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	д. Кондратово
	Реконструкция насосной станции д. Кондратово
	Реконструкция насосной станции д. Кондратово
	Производительность 
	м3/сутки
	 
	1200
	2026
	2035
	6538,20
	0,00
	653,82
	653,82
	653,82
	653,82
	653,82
	653,82
	653,82
	653,82
	653,82
	653,82

	Итого по подгруппе 3.2
	6538,20
	0,00
	653,82
	653,82
	653,82
	653,82
	653,82
	653,82
	653,82
	653,82
	653,82
	653,82

	4.
	Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.1.
	д. Кондратово
	Дмонтаж участка сети в д. Кондратово вблизи ул. Водопроводная
	Дмонтаж участка сети в д. Кондратово вблизи ул. Водопроводная
	протяженность, диаметр 
	мм, км
	 
	Ø222; L=0,085
	2026
	2035
	861,37
	0,00
	86,14
	86,14
	86,14
	86,14
	86,14
	86,14
	86,14
	86,14
	86,14
	86,14

	Итого по подгруппе 5.1
	861,37
	0,00
	86,14
	86,14
	86,14
	86,14
	86,14
	86,14
	86,14
	86,14
	86,14
	86,14

	5.2.
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по схеме водоснабжения Пермского МО
	492925,38
	58067,31
	142849,47
	65004,97
	57705,16
	57705,16
	57705,16
	10777,63
	10777,63
	10777,63
	10777,63
	10777,63





[bookmark: _Toc212111692]Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

К показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения относятся:
1) показатели качества воды;
2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
3) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);
4) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
[bookmark: _Toc212111693]Показатели качество воды
Значения показателей качества холодной (питьевой) и горячей воды определяются следующим образом:
а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпс):

Кнп – количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям;
Кп – общее количество отобранных проб;
б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпрс):

Кпрс – количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп – общее количество отобранных проб.
в) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Ктгв):

Кнпг – количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп – общее количество отобранных проб.
г) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Дптс):

Кпн – количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп – общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения.
Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.
Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед её поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.
Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется её соответствием нормативам по нескольким параметрам, в том числе по обобщённым показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.
Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды устанавливаются в соответствии СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Показатели качества воды приведены ниже (Таблица 7.1-Таблица 7.10).
[bookmark: _Toc212111694]Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
Показатель надёжности и бесперебойности водоснабжения определяется отдельно для централизованных систем горячего водоснабжения и для централизованных систем холодного водоснабжения.
Показателем надёжности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год (ед./км).
Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения приведены ниже (Таблица 7.1-Таблица 7.10).
[bookmark: _Toc212111695]Показатели эффективности использования ресурсов
а) доля потерь воды в системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в сеть (%);
б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, поданной в сеть (кВт∙ч/м3);
в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды (кВт∙ч/м3).
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов приведены ниже (Таблица 7.1-Таблица 7.10).
[bookmark: _Toc212111696]Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства
а) Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» (минут);
б) Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года (%).
Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения приведены ниже (Таблица 7.1-Таблица 7.10).


[bookmark: _Ref207202040][bookmark: _Toc212111747]Таблица 7.1 Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа», п. Кукуштан
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Базовый показатель 2024 
	Величина показателя

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	Показатели качества воды
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой вод
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4
	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Удельное количество аварий на сетях холодного водоснабжения
	ед./км
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Удельное количество аварий на сетях горячего водоснабжения
	ед./км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Доля потерь воды в системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть
	%
	42,8
	42,8
	41,6
	40,3
	39,1
	37,9
	36,8
	35,7
	34,6
	33,6
	32,6
	31,6

	3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поданной в сеть
	кВт*ч/м3
	1,11
	1,11
	1,08
	1,04
	1,01
	0,98
	0,95
	0,92
	0,90
	0,87
	0,84
	0,82

	3.3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч/м3
	1,11
	1,11
	1,08
	1,04
	1,01
	0,98
	0,95
	0,92
	0,90
	0,87
	0,84
	0,82

	4
	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии»
	минут
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4.2
	Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100





[bookmark: _Toc212111748]Таблица 7.2 Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа», п. Сылва
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Базовый показатель 2024 
	Величина показателя

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	Показатели качества воды
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой вод
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4
	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Удельное количество аварий на сетях холодного водоснабжения
	ед./км
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Удельное количество аварий на сетях горячего водоснабжения
	ед./км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Доля потерь воды в системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть
	%
	28,2
	28,2
	27,3
	26,5
	25,7
	24,9
	24,2
	23,5
	22,8
	22,1
	21,4
	20,8

	3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поданной в сеть
	кВт*ч/м3
	1,24
	1,24
	1,20
	1,17
	1,13
	1,10
	1,06
	1,03
	1,00
	0,97
	0,94
	0,91

	3.3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч/м3
	1,24
	1,24
	1,20
	1,17
	1,13
	1,10
	1,06
	1,03
	1,00
	0,97
	0,94
	0,91

	4
	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии»
	минут
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4.2
	Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100





[bookmark: _Toc212111749]Таблица 7.3 Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа», д. Кондратово
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Базовый показатель 2024 
	Величина показателя

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	Показатели качества воды
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой вод
	%
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4
	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Удельное количество аварий на сетях холодного водоснабжения
	ед./км
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Удельное количество аварий на сетях горячего водоснабжения
	ед./км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Доля потерь воды в системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть
	%
	-
	26,5
	25,7
	24,9
	24,2
	23,5
	22,8
	22,1
	21,4
	20,8
	20,2
	19,5

	3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поданной в сеть
	кВт*ч/м3
	-
	1,83
	1,78
	1,72
	1,67
	1,62
	1,57
	1,52
	1,48
	1,43
	1,39
	1,35

	3.3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч/м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии»
	минут
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4.2
	Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
	%
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100





[bookmark: _Toc212111750]Таблица 7.4 Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения ООО «Аква-Сервис»
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Базовый показатель 2024 
	Величина показателя

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	Показатели качества воды
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	56,3
	56,3
	54,6
	52,9
	51,3
	49,8
	48,3
	46,9
	45,4
	44,1
	42,8
	41,5

	1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой вод
	%
	18,8
	18,8
	18,2
	17,6
	17,1
	16,6
	16,1
	15,6
	15,1
	14,7
	14,3
	13,8

	1.3
	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4
	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Удельное количество аварий на сетях холодного водоснабжения
	ед./км
	0,10
	0,10
	0,10
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,07

	2.2
	Удельное количество аварий на сетях горячего водоснабжения
	ед./км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Доля потерь воды в системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть
	%
	8,0
	8,0
	7,8
	7,5
	7,3
	7,1
	6,9
	6,7
	6,5
	6,3
	6,1
	5,9

	3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поданной в сеть
	кВт*ч/м3
	0,58
	0,58
	0,56
	0,54
	0,53
	0,51
	0,50
	0,48
	0,47
	0,45
	0,44
	0,43

	3.3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч/м3
	0,32
	0,32
	0,31
	0,30
	0,29
	0,28
	0,28
	0,27
	0,26
	0,25
	0,24
	0,24

	4
	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии»
	минут
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4.2
	Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100




[bookmark: _Toc212111751]Таблица 7.5 Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения ООО «Гидромастер»
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Базовый показатель 2024 
	Величина показателя

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	Показатели качества воды
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	71,4
	71,4
	69,3
	67,2
	65,2
	63,2
	61,3
	59,5
	57,7
	56,0
	54,3
	52,7

	1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой вод
	%
	70,0
	70,0
	67,9
	65,9
	63,9
	62,0
	60,1
	58,3
	56,6
	54,9
	53,2
	51,6

	1.3
	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4
	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Удельное количество аварий на сетях холодного водоснабжения
	ед./км
	0,10
	0,10
	0,10
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,07

	2.2
	Удельное количество аварий на сетях горячего водоснабжения
	ед./км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Доля потерь воды в системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть
	%
	16,2
	16,2
	15,7
	15,2
	14,7
	14,3
	13,9
	13,5
	13,1
	12,7
	12,3
	11,9

	3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поданной в сеть
	кВт*ч/м3
	0,79
	0,79
	0,77
	0,74
	0,72
	0,70
	0,68
	0,66
	0,64
	0,62
	0,60
	0,58

	3.3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч/м3
	0,18
	0,18
	0,17
	0,17
	0,16
	0,16
	0,15
	0,15
	0,15
	0,14
	0,14
	0,13

	4
	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии»
	минут
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4.2
	Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100




[bookmark: _Toc212111752]Таблица 7.6 Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения ООО «Юг-Сервис»
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Базовый показатель 2024 
	Величина показателя

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	Показатели качества воды
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	57,4
	57,4
	55,7
	54,1
	52,4
	50,9
	49,3
	47,9
	46,4
	45,0
	43,7
	42,4

	1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой вод
	%
	27,0
	27,0
	26,2
	25,4
	24,7
	23,9
	23,2
	22,5
	21,8
	21,2
	20,5
	19,9

	1.3
	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4
	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Удельное количество аварий на сетях холодного водоснабжения
	ед./км
	0,10
	0,10
	0,10
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,07

	2.2
	Удельное количество аварий на сетях горячего водоснабжения
	ед./км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Доля потерь воды в системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть
	%
	11,0
	11,0
	10,7
	10,4
	10,0
	9,7
	9,5
	9,2
	8,9
	8,6
	8,4
	8,1

	3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поданной в сеть
	кВт*ч/м3
	0,22
	0,22
	0,21
	0,20
	0,20
	0,19
	0,19
	0,18
	0,17
	0,17
	0,16
	0,16

	3.3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч/м3
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,01
	0,01

	4
	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии»
	минут
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4.2
	Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100




[bookmark: _Toc212111753]Таблица 7.7 Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения ФКУ Пермская ВК
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Базовый показатель 2024 
	Величина показателя

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	Показатели качества воды
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой вод
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Удельное количество аварий на сетях холодного водоснабжения
	ед./км
	0,10
	0,10
	0,10
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,07

	2.2
	Удельное количество аварий на сетях горячего водоснабжения
	ед./км
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	3
	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Доля потерь воды в системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поданной в сеть
	кВт*ч/м3
	0,55
	0,55
	0,53
	0,52
	0,50
	0,49
	0,47
	0,46
	0,44
	0,43
	0,42
	0,41

	3.3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч/м3
	1,10
	1,10
	1,07
	1,03
	1,00
	0,97
	0,94
	0,92
	0,89
	0,86
	0,84
	0,81

	4
	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии»
	минут
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4.2
	Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100




[bookmark: _Toc212111754]Таблица 7.8 Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения ОАО «РЖД»
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Базовый показатель 2024 
	Величина показателя

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	Показатели качества воды
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой вод
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4
	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Удельное количество аварий на сетях холодного водоснабжения
	ед./км
	0,10
	0,10
	0,10
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,07

	2.2
	Удельное количество аварий на сетях горячего водоснабжения
	ед./км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Доля потерь воды в системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поданной в сеть
	кВт*ч/м3
	3,18
	3,18
	3,09
	3,00
	2,91
	2,82
	2,73
	2,65
	2,57
	2,50
	2,42
	2,35

	3.3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч/м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




[bookmark: _Toc212111755]Таблица 7.9 Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения ЗАО «Курорт-Усть-Качка»
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Базовый показатель 2024 
	Величина показателя

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	Показатели качества воды
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой вод
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4
	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Удельное количество аварий на сетях холодного водоснабжения
	ед./км
	0,10
	0,10
	0,10
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,07

	2.2
	Удельное количество аварий на сетях горячего водоснабжения
	ед./км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Доля потерь воды в системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поданной в сеть
	кВт*ч/м3
	0,17
	0,17
	0,16
	0,16
	0,15
	0,15
	0,14
	0,14
	0,13
	0,13
	0,13
	0,12

	3.3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч/м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




[bookmark: _Ref207211747][bookmark: _Toc212111756]Таблица 7.10 Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения ООО «Стройсервис-Юг»
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Базовый показатель 2024 
	Величина показателя

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	Показатели качества воды
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	20,0
	20,0
	19,4
	18,8
	18,3
	17,7
	17,2
	16,7
	16,2
	15,7
	15,2
	14,7

	1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой вод
	%
	7,7
	7,7
	7,5
	7,2
	7,0
	6,8
	6,6
	6,4
	6,2
	6,0
	5,8
	5,7

	1.3
	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4
	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Удельное количество аварий на сетях холодного водоснабжения
	ед./км
	0,19
	0,19
	0,19
	0,18
	0,18
	0,17
	0,16
	0,16
	0,16
	0,15
	0,15
	0,14

	2.2
	Удельное количество аварий на сетях горячего водоснабжения
	ед./км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Доля потерь воды в системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поданной в сеть
	кВт*ч/м3
	1,23
	1,23
	1,19
	1,16
	1,12
	1,09
	1,06
	1,03
	0,99
	0,96
	0,94
	0,91

	3.3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч/м3
	0,13
	0,13
	0,13
	0,12
	0,12
	0,11
	0,11
	0,11
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10




[bookmark: _Toc212111697]Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.
Согласно Федеральному закону от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, включая сети водоснабжения, такие объекты подлежат эксплуатации гарантирующей организацией или организацией, осуществляющей водоснабжение, а также сетями, непосредственно подключёнными к этим бесхозяйным объектам. Действие данного порядка начинается со дня подписания Администрацией передаточного акта на указанные объекты и продолжается до момента признания на них права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставшимся собственником в соответствии с гражданским законодательством.
Расходы организации, осуществляющей водоснабжения, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Правительством Российской Федерации.
Ниже (Таблица 8.1) представлен перечень бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

[bookmark: _Ref207118176][bookmark: _Toc212111757]Таблица 8.1 Перечень бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения Пермского муниципального округа
	№ п/п
	Наименование объекта
	Протяженность, м

	Перечень бесхозяйных объектов, подключенных к сетям ОАО «РЖД» в п. Кукуштан

	1
	Сеть водопровода, ст. Кукуштан, ул. Свердлова
	157

	2
	Сеть водопровода, ст. Кукуштан, ул. Дрожзаводская
	513

	3
	Сеть водопровода, ст. Кукуштан, ул. Зеленая
	636

	4
	Сеть водопровода, ст. Кукуштан, ул. Ленина
	869

	5
	Сеть водопровода, ст. Кукуштан, ул. Пушкина
	832

	6
	Сеть водопровода, ст. Кукуштан, ул. Полины Осипенко
	601

	7
	Сеть водопровода, ст. Кукуштан, ул. Полярная
	226

	8
	Сеть водопровода, ст. Кукуштан, ул. Гагарина
	177

	9
	Сеть водопровода, ст. Кукуштан, ул. Парковая
	363

	10
	Сеть водопровода, ст. Кукуштан, ул. Сиреневая
	398

	11
	Сеть водопровода, ст. Кукуштан, ул. 9 мая
	246

	12
	Сеть водопровода, ст. Кукуштан, ул. Карла Маркса
	293

	
	Итого
	5311
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